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Prefaţă 

 

 
Focul este un fenomen natural care, în general, este controlat de om. 

De la începuturile existenţei umane şi până în prezent, focul a constituit o 

ameninţare serioasă a omului. Încercând să-l conserve şi să-l recreeze după propria-

i voinţă, omul a evoluat faţă de animale, marcând astfel o etapă în dezvoltarea 

umanităţii. Atunci când nu şi l-a putut explica ca fenomen fizic a pus totul pe seama 

zeităţilor şi l-a venerat ca pe un dar divin.  

Străduindu-se în a-şi apăra viaţa şi bunurile, omul a ajuns să cunoască 

fenomenul numit incendiu în încercarea de a-i găsi evoluţia ulterioară în timp şi 
spaţiu, în caz de manifestare. 

Incendiul este un termen imprumutat din latină în secolul al  XVI-lea, ce  vine 

de la “incendium” care înseamnă „incendiu” - acest cuvânt fiind derivat, la rândul 

său, din termenul “incendere” care înseamnă „a aprinde”. Termenul desemnează o 

ardere violentă care scapă de sub controlul omului în timp şi spaţiu . 

La ora actuală, odată cu utilizarea pe scară largă a materialelor sintetice, atât 

în construcţii, la anveloparea locuinţelor pentru îmbunătăţirea izolaţiei acestora, cât 

şi în alte domenii de activitate, când un incendiu se manifestă, acesta este mai 

periculos atât pentru mediu cât şi pentru personalul de intervenţie, iar intervenţia 

pentru stingere capătă alte valenţe. 

Ţinând cont de necesitatea unei bune izolari termice a locuinţelor, din cauza 
condiţiilor climatice defavorabile precum şi de evoluţia actuală a incendiilor, s-a 

cercetat în amănunt şi chiar s-a  modelat dezvoltarea incendiului, adoptând, astfel, 

noi metode pentru prevenirea şi stingerea acestuia în caz de manifestare. 

Fiind un fenomen cu evoluţie aleatorie în timp şi spaţiu este, practic, 

imposibil de descris şi de precizat evoluţia unui incendiu, acestă lucrare 

propunându-şi să ofere noţiunile fundamentale necesare pompierilor servanţi pentru 

cunoaşterea fenomenelor ce stau la baza iniţierii şi dezvoltării unui incendiului. 
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NOŢIUNI DESPRE INCENDIU 

 

 
 

 

 

     

 

 

Definiţii 
COMBURANT: Substanţă a cărei natură chimică şi prezenţă, permite unui corp să 

ardă. 

COMBUSTIBIL: Substanţă solidă, lichidă 

sau gazoasă capabilă să iniţieze şi să 

întreţină o ardere. 

ARDEREA: Reacţia chimică exotermă 

între combustibil/carburant şi comburant în 

prezenţa unei energii capabile să activeze 

reacţia.  Arderea este insoţită de degajare 

de căldură, şi uneori de emisie de flacări 

şi/sau fum. 

CONDUCŢIA: Fenomen de transfer de căldură între două puncte cu temperaturi 

diferite în masa aceluiaşi material sau între corpuri diferite prin contact direct unul 

cu altul, fără transfer de substanţă. 

 
 

CONVECTIA: Fenomen de transport a căldurii prin intermediul mişcării 

ascendente a unui fluid. 

 

ENERGIE DE DECLANŞARE: Sursă de căldură necesară pentru declanşarea 
arderii. 

 

BACKDRAFT  : Deflagraţia amestecului de gaze supraîncălzite dispus în stratul 

de fum dintr-o spaţiu incendiat. Fenomenul se produce într-un spaţiu închis slab 

ventilat ca urmare a aportului brusc de oxigen.  
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FLASHOVER : Este etapa fenomenului arderii când are loc trecerea bruscă de la 

arderea localizată la aredere generalizată a tuturor materialelor combustibile 

existente în încăpere. 

 

FOC: Manifestarea vizibilă a unei 

arderi caracterizată de o emisie de 

căldură şi uneori însoţită de fum 

şi/sau flăcări. 

FUM : Ansamblu vizibil de particule 

solide şi/sau lichide aflate în 

suspensie în atmosferă rezultate prin 

ardere sau piroliză.  

În general, fumul conţine particule 

de carbon nearse antrenate de curenţii de aer prin fenomenul de tiraj. 

INCENDIU: ardere autoîntreţinută, care se desfăşoara fara control în timp şi spaţiu, 

care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o 

intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere. 

INERTIZARE: Acţiunea servantului (binomului) care acţionează la stingere şi 

care vizează inhibarea mediului gazos din statul de fum. 

LIMITA INFERIOARĂ DE INFLAMABILITATE (LII) SAU DE EXPLOZIE 

(LEL): LII sau LEL reprezintă concentraţia limită minimă a unui amestec de gaze 

sau vapori combustibili cu aerul, sub care ele nu pot să se aprindă, să întreţină şi să 

propage arderea. Valorile limită se exprimă în % de vapori de produs în aer. 
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LIMITĂ SUPERIOARĂ DE INFLAMABILITATE (LSI)  SAU DE 

EXPLOZIE (UEL):      Numim LSI sau UEL a unui amestec, concentraţia maximă 

a unui amestec de gaze sau vapori combustibili în aer peste care arderea nu se poate 

intreţine şi nici să se propage.  

PLAFONUL DE FUM : Straturi succesive de fum şi gaze potenţial inflamabile, 

acumulate în partea de sus a unui volum închis. 

INTERVALUL DE EXPLOZIE: Interval cuprins între LEL şi UEL în care 

concentraţia amestecului gazos în aerul inconjurător explodează în prezenţa unei 

energii de activare. 

 

INTERVALUL DE INFLAMABILITATE: Intervalul cuprins între LII şi LSI în 

care concentraţia amestecului de gaze sau vapori combustibili în aerul înconjurător 

arde în prezenţa unei energii de activare. 

 

PUNCTUL DE APRINDERE: Temperatura minimă la care un lichid combustibil 

emite suficienţi vapori pentru a forma cu aerul un amestec gazos a cărui aprindere 

se produce la contactul cu o sursă de aprindere. 
 

PUNCTUL DE AUTOINFLAMARE : Temperatura la care un amestec gazos 

combustil se poate inflama spontan datorită propriei căldurii fără prezenţa unei 

surse de aprindere. Prin echivalenţă se poate defini asemănător şi “punctul de 

autoaprindere”  

 

PIROLIZA: Proces de degradare ireversibilă a substanţei (materiei) sub efectul 

căldurii. 

RADIAŢIE: Fenomenul de transmisie a  căldurii prin intermediul undelor 

electromagnetice emise în toate direcţiile de un corp încălzit. 

ROLL-OVER : Vâlvătaie de foc şi/sau 

rulou de flăcări care apar în plafonul de 

fum dispus în partea de sus a unui spaţiu 

închis incendiat, fără a avea legătură 

directă cu focarul incendiului. 
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         TRIUNGHIUL ARDERII 

 

 
 

 

 FUNINGINE:   Particule fine de carbon, produse şi/sau depuse în urma arderii 

materialelor organice. 

 

 

TRANSFERUL DE MASĂ: Mişcarea  aeraulică indusă 

printr-o diferenţă de densitate între cel puţin două materiale 

(Exemplu: aport de aer şi degajarea fumului). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arderea 

 

 
 

 

 

 

 

În mod tradiţional, fenomenul arderii este reprezentat schematic de 

triunghiul arderii, ale cărui laturi  simbolizează: 

 

 Energia de declanşare; 

 

 Combustibilul; 

 
 Comburantul. 

 

Aceste trei elemente sunt necesare simultan în timp şi spaţiu  pentru iniţierea şi 

menţinerea arderii. Eliminarea (consumare) unui element constitutiv al triunghiului 

arderii duce la  întreruperea procesului arderii.  
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 Oricare ar fi forma combustibilului, lichidă sau solidă, vaporii 

emiş sunt cei care ard. Sub efectul căldurii, un combustibil 

lichid se vaporizează, în timp ce unul solid suferă fenomenul 

de piroliză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comburantul cel mai întâlnit este 

oxigenul din atmosferă. 

Comburantul 

Combustibilul ce se utilizează pe timpul unui 

arderi poate fi de origine:  

 
-organică, dacă el conţine carbon. Este cazul lemnului,      

hârtiei, gazului natural, etc. Este de precizat că nicio  

materie organică nu rezistă la o temperatură de peste 

500
0
C. 

 

-anorganică, dacă nu 

conţine carbon. Este 

cazul metalelor: 

magneziul, aluminiul, 

fosforul. Arderea lor este 

mult mai dificilă pentru 

că necesită o cantitate 

mai mare de căldură.  

 

Energia de declanşare a unei arderi poate fi de origine: 

BIOCHIMICĂ: fermentarea… 

chimice exoterme... 

 

ELECTRICĂ : electricitate statică, curent electric... 

TERMICĂ : foc deschis 

 

CHIMICĂ : reacţii chimice exoterme... 

 

NATURALĂ : Soare, fulger… 
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CLASELE DE INCENDIU  
 

Clasa A 

«Incendii de solide» 

 

 

Clasa B 

«Incendii de lichide» 

 

 

 

 

 
 

 

Incendiile se împart în următoarele 5 clase :   

Sunt incendiile de materiale solide a căror combustie are 

loc cu formare de jar, precum lemn, bumbac, hârtie, 

ţesături etc.  Ele sunt caracerizate a avea două modalităţi 

de ardere:   

 ardere rapidă însoţită de flăcări; 

 

 ardere lentă, fără flăcări vizibile, dar cu formare de jăratic incandescent. 

Când materialele sunt împrăştiate sau  în aer liber, arderea este în general 

foarte rapidă, cu o puternică degazare de căldură (exemplu: depozite de lemn, de 

hârtie), ceea ce face ca arderea să se răspândească cu repeziciune. 
 

Când materialele sunt compacte (exemplu: rulouri de ţesături, cărţi, stive 

de hârtie, baloţi de bumbac, grămezi de cărbune) sau atunci când sunt strânse într-

un spaţiu închis, ard lent, producând un fum greu, înecăcios, cu o puternică degajare 

de monoxid de carbon.   

 

Stingerea unui incendiu de clasă A, efectuată în general cu apă, cuprinde 

două etape :     

 

 oprirea arderii rapide prin stingerea flăcărilor; 

 

 oprirea arderii lente prin inundarea jăratecului. 
 

Sunt incendii de lichide sau solide lichefiate, precum 

hidrocarburile, gudronul, smoala, grăsimea, uleiurile, 

vopselurile, lacul, alcoolul, cetonele, solvenţii şi alţi 

diverşi produşi    chimici.   

 

Produsele care intră în clasa B pot arde şi pot fi stinse, dar nu prezintă 

particularitatea de a arde mocnit. Deci, nu pot arde lent, iar stingerea flăcărilor duce 

la eliminarea focarului.   

 

Capacitatea lor de a se inflama, depinde de punctul de aprindere 
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   Lichidele inflamabile miscibile cu apa : 

      Flacăra de difuzie 

 

 

   Lichidele inflamabile nemiscibile cu apa : 

      Flacăra de difuzie 

 

 

   Substanţele solide lichefiate : 

      Flacăra de difuzie 

 

 

corespunzător fiecărui produs, dar se poate produce şi o aprindere bruscă dacă 

temperatura amestecului gazos o atinge pe aceea de autoinflamare. 

 

În general, stingerea completă a unei arderi din clasa B nu poate fi obţinută 

decât după o etapă de răcire. Totuşi, distingem :   

 incendii de lichide inflamabile care nu sunt miscibile cu apa; 

 

 incendii de lichide inflamabile miscibile cu apa;  

 incendii de substanţe solide lichefiante. 

 

 

 

Incendiile de lichide de tipul benzine, uleiuri, eteruri, petrol, sunt, în general, 

imposibil de stins cu apă, cu excepţia cazului când acestea sunt de mică intensitate 

şi putem utiliza jetul de apă pulverizată. Agenţii de stingere cei mai eficienţi în 

acest caz sunt pulberea pentru arderile de mică intensitate şi spumă  pentru 

suprafeţele arzânde cu întindere mare. 

 

 

 

 
 

 

Incendii pe suprafaţă restrânsă de lichide de tipul alcoolului, care pot fi stinse 

cu jet pulverizat de apă. În cazul în care suprafaţa cuprinsă de ardere este mai 

importantă, agenţii de stingere eficienţi sunt CO2 şi pulberea. În cazul în care se 

utilizează la stingere spumă , este de preferat să fie verificată în prealabil 

compatibilitatea emulsorului cu tipul focarului şi cu modul de refulare al acestuia. 

 

 

 

 

 

Incendiile de produse din plastic, cauciuc şi gudron, care degajă o cantitate 

mare de căldură şi fum. În general, stingerea se face cu apă. Totuşi, în unele cazuri, 

acţiunea apei se poate dovedi ineficientă, caz în care se recomandă utilizarea 

spumei.   
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Clasa D 

«Incendii de metale» 

 

 

Clasa C 

«Incendii de gaze» 

 

 

 

Sunt reprezentate de incendii de produse 
combustibile care sunt în stare gazoasă la o 

temperatură ambiantă de peste 15 0C. Pentru ca arderea să fie posibilă, amestecul 

gazos trebuie să se situeze în „intervalul de explozie”. Aprinderea lor este în general 

însoţită de explozie, care este mai violentă cu cât amestecul aer-gaz este în proporţii 

optime, adică între limitele inferioare şi superioare de explozie. 

Aceste arderi se manifestă, în general, sub formă de scurgeri inflamate, 

care sunt mai mult sau mai puţin importante, în funcţie de presiunea de depozitare 

sau transport.  

Aceste incendii sunt caracterizate de:  

 degajare puternică de căldură, astfel existând posibilitatea de a se propaga 

incendiul doar prin fenomenul de radiaţie termică. 

 
 un potenţial pericol de explozie ca urmare a creeri, înainte de inflamarea 

amestecului gazos, a unor acumulări sub forma unor pungi de gaze, sau ca urmare a 

prezenţei unui depozit de gaze în vecinătatea evenimentului nedorit care este astfel 

încălzit excesiv. 

 

 degajare de vapori toxici, în cazul produselor chimice gazoase 

 

În afara cazurilor de urgenţă, nu trebuie să se încerce stingerea unei 

scurgeri de gaz inflamabil, întrucât acumularea de gaze, care continuă să se 

răspândească din zona de stocare, poate produce o explozie. Intervenţia operativă 

trebuie axată pe blindarea locului din conductă pe unde are loc scurgerea pentru 
blocarea acesteia, şi în acelaşi timp, pe controlul şi supravegherea flăcării. Totuşi, în 

cazul în care este absolut necesară stingerea arderii, agentul de stingere recomandat 

a fi folosit este pulberea de tip ABC. În cazul în care este o intervenţie la o scurgere 

de gaz metan pentru reţeau de distribuţe pentru alimentarea consumatorilor casnici 

sau industriali, stingerea nu poate fi efectuată decât în colaborare cu tehnicienii 

distribuitorului. 

 

Sunt reperezentate de incendii de metale precum 
aluminiu, zinc, magneziu. Toxice prin inhalare, 

înghiţire sau prin simplu contact, arderea lor este, în 

general, violentă şi foarte luminoasă.   
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Clasa   F 

«Incendii uleiuri vegetale şi 

animale» 

 

 

 

 

 Majoritatea acestor metale reacţionează violent în contact cu apa, ducând la 

degajarea de hidrogen, ceea ce creează un risc suplimentar de explozie. 

Unele dintre ele, precum magneziu, potasiu sau fosforul alb, se pot aprinde 

spontan în prezenţa aerului, chiar exploda. Altele, precum aluminiul de exemplu, 

pot să de inflameze sau să explodeze dar doar dacă sunt sub formă de pulbere sau 

granule.  La aceste incendii nu trebuie, în nici un caz, să se acţioneze la stingere cu 

apă sau cu spumă. Singurele modalităţi de stingere sunt bazate pe utilizarea 

nisipului uscat sau a cimentului.   

 
 

Sunt incendii de uleiuri şi grăsimi vegetale sau 

animale ce se manifestă în aparatura pentru gătit. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rezumat: 
Rezumat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Ulei vegetal şi animal. 

 

Aluminiu ,zinc, magneziu etc. 

 

Produse combustibile care, la o temperatură ambiantă de 

peste 15°C  sunt în fază gazoasă. 

 

Hidrocarburi, gudron, smoală, grăsimi, uleiuri, vopsea, lac, 

alcool, cetone, solvenţi şi diverse produce chimice. 

 

Lemn, bumbac, hârtie, ţesături etc. 

 

Clasa

 
 Clasa 

Clasa 

Clasa

 
 Clasa 

Clasa

 
 Clasa 

Clasa 

A 

B 

C

  B 

D

 

 D
 C

 B  

 B 

F

 

 D
 C

 B  

 B 

Incendii la 

aparatura de 

gătit 

 

Incendii de 

solide 

 

Incendii de 

lichide 

 

Incendii de 

gaze 

 

Incendii de 

metale 
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    Intervalul de explozie 

 
 

    Intervalul de inflamabilitate 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pentru a putea avea loc o ardere, trebuie ca cele trei elemente ce 

compun trinughiul arderii să se combine în proporţii corecte.   

 

Mărginit de LII şi LSI, acest interval corespunde zonei de inflamabilitate, 

amestecul gazos optim a cărei concentraţie permite arderea substanţelor în prezenţa 

unei energii de declanşare. În afară acestor limite, arderea nu este posibilă datorită 

lipsei de carburant, la stânga LII, sau lipsei de comburant, în dreapta LSI.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pentru ca o explozie să fie posibilă, trebuie că cele trei elemente ce 

compun trinughiul arderii să se combină în proporţii corecte.   

 

Mărginit de LEL şi UEL, acest interval corespunde zonei de explozie, 

amestecul gazos optim al cărui concentraţie permite explozia în prezenţa unei 
energii de generare.  În afară acestor limite explozia nu este posibilă. 

  Interval de inflamabilitate 

 100 % GAZ 

 

0 % AER 

 0 % GAZ 

 

100 % AER 

L.I.I L.S.I 
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           Forme ale arderii  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

În funcţie de viteza de reacţie, distingem 3 forme ale arderii: 

 

 Ardere rapidă ; 

 

 Ardere lentă; 

 

 Ardere spontană: 

 

Arderea rapidă este o reacţie care consumă rapid comburantul necesar 
acestui procesul de oxidare. Acest tip de combustie este caracterizat de creşterea 

puternică a temperaturii, de emisia simultană de lumină, flacări, gaze şi fum.  

Arderea lentă este o reacţie care consumă lent comburantul de care are 

nevoie. Acest tip de combustie duce la o creştere uşoară a temperaturii, fenomenele 
luminoase ce însoţesc reacţia de oxidare sunt aproape nule, iar flăcările sunt 

absente.   

Arderea spontană se produce în anumite condiţii în prezenţa unor corpuri 
bogate în carbon şi uşor oxidabile, fără a fi necesară o sursă evidentă de încălzire. 

De asemenea, reacţia poate fi iniţiată şi de microorganisme. 

Interval de explozie 

 100 % GAZ 

 

0 % AER 

 0 % GAZ 

 

100 % AER 

LEL UEL 
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         Flacăra de difuzie 

 

 

             Tipuri de flăcări 
 

În funcţie de aportul de comburant în focar combustia poate fi  :   

 completă, dacă focarul este corespunzător alimentat cu oxigen 
printr-un aport de aer suficient. În acest caz, produsele de combustie sunt arse 

complet.   

 incompletă, dacă focarul este sub alimentat cu oxigen din cauza 

unui aport de aer insuficient. Produsele de combustie sunt incomplet arse, rezultând, 

astfel, însemnate cantităţi de fum şi monoxid de carbon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Flacăra este manifestarea vizibilă a unei arderi, şi reprezintă locul în care 

vaporii de combustibil reacţionează cu oxigenul.      Această reacţie chimică de 

oxidare eliberează energie sub formă de căldură şi lumina. Distingem următoarele 

tipuri de flăcări:  

 Flacăra de difuzie ; 

 

 Flacăra de preamestec. 

 

 

 

 

Numim flacără de difuzie, acel tip de flacără în care combustibilul 

(carburantul) şi oxigenul (comburantul) nu sunt amestecate înainte de a fi aprinse. 

Flacăra unei lumânări este un exemplu clasic de flacără de difuzie. Flacăra este 
împărţită în 2 părţi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prima parte 

albastră unde are loc în 

principal arderea. 

Combustibilul este separat 

de comburant şi de 

produsele de ardere. 

Temperatură în flacără în 

această zonă este de 

aproximativ 1500˚C.     

 a doua parte a cărui 

culoare trece de la alb la 

portocaliu, fiind locul unde  

produsele de ardere din zonă 

albastră primesc aer. 

Această zonă, mai săracă în 

comburant, poate atinge o 

temperatură de până la 

1200˚C, fiind locul unde se 

produce funinginea.  
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         Flacăra de preamestec 

 

 

   Fumul 

 

 

 

 

Flacăra de preamestec este acea flacără 

specifică arderii unui gaz. Combustibilul şi 

comburantul sunt  deja amestecate înainte de 

a ajunge la nivelul unde sunt aprinse. Arderea 

este mai eficientă, flacăra are o temperatură 

mai ridicată, şi se produc mai puţine particule 
nearse. Flacăra unei lampei de benzină este 

un exemplu de flacără de amestec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Particulele componente ale fumului rezultă în urma unei arderi şi/sau a 

unei pirolize. De cele mai multe ori, în fumul de incendiu, care se comportă ca un 

fluid, se regăsesc particule de carbon nearse, antrenate de curenţii de aer 

Fumul, ca produs vizibil al majorităţii produselor de ardere, este format din 

particule solide nearse ale materialului care arde, din vapori şi gaze în suspensie, 

care dau un colorit caracteristic, miros şi gust. Fumul degajat la incendii diferă, în 

mare măsură, în ceea ce priveşte concentraţia, aspectul şi natura componenţilor. 
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Pericolul prezentat de fumul de incendiu 

Compoziţia fumului de incendiu 
 

 

 

Fumul de incendiu se compune, în general, din: 

 

 vapori de apă; 

 

 hidrocarburi; 

 

 dioxid de carbon; 
 

 monoxide de carbon; 

 

 funingine; 

 

 alte substanţe (clorură de hidrogen, bioxid de sulf, oxizii de azot, acid 

cianhidric, fosgen, clor etc.) 

 

 

 

 

 

Pericolul dat de fumul de incendiu rezidă în natura şi caracteristicile lui: 

 

 Inflamabil şi exploziv deoarece acesta conţine particule nearse ale 

materialelor care ard rezultate în urma unei arderi incomplete. 
 

 Toxic, întrucât compoziţia şi temperatura acestuia fac mediul irespirabil. 

 

 

 Opac, prin prezenţa în compoziţia acestuia a particulelor de funingine sau 

de aerosoli ce duce la o ecranare a mediului, reducând vizibilitatea în zonă. În unele 

cazuri, atunci când fumul este foarte dens, sunetele emise sunt asurzitoare 

 

 

 Radiant, având în vedere că transporta o mare parte din căldura degajată. 

Cu cât temperatura la incendiu este mai ridicată, cu atât fumul emite radiaţii termice 

mai importante. 
 

 Mobil şi difuz, deoarece se comportă ca un lichid înfiltrându-se şi 

raspândindu-se în toate spaţiile care sunt deschise în calea lui. 
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           Noţiuni privind căldura de ardere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

În practică se folosesc mai multe mărimi fizice ce permit exprimarea 

cantităţii de energie eliberată în timpul unui incendiu: 

 

 căldura de ardere a combustibilului: exprimată în kJ/kg  sau kJ/m3 

este cantitatea maximă de căldură degajată de arderea completă a unui material; 

 sarcina termică: exprimată în kJ este cantitatea totală de căldură 

care se poate degaja prin arderea tuturor materialelor combustibile prezente într-un 

volum determinat; 

 densitatea de sarcină termică: exprimată în kJ/m2, este suma 

sarcinilor termice pentru o suprafaţă dată; 

 debitul caloric: exprimată în kJ/kg/s sau W/kg/s, este cantitatea de 

căldură produsă prin arderea unui material într-un timp determinat. 
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     Notiuni despre temperatură şi căldură 

 
 

Temperatura 

Căldura de ardere depinde în principal de 

natura materialelor inflamabile .  

o lemn (uşi, şarpante, scări, parchet, ferestre, 

mobilier)   aproximativ 19 MJ/kg . 
o materiale plastice (podele, canalizări, mobilier, diverse 

accesorii): există o mare varietate de mase plastice, a căror căldură de 

ardere poate fi variabilă, în funcţie de produs. De exemplu, puterea 

calorică a PVC-ului variază între 4-30 MJ/kg (16 MJ/kg în medie). 

Trebuie reamintită şi utilizarea în straturi groase a spumei din 

material plastic flexibil, de genul spumei poliuretanice, spumei de 

latex . 
o materiale de izolaţie (polistiren, spumă poliuretanică 

rigidă): căldura de ardere a polistirenului este de 40 MJ/kg . 

 

 

 

 

 
 

Unele valori ale densităţii sarcinii termice pentru diverse 

destinaţii:  

 bucătărie 310 MJ/ m2 
 dormitor 570 MJ/ m2 
 living/sufragerie 310 MJ/ m2 

 birou 400 MJ/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temperatura este o mărime fizică ce caracterizează energia cinetica medie 

de mişcare a moleculelor, adică starea de agitaţie moleculară a materiei unui corp. 

Cu cât un corp este mai „rece”, cu atât agitaţia moleculară este mai mică. În schimb, 

cu cât un corp este mai cald, cu atât agitaţia moleculară a acestuia creşte. 

 

 Unitatea de măsură mai 

frecvent utilizată pentru 

temperatură este gradul Celsius 

(0C). 
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           Fenomenul transmiteri arderii  

 
 

Căldura 

 Scara Celsius este definită astfel:  

 originea „0” corespunde temperaturii de topire a gheţii la presiune 

atmosferică; 

 valoarea „100” corespunde temperaturii de vaporizare a apei la presiune 

atmosferică. 
 

 

 

 

 
Un corp, ce are  o temperatură definită, deţine o energie care se eliberează 

prin transfer. Mărimea fizică scalară care exprimă transferul de energie se numeşte 

caldură. 

Dacă două sisteme au aceeaşi 

temperatură, transferul de energie este 

imposibil. În acest caz nu are loc 

degajarea de căldură.  

În schimb, dacă cele două 

sisteme au temperaturi diferite, transferul  

de energie este posibil de la sistemul cu 

temperatură mai ridicată spre cel cu 

temperatură mai scăzută, creându-se 

astfel o degajare de căldură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arderea poate fi transmisă prin transfer de caldură şi/sau deplasare a 

substanţelor/materialelor ce ard. 
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         Conducţia 

 

 

Transmiterea arderii prin transfer de căldură 

             Căldura 

 

 

 

 

Căldura poate fi transmisă prin: 

 

 Conducţie 

 

 Convecţie 

 

 Radiaţie 

 

 

 

 

Este modul de transmisie a căldurii între două puncte cu temperaturi 

diferite în masa unui material sau între corpuri diferite prin contact direct 

unul cu altul, fără transfer de substanţă. 
 

Fenomenul de conducţie termică este inevitabil, iar transferul de căldură 

are loc din aproape în aproape în masa materialului. Conductibilitatea slabă a unui 

material nu este o garanţie de siguranţă pentru împiedicarea transferului de căldură. 
Energia calorică primită de un corp  va fi distribuită în întreaga să masă, iar 

egalizarea temperaturilor în corpul respectiv nu va fi decât o problemă de timp. De 

aceea, este necesară o monitorizare atentă şi prelungită a materialului ce arde sau a 

„punctelor calde” ale acestuia chiar şi la o mare distanţă mare faţă de focar sau faţă 

de zona de intervenţie. 
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Schimbul de căldură între gazele calde care se 

mişcă de-a lungul unui perete şi acel  perete se 

numeşte schimb convectiv.  

 

 
 

         Convecţia 

 

 

Mişcarea  

Convectivă 

 

Mişcarea Convectivă 

 

Corp 

combustibil 

 

Corp 

combustibil 

 

Convecţie 

clasică 

 

Convecţie 

forţată 

 

Săgeţile 

albastre 

indică 

sensul 

tirajului 

 

Toate corpurile solide transmit căldura mai greu sau mai uşor în funcţie de 
proprietăţile lor. În consecinţă, materialele conductoare pot fi clasificate astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Convecţia este fenomenul de transport a căldurii prin intermediul mişcării 

ascendente a unui fluid. 

În cazul unui incendiu convecţia termică joacă un rol foarte important. În 

mod natural, mişcarea fluidului ce transportă căldura are loc de jos în sus, dar, 

datorită unor forţe perturbatoare exterioare masa de fluid poate lua alte direcţii.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rău conductor                                                                             Bun conductor 

 

Bun conductor 

 

Lemn                            Sticlă                              Oţel                       Cupru 
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Atunci când temperatura creşte de 2 ori, 

radiaţia creşte de 16 ori. 

 

 
 

Radiaţia 

  emisă 

Radiaţia 
reflectată      O sprafaţă oarecare 

 

Radiaţia 

absorbită 

 

         Radiaţia 

 

 

 

 

Radiaţia este fenomenul de transmisie a căldurii prin intermediul 

undelor electromagnetice emise de un corp cald în toate direcţiile. 
 

Acest mod de transfer de energie nu necesită niciun corp sau fluid suport şi 
are loc atât timp cât elementul radiant nu este ecranat, adică radiaţia nu întâlneşte 

niciun obstacol. Exemplul cel mai evident este cazul soarelui care încălzeşte pământul 

în ciuda distanţei mari şi a absenţei materiei suport. 

 

 Unitatea de măsură pentru acest tip de transfer de energie este kilowattul pe 

metru pătrat (kW/m²). De exemplu, soarele de vară radiază în jur de 1kW/m². 

 
 Radiaţia termică, numită şi flux termic, este emisă, absorbită şi reflectată de 

toate corpurile solide, lichide şi gazoase care au o anumită energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Radiaţia termică este cu atât mai importantă cu cât sursa emitentă are o 

temperatură mai ridicată. 
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      Prin lichide 

 

         Prin gaze 

 

Transmiterea arderii prin deplasarea 

de  substanţe în combustie: 

 

Moduri de propagare a căldurii   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Într-un incendiu unde nu predomină decât flăcările de difuzie, combustia, 

uneori incompletă, este influenţată de aportul de aer suplimentar. Avem, în 

consecinţă, unele zone în masa de gaz  a  căror combustie este strâns legată de 

aportul de  comburant. În acest caz, combustia poate să se producă pe o distanţă 

considerabilă prin reinflamare în situaţia unui aport de aer suplimentar, dar fiind 

caracterizată de anumite întreruperi ale flacarii. 

 

 

 

 

Împrăştierea lichidului în caz de incendiu, măreşte suprafaţa de evaporare a 

acestuia, fapt ce duce la dezvoltarea frontului flăcărilor. În depozitele de 

hidrocarburi, regulile de prevenire a incendiilor impun o serie de constrângeri din 
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punct constructiv, fapt ce limitează transferul direct al incendiului la alte zone. 

Ţinând cont că propagarea incendiului se poate manifesta prin acest mod, se impune 

din partea pompierilor adoptarea unor proceduri de intervenţie la stingere particulare 

în scopul gestionării eficiente a intervenţiei. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin solide 

 

 Scânteile: mici 

particule incandescente din 

materialul care arde a căror 

pericol de propagare a 

combustie se limitează la 

câţiva metri 

 Aşchii 

inflamate: fragmente de 

material solid arzând ce 

poate străbate distanţe 

considerabile în funcţie de 

forţa vântului. 
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Condiţii favorabile şi nefavorabile  

propagării unui incendiu 
 

 

 

 

 

 

Fac parte din condiţiile favorabile dezvoltării unui incendiu, toate 

elementele care permit arderii să-şi mărească puterea şi energia. În ceea ce 

priveşte condiţiile nefavorabile, acestea regrupează toate fenomenele  care duc 

la diminuarea puterii unei arderi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţiile favorabile şi nefavorabile pot varia în funcţie de mai mulţi 
parametrii: 

 
 îmbunătăţirea/creşterea ventilaţiei; 

 

 diminuarea pierderilor prin pereţi; 

 

 creşterea suprafeţei incendiului; 

 

 creşterea radiaţiilor emise de stratul de fum. 

 

Condiţii favorabile 

 

Condiţii nefavorabile 

 

     Prin pereţi 

Ieşirea fumului 

prin deschideri 

 

Radiaţia 

căldurii 

prin deschideri 

 

Focarul iniţial 

 

Acumularea unui strat 

de fum 

 

Aport suplimentar de aer  
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Iniţierea incendiului 

 

   

           Dezvoltarea incendiului 
 

 

 

 

 

 

 

 Dezvoltarea unui incendiu urmează întotdeauna următoarele patru faze: 

 

 iniţierea; 

 
 dezvoltarea; 

 

 arderea generalizată; 

 

 regresia. 

 

 

 

 

Reprezintă procesul de inflamare a produselor combustibile. 

 

Aceasta frază iniţială a combustiei este direct legată de cantitatea de 

combustibil supusă arderii. În acest stadiu căldura degajată este în cantităţi moderate, 

iar fumul mai puţin abundent. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Numai combustibilul 

influenţează dezvoltarea 

incendiului. Se poate spune că 

incendiul este limitat de 

combustibilul existent în 

spaţiul incendiat. În această 

etapă, volumul încăperii în 

care se dezvoltă fenomenull 

nu are influenţă asupra 

dezvoltării incendiului. 
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Dezvoltarea Incendiului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 În această etapă focarul creşte în importanţă. 

Cantitatea de căldură degajată creşte considerabil, fapt ce duce la mărirea 

progresivă a temperaturii în încăpere. În acelaşi timp, volumul de fum produs în urma 

arderii este din ce în ce mai  însemnat şi se acumulează prin convecţie în partea de sus a 
spaţiului incendiat. Fumul, prin componenţii săi, constituie o nouă sursă de combustibil în 

ecuaţia dezvoltării incendiului. Obiectele care vin în contact cu căldura degajată de 

incendiu prin  radiaţie şi conducţie se încălzesc şi se aprind. Etapa de dezvoltare a 

incendiului constituie momentul cel mai instabil al evoluţiei unei arderi. Această 

fază, a cărui durată în  timp variază, poate fi accelerată de următorii factori ce 

influenţează viteza de ardere: 

 gradul de afânare, divizare sau granulozitate al materiei; 

 dispunerea geometrică a materialelor în încăpere; 

 temperatura; 

Pentru a stinge un incendiu de clasă A deja iniţiat 

trebuie : 

 

 
 

Până la 1 minut  = 

După 2 minute    = 

După 3 minute    = 
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 alţi factori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispunerea  materialelor 

în încăpere 

 

Paginile revistelor sau 

ziarelor ard mai repede 

decât tapetul de pe pereţi. 

 Hainele împăturite ard 

mai încet decât cele 

aşezate pe umeraşe. 

 

Verticalitatea 

structurilor şi 

mărimea 

suprafaţei în 

contact cu aerul 

accelerează 

arderea. 

Gradul de afânare, 

divizare al materieii 

Pentru o aceeaşi masă de produs 

combustibil,viteza de propagare a 

arderii  depinde de raportul 

suprafaţă/ volum. 

 

Viteza de 

propagare a 

arderii unui 

material 

depinde de 

forma 

geometrică a 

acestuia şi de 

dispunerea 

lui în spaţiu 

şi faţă de 

celelalte 

elemente din 

încăpere. 

Suprafeţele care degajă 

produse de piroliză sunt: 

mocheta, tapetul, 

aşternuturile, mobila, 

etc 

În cazul unui incendiu de încăpere, se estimează că temperatura  

atinge 600 °C după cinci minute; pentru aceeaşi perioadă de 

timp, dacă incendiul s-ar manifesta în casa scărilor, 

temperatura poate atinge 1 200 °C. 

 

 

 
 

Temperatura 

 

Temperatura influenţează viteza reacţiilor chimice, care este 

primordială în stabilirea vitezei de propagare a incendiului.  

 
Se estimează ca viteza  acestor reacţii se dublează de fiecare  

dată când temperatura creşte cu 10 °C. 

 

Volumul 

dulapurilor va 

accelera 

ridicarea 

temperaturii. 

 

 Configuraţia geometrică şi 

concentraţia de oxigen din 

aerul ambiental constituie,  

de asemenea, factori care 

influenţează viteza de 

combustie. 

 

  Alţi factori: 

 Prezenţa deschiderilor, numărul, 

poziţia şi locul lor au o influenţă directă asupra 

vitezei de propagare a arderii. 

 
 Suprafaţa totală a 

materialelor care degajă  

produse de piroliză, 

denumită şi „suprafaţa liberă 

incendiată”, afectează viteza 

de  propagare a arderii. 
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Arderea generalizată 

  

 

Cu cât incendiul este mai bine alimentat cu oxigen, 

cu cât cantitatea de căldură este mai importantă şi 

incendiul mai violent. 
16 

 

 

 
 

Faza denumită ardere generalizată este cea mai importantă etapă a 

incendiului, astfel că intensitatea şi riscul de propagare ale acestuia  sunt maxime. 

Fără un  aport nou de combustibil, incendiul va descreşte în intensitate şi va intra în 

faza de regresie. 

Arderea genaralizată este consecinţa imediată manifestării unui flashover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apariţia unui tiraj  

interior/exterior 
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Regresia arderii 

  

 

 

Regresia incendiului este legată de lipsa de combustibil şi/sau decomburant. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timp 

 

Temperatură 

Stingere 

Backdraft 

 

Stingere 

 

Lipsă de 

oxigen 

 

Ardere generalizată 

Stingere 

 

Regresie 

 

Dezvoltare 

 

Flashover 
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Fenomene Termice 

 
 

Principalele tipuri de incendii cu care se confruntă pompierii sunt cele 

produse în clădiri sau, mai general spus, în spaţii închise. 

 

Utilizarea de noi materiale sintetice în construcţii şi îmbunătăţirea izolaţiei în 

clădiri influenţează considerabil modul de comportare al incendiilor. Propagarea lor 

poate fi foarte rapidă. Astfel, în funcţie de calitatea debitului de aer care le 

alimentează, se disting următoarele fenomene: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenul Backdraft  

Fenomenul  

Flashover  
Rezumat: 
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Stratificarea fumului şi radiaţia iniţială 

1 

   

Fenomenul Flashover 
 

Parametrii de apariţie a fenomenului 

  

 

Cronologia şi descrierea fenomenului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenul termic care corespunde desfăşurării normale a unui incendiu 

apare în următoarele condiţii: 

 

 Arderea este alimentată cu comburant în cantitate optimă 
 

 

 

Fenomenul se derulează pe următoarele etape: 
 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Incendiul se dezvoltă. Aportul normal de comburant generează o combustie 

completă. 

4 Apariţia fenomenului Flashover. 

 

1 stratificarea fumului şi radiaţia iniţială; 

. 

2 amplificarea radiaţiei; 

 

3 apariţia fenomenului „roll-over”; 
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      Amplificarea radiaţiei 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe durata acestei faze, combustibilul repartizat iniţial în partea de jos a 

încăperii se încălzeşte foarte mult. Emisia de gaz de piroliză se manifestă, 

provocând degajarea de gaze combustibile suplimentare (CO). 

În acest moment, mediul gazos al volumului interior este  extrem de 

inflamabil. 

Gaz de piroliză 

 

Volumul suferă o presurizare în partea superioară, în timp ce 

se creează o depresiune în partea inferioară. Această 

diferenţă generează un aport de aer, care alimentează 

incendiul. 

 

Fumul şi gazele fierbinţi se acumulează 

prin convecţie în partea de sus a 

încăperii. Volumul de fum se stratifică: 

straturile cele mai calde  sus, iar cele mai 

reci jos. 

Energia eliberată de focar, fumul şi gazele fierbinţi sunt 

absorbite, în mare masură, de pereţi şi de plafonul 

încăperii, deci temperatura internă creşte considerabil.  

 Această creştere de temperatură 

transformă pereţii şi straturile de fum în 

elemente radiante, care emit căldură spre 

centrul încăperii. 
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      Apariţia fenomenului « roll-over» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mici flăcări numite generic “îngeri dansatori”  apar în fum.  La contactul  

cu aerul, ele  vor câştiga progresiv întregul volum al  stratului de fum 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

N
o

ţi
u

n
i 

d
es

p
re

 i
n

ce
n

d
iu

 

 

P
ag

. 3
3

 În medie, un flashover se produce la o temperatură de 

6000C şi dezvoltă o sarcină calorică de circa 7 MW. 

 
 

      Apariţia fenomenului « roll-over» 

 

3  

 

 

 

Flăcările se intensifică în rulouri ce se îndreaptă spre stratul de fum de sub 

plafon. Denumim acest fenomen „roll-over”.  

Stratul de fum se îngroaşă, coborându-şi nivelul minim destul de brutal. 

Astfel, se va umple cu combustibili gazoşi foarte inflamabili aproape în totalitate 

volumul incendiat.  

 
Această situaţie anunţă iminenţa flashover-ului, combustibilii prezenţi în 

încăpere (suprafeţe, obiecte) fiind încălziţi până la atingerea punctului de 

autoinflamare.  
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În medie, un flashover se produce la o temperatură de 

600
0
C şi dezvoltă o sarcină calorică de circa 7 MW. 

 
 

      Fenomenul Flashover 

4 

 
 

 
La aproximativ 600°C se produce trecerea bruscă de la un  incendiu localizat la un 

incendiu generalizat. Acesta este fenomenul de  „flashover”: 

 
 volumul se va afla în flăcări pe o durată de timp considerabilă; 

 

 temperatura ambiantă atinge o valoare de aproximativ 10000C 

 

 

Incendiul, localizat într-o singură parte a volumului, transformă încăperea 
într-o vâlvătaie considerabilă ce implică următoarele riscuri: 

 
 ameninţarea vieţii salvatorilor şi a victimelor; 

 

 destabilizarea dispozitivului de intervenţie şi de salvare; 
 

 propagarea incendiului. 
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Parametrii de apariţie a fenomenului 

  

 

   

Fenomenul Backdraft 

Procedura de respectat în cazul fenomenului flashover va fi 

descrisă în fascicolele următoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 Puterea minimă a unui flashover este de 3 MW. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fenomen care poate apărea în cadrul unui incendiu, backdraft-ul este 

definit ca un accident termic dificil de prezis, care apare în condiţiile următoare: 

 

 volum închis sub presiune; 

 

 combustie incompletă; 

 

 căldură considerabilă; 

Debitul ţevii 

de refulare 
Puterea 

absorbită 

40 l / min 

150 l / min 

500 l / min 

0,5 MW 

2 MW 

6 MW 
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Provocat, în general, de o acţiune exterioară umană  

backdraft-ul poate, de asemenea, să se producă şi din 

cauze naturale. 

 

 
 

Cronologia şi descrierea fenomenului  

 

 
 fisurarea elementelor de compartimentare. 

 
â 

 

 

 Fenomenul parcurge, în principal, următoarele etape: 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea incendiului într-un volum închis 
1 

Incendiul se dezvoltă. 

Aportul foarte slab de 

comburant generează o 

combustie incompletă. 

 

4 apariţia fenomenului Backdraft. 

1 dezvoltarea incendiului într-un volum închis; 

. 

2 diminuarea progresivă a comburantului; 

 3 suprapresiune  în volumul respectiv; 
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Creşterea 

presiunii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arderea se reduce la elementele incandescente mărind sau păstrând nivelul 

temperaturii ambiante. 
Procentul de monoxid de carbon (CO) este foarte important, iar stratul de 

fum conţine numeroase molecule bogate în carbon. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unul sau mai multe focare pot, în acest stadiu, să provoace inflamarea 

amestecului combustibil - care nu ia, întotdeauna - forma unei reacţii explozive. 
Volumul de fum mărindu-se, LSI a amestecului combustibil este depăşită. 
 

Sub efectul acumulării 

fumului bogat în funingine, 

în gaze nearse şi în gaze de 

piroliză, presiunea creşte în 

interiorul volumului unde 

există o căldură excesivă. 

3 
Suprapresiunea în volumul interior 

Oxigenul, fiind în 
mare parte 

consumat în faza 

iniţială, şi ţinând 

cont că aportul de 

aeri exterior este 

insuficient,  

incendiul trece de 

la o ardere activă la 

una lentă.  

 

Consum de 

oxigen 

 

Creşterea nivelului de 

CO 

 

Diminuarea progresivă a comburantului 

2 
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Este de ajuns o fisură în elementele de compartimentare pentru ca 

amestecul combustibil, alimentat din nou cu comburant, să reintre în zona de 

inflamabilitate. La contactul cu focarul iniţial, se produce o explozie violentă. Toată 
încăperea se aprinde instantaneu şi o „limbă de flăcări”, datorată suprapresiunii, va 

apare în deschiderea creată. Acesta este fenomenul backdraft. 

 
 

 

 

Vizibile numai din exteriorul volumului afectat, semnele care induc 

apariţia iminentă a unui backdraft sunt: 

 

 nu este vizibilă prin ferestre nicio flacără clară sau lumină, exceptând jarul 

sau câteva mici flăcări albastre de combustie a CO; 

 

 geamurile, acoperite de funingine, devin negre şi opace, şi pot vibra uşor 

sub efectul căldurii şi al presiunii interioare; 

 
 fumul gros şi închis la culoare, de o culoare neobişnuită, iese sub forma 

unor bufeuri prin interstiţii, prin zona tocurilor de la uşi, pe unde intră, de obicei, 

aerul proaspăt, dând impresia că incendiul respiră; 

 

 sunetele sunt amortizate, nu se aude nici un zgomot al unui incendiu în 

interiorul încăperii; 

 

 uşile, încuietorile şi mânerele lor sunt foarte calde la atingere. 

 

 

4 
Fenomenul Backdraft 

Cu excepţia comburantului, 

toate elementele necesare 

arderii sunt prezente.  

 

Semne care anunţă Backdraftul 
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Fnonul Backdraft 

 

 

 securizarea zonei de intervenţie conform procedurilor specifice; 

 rămânerea în exteriorul încăperii incendiate; 

 menţinerea unei distanţe de securitate faţă de deschideri şi de conul de 

    expansiune a unei posibile explozii ce poate să iasă prin uşi şi ferestre; 

 atenţie la o posibilă fisurare a elementelor de compartimentare ce poate   

provoca fenomenul backdraft (ex.: spargerea geamurilor); 
 stabilirea unui dispozitiv (de evacuare fum şi de stingere) adaptat încăperii 

incendiate şi nivelului de pericol; 

 interdicţia utilizării Ventilării Operaţionale (VO). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod de comportare în caz de backdraft 
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Se realizează o deschidere în partea superioară a încăperii incendiate 

şi/sau se utilizează un exhaustor pentru a reduce presiunea exercitată 

de fumul şi gazele fierbinţi. 
 

! 

 

În funcţie de situaţie, comandantul intervenţiei poate preveni inflamarea 

fumului ce iese prin răcirea să cu ajutorul unui jet pulverizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Se acţionează la răcirea încăperii incendiate cu un 

jet pulverizat,  până la constatarea diminuării 

efectelor suprapresiunii prin deschideri. 
 

Dacă crearea unei ieşiri este posibilă 

 
1 

2 
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Inertizarea fumului şi gazelor fierbinţi din  

exteriorul încăperii incendiate cu ajutorul  

unei ţevi cu jet pulverizat este urmată de:   

 

 Întredescchiderea uşii; 

 

 Realizarea unei decopertări în partea de 

sus a încăperii. 

 

Utilizarea jetului de apă trebuie să continue până la dispariţia semnelor de 
backdraft. 

 Continuarea stingerii conform procedurii. 

 

Dacă crearea unei deschideri este imposibilă 

 

Imposibilitatea creării 

unei deschideri 

 

Inertizarea volumului  

prin uşa întredeschisă 

 

Atacul asupra  

incendiului Diminuarea suprapresiunii  

prin deschideri 
 

Se continuă stingerea conform procedurilor specifice. 

 

3 
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Mobilier divers care arde într-un 

dormitor 

 

 

Mobilier divers carbonizat pe 

durata fazei de regresie 

 

 

  Caz particular de backdraft 
 

 
Inflamarea sau explozia gazului de combustie poate surveni în timpul 

deschiderii compartimentului, la mai multe ore după stingere sau în faza de stingere 

propriu-zisă. Acest fenomen care poate să se producă pe un plan vertical sau 

orizontal numit ”smoke explosion” sau ”fire gaz ignition” după  literatura anglo-

saxonă are loc în zonele în care fumul este preamestecat cu aerul. El se declanşează 

prin aportul inopinat al unei energii de activare. 

Situaţiile următoare extrase din experienţa operativă ilustrează acest 

fenomen: 

 
 

                        Situaţia numărul 1: 

 

 

 

Incendiul, bine alimentat cu comburant, este în faza ”stratificării fumului şi 

radiaţiei iniţiale” prezentată la ”Cronologia şi descrierea flashover-ului” El se 

dezvoltă normal. Uşa de la intrare a apartamentului care dă în hol este închisă. Un 

fum slab, clar şi static difuzează prin fantele uşii de la intrare şi se acumulează în 

hol. La contactul cu aerul acesta se răceşte şi se diluează, intrând în zona de 

inflamabilitate. Condiţiile unui backdraft în încăperea afectată nu sunt îndeplinite în 

acest stadiu de dezvoltare al incendiului. Totuşi, la deschiderea uşii de la intrare, o 

energie de activare provenind din încăpere (caldură sau scântei) provoacă 

inflamarea fumului acumulat în hol. 

 
 

          Situaţia numărul 2:           

    

 

 

Spaţiul incendiat este bine ventilat. Faza de stingere este terminată dar 

temperatura camerei este încă relativ ridicată. Ţinând cont de căldura din cameră, 

diversele obiecte care ocupă încăperea sunt încă în faza de piroliză. Acumulându-se 
în anumite spaţii ale încăperii, aceste gaze, prin amestecarea cu comburantul, 

formează mici pungi de atmosferă explozivă. 

Condiţiile unui backdraft într-un volum incendiat nu sunt îndeplinite în 

acest stadiu de dezvoltare al incendiului. Totuşi, prin manipularea resturilor unei 

saltele semiarse, scântei sau resturi incandescente se ridică în aer şi provoacă 

inflamarea pungilor de gaz acumulat în plafonul fals. 

 

În fiecare din aceste două situaţii, inflamarea fumului poate echivala 

cu o explozie dacă amestecul ”comburant-combustibil” se situează în 

proporţii optime favorizând astfel o reacţie rapidă de combustie. 
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TACTICA  

STINGERII  

INCENDIILOR 
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STINGEREA INCENDIILOR DE 

VEGETAŢIE USCATĂ ŞI PĂDURI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnicile şi mijloacele de stingere a incendiilor se aleg în funcţie de felul 

incendiului respectiv. 

După locul de izbucnire şi 

după elementele care ard, incendiile 
de pădure se clasifică astfel: 

- pe sol sau de litieră; 

- de coronament; 

- subterane; 

- combinate (de litieră şi 

coronament); 

- de doborâturi. 

Incendiul pe sol sau de litieră, numit şi „focul alergător” – se caracterizează 

prin aceea că arde pădurea vie şi moartă de pe suprafaţa solului: muşchi, iarbă vie, 

uscături, frunze căzute, cetină, resturi de material lemnos, etc. 

Incendiul de coronament – se caracterizează prin aceea că arde coroana 
copacilor(cetina, ramurile) extinzându-se şi la tulpina acestora. Viteza de ardere 

este cuprinsă între 8 şi 25 km/oră. 

Incendiul subteran – se mai numeşte şi incendiul de pământ întrucât 

provoacă arderea materialelor aflate imediat sub suprafaţa solului, cum ar fi: turba, 

cărbuni şi rădăcinile superficiale ale arborilor. Acest incendiu se extinde încet, 

progresând numai cu 10-20 m/oră.  

Incendiul combinat (de litieră şi coronament) – apare mai des în pădurile de 

răşinoase, unde nu s-au luat măsuri de curăţire a vegetaţiei, crengilor şi a altor 

resturi lemnoase aflate la partea inferioară a copacilor. Acest incendiu ia naştere, de 

la incendiul de litieră şi se propagă la coroanele arborilor. 

Incendiul de doborâturi – ia naştere în porţiunile de pădure unde copacii au 

fost doborâţi de furtuni puternice sau alunecări de teren sau în zone în curs de 
exploatare în care operaţiunea de doborâre a copacilor nu a fost urmată imediat de 

curăţirea şi scoaterea masei lemnoase din zonă. 

 

 

 

 

Clasificarea incendiilor de pădure 
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 Caracteristicile incendiilor de litieră 

 

În cazul acestor incendii se distruge prin ardere litiera, materialul lemnos 

fasonat şi depozitat în stive, copacii doborâţi prin tăiere în vederea fasonării şi 

scoarţa copacilor nedoborâţi, în partea lor inferioară.  

Propagarea incendiului este determinată de următorii factori:  

- starea de uscăciune a litierei aflată pe sol; 

- cantitatea de material combustibil existentă pe suprafaţa solului; 
- existenţa curenţilor permanenţi de aer specifici zonei respective; 

- locul izbucnirii incendiului (când acesta se manifestă în zone cu teren frământat, 

incendiile izbucnite la piciorul pantei se vor propaga cu mai mare repeziciune spre 

vârful înălţimii în comparaţie cu cele izbucnite la coama acestuia). 

Incendiile de litieră se dezvoltă inegal, se propagă în salturi, pe direcţii 

diferite în raport de schimbările de sens ale curenţilor de aer şi de starea de 

umiditate a materialelor întâlnite. 

Incendiul de litieră se cunoaşte de departe după fumul alb-cenuşiu.  

Pe timpul arderii se dezvoltă temperaturi de 800 – 1200oC în raport cu esenţa 

lemnului, gradul de umiditate al acestuia şi de cantităţile de material supus arderii. 

În zona de ardere se consumă mari cantităț i de oxigen, fapt ce duce la un  
moment dat la apariţia fenomenului de absorbț ie a mari cantităţi de aer din zona 

neincendiată şi formarea vârtejurilor care ridică la înălţime scântei, jeratec sau 

bucăţi de lemn în stare arzând şi le poartă la distanț e mari, unde căzând generează 

noi focare de incendiu. 

Incendiile de litieră se pot transforma cu uşurinţă în incendii de coronament 

dacă vegetaţia de pe solul pădurii care arde atinge coroana copacilor – în deosebi la 

pădurile de răşinoase.  

 

 Caracteristicile incendiilor de coronament 

 

Aceste incendii se produc îndeosebi în pădurile de răşinoase, dezvoltarea lor 
fiind mult favorizată de răşina pe care o conţin crengile şi trunchiurile arborilor 

precum şi de terebentina şi uleiurile esterice din componenţa frunzelor. 

În cazul incendiilor de coronament la răşinoase, acestea se propagă intens şi 

prin intermediul conurilor aprinse care plesnesc şi împrăştiate de curenţii de aer 

aprind coroanele arborilor la distanț e apreciabile. În multe cazuri incendiul se 

transmite şi la sol prin intermediul materialului arzând care cade pe litieră. 

În funcţie de viteza de ardere şi intensitatea acesteia incendiile de 

coronament se clasifică astfel: 

Caracteristicile incendiilor de pădure 
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- viteza incendii lente: viteza de ardere până la 8 km/ora; 

- incendii rapide: viteza de ardere 8 – 25 km/ora; 

- incendii violente de ardere peste 25 km/ora. 

 

 Caracteristicile incendiilor subterane 

 

Aceste incendii se produc în special în pădurile seculare, pe solul cărora s-a 

depus de-a lungul anilor o pătură groasă de frunze uscate, crengi, resturi lemnoase 

care au putrezit şi au format un strat de putregai şi turbă. 

Incendiile subterane distrug rădăcinile copacilor iar în condiţii favorabile se 
pot propaga şi la litiere.  

Incendiile subterane au ca indicii de manifestare în exterior în deosebi fumul 

care iese prin diferite crăpături, locuri prin care se face şi alimentarea zonei de 

ardere cu oxigen din atmosferă, au un contur de manifestare neregulat, funcţie de 

crăpăturile existente în stratul mort şi obstacolele pe care le întâlnesc în cale.  

 

 Caracteristicile incendiilor combinate (litieră şi coronament) 

 

 
Astfel de incendii apar ca urmare a propagării incendiilor de litieră la 

coroanele copacilor în zonele unde lăstărişul şi arbuştii constituie un mediu 

favorabil de transmitere a acestora. 

În multe cazuri, incendiul s-a transformat de la litieră la coroana copacilor, 

datorită transmiterii căldurii prin convecţie şi radiaţie şi care a produs distilarea 

produselor volatile conţinute de răşini, constituind astfel un mediu corespunzător de 
propagare a flăcărilor la înălţime, prin aprinderea gazelor volatile puse în libertate.  

Acest proces are loc în mod continuu în cazul incendiilor mari de răşinoase 

care aprind instantaneu coroanele şi dau aspectul unui val de foc.  
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 Caracteristicile incendiilor de doborâturi 

 

Aceste incendii se dezvoltă cu repeziciune datorită existenţei cetinii, scoarţei 

uscate a copacilor şi a marii cantităţi de material lemnos pe solul pădurilor. 

Viteza de propagare depinde de cantitatea de material lemnos natura 

acestuia, gradul de umiditate şi condiţiile meteorologice, precum şi de 

caracteristicile topografice ale terenului. 

 

DE REŢINUT! 

Privind propagarea incendiilor de păduri, în concluzie, rezultă 

următoarele: 
- dezvoltarea incendiilor are loc pe direcţia vântului, uneori prin salturi, viteza de 

înaintare variind în funcţie de mai mulţi factori; 

- pe un teren înclinat şi pe un vânt slab, incendiul se propagă lent având forma 

unui arc de cerc; 

- pe un teren accidentat şi pe un vânt puternic incendiul se dezvoltă progresiv în 

forţă, până la creastă, având forma literei „V”; 

- dacă terenul este puţin accidentat, vântul slab şi vegetaţia uscată şi uniformă, 

propagarea incendiului este lentă, uniformă şi înaintează pe un front liniar. 

 

 

Substanţe stingătoare 

 

În cazul incendiilor izbucnite la păduri se folosesc următoarele substanţe 

stingătoare:  

- apa; 

- spumele; 

- substanţe chimice; 

- mase pulverulente (pământ, nisip, etc.); 

- explozivi. 

 

Apa – este cel mai adesea întrebuinţată pentru stingerea incendiilor la păduri. 

În ceea ce priveşte eficacitatea stingerii. 
În funcţie de topografia terenului şi de situaţia incendiului apa poate fi 

transportată la locul incendiului cu ajutorul autospecialelor de stins incendii, 

cisternelor pentru transportul diferitelor produse, avioanelor utilitare şi 

elicopterelor, găleţi sau mijloace improvizate.  

Substanţele chimice  de combatere a incendiilor se împart în două grupe:  

- întârzietori (retardanţi) pe termen scurt; 

- întârzietori de lungă durată. 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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Întârzietorii pe termen scurt sunt compuşi principali din apă şi un aditiv care 

reduce viteza de evaporare a apei, pentru a se obţine un efect de stingere mai mare. 

Aceşti aditivi contribuie de asemenea la o distribuţie mai bună a apei pe suprafaţa 

vegetaţiei incendiate. Ei se mai numesc şi îngroşători, ca de exemplu cei pe bază de 

siliciu, şi acoperă frunzişul cu un strat care micşorează viteza de evaporare a apei.  

A doua grupă de mijloace de combatere a incendiilor o formează întârzietorii 

chimici mai complecşi cu acţiune de lungă durată. Întârzietorii de lungă durată sunt 

constituiţi din aşa numita „sare de întârziere” (bazată pe compuşi de amoniu sau 

fosfaţi) şi un colorant care uşurează identificarea zonelor unde s-au folosit aceste 
substanţe. Oxidul de fier, colorantul utilizat în trecut, avea dezavantajul că era 

eliminat prin spălare, fapt pentru care a fost înlocuit prin compuşi ce nu sunt 

degradaţi decât după trecerea câtorva săptămâni. 

Masele pulverulente – se folosesc cu succes pentru stingerea incendiilor de 

litieră sau subterane prin acoperirea focarelor cu acestea în mod mecanic sau 

manual. 

Explozivii – se folosesc în cazuri deosebite numai după o temeinică analiză a 

situaţiei incendiului. Utilizând o asemenea metodă se pot realiza centuri contra 

propagării flăcărilor, şanţuri, rezervoare de apă şi zone de protecţie împotriva 

incendiilor. 

În concluzie, refularea substanţelor stingătoare se poate face pe sol, folosind 
mijloace clasice, din aer (avioane, hidroavioane, elicoptere) sau combinat atât de pe 

sol cât şi din aer, iar folosirea explozibililor este o metodă de ultimă instanţă. 

 

 

Recunoaşterea 
 

 

Se execută pe mai multe direcţii de echipe de recunoaştere dotate cu 

mijloace de comunicaţii care vor raporta permanent situaţia întâlnită în zonele 

respective şi vor propune măsuri privind localizarea şi lichidarea incendiilor. 

Când recunoaşterea se execută de pe sol, în componenţa echipelor de 

recunoaştere trebuie cooptat personalul silvic care cunoaşte bine situaţia zonei 
incendiate, poate conduce echipele de recunoaştere pe drumurile cele mai scurte şi 

accesibile şi poate furniza comandantului intervenţiei toate datele necesare analizei 

situaţiei, luarea hotărârii şi darea ordinului de intervenţiei.  

La recunoaştere se stabilesc următoarele: 

- felul incendiului (de litieră, de coronament, subteran, combinat etc.); 

- felul pădurii (foioase, răşinoase) şi caracteristicile acestuia; 

- viteza de propagare a incendiului şi direcţia vântului; 

- zona de lăstăriş abundent, porţiuni de pădure cu aglomerări de uscături, depozite 

temporare de lemn sau turbă; 

- prezenţa pericolului pentru diferite construcţii amplasate în interiorul pădurii, 
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pentru centrele populate şi diferite culturi aflate pe direcţia de propagare a 

incendiului; 

- posibilităţile de schimbare a direcţiei de propagare a incendiului, funcţie de 

schimbarea de direcţie a vântului; 

- limitele atinse de incendiu (suprafeţe incendiate sau ameninţate de către acesta); 

- existenţa diferitelor obstacole pe direcţia de propagare a incendiului (ape, 

drumuri, văi neîmpădurite, porţiuni defrişate, zone amenajate special pentru 

limitarea propagării etc.); 

- aliniamentele pe care trebuie executate obstacole, atunci când acestea nu există 

şi sunt necesare; 
- căile de acces pentru afluirea forţelor către zona incendiată; 

- posibilităţile de folosire a tehnicii de intervenţie; 

- posibilităţile pentru asigurarea organizării sistemului de legătură prin agenţi, 

telefon, staţii radio; 

- tehnicile şi tacticile de stingere şi substanţele stingătoare ce se vor folosi. 

 

  

 Localizarea şi lichidarea incendiilor.  

  

La toate incendiile de păduri, în primul rând, este necesar să se asigure 

localizarea pe cât posibil în limitele găsite sau în situaţii de evoluţie pe o limită ce 
se va stabili de către comandantul intervenţiei. 

 

Localizarea şi lichidarea incendiilor de litieră 

Stingerea incendiilor de litieră se realizează prin folosirea de procedee 

mecanice şi chimice. 

Din grupa procedeelor mecanice fac 

parte :   

- baterea porţiunilor incendiate cu 

târnuri (mături de nuiele), fascine, lopeţi, 

crengi, bătătoare de scânduri etc.) ; 

- înăbuşirea focului cu pământ sau 

nisip ; 
- crearea obstacolelor pentru limitarea 

propagării incendiului (doborârea 

copacilor şi curăţirea unei fâşii în 

lăţimea variabilă de întreaga mas 

lemnoasă, săparea unor şanţuri şi realizarea unor fâşii arate, folosind utilajele şi 

forţele umane de care se dispune; 
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Realizarea obstacolelor pentru limitarea propagării incendiilor 

- stingerea incendiilor cu apă atunci când există aliniamente de pe care se poate 

acţiona cu tehnica de intervenţie din dotarea structurilor profesioniste pentru situaţii 

de urgenţă. 
Folosirea procedeelor chimice - presupun împrăştierea în zona de ardere a 

unor substanţe chimice solide sau lichide care au rolul de a lichida incendiul cu 

ajutorul aparaturii de sol (vermorele, pompe, ţevi de refulare) sau cu ajutorul 

avioanelor speciale pentru împrăştierea substanţelor contra dăunătorilor sau 

îngrăşămintelor chimice. 

Localizarea incendiilor de litieră se asigură prin încercuirea cu personal de 

intervenţie (structuri profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă,  lucrători 

silvici, cetăţeni) a suprafeţei incendiate şi prin concentrarea forţelor principale pe 

direcţia de propagare a incendiului (direcţia vântului). 

Forţele concentrate la locul incendiului pentru localizare şi lichidare se pot 

desfăşura frontal, atunci când pe flancuri şi în spate incendiul nu se poate dezvolta 
datorită condiţiilor locale sau pe direcţiile de propagare. 
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Propagarea incendiului  într-o singură direcţie 

 

Pentru localizarea incendiului se va acţiona prin batere, folosind târnuri, 

bătătoare improvizate, lopeţi, greble, etc., completându-se această acţiune cu 

executarea unor centuri de oprire mineralizate, late de 1-2 m şi prin săpături adânci 
pentru îndepărtarea păturii moarte şi a resturilor lemnoase. 

Forţele de intervenţie, pot avea următoarele misiuni: 

- de limitare a propagării incendiului prin curăţarea terenului din faţa focului de 

toate materialele combustibile; 

- de stingere a incendiului, folosind mijloacele la dispoziţie; 

- de izolare a incendiului, prin crearea de fâşii izolatoare. 

 
Propagarea incendiului  în trei direcţii 
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Propagarea incendiului  în toate direcţiile 

 

 
Existenţa mai multor focare de mărimi diferite 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor subterane 

 

Pentru stingerea incendiilor subterane, se va proceda în primul rând la 

stabilirea traseului incendiului după indicii exteriori (fum şi căldură). 
După stabilirea perimetrului incendiului, se trece la localizarea acestuia prin 

încercuirea cu o centură de oprire lată de 1-2 m; executată printr-o săpătură adâncă 

de îndepărtare a turbei (pătură moartă). Şanţurile astfel create se umplu cu apă, dacă 

este posibil, iar suprafaţa de teren situată pe partea opusă incendiului se stropeşte cu 

substanţe chimice pentru a mări rezistenţa la foc a vegetaţiei. După ce a fost 

localizat, se trece la acoperirea focarelor prin săpături şi la lichidarea acestora prin 

batere, prin stropire cu apă sau acoperire cu pământ. 



 

 

 

 

 

T
ac

ti
ca

 s
ti

n
g
er

ii
 i

n
ce

n
d

ii
lo

r 

În operaţiunile de lichidare, o atenţie deosebită se va da verificării locului 

incendiului pentru a nu rămâne focare ascunse care ulterior să conducă la 

reizbucnirea incendiului. 

 

DE REŢINUT!  
Tehnica de stingere prin baterea focarelor pe direcţiile de înaintare sau 

prin aruncarea pământului pentru înăbuşirea incendiului, este eficientă, dar 

obositoare şi necesită forţe de lucru numeroase, care trebuie schimbate periodic 

pentru asigurarea continuităţii operaţiunilor, deoarece întreruperea lucrului 

duce la reizbucnirea incendiului. 

Atunci când viteza de propagare a incendiului este mică pentru limitarea 
acestuia se pot crea fâşii sau centuri de siguranţă manual sau mecanizat. 

  

Localizarea şi lichidarea incendiilor de coronament 

 

Pentru localizarea şi lichidarea 

incendiilor de coronament este 

necesară să se folosească tehnici şi 

tactici adaptate ritmului de înaintare a 

acestora. 

De regulă, incendiile de 

coronament impun concentrarea unor 

forţe numeroase şi bine organizate în 
vederea acţiunii ce o vor desfăşura. 

Din cauza vitezei mari de 

înaintare şi îndeosebi a efectelor directe ale incendiului (căldura radiată, flăcări, 

scântei purtate de vânt, materiale aprinse etc.), acesta nu poate fi oprit totdeauna pe 

limita imediată pe care este găsit, şi trebuie întâmpinat pe un obstacol natural sau 

artificial, benzi de izolare create din timp sau executate special în vederea acestui 

scop. 

Lăţimea barajului de oprire influenţează într-o mare măsură asupra 

localizării incendiului (dacă este şi mineralizat, are şi mai mare eficacitate). 

Barajul de oprire se realizează perpendicular pe direcţia de înaintare a 

incendiului, la o distanţă calculată în funcţie de viteza de înaintare, felul şi înălţimea 

pădurii, de durata operaţiunilor de creare a barajului, de forţele şi mijloacele tehnice 
la dispoziţie. Calcularea superficială a acestor date  are ca urmare faptul că 

incendiul poate cuprinde personalul care execută barajul, forţându-l să părăsească 

lucrările sau chiar să-l pună în pericol, incendiul dezvoltându-se în continuare. 

Barajele se execută prin doborârea 

arborilor şi curăţirea terenului de 

vegetaţie, folosindu-se în acest scop 
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fierăstraie mecanice, electrice şi manuale, topoare, alte utilaje sau metoda exploziei.  

În situaţia când incendiul de coronament este deosebit de puternic şi nu 

există siguranţa că poate fi localizat în limita unui baraj de oprire, se foloseşte 

tehnica cunoscută sub denumirea „foc contra foc”  

Acest procedeu  pentru stingerea incendiilor de păduri nu se foloseşte decât 

în ultimă instanţă. El nu se va folosi în condiţiile existenţei unui vânt puternic sau la 

baza unor masive păduroase cu servanţi prea înclinaţi sau cu relief accidentat. 

ATENŢIE!  
Tehnica de intervenţie „foc contra foc” este o acţiune defensivă şi nu 

se adoptă decât în situaţia în care viaţa persoanelor  nu este ameninţată în 

mod direct sau în ultimă instanţă pentru asigurarea securităţii personalului 
propriu sau a vecinătăţilor. Ea nu se va folosi în condiţiile existenţei unui 

vânt puternic sau la baza unor masive păduroase cu servanţi prea înclinaţi 

sau cu relief accidentat. 

 

O tehnică eficace creării condiţiilor de localizare a incendiilor de 
coronament este aceea a exploziilor. Explozia poate fi folosită pentru amenajarea 

centurilor mineralizate şi zonelor libere de materiale combustibile pentru protecţie. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor de doborâturi 

 

În cazul unor asemenea incendii se pune accent pe localizare, mai ales când 

zona calamitată se învecinează cu suprafeţe împădurite. Pentru localizare se vor 

crea centuri de izolare, curăţindu-se limitele zonei de doborâturi de orice vegetaţie 

care ar contribui la propagarea incendiului.  

În acţiunea de lichidare a focarelor se va proceda la verificarea atentă a 

fiecărui trunchi doborât şi la lichidarea focarelor ascunse.  
Operaţiunile de localizare şi trecerea la lichidare sunt mult uşurate dacă 

exista posibilitatea folosirii motopompelor, autospecialele de intervenţie de la care 

să se echipeze numărul de ţevi necesare, sau a autovehiculelor tip ATV  dotate cu 

instalaţie de stingere.  

 

DE REŢINUT!  

Localizarea şi lichidarea incendiului se organizează pe sectoare. 

Dacă zona de doborâturi se află pe versanţii munţilor, sectoarele se 

organizează de-a lungul lor, numărul variind funcţie de mărimea zonei de 

doborâturi. 

 

Faptul că în zonele împădurite se află localităţi cu gospodării cetăţeneşti 

răspândite pe suprafeţe mari, grupuri sociale pentru muncitorii forestieri (cabane, 

dormitoare, cantine, magazii) sau obiective turistice care în cazul incendiilor de 
proporţii pot fi ameninţate de incendiu, impun o atenţie deosebită privind asigurarea 

protecţiei acestora. 
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STINGEREA INCENDIILOR LA CLĂDIRI 
 

Pe timpul recunoaşterii aeriene se va stabili numărul acestora aflat pe 

direcţia de propagare şi pericolul ce-1 prezintă incendiul pentru ele şi să stabilească 

(propună) măsurile de protecţia lor.       

Existenţa acestor obiective impune folosirea unor forţe suplimentare care 

trebuie să execute: 

- realizarea unor baraje în jurul acestora prin doborârea copacilor apropiaţi;  

- curăţirea zonei de materiale combustibile (pe cât este posibil); 

- acoperirea învelitorilor combustibile cu prelate umede; 

- realizarea unor rezerve de apă în apropierea lor; 

- instalarea echipelor de vânători de scântei pe fiecare construcţie ameninţată care 
să descopere şi să lichideze orice început de incendiu; 

- evacuarea din zonă a bunurilor materiale, a oamenilor şi animalelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subsolul este nivelul situat sub cota ±0,00 respectiv sub cota terenului 

natural. 

În cazul când se prevăd de la început camere de locuit în subsol acestea se 

ridică deasupra cotei terenului, rămânând sub aceasta circa 1m. În acest caz, nivelul 

respectiv se numeşte demisol. 

Subsolurile fac parte din infrastructura construcţiei. De cele mai multe ori, 

elementele de construcţie principale ale acestora sunt incombustibile, capabile să 

reziste la solicitările termice un timp relativ îndelungat. 

Subsolurile au adâncimi diferite şi pot fi construite cu mai multe nivele, în 
raport de necesităţi. Cu cât adâncimea subsolului şi numărul de nivele este mai 

mare, cu atât condiţiile de lucru pe timpul intervenţiilor pentru stingerea incendiilor 

sunt mai complicate. 

În cele mai multe cazuri, subsolurile sunt construite sub întreaga suprafaţă 

construită, fapt care complică şi mai mult activitatea în cazul stingerii incendiilor. 

Numărul de intrări pentru pătrunderea la subsol este variabil, de cele mai 

multe ori există una singură, mai rar două sau trei. În numeroase clădiri acestea se 

amenajează din casa scărilor.  

Caracteristici constructive şi funcţionale 

 

Stingerea incendiilor în subsolul clădirilor 
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Existenţa şi dimensiunile ferestrelor depind de adâncimea subsolurilor. Dacă 

planşeul superior este situat deasupra cotei terenului, la partea superioară a 

încăperilor subsolului se prevăd ferestre pentru iluminare şi aerisire. De asemenea, 

la unele construcţii mai pot fi executate curţi de lumină care permit amplasarea unor 

ferestre pe peretele exterior al acesteia. 

 

DE REŢINUT:  
De cele mai multe ori golurile ferestrelor nu pot fi utilizate pentru 

pătrunderea în subsol din cauza adâncimii mari a acestuia, a dimensiunilor 

mici a grătarelor metalice cu care sunt protejate. Când subsolurile sunt 

utilizate pentru depozitarea bunurilor materiale sau procese tehnologice, în 
caz de incendiu, aceste goluri vor putea fi folosite numai pentru lucru cu 

ţevile şi evacuare a fumului, nu şi pentru evacuare. 

 

În cazul când numărul de intrări şi goluri pentru ferestre este limitat, 

încăperile subsolului sunt, într-o anumită măsură, camere ermetice semiîntunecate 

sau complet întunecate. 

 

 

Incendiile declanşate în încăperile de la subsol, diferă prin natura lor şi se 

caracterizează în primul rând prin accesul insuficient de aer proaspăt în zona de 

ardere, ceea ce determină o ardere incompletă, 

formare intensă de fum, temperatură relativ ridicată a 

produselor de ardere. 

Din cauza arderii incomplete în produsele 

arderii, în afara dioxidului de carbon se găseşte şi 

monoxid de carbon care prezintă un mare pericol 

pentru viaţa şi sănătatea oamenilor. Fumul şi ceilalţi 

produşi ai arderii se acumulează în partea superioară a 
încăperii şi există posibilitatea pătrunderii lor prin 

deschideri, în casa scărilor şi la nivelurile superioare. 

Incendiile se transmit cu uşurinţa de la subsol 

la parter şi etajele superioare, prin intermediul 

canalelor de ventilaţie, golurilor ascensoarelor, al 

deschiderilor în construcţie, prin conductibilitatea 

termică a grinzilor sau conductelor metalice 

neprotejate, cât  şi prin convecţie. 

În faza iniţială a incendiului, arderile sunt mai intense, datorită existenţei 

unor mari cantităţi de materiale combustibile şi a prezentei oxigenului necesar 

Caracteristicile incendiilor  
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procesului de ardere. Ulterior are loc o scădere a procesului de ardere datorită 

reducerii procentului de oxigen în zona de ardere.  

În toate cazurile, după primele 10-30 minute de ardere începe lipsa afluxului 

de aer în zona incendiului. Se degajă o mare cantitate de fum şi produşi ai arderii 

incomplete care se acumulează în încăperile subsolului, apoi pătrund, prin 

intermediul casei scărilor sau a altor deschideri şi neetanşeităţi la caturile superioare 

ale construcţiei, incendiindu-le. Căldura acumulată nu se disipează ci este 

acumulată de elementele de construcţii, de aer şi de produşii arderii. Din această 

cauză regimul de temperatură la incendiile în subsoluri diferă de cel din diverse alte 

încăperi. Astfel, temperatura la incendiile în subsoluri este destul de ridicată (400°C 
la 20min; 500°C după 40min; 650°C după 1,5 h etc.) 

 

 

 

  

 Substanţe stingătoare 

Substanţele stingătoare sunt diverse şi se stabilesc în funcţie de 

caracteristicile constructive ale subsolului şi natura materialelor care ard. Ca urmare 

poate fi folosită toată gama de substanţe de stingere: apa, spumele cu coeficient 

mare de înfoiere, dioxidul de carbon, pulberi stingătoare. Pentru refularea apei, în 

general se folosesc: ţevile cu diametre  şi presiuni mari pentru stingerea în subsol şi 
ţevi cu jet pulverizat la parter şi celelalte nivele pentru a se evita acumularea unor 

mari cantităţi de apă în aceste încăperi. 

 

 Recunoaşterea 

În raport cu suprafaţa subsolului, compartimentarea lui, destinaţia şi natura 

materialelor şi substanţelor existente, recunoaşterea se poate executa pe una sau mai 

multe direcţii. 

Pe timpul recunoaşterii se stabilesc următoarele: 

- prezenţa oamenilor în pericol, necesitatea evacuării lor, căile şi tehnicile de 

salvare a acestora; 

- locul incendiului şi direcţiile lui de propagare, cantitatea şi combustibilitatea  

materialelor depozitate, necesitatea şi posibilitatea evacuării lor; 
- dispunerea încăperilor din subsol şi destinaţia lor; 

- existenţa diferitelor instalaţii, urmărindu-se porţiunile traversate de către diverse 

canale, conducte, etc. şi posibilităţile transmiterii incendiului prin acestea; 

- gradul de acoperire cu fum al casei scărilor  şi posibilitatea folosirii acesteia 

pentru salvarea oamenilor, evacuarea bunurilor materiale  şi a fumului; 

- prezenţa diferitelor goluri sau treceri şi modalitatea utilizării lor pentru 

evacuarea fumului şi introducerea dispozitivului de stingere; 

- necesitatea demolării sau demontării unor elemente de construcţie sau executării 

de deschideri prin acestea, pentru introducerea ţevilor la focarele de ardere sau 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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pentru evacuarea fumului; 

- măsuri de protecţie pentru servanţi împotriva fumului, gazelor toxice şi a 

prăbuşirilor pe timpul acţiunii de intervenţie. 

 

Localizarea şi lichidarea incendiilor.  

 

Stingerea incendiilor izbucnite în subsoluri se organizează de cele mai multe 

ori pe sectoare de intervenţie. Sectoarele se organizează în raport de proporţiile 

incendiului, poziţia subsolului, posibilităţile de acces în acesta, posibilităţile de 

propagare către nivelurile superioare. Dacă există elemente care favorizează 
transmiterea incendiului la celelalte niveluri (canale, conducte, goluri, planşee 

combustibile) se vor organiza obligatoriu sectoare de stingere la subsol, parter, etaj 

şi pod (cu misiuni corespunzătoare: localizarea, lichidarea, supravegherea, 

evacuarea persoanelor, a bunurilor materiale şi fumului). 

În cazul în care propagarea incendiului este posibilă numai la parter, se vor 

organiza două sectoare: 

- la subsol, cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului; 

- la parter, cu misiunea de supraveghere, protecţie şi evacuare a bunurilor 

materiale şi a fumului.  

În cazul subsolurilor mari cu încăperi numeroase se pot organiza la nivelul 

acestora mai multe sectoare. 
Pentru pătrunderea personalului şi introducerea dispozitivului se vor folosi 

căile de acces obişnuite – casa scărilor, deschiderile, ferestrele – dacă situaţia 

incendiului şi a căilor respective permit aceasta. Dacă nu, se vor practica deschideri 

în planşee sau pereţi, după ce, în prealabil, s-a determinat locul focarelor şi s-au luat 

măsuri de preîntâmpinare a propagării incendiului şi a căilor respective permit 

aceasta. 

Concomitent cu acţiunea de stingere se va organiza şi salvarea oamenilor, 

evacuarea bunurilor materiale şi a fumului.  

 

ATENŢIE:  

Pe toată durata operaţiunilor de stingere comandantul intervenţiei va 

avea în atenţie respectarea strictă a măsurilor de securitate a servanţilor. 

 

Printre altele, în acest scop, încă de la începutul stingerii, concomitent cu 
salvarea şi evacuarea persoanelor trebuie să se ia măsuri pentru reducerea 

concentraţiei de fum şi a temperaturii. Pentru evacuarea fumului se folosesc şi 

mijloacele din dotare, dar numai după terminarea operaţiunilor de salvare şi 

descoperire a focarului. 
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Stingerea incendiilor la etajele clădirilor 

 

Legăturile de comunicaţii cu personalul care lucrează în subsol se vor 

organiza în cele mai bune condiţii pentru a se putea interveni în sprijin în caz de 

pericol. 
Pe întreaga durată a operaţiunii de intervenţie, în toate sectoarele de lucru 

trebuie organizată o supraveghere minuţioasă a stării planşeelor şi a elementelor 

portante (grinzi, stâlpi, pereţi), de asemenea, se va acorda o atenţie deosebită 

instalaţiilor de gaze acolo unde există, pentru a nu fi deteriorate, cazuri care ar crea 

pericol pentru personal şi greutăţi în intervenţie. 

După lichidarea incendiului se va evacua, în caz de nevoie, apa acumulată în 

subsol, se vor verifica cu atenţie locurile expuse transmiterii incendiilor (planşee, 

pereţi, goluri) şi întreaga porţiune în care a avut loc arderea, pentru a se stabili dacă 

mai există posibilităţi de reizbucnire a incendiului. 

 

DE REŢINUT:  
În faza iniţială, atacul focarelor pe direcţiile principale de propagare 

a incendiului se va face cu jeturi compacte, ulterior acţionându-se cu jeturi 
pulverizate sau spumă cu coeficient mare de înfoiere; 

 Pentru asigurarea protecţiei şi securităţii servanţilor pe timpul 

acţiunilor de intervenţie este obligatorie echiparea acestora cu mijloace de 

protecţie individuală; 

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru a servanț ilor în interior 

(creşterea vizibilităţii şi reducerea temperaturii) se va asigura ventilarea 

spaţiilor.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Etajele sunt părţi principale ale unei clădiri situate deasupra parterului. Un 

etaj cuprinde încăperile situate pe acelaşi plan orizontal. 

Din punct de vedere constructiv, etajele se caracterizează prin aceea că pe 

lângă elementele de construcţie incombustibile, acestea au în structura  lor şi  

diverse materiale combustibile ca: lemn în compunerea pardoselilor, planşeelor 

(parchet, duşumea), tâmplăriilor, mobilierului; materiale plastice la grupurile 

sanitare sau pereţi despărţitori (fenoplaste stratificate); materiale textile sub forma 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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tapiţeriilor mobilierului, covoare, perdele, draperii, lenjerie, articole de 

îmbrăcăminte. 

De asemenea, drept amenajări comune care fac legătura între etaje (unele 

dintre ele pe întreaga înălţime a construcţiilor), din punct de vedere constructiv se 

găsesc casele de scări, golurile pentru ascensoare, golurile sistemelor de ventilaţie şi 

ale sistemelor de utilităţi. 

Toate aceste amenajări constructive contribuie esenţial la propagarea 

incendiilor pe verticală, dar şi pe orizontală. 

Existenţa balcoanelor şi logiilor pot favoriza acţiunea de salvare a 

persoanelor şi salvarea bunurilor materiale, şi totodată pot constitui obstacole 
împotriva propagării incendiilor pe faţade (în special balcoanele). 

În acelaşi timp aceste amenajări constructive pot contribui la propagarea 

incendiilor, avându-se în vedere faptul că cel mai adesea în acestea se găsesc 

depozitate materiale combustibile. 

 

 

 

 

Incendiile izbucnite se propagă în plan vertical, prin intermediul planşeelor 

combustibile, al golurilor tehnologice şi a amenajărilor comune menţionate anterior. 

De asemenea, crearea unui puternic tiraj favorizează propagarea cu repeziciune a 
incendiului în plan vertical. 

Incendiul se poate propaga de la un nivel la altul chiar şi în cazul în care 

planşeele sunt incombustibile, ca urmare a transferului de căldură prin conducte şi 

elementele de construcţie metalice, canale de ventilaţie, etc. 

În plan orizontal incendiul se propagă prin intermediul pereţilor despărţitori 

combustibili, al mobilierului şi a altor materiale combustibile din încăperi. 

Un caz deosebit de dezvoltare a incendiilor îl constituie propagarea 

incendiilor pe faţada clădirilor, din fereastră în fereastră sau din balcon în balcon, 

datorită spargerii geamurilor la scurt timp de la izbucnirea incendiului, precum şi 

datorită izolării termice exterioare a construcţiilor. 

De asemenea, incendiul se poate propaga pe căi ascunse, în cazul pereţilor 

despărţitori cu goluri umplute cu materiale combustibile (rumeguş, talaş, polistiren 
expandat, etc.) sau al planşeelor duble şi cu straturi de aer, din construcţiile mai 

vechi. 

Pe timpul incendiului se degajă mari cantităţi de fum şi produşi ai arderii, 

care inundă încăperile incendiate pe cele vecine precum şi pe cele superioare. 

Un factor care contribuie în mare măsură la răspândirea fumului este 

temperatura mărită, care determină dilatarea gazelor. De altfel, fumul are efecte 

negative şi asupra bunurilor materiale în sensul că acesta constituie un factor de 

propagare al incendiului (facilitează piroliza) iar produsele arderii pot avea efect 

coroziv asupra elementelor de construcţie. 

 

Caracteristicile incendiilor  
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ATENŢIE:  

În funcţie de natura materialelor care ard, se degajă mari cantităţi de 

căldură puterea calorifică variind între 3300 kcal/kg(lemn de esenţă moale) 

şi 4870 kcal/kg (PVC) sau chiar 11150 kcal/kg (benzină); 

Pe timpul incendiilor poate apărea pericolul scurgerii de gaze de la 

instalaţiile de alimentare cu gaze care în cazul atingerii limitelor de explozie 

pot provoca explozii violente. 

 

 

 

 Substanţe stingătoare 

 
Pentru stingerea incendiilor izbucnite la etajele clădirilor, substanţele 

stingătoare se aleg în funcţie de natura materialelor care ard. Având în vedere că în 

majoritatea clădirilor etajate predomină materialele combustibile solide, substanţa 

stingătoare cel mai des folosită este apa refulată cu ţevi cu jet pulverizat. De 

asemenea, o eficienţă sporită au şi dispozitivele de înaltă presiune, mai ales prin 

reducerea pagubelor produse de apa folosită pentru stingere.  

În alte situaţii se pot folosi cu bune rezultate pulberea stingătoare şi spumele 

cu coeficient mare de înfoiere, refulate la partea inferioară a clădirilor greu 

accesibile, în magazii la planşee cu goluri etc.  

 

 Recunoaşterea 
 

Se execută pe una sau mai multe direcţii, în funcţie de proporţiile 

incendiului, de mărimea clădirii şi de natura activităţilor ce se desfăşoară în interior.  

De regulă recunoaşterea se execută din exterior şi apoi pe scările interioare 

ale clădirii.  

Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenţiei trebuie să stabilească: 

- prezenţa persoanelor în încăperile incendiate şi în cele învecinate, pericolul pentru 

aceştia, căile şi procedeele de evacuare şi salvare a acestora; 

- locul, limitele şi posibilităţile de propagare a incendiului pe orizontală şi pe 

verticală, prin goluri, deschideri sau elemente de construcţie combustibile; 

- gradul de combustibilitate al elementelor de construcţie din compunerea etajului 

incendiat, al celor vecine, al podului şi acoperişului, precum şi dacă există pericolul 
de prăbuşire al acestora: 

- încăperile şi căile de evacuare inundate cu fum şi posibilităţile evacuării acestuia, 

prin ventilaţie naturală, prin sistemul de ventilaţie existent sau prin folosirea 

exhaustoarelor şi electroventilatoarelor; 

- necesitatea şi posibilitatea întreruperii curentului electric, a închiderii gazelor sau a 

întreruperii funcţionării instalaţiilor de ventilaţie: 

- necesitatea desfacerii planşeelor şi a pereţilor despărţitori când aceştia sunt 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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combustibili sau cu umplutură precum şi a canalelor de ventilaţie şi a ghenelor; 

- căile ascunse de propagare a incendiilor şi măsurile ce se impun pentru limitarea 

acesteia. 

DE REŢINUT:  
Descoperirea propagării incendiului pe căi ascunse, în cazul când 

acestea nu se manifestă în exterior, se face prin verificarea gradului de încălzire 

a elementelor constructive cu goluri, determinându-se schimbarea la culoare, 

fisurile produse în tencuială, vopsea sau alte elemente specifice unor arderi ce 

se manifestă în spaţii reduse. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor.  

 
Stingerea incendiilor se organizează pe sectoare de intervenţie, pe nivelurile 

clădirii astfel: 

- sectoare de stingere, organizate la etajul/etajele incendiate, cu misiunea de 

localizare şi lichidare a  incendiului: 

- sectoare de protecţie, organizate funcţie de caracteristicile constructive ale 

clădirii, la etajul de deasupra celui incendiat, precum şi la două etaje de sub cel 

incendiat, cu misiunea de protecţie şi supraveghere; 

- un sector de căutare, organizat la nivelurile situate deasupra sectorului de 

stingere, cu misiunea de căutare şi salvare a persoanelor surprinse în clădire; 

- numărul total de sectoare şi misiunile acestora se stabilesc în funcţie de 

proporţiile incendiului, de forţele şi mijloacele cu care se acţionează precum şi 
caracteristicile constructive ale clădirii. 

DE REŢINUT:   
Acţiunea de stingere se va desfăşura, în principal, după executarea în 

cel mai scurt timp a operaţiunilor de salvare a persoanelor surprinse de 

incendiu şi aflate în pericol. Aceasta se impune, în special, în cazul 

construcţiilor pentru locuinţe. 

 

În scopul limitării propagării incendiului, se va executa deschiderea 

elementelor de construcţie în porţiunea focarelor ascunse şi la descoperirea 

acestora, se va trece imediat la lichidarea lor. Operaţiunile de tăieri, demolări 

parţiale sau totale, demontări şi desfaceri se vor executa numai în prezenţa ţevilor 

de însoţire, pentru a nu se crea posibilitatea dezvoltării incendiului. 

De obicei, ţevile se introduc la etaje, prin ferestre şi balcoane, pe scările 
exterioare de incendiu sau pe scările şi autospecialele de intervenţie şi salvare de la 

înălţime. Scările interioare se vor folosi se regulă, pentru evacuarea persoanelor şi 

bunurilor materiale. 

O atenţie deosebită se va acorda recipientelor cu lichide combustibile şi 

buteliilor de gaze, care se vor evacua cu prioritate din zona de risc. 

Întrucât pericolul de accidentare a servanţilor, la astfel de incendii este 

deosebit, comandantul intervenţiei trebuie să ia măsuri de protecţia a acestora.  
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Stingerea incendiilor la podurile şi la acoperişurile 

clădirilor 
 

În acest sens, servanţii care acţionează în interior vor fi echipaţi cu aparate 

de respirat cu aer comprimat şi chiar costume aluminizante, se vor amplasa în 

partea dinspre casa scărilor şi vor acţiona din cadrul uşilor. 

De asemenea, servanţii trebuie să cunoască foarte bine tehnica lucrului la 

astfel de incendii pentru a se evita accidentele şi degradarea construcţiei şi bunurilor 

materiale prin folosirea apei în exces. 

După lichidarea incendiului, etajul direct afectat, cel superior şi cel inferior, 

canalele de ventilaţie şi alte goluri din construcţie, vor fi examinate foarte atent, 

pentru a se preîntâmpina reizbucnirea incendiului. 

 
 

 

 

 

 
Podurile şi acoperişurile sunt părţi importante ale clădirii, podul 

reprezentând spaţiul dintre acoperiş şi planşeul superior al unei clădiri. 

Podurile sunt, de regulă, necompartimentate, cu excepţia celor mari care sunt 

compartimentate prin pereţi antifoc, care au practicate goluri pentru uşi, uneori 

neprotejate şi fără închideri contra incendiilor. 

În podurile clădirilor industriale sunt amenajate încăperi utilizate pentru 

canale de ventilaţie, puţuri pentru ascensoare cu săli de maşini, camere de colectare, 

canale de fum etc., improvizate, folosind ca depozite pentru diferite materiale 

combustibile. 

Căile de acces în pod sunt limitate, accesul putându-se face pe scările 

interioare sau pe scările fixe de incendiu, amplasate în dreptul trapelor sau 

luminatoarelor. 
  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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Din punct de vedere constructiv, acoperişurile pot fi cu una sau mai multe 

pante, sau plane (terasă). 

Când acoperişurile au o suprafaţă mare sau structură complexă, în pod sunt 

construite diverse ansambluri constructive din lemn, de forme diferite. 

Clădirile industriale, unele depozite, garaje, hale de montaj, depouri de 

tramvaie şi locomotive, hangare şi expoziţii etc., dispun de acoperişuri fără pod şi 

se caracterizează prin aceea că au suprafeţe foarte mari (ajung la câteva mii de m2), 

sunt amplasate la înălţimi mari (10-20 m), pot fi plane sau boltite, cu luminatoare 

longitudinale şi transversale, cu sau fără obstacole împotriva incendiilor. 

Elementele de construcţie de susţinere a acoperişurilor sunt realizate din 
lemn, beton armat sau metal. 

Acoperişurile sunt prevăzute cu termoizolaţie realizată din materiale 

combustibile sau incombustibile, iar învelitoarea poate fi de asemenea 

incombustibilă (tablă, ţiglă, azbociment, etc.) sau combustibilă (carton asfaltat, 

smoală, şindrilă, stuf, paie, etc.). 

Acoperişurile cu tablă ondulată prezintă câteva particularităţi. Acestea sunt 

mai răspândite în construcţiile industriale uşoare, în special la clădirile cu schelet 

din metal. 

Tabla ondulată a diferiţilor producători se deosebeşte, deseori, prin 

dimensiunile ondulaţiilor, grosimile tablei şi detaliile profilelor. În majoritatea 

cazurilor asigurarea împotriva coroziunii se realizează prin zincare şi acoperire cu 
un strat subţire de material plastic. 

Straturile superioare (izolaţia termică etc.) sunt fixate mecanic sau cu liant 

de bitum. 

Izolaţia termică se face cu mase plastice expandate (poliester, poliuretan) 

plăci de vată minerală sau rulouri bituminoase (apropiate de cartonul asfaltat). 

 

 

 

 

 

Locurile unde se pot produce incendii sunt: 

- la poduri: canalele de fum practicate în planşeul podului, zona canalelor de 
ventilaţie, încăperile mansardelor şi locurile de depozitare a diferitelor materiale; 

- la acoperişuri: astereala şi elemente de susţinere a acoperişului, termoizolaţia, 

hidroizolaţia şi învelitoarea (combustibilă). 

Incendiile la poduri şi acoperişuri se propagă cu repeziciune datorită 

următorilor factori: 

- cantităţi apreciabile de material lemnos uscat, sub forma elementele de 

construcţie (podină, ansambluri constructive din lemn, astereală, termoizolaţii şi 

învelitori combustibile); 

- existenţa instalaţiilor de ventilaţie şi a canalelor de fum; 

- lipsa compartimentărilor şi existenţa golurilor neprotejate corespunzător; 

Caracteristicile incendiilor  
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- formarea unui puternic tiraj de aer, favorizat de existenţa lucarnelor şi 

luminatoarelor; 

- viteza de propagare în pod poate să ajungă la 1,5-2 m/min. 

În poduri incendiile degajă mari cantităţi de fum, gaze toxice şi căldură, 

toate acestea variind în funcţie de natura materialelor care ard. Fumul inundă în  

scurt timp podul, încăperile de la etaj şi casa scării, fapt ce îngreunează foarte mult 

acţiunea de stingere. În cazul planşeelor combustibile, este posibilă prăbuşirea 

elementelor de construcţie ale acoperişului la etajele inferioare. 

În cazul acoperişurilor cu învelitori combustibile (paie, stuf, şindrilă, şiţă, 

carton asfaltat etc.), incendiul cuprinde cu repeziciune întreaga suprafaţă a acestora, 
iar în exterior se manifestă violent, cu flăcări înalte şi fum intens. 

Curenţii de aer ascendenţi ridică la mare înălţime paiele, părţi de elementele 

combustibile supuse arderii, scântei, jeratic şi le transportă la anumite distanţe, 

uneori destul de mari, putând genera incendii. 

 
La incendiile izbucnite la acoperişurile cu poduri se întâlnesc următoarele 

situaţii caracteristice: 

- arderea a cuprins numai podina podului; 

- arderea a cuprins astereala şi învelitoarea combustibilă a clădirii; 

- incendiul a izbucnit în mansardă. 

Când incendiul a cuprins numai podina podului, propagarea acestuia e 

favorizată de prezenţa materialului combustibil din care este confecţionată podina şi 

de tirajul format în poduri, în special în cele lipsite de compartimentări, datorită 

lucarnelor, luminatoarelor şi altor goluri neprotejate. 

Până la executarea desfacerilor în acoperiş, propagarea incendiului se face 

mai mult orizontal, fiind favorizată de prezenţa materialelor combustibile din 

compunerea podinii. După desfacerea acoperişului, propagarea se face pe verticală, 

proces influenţat de afluxul de oxigen în zona de ardere şi de formarea tirajului. În 
această situaţie, propagarea incendiului se va face de la cornişă spre coamă şi de-a 

lungul acoperişului. 

Incendiile izbucnite la mansarde pot lua forme de dezvoltare complicate, 

datorită marii varietăţi de substanţe combustibile aflate în încăperile acestora.  
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Din mansarde, incendiul se poate propaga cu repeziciune, prin golurile 

existente şi pe căi ascunse, cuprinzând suprafaţa întregului pod. 

Când acoperişul este montat pe ferme metalice, acestea, datorită 

temperaturilor ridicate, încep să flambeze, îşi pierd capacitatea portantă şi se 

prăbuşesc odată cu acoperişul pe care îl susţineau, în interiorul construcţiei, creând 

pericolul de accidentare şi de producere a noi incendii. 

 

DE REŢINUT: 

 În cazul incendiilor izbucnite la acoperişurile cu învelitoare din tablă 

ondulată sau panouri tip „sandwich” sunt de reţinut următoarele 

caracteristici: 
- propagarea incendiului se face cu repeziciune pe suprafaţa interioară a 

acoperişului cu degajări de fum gros şi în cantităţi mari, conducând la 

distrugerea construcţiei portante neprotejate. 

- apariţia picăturilor arzând şi scurgeri de bitum care provoacă formarea de 

noi focare de incendiu 

- ca urmare a bunei conductibilităţi termice a tablei de oţel, descompunerea 

termică şi topirea materialelor bituminoase are loc mai repede decât în cazul 

acoperişurilor de altă natură; 

- cantitatea mare de fum creează un plus de dificultăţi în conducerea şi 

executarea intervenţiei.  

 

ATENŢIE: 

În dezvoltarea în timp a incendiilor în cazul acoperişurilor din tablă 
ondulată apar următoarele fenomene: 

- încălzirea tablei ondulate fără influenţă asupra portanţei ei; 

- încălzirea şi fluidizarea,  la temperatură de 80-120 ºC, a materialelor 

bituminoase situate sub izolaţia termică; 

- descompunerea sau topirea izolaţiilor termice organice în regiunile 

neprotejate împotriva radiaţiilor; 

- afluenţa simultană a maselor de lichide  bituminoase în şanţurile tablei; 

- încălzirea şi topirea parţială a învelitorii acoperişului; 

- influenţa maselor fierbinţi asupra îndoiturilor, orificiilor de nituri, 

străpungerilor şi jgheaburilor de pe acoperişuri; 

- aprinderea învelitorii din carton printr-o propagare directă a incendiului 
prin  cutele deschise ale tablei, străpungeri şi jgheaburi; 

- autoaprinderea bitumului la cca. 700 ºC (fără o acţiune directă a arderii); 

- curgerea maselor de bitum aprinse în zona incendiului. 

Primele 5 fenomene se pot raporta la faza iniţială  a incendiului, iar 

celelalte la faza de incendiu dezvoltat. 

Rezistenţa la foc a acestor elemente de construcţie este aproape 

întotdeauna mai mică de 20 minute deoarece din cauza încovoierilor mari se 

desfac legăturile laterale şi apar spaţii de ventilare. 
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 Substanţe stingătoare 

 

Pentru stingerea incendiilor izbucnite în poduri şi acoperişuri se recomandă 

folosirea apei, refulată în jet pulverizat. 

La acoperişurile fără pod cu suprafeţe mari, se va acţiona cu jeturi compacte 

de apă refulate chiar de tunurile din dotarea autospecialelor de stins incendii, care 

vor fi introduse direct în interiorul construcţiilor. 

 

 Recunoaşterea 

 

Aprecierea locului incendiului şi a proporţiilor acestuia se poate face iniţial, 

din exterior, după fum, flacără, locul de topire a zăpezii, culoarea învelitorii din 
tablă. 

Pentru recunoaştere, se folosesc scările interioare care ajung la pod şi care se 

găsesc pe căile probabile de propagare a incendiului, scările de incendiu sau 

autospecialele de intervenţie şi salvare de la înălţime, acoperişurile construcţiilor 

vecine, pe care se pot instala scări etc.. 

Pe timpul recunoaşterii se va stabili : 

- prezenţa persoanelor în poduri şi mansarde, căile şi mijloacele de salvare a 

acestora; 

- locul incendiului, suprafaţa incendiată, caracterul incendiului şi direcţiile de 

propagare, caracteristicile constructive ale elementelor podului şi acoperişului, 

starea lui şi tipul învelitorii; 
- prezenţa instalaţiilor electrice şi de ventilaţie sub tensiune şi necesitatea 

deconectării lor; 

- pericolul propagării incendiului la etajele superioare; 

- poziţia lucarnelor şi luminatoarelor din apropierea locului incendiat, dacă 

acestea pot fi folosite pentru evacuare fumului, introducerea dispozitivelor de 

stingere în pod sau dirijarea incendiului pe verticală; 

- prezenţa zidurilor contra incendiilor, care pot fi folosite pentru amplasare 

servanţilor; 

- existenţa scărilor de incendiu necesare realizării dispozitivelor de intervenț ie; 

- necesitatea şi locurile unde se vor executa deschideri în acoperiş pentru 

pătrunderea servanţilor în pod, pentru evacuarea fumului şi dirijarea incendiului pe 

verticală, precum şi a locurilor unde se vor executa obstacole pentru limitarea 
propagării incendiului. 

Pe timpul recunoaşterii la incendiile izbucnite la acoperişurile fără pod cu 

suprafaţă mare, comandantul intervenţiei va stabili: 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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- prezenţa materialelor combustibile din componenţa elementelor de construcţie 

ale acoperişului; 

- tipul acoperişului, al termoizolaţiei şi hidroizolaţiei acestuia; 

- înălţimea acoperişului de la nivelul pardoselii şi posibilitatea acţionării cu ţevile 

tip B, pentru refularea jeturilor de apă de pe scările culisabile amplasate în clădire; 

- caracteristicile proceselor tehnologice ce se desfăşoară în secţia incendiată şi a 

materialelor existente în încăperi, pericolul ce-l prezintă pentru acestea focul, fumul 

şi apa, necesitatea evacuării bunurilor materiale. 

La acest gen de acoperişuri recunoaşterea incendiului se va executa iniţial în 

exterior şi apoi în interiorul clădirii, pe toate laturile construcţiei, în toate încăperile, 
respectându-se regulile de asigurare a securităţii personalului. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor  

 

Pentru lichidarea incendiilor izbucnite în poduri, se organizează, de regulă, 

două sectoare de intervenţie : 

- unul în podul incendiat, iar 

în cazul învelitorilor 

combustibile, şi pe acoperiş; 

- altul la etajele superioare, 

în interiorul clădirii. 
Misiunea sectorului de 

stingere din pod este să 

protejeze elementele portabile 

ale acoperişului, localizând şi 

lichidând focarele descoperite, 

să evacueze fumul, să 

demoleze şi să demonteze 

elementele de construcţie distruse prin ardere, care pot provoca incidente, sau pe 

cele care sunt în pericol de a fi incendiate. De asemenea, acestui sector i se va 

încredinţa şi misiunea de limitare a propagării incendiului, prin crearea de obstacole 

de-a lungul întregii suprafeţe supuse arderii, cu lăţimi de 2-4 m şi prin desfacerea 

hidroizolaţiilor şi termoizolaţiilor, pentru a descoperi căile ascunse de propagare. 
Pentru pătrunderea în podul incendiat, în vederea desfăşurării acţiunilor de 

stingere, servanţii vor executa desfaceri în zona cornişelor, cât mai aproape de  

locul incendiului şi apoi vor acţiona cu jetul de sus în jos şi de departe spre aproape. 

Suprafaţa dezvelită este de obicei de 1,5÷2 m2. 

În vederea evacuării fumului şi a produşilor arderii incomplete, 

supraîncălziţi, se vor executa deschideri de coamă, luându-se măsuri deosebite 

împotriva prăbuşirii servanţilor care îndeplinesc această misiune. 

Acţiunea servanţilor pe acoperiş este admisă numai în cazul învelitorilor 

combustibile, cu condiţia ca aceştia să fie asiguraţi cu cordiţe şi să aibă la dispoziţie 

căi sigure de retragere. Accesoriile de stingere vor fi asigurate cu cordiţe, pentru a 
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nu se prăbuşi trăgând după ele şi servanţii. Deplasarea servanţilor pe acoperişuri, 

dacă aceasta este absolut obligatorie, se va face numai pe coamă, de către  un număr 

limitat de oameni, asiguraţi, şi numai la ordinul comandantului intervenţiei. 

În cazul incendiilor la acoperişurile fără pod şi cu suprafaţă mare, sectoarele 

de stingere se organizează astfel : 

- în interiorul clădirii ; 

- pe acoperiş, dacă învelitoarea este combustibilă. 

Când acoperişul s-a prăbuşit parţial, sectoarele de stingere se vor organiza astfel : 

- un sector de stingere pe acoperiş, cu misiunea de limitare a incendiului la 

porţiuni neincendiate; 
- un sector în zona prăbuşirii, pentru localizarea şi lichidarea  noului focar. În 

acest sector, pentru stingere se vor folosi ţevi cu jet compact şi tunurile de apă. 

 

 
 

Când se intervine pentru stingerea incendiilor izbucnite în mansardele 

clădirilor, se va acţiona astfel : 

- se va proceda la dezvelirea acoperişului într-un loc, prin care se va refula apă 
pulverizată direct asupra focarelor de ardere din încăperea incendiată; 

- dacă incendiul a luat proporţii, pătrunzând şi în interiorul pereţilor dubli cu 

umplutură, se va proceda la desfacerea acestora şi se va continua refulare apei, până 

la lichidarea completă a focarelor. 

Incendiile izbucnite la acoperişuri cu învelitori combustibile (carton asfaltat, 

şindrilă, şiţă, paie şi stuf), cât şi la cele din ţiglă sau plăci de azbociment, pun 

probleme deosebite comandantului intervenţiei, datorită următoarelor caracteristici: 

- datorită curenţilor de aer ascendenţi, părţi aprinse din învelitoare şi scântei sunt 

ridicate la mare înălţime şi purtate de vânt la distanţe de 600-800 m, putând provoca 

noi incendii, la locul de cădere; 

- datorită temperaturii ridicate, gudronul şi componenţa cartonului asfaltat se 
topeşte şi se scurge pe sol, producând arsuri pe părţile neprotejate ale corpului 

servanţilor şi creând pericolul izbucnirii altor incendii. 

Acţiunea de dezvelire a învelitorilor se va desfăşura astfel: 

- pentru învelitorile din carton asfaltat, se desfac mai întâi şipcile care fixează 
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fâşiile din carton, apoi se desface învelitoarea de la coamă,  iar cartonul este strâns 

sul, prin împingerea de către servanţi cu picioarele, de la coamă spre cornişe. 

Înainte de expedierea acestora pe sol, servanţii vor atenţiona personalul, pentru a se 

preveni eventualele accidente : 

- învelitorile din şindrilă, şiţă, stuf şi paie se desfac tot de la coamă spre cornişă. 

Pentru desfacere se vor utiliza căngile cu ajutorul cărora se vor smulge snopii de 

paie sau stuf sau părţi din şindrilă, în ordinea inversă a fixării pe astereală; 

- pe timpul acţiunii de stingere a incendiilor la acoperişurile cu învelitori din ţiglă, 

eternit sau azbociment, desfacerea va începe de la coamă, prin îndepărtarea olanelor 

de la creastă, după care ţiglele vor fi desfăcute cu mâna şi depuse în partea opusă 
propagării incendiului. Plăcile de eternit sau azbociment se desfac cu ajutorul 

toporaşelor, scoţându-se placă cu placă, din cuiele de fixare pe şipci, depozitându-se 

şi evacuându-se, apoi, la fel ca şi ţiglele. 

 

ATENŢIE:  
Refulându-se apa cu jetul compact, se ajunge la distrugerea 

ţiglelor şi a plăcilor, datorită forţei de şoc a acestuia. De asemenea, 

refulând-se mari cantităţi de apă pe plăcile sau ţiglele de eternit  sau 

azbociment supraîncălzit se va obţine o contracţie rapidă a acestora, 

urmată de spargerea lor în bucăţi mici, care pot răni grav pe servanţi, 

motiv pentru care se va folosi jetul pulverizat, şi aceasta numai în cazul 

apariţiei flăcărilor. 

 
 

DE REŢINUT:  
Succesul în acţiunea de stingere la acoperişurile cu pod se obţine 

numai prin introducerea şefilor de ţeavă direct în pod, prin lăcaşe de 

pătrundere realizate cât mai aproape de incendiu, unde, de pe poziţii de luptă 

aflate în apropierea zidurilor portante sau a cornişelor, asiguraţi cu corzi şi 

cordiţe şi echipaţi cu aparate izolante, aceştia vor putea să lichideze 

incendiul, în timpul cel mai scurt. 

 

ATENŢIE:  
Se interzice cu desăvârşire lucrul servanţilor de pe sol şi refularea apei 

pe învelitori incombustibile, cât şi amplasarea acestora pe coama 

acoperişurilor, dacă învelitorile nu sunt combustibile, iar incendiul nu se 

propagă, prin lucarne şi luminatoare la exterior. 
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Stingerea incendiilor la clădiri înalte şi foarte înalte 

 

 

 

 

 

 

 

Clădirile înalte sunt construcţii de gradul I rezistenţă la foc, cu pereţi, 

planşee şi acoperiş incombustibile.  

În ţara noastră drept clădire înaltă se 

consideră construcţiile civile în care pardoseala 

ultimului nivel folosibil este situată la o 

înălţime de 28.00 m sau mai mult, deasupra 

nivelului terenului accesibil autospecialelor de 

intervenţie ale pompierilor (cu excepţia 
blocurilor de locuinţe cu P+11 etaje şi a unor 

turnuri care nu sunt destinate pentru 

adăpostirea oamenilor). Prin clădire foarte 

înaltă se înţelege construcţia civilă la care 

pardoseala ultimului nivel folosibil este situată 

la înălţimea de 45,00 m sau mai mult. 

O caracteristică constructivă care are mari implicaţii în ceea ce priveşte 

propagarea incendiului o constituie prezenţa ghenelor şi canalelor verticale pentru 

montarea instalaţiilor care favorizează şi canalelor verticale pentru montarea 

instalaţiilor care favorizează propagarea cu multă uşurinţă pe întreaga înălţime a 

construcţiei. 
Clădirile în formă de L sau de T duc la o creştere a pericolului de propagare 

a incendiilor pe faţade deoarece unghiurile lor (colţurile) au în general tendinţa să 

formeze coşuri de tiraj astfel încât propagarea pe verticală prin exterior se face cu 

multă rapiditate. 

 

 

 

În clădirile înalte pot izbucni incendii în următoarele locuri: 

- la instalaţiile electrice amplasate în etajele tehnice (camerele ascensoarelor, 

camera de distribuţie a energiei electrice), la subsoluri precum şi la celelalte etaje 

unde se găsesc montate instalaţii electrice pentru diferite scopuri; 
- în canalele (ghenele) pentru instalaţii sau evacuarea resturilor menajere, 

construite de la subsol şi pâna la ultimul etaj; 

- în încăperile de locuit şi în birouri sau alte încăperi administrative; 

- în boxele de depozitare amenajate în subsoluri sau la anumite nivele; 

Caracteristicile incendiilor  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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- în parcajele şi garajele situate la subsol sau în alte locuri; 

O caracteristică deosebită în ceea ce priveşte manifestarea incendiilor este 

aceea că o clădire înaltă se comportă în caz de incendiu, ca un imens coş al cărui 

tiraj este extrem de puternic, acesta depinzând de temperatura exterioară şi cea 

interioară, de curenţii de aer, de structura etajelor, de etanşeitatea uşilor şi 

ferestrelor, de buna funcţionare a sistemelor automate sau manuale pentru 

evacuarea fumului etc. 

Deplasarea fumului în clădiri înalte este diferită faţă de clădirile joase. 

Factorii predominanţi care cauzează deplasarea fumului în clădirile înalte 

sunt: 
- expansiunea gazelor datorita temperaturii; 

- efectul de cos; 

- influenta exterioara a vântului; 

- mişcarea forţată (mecanică) a aerului  în 

clădire. 

Pentru a ilustra principiul efectului de coş, să 

consideram schematic o incinta având cate o 

deschidere  în partea de jos  şi sus, pe o latură. 

           Caracteristicile specifice ale unor astfel de 

incendii sunt următoarele: 

- suprafaţa mare supusă procesului de ardere, 
greu accesibilă  şi dispusă defavorabil pentru 

intervenţia pompierilor, deoarece datorită configuraţiei verticale, materialele 

combustibile sunt supuse incendiului pe direcţia naturală de propagare a gazelor 

fierbinţi. 

- existenţa unor vitrări ample ca utilizarea pereţilor cortină pentru închiderea 

construcţiei facilitează transmiterea incendiului pe verticală, de-a lungul faţadelor. 

- propagarea incendiului de la un etaj inferior la unul superior se face cu uşurinţă, 

prin intermediul golurilor existente, cum sunt casele scărilor sau ale lifturilor, dar 

mai ales prin trecerea directă prin golurile faţadelor când acestea nu sunt prevăzute 

cu deflectoare, copertine, parapete, balcoane, etc. 

- fumul, căldura şi gazele toxice degajate prin ardere inundă întreaga clădire, fapt 

ce facilitează apariţia panicii şi îngreunează atât desfăşurarea acţiunilor de salvare şi 
evacuare, cât şi a celor de stingere. 

- formarea tirajului în clădire este favorizat şi de diferenţa de densitate a aerului în 

interiorul clădirii şi la exteriorul acesteia, provocată de diferenţa de temperatură, 

care fiind mai ridicată la interior, provoacă mişcarea aerului în sus şi ieşirea lui în 

exterior, prin etajele superioare. 

- procesul de degajare a fumului şi gazelor fierbinţi are loc foarte rapid  şi 

provoacă apariţia unor presiuni  mari, care vor favoriza propagarea gazelor atât pe 

orizontala cât  şi pe verticala. 

  Incendiile izbucnite  în clădirile înalte se mai caracterizează prin: 

- creşterea panicii  în rândul persoanelor aflate  în clădire, care îşi pierd controlul  
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şi sunt greu de dirijat  în vederea executării salvărilor. 

- blocarea ascensoarelor de intervenţie cu comanda prioritară şi a celor obişnuite, 

din care cauză transportul personalului  şi al accesoriilor de intervenţie  în zonele de 

incendiu, precum  şi acţiunea de salvare a persoanelor rămase la caturile superioare, 

vor fi realizate cu mare greutate. 

- temperatura gazelor, care pătrund pe căile de evacuare depăşeşte valoarea 

suportabilă de organismul omenesc. La un incendiu izbucnit la o camera de 15-20 

m2 , la etajul III , după 5 min, temperatura pe hol a crescut la 280-300 0C , iar  în 

casa scării la 120-140 0C. 

- în spaţiul a 2-3 nivele de deasupra încăperii incendiate, se creează o aşa numită 
„pernă termică”, cu temperatura de 100-150 0C, unde nu se poate trece fără mijloace 

de protecţie şi deci, persoanele nu se pot evacua către partea superioară a clădirii. 

Uneori datorită temperaturii ridicate, elemente portante ale construcţiei se 

deformează sau îşi pierd capacitatea de susţinere, ducând la prăbuşirea parţiala sau 

totala a acestora. 

 

 Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salvare 

 

În cazul în care nu s-a putut efectua evacuarea normală a persoanelor aflate 

în pericol se organizează acţiunea de salvare. De aceea, în cazul incendiilor 

izbucnite la clădiri foarte înalte, personalul care intervine trebuie să înceapă imediat 
acţiunea de salvare folosind toate mijloacele şi procedeele. 

În clădirile cu multe etaje evacuarea imediată a locatarilor este imposibilă. În 

asemenea cazuri trebuie să se calculeze şi deruleze evacuarea în câteva etaje, 

începând cu evacuarea locatarilor de la etajul incendiat, precum şi la două etaje 

imediat superioare şi unul inferior, această procedură bazându-se pe normele de 

bază ale securităţii contra incendiilor (o structură rezistentă la incendiu a clădirii şi 

o compartimentare de incendiu corespunzătoare tuturor prescripţiilor).  

 

 

 

Concomitent cu operaţiunile de salvare se desfăşoară şi localizarea şi 

lichidarea incendiului, activitate ce trebuie organizată şi desfăşurată cu toata 
responsabilitatea şi în cel mai scurt timp.  

 

 Recunoaşterea 

 

Această operaţiune se organizează şi se execută în mai multe echipe şi pe 

mai multe direcţii. 

Folosindu-se ascensoarele cu comandă prioritară, casele scărilor, 

autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţime din dotare, echipele de 

recunoaştere trebuie să ajungă cât mai repede în zona incendiată şi să se stabilească: 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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- numărul persoanelor aflate în pericol, poziţia şi starea acestora; 

- posibilitatea de folosire pentru salvare a coridoarelor, scărilor, şi celorlalte 

mijloace din dotarea clădirii 

- existenţă şi funcţionarea ascensoarelor destinate acţiunilor de salvare; 

- modul şi posibilitatea de folosire a mijloacelor de salvare, tuburi extensibile, 

perne pneumatice, corzi, cordiţe şi alte mijloace; 

- dacă a apărut panica, în ce grad şi modalităţile de reducere a acesteia; 

- locul, proporţiile şi căile de propagare a incendiilor; 

- gradul de inundare cu fum şi produse al a arderii supraîncălzite, posibilitatea de 

împiedicare a propagării acestora prin acţionarea sistemelor de ventilaţie sau prin 
întrebuinţarea accesoriilor  din dotarea; 

- existenţa instalaţiilor speciale de stins incendii, dacă au fost puse în funcţiune şi 

eficienţa acestora; 

- existenţa conductelor uscate de apă şi posibilitatea de a folosi acestea pentru 

realizarea dispozitivului de intervenţie. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

Ca substanţe stingătoare se 

folosesc apă refulată cu ţevi tip C cu 

robinet şi ajutaje pulverizatoare şi 

pulberi stingătoare.  
Pentru realizarea 

dispozitivului liniile de furtun se 

întind prin exterior şi prin interior. 

Pentru întindere se pot folosi două 

metode: „de sus în jos”  şi de „jos în 

sus”. Prima metodă presupune că 

rolele sunt urcate sus cu ascensoare sau pe 

autospecialele de intervenţie şi salvare de la 

înălţime după care se coboară racordate, iar la 

cea de a doua, rolele sunt urcate cu ajutorul 

corzilor sau cordiţelor pe măsură ce se 
racordează. 

Practica şi experienţa au dovedit că 

pentru întinderea unei linii până la înălţimea 

corespunzătoare a 15 niveluri ale unei clădiri 

e nevoie de 8-10 min, iar pentru fiecare 5 

niveluri următoare mai sunt necesare 7-8 min  

în plus. 

În cazul în care este nevoie de folosirea 

unor linii de furtun mai sus de 15 niveluri se 

recomandă folosirea exclusiv a ţevilor de tip 

C sau a conductelor uscate prevăzute.  
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Atacul incendiului trebuie desfăşurat pe toate căile disponibile, fără a se 

stânjeni însă cele de evacuare. Ţevile vor fi repartizate eşalonat atât la caturile 

inferioare cât şi la cele superioare celui incendiat, cât şi asupra  focarelor din etajul 

unde a izbucnit incendiul. Pentru oprire dezvoltării incendiului pe căi ascunse 

(canale de ventilaţie, ghene tehnice, pereţi despărţitori) trebuie executate deschideri 

în acestea şi stropirea lor cu apă.  

Sectoarele de intervenţie se organizează pe etaje şi casele scărilor numărul 

lor fiind determinat de proporţiile şi particularităţile constructive ale imobilului şi 

de forţele şi mijloacele concentrate la faţa locului.  

O atenţie deosebită trebuie acordată evacuării fumului, cu prioritate de pe 
căile de evacuare şi din încăperile (balcoanele,  refugiile) unde se concentrează 

persoanele aflate în pericol. Transportul mijloacelor de intervenţie la nivelurile 

superioare se realizează, de regulă cu ascensoarele de intervenţie cu comandă 

prioritară (dacă există).  

Pentru lichidarea flăcărilor ce se extind prin ferestrele incendiate, spre 

caturile superioare, datorită tirajului şi vântului, se recomandă folosirea ţevilor 

autovehiculului care au posibilitatea să refuleze apă la cote mai înalte ale clădirilor 

prin introducerea apei în încăperile incendiate prin ferestre, facilitând astfel 

intervenţia. În acest scop se vor folosi şi ţevile din vârful autospecialelor de 

intervenţie şi salvare de la înălţime care se pot manevra cu uşurinţă.  

O foarte mare importanţă o are organizarea şi asigurarea legăturilor radio 
între comandantul intervenţiei şi personalul care acţionează pentru salvare şi 

stingere.  

DE REŢINUT:  
Dificultăţile specifice întâmpinate la stingerea unor astfel de incendii, 

sunt următoarele: 

- propagare rapidă a incendiului pe căile interioare sau pe faţade şi 

ameninţarea etajelor superioare ceea ce împiedică salvarea persoanelor şi 

realizarea unui dispozitiv corespunzător de intervenţie; 

- fumul şi gazele de ardere care umplu casa scărilor, coridoarele îngreunează 

de asemenea salvarea persoanelor şi operaţiunilor de stingere (cele mai 

periculoase incendii sunt cele declanşate la etajele centrale ale clădirilor);  

Experimentările şi concluziile de la incendiile reale au demonstrat că 

fumul umple casa scării şi puţul ascensoarelor în timp de 1.5-2 min , timp 
mult mai mic decât timpul necesar pentru evacuarea şi salvarea peroanelor; 

Acţiunea de stingere necesită o concentraţie rapidă a forţelor şi 

mijloacelor precum şi realizarea dispozitivelor în timp foarte scurt. 

Indicele de densitate a persoanelor la clădirile înalte este mare, fapt 

ce determină creşterea posibilităţii apariţiei panicii şi de aici greutăţi pentru 

salvare şi intervenţie; 

Evacuarea completă a persoanelor din clădirile înalte într-un timp 

scurt este după părerea specialiştilor aproape imposibilă.  
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STINGEREA INCENDIILOR LA DEPOZITE DE 

MĂRFURI ŞI COMPLEXE COMERCIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depozitele comerciale în care se păstrează materiale combustibile sau 

incombustibile sunt amplasate de obicei în construcţii de gradul I – III rezistenţă la 

foc, cu unul sau mai multe etaje, cu încăperi situate la nivelul şi deasupra solului, 

cât şi la subsol. 

Construcţiile cu această destinaţie au un număr mare de goluri practicate în 

pereţi şi planşee, pentru ascensoare, benzi transportoare, elevatoare, planuri 

înclinate, scări rulante, etc. 

Depozitarea materialelor solide, lichide şi gazoase, precum şi a deşeurilor şi 

ambalajelor se face, de obicei, în raport cu natura, forma, dimensiunea, modul de 

ambalare dar şi de proprietăţile fizico-chimice ale acestora. 
Funcţie de felul şi caracteristicile materialelor, acestea se aşează pe stelaje, 

în stive sau în vrac. O parte din materiale sunt containerizate. 

Pe lângă materialele respective, în curtea depozitelor sau chiar în încăperi, se 

găsesc şi mari cantităţi de ambalaje în care au fost mărfurile, ca: lăzi de lemn, 

paleţi, saci de in, cânepă, polietilenă sau rafie, cutii de carton, mase plastice, talaj, 

ceea ce măreşte pericolul de propagare a incendiului.  

Majoritatea depozitelor închise sunt prevăzute cu detectoare de fum, 

instalaţii speciale de semnalizare şi de stingere a incendiilor. În conformitate cu 

normativele în vigoare aceste obiective au prevăzută rezervă de apă care asigură 

funcţionarea instalaţiilor speciale pentru minim 10 minute.  

 

 
 

Propagarea incendiilor în încăperile depozitelor este favorizată de: 

- concentrarea în spaţii relativ mici a unor mari cantităţi de diferite materiale, cele 

mai multe dintre acestea fiind combustibile; 

- depozitarea în aceleaşi spaţii sau în spaţii apropiate, a unei mari varietăţi de 

sortimente de mărfuri cu caracteristici de ardere şi comportare la foc diferite; 

- existenţa unei mari cantităţi de ambalaje de diferite categorii care contribuie la 

Stingerea incendiilor la depozite de 

mărfuri 
 

Caracteristicile incendiilor  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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creşterea intensităţii de ardere şi la propagarea incendiului cu repeziciune. 

Din cauza concentrării în volum închis a unei mari cantităţi de materiale şi 

mărfuri cu proprietăţi diferite, în caz de incendiu pot avea loc fenomene 

caracteristice, cum ar fi: 

- arderea în limitele volumului respectiv cuprinde în scurt timp întreaga suprafaţă 

liberă a materialelor combustibile. Această propagare este favorizată de forma 

geometrică şi dimensiunea materialelor, cantitatea materialelor, intervalele dintre 

stelaje, accesul aerului proaspăt, etc.  

- în procesul arderii se formează o mare cantitate de fum, oxid de carbon şi alte 

gaze toxice care, pe lângă temperatura ridicată, îngreunează şi accesul personalului 
operativ spre focarele de incendiu; 

- în focarele incendiului pot lua naştere explozii ale amestecurilor de vapori cu 

aerul, care provoacă prăbuşirea elementelor de construcţie; 

- în timpul incendiului se produce prăbuşirea stivelor cu materiale şi a 

acoperişului, în special în depozitele cu un singur cat; 

- distrugerea prin ardere sau degradarea cu fum şi apă a unor mari valori materiale 

pe suprafeţe mici; 

- propagarea rapidă a incendiului datorită tirajului ce se formează prin numeroase 

goluri practicate în pereţi şi planşee, prin sistemele de ventilaţie sau alte deschideri 

din construcţie. 

 
 

  

 Substanţe de stingere 

 

Pentru stingerea incendiilor la depozitele de bunuri de larg consum, în 

funcţie de natura substanţelor care ard se pot folosi substanţe stingătoare ca: apa, 

spumele, pulberile stingătoare, CO2, masele pulverulente. 
 

 Recunoaşterea 

În raport de amploarea incendiului, recunoaşterea se execută cu una sau mai 

multe echipe, având în componenţa fiecăreia câte un specialist din cadrul 

obiectivului incendiat. 

La recunoaştere, comandantul intervenţiei trebuie să stabilească următoarele: 

- prezenţa persoanelor în încăperi, în ascensoare, metodele şi mijloacele pentru 

salvarea şi evacuarea lor; 

- natura şi caracteristicile materialelor depozitate, cantitatea şi ordinea în care sunt 

aşezate, modul de depozitare şi felul ambalajelor; 

- locul, proporţiile şi direcţiile principale de propagare ale incendiului; 

- posibilităţile de descompunere termică a mărfurilor cuprinse de incendiu, de 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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degajare şi răspândire a fumului şi gazelor toxice, existenţa pericolului de explozie; 

- necesitatea şi posibilitatea practicării unei deschideri pentru pătrunderea în clădire 

în scopul salvării persoanelor şi bunurilor materiale, cât şi a introducerii ţevilor de 

refulare pentru stingerea incendiului; 

- dacă există obstacole contra incendiilor şi instalaţii fixe de stingere; 

- necesitatea evacuării şi protejării materialelor incendiate împotriva efectelor 

focului, fumului şi apei, căi şi locuri de evacuare, mijloace de evacuare; 

- gradul de inundare cu fum şi posibilităţile de evacuare a acestuia; 

- substanţele stingătoare ce vor fi folosite pentru lichidarea incendiului în raport cu 

specificul materialelor supuse arderii; 
- măsurile de securitate ce trebuiesc respectate de personalul care acţionează pentru 

evacuarea bunurilor materiale şi lichidarea incendiului; 

- forţele şi mijloacele necesare pentru localizarea şi lichidarea incendiului. 

 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

Intervenţia trebuie axată de la început pe localizarea incendiului, prin 

introducerea operativă a forţelor pe direcţia principală de propagare. 

Concomitent trebuie să se asigure evacuarea bunurilor materiale folosind 

forţele şi mijloacele care participă la intervenţie.   

Substanţa de stingere să fie folosită în limite strict necesare, direct asupra 
focarului şi aleasă în funcţie de proprietăţile materialelor care ard. 

Se va avea permanent în vedere realizarea măsurilor de securitate pentru 

servanţi, pentru prevenirea accidentelor. 

Dispozitivele vor fi introduse pe căi secundare de acces, prin ferestre sau 

goluri practicate în elementele de construcţie, lăsându-se libere căile principale de 

acces pentru a se putea desfăşura în bune condiţiuni operaţiunea de evacuare a 

mărfurilor şi materialelor. 
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În acţiunea de stingere, comandantul intervenţiei, trebuie să ţină seama de 

specificul şi de caracteristicile materialelor care ard, ceea ce impune de la început 

luarea unor măsuri care să conducă la desfăşurarea unei bune intervenţii pentru 

stingerea incendiului. 

Ţinând seama de faptul că uneori substanţa stingătoare poate degrada 

materialele aflate în depozit, este necesar ca ea să fie refulată local, adică direct 

asupra focarului. Se impune de asemenea ca substanţa stingătoare să posede o 

capacitate ridicată de penetrare, în special în locurile greu accesibile, să aibă o 

eficienţă mare de stingere şi o acţiune corozivă scăzută. 

În funcţie de caracteristicile mărfurilor depozitate şi specificul depozitului, 
se vor folosi ţevi cu jet compact la debit mare pentru lichidarea arderii în focarele 

principale şi ţevi cu jet pulverizat pentru protecţia materialelor şi a încăperilor 

necuprinse de incendiu, precum şi alte substanţe stingătoare după caz. 

 

DE REŢINUT:   
Durata de intrare în acţiune a primelor ţevi depăşeşte 5-10 minute, 

adică durata de dezvoltare liberă a incendiului este mai mare şi deci acesta va 

fi găsit într-o fază avansată de propagare; 

Chiar şi la o intervenţie rapidă, acţiunea e îngreunată de lăţimea mică 

a trecerilor dintre stelaje, blocarea acestor treceri, înălţimea mare de 

depozitare, deci poziţia înaltă a focarelor, îngreunează refularea agentului de 

stingere. 
Datorită acţiunii flăcărilor, stelajele se pot prăbuşi, se degajă fum în 

cantităţi mari  care inundă încăperile, se dezvoltă temperaturi mari ce 

îngreunează acţiunea de stingere.  

 

Stingerea incendiilor se organizează pe sectoare de intervenţie cu misiuni 

precise, repartizate în raport de suprafaţa incendiului şi de categoria de materiale 

care ard, astfel: 

- un sector de intervenţie cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului; 

- un sector de intervenţie cu misiunea de protecţie a golurilor, a mărfurilor ce nu 

pot fi evacuate şi a încăperilor ameninţate; 

- un sector de evacuare a bunurilor materiale. 

 Concomitent cu acţiunea de stingere se organizează şi desfăşoară operaţiunea  

de evacuare a bunurilor materiale şi de protejare a acestora împotriva efectelor 
focului, fumului sau a apei, folosind în acest scop personalul obiectivului şi 

mijloacele mecanizate din dotarea acestuia.  

Comandantul intervenţiei va lua măsuri pentru ventilarea spaţiului incendiat, 

pentru reducerea temperaturii, evacuarea fumului şi gazelor de ardere prin 

deschiderea uşilor şi ferestrelor, prin practicarea de deschideri în planşee şi acoperiş 

sau folosirea mijloacelor specializate.  
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În cazul adoptării unei tactici ofensive servanţii se amplasează cât mai 

aproape de focar, la capetele rafturilor, în apropierea elementelor de rezistenţă ale 

construcţiei, evitându-se astfel accidentarea lor la prăbuşirea rafturilor, asigurându-

şi retragerea din zonă în caz de pericol. 

Comandantul intervenţiei va acorda o atenţie deosebită sectoarelor în care se 

găsesc butelii şi recipiente cu gaze lichefiate sau comprimate, ori cu lichide 

inflamabile, luând măsuri pentru răcire, iar apoi pentru evacuarea acestora în afara 

zonei de risc. 

În cazul arderii baloţilor, a ţesăturilor se va executa stingerea acestora la 

suprafaţă în încăperi, iar după evacuarea lor, afară se va organiza un sector special 
pentru desfacerea lor şi lichidarea micilor focare, destinându-se în acest scop ţevi de 

refulare cu jet pulverizat. 

ATENŢIE:  
Comandantul intervenţiei va acorda o atenţie sporită asigurării 

continuităţii alimentării cu apă şi solicită măririi presiunii pe reţea în zona 

obiectivului incendiat. 

 

DE REŢINUT:  
După lichidarea incendiului trebuiesc lăsate forţe în supraveghere. În 

cazul intervenţiei pe timp de noapte trebuiesc luate măsuri de iluminare a 

locului intervenţiei. 

 
 

 

 

 

Magazinele se amenajează în clădiri cu dimensiuni din ce în ce mai mari, cu 

multe etaje, cu activităţi diferite, cu personal şi public foarte numeros, unde se 

efectuează expunerea şi vânzarea unui număr mare de obiecte foarte diferite în 

majoritatea lor combustibile şi chiar explozive ceea ce prezintă un accentuat pericol 

de incendii.  
 

În magazinele şi marile complexe comerciale, incendii pot izbucni în : 

- raioanele de prezentare şi vânzare a mărfurilor; 

- magazii şi camere de primire-expediţie a mărfurilor; 

- birouri; 

- încăperi tehnice şi instalaţii; 
- depozite tehnice şi instalaţii; 

- depozite de mărfuri, anexă ale magazinului. 

Stingerea incendiilor la magazine şi mari complexe 

comerciale 
 

Caracteristicile incendiilor 

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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 Propagarea incendiilor în magazinele comerciale este favorizată de: 

- depozitarea în aceleaşi spaţii a unei varietăţi de sortimente de mărfuri cu 

caracteristicile de ardere şi comportare la foc diferite (articole de celuloid  şi 

cauciuc, alături de parfumuri, mobile şi bijuterii, textile, obiecte din mase plastice, 

vopsele, ambalaje, etc.); 

- existenţa unei mari cantităţi de ambalaje de diferite categorii  şi a volumelor 

mari ai încăperilor care contribuie la creşterea intensităţii arderii şi propagarea 

incendiului cu repeziciune; 

Din cauza concentrării în spaţii 

închise a unor cantităţi însemnate de 
materiale sau mărfuri care au proprietăţi 

diferite în caz de incendiu pot avea loc 

unele fenomene caracteristice cum sunt : 

- aprinderea întregii suprafeţe a 

încăperii şi a suprafeţelor libere a 

materialelor combustibile, lucru favorizat 

şi de intervalele mici dintre mărfuri; 

- propagarea rapidă a incendiului şi 

prin intermediul materialelor 

combustibile expuse, a tejghelelor şi 

rafturilor combustibile, precum şi datorită tirajului ce se formează; 
- creşterea rapidă a temperaturii (până la 1000ºC) şi presiunii gazelor ca rezultat a 

afluxului de aer sau descompunerea oxidanţilor favorizează formarea flăcărilor 

înalte care pot ajunge până la planşeu, fapt ce creează condiţii de propagare la 

elementele de construcţie ale magazinului şi la nivelurile superioare; 

- apariţia pericolului de explozie ca rezultat al reacţiei dintre apă  şi diferite 

substanţe chimice sau prin combinarea acestora, explozii însoţite de degajări de 

oxid de carbon sau alte gaze toxice; 

- prăbuşirea stivelor de materiale, sau rafturilor care contribuie la creşterea 

intensităţii arderii, împiedică evacuarea bunurilor materiale, îngreunează acţiunea 

de stingere ducând la accidentarea servanţilor amplasaţi în intervalele dintre 

acestea; 

- o parte din mărfuri se găsesc expuse pe tejghele, rafturi, suporturi etc., ceea ce 
face ca suprafaţa de contact cu aerul sa fie mai mare deci şi propagarea incendiului 

să se facă mai repede; 

- prăbuşirea planşeelor combustibile datorită pierderii capacitaţii lor portante, 

precum şi a elementelor acoperişurilor în situaţia când incendiul s-a propagat la ele ; 

- propagarea incendiului prin casa scării, casa liftului, scările rulante se face 

destul de repede ca urmare a tirajului; 

ATENŢIE:  
Evoluţia acestor incendii poate conduce la apariţia fenomenelor 

termice de tipul flashover sau backdraft. 
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 Recunoaşterea 

Se execută de una sau mai multe echipe, în  funcţie de mărimea obiectivului 
şi proporţiile incendiului, pe căile de acces neocupate de cumpărătorii care se 

evacuează, pe scările fixe de incendiu şi chiar pe scările şi autospecialele de 

intervenţie şi salvare de la înălţime din dotare, însoţite de personalul specializat din 

magazin. 

Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenţiei va stabili: 

- prezenţa oamenilor rămaşi în încăperile magazinului, la diferite etaje, starea în 

care se află, necesitatea acordării primului ajutor medical, tehnicile ce pot fi folosite 

pentru salvarea rapidă; 

 

ATENŢIE:  
Acţiunea de acordare a primului ajutor medical şi de dirijare a 

cumpărătorilor spre căile de acces sigure, în vederea evacuării, începe chiar 
pe timpul executării recunoaşterii. În acest scop, se destină servanţi pentru 

iluminatul intrărilor în căile de acces stabilite pentru dirijarea oamenilor de 

salvat şi mai ales pentru intervenţia energică, în vederea liniştirii celor intraţi 

în panică  şi evacuarea acestora; 

- gradul de inundare cu fum a caselor scărilor care vor fi folosite pentru salvarea 

oamenilor, necesitatea şi posibilitatea ventilării lor sau evacuării fumului cu ajutorul 

mijloacelor specializate, ori a executării unor deschideri, dacă este posibil; 

- natura, cantitatea şi modul de depozitare a mărfurilor expuse arderii; 

- locul şi proporţiile incendiului, direcţiile principale de propagare a acestuia; 

- cantitatea şi modul de depozitare a mărfurilor care trebuie evacuate sau numai 

protejate împotriva efectelor fumului, focului sau apei ; 

- prezenţa substanţelor îmbuteliate, susceptibile de a exploda, precum şi măsurile 

ce trebuie luate pentru protecţia acestora ; 
- existenţa personalului şi mijloacelor tehnice din dotarea magazinului, 

posibilităţile de evacuare a acestora în acţiunea de evacuare a valorilor materiale 

(benzi transportoare, elevatoare, electrocare, cărucioare, containere, coşuri etc.); 

- existenţa instalaţiilor speciale de stingere (sprinkler sau drencer), dacă au fost 

puse în funcţiune şi efectul acestora pentru limitarea propagării incendiului; 

- prezenţa instalaţiilor electrice de iluminat, forţa şi ventilaţie sub tensiune şi 

necesitatea deconectării lor; 

- măsuri de asigurare a personalului din compunerea binom-urilor de intervenţie 

care vor acţiona în încăperile incendiate ale magazinului. 

În alegerea substanţelor stingătoare, comandantul intervenţiei trebuie sa ţină 

cont de varietatea produselor depozitate, de proprietăţile fizico-chimice  şi de 
comportarea diferită la foc a acestora. 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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 Localizarea şi lichidarea incendiilor   

Sarcina cea mai importantă a comandantului intervenţiei este să organizeze 

şi să conducă personal acţiunea de salvare şi evacuare a persoanelor ramase blocate 

şi neevacuate, concomitent cu realizarea dispozitivelor preliminare de intervenţie, 

acesta fiind obligat: 

- să instaleze lămpi cu acumulator sau proiectoare, la ieşirile din casele scărilor 

sau ale altor spaţii destinate evacuării, la nivelul fiecărui etaj; 

- să numească, special, la fiecare nivel, servanţi, care să adune şi să îndrume 

cumpărătorii şi personalul spre ieşiri, să tempereze spiritele, liniştindu-i pe cei 

cuprinşi de panică; 
- să organizeze echipe de salvare pentru fiecare nivel, cu misiunea de a căuta şi de 

a descoperi victimele, de a le transporta până la punctele de prim ajutor; 

- să instaleze şi să folosească mijloacele din dotare pentru evacuarea fumului şi a 

gazelor toxice fierbinţi, în primul rând din casele scărilor folosite pentru evacuare, 

începând cu caturile superioare, unde sunt concentrate cele mai mari cantităţi din 

aceste substanţe; 

- tot pentru evacuarea fumului, folosindu-se utilajele specializate pentru demolări, 

din dotarea autospecialei pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat, să 

ordone executarea unor deschideri care vor grăbi efectuarea schimbului de gaze în 

spaţiile de evacuare; 

- să destine, dacă incendiul ameninţă căile de evacuare, ţevi cu ajutaje 
pulverizatoare, cu misiunea de a dispersa fumul, de a micşora temperatura ridicată a 

mediului ambiant şi a împiedica cu orice preţ incendierea acestor căi. 

ATENŢIE:  
În situaţia în care căile de evacuare devin inutilizabile, comandantul 

intervenţiei trebuie să concentreze efortul întregului efectiv chemat la locul 

incendiului pentru salvarea persoanelor, folosind toată gama de tehnici şi 

mijloace de salvare a celor rămaşi neevacuaţi sau blocaţi, cum sunt: 

- scările fixe de incendiu; 

- autospecialele şi autoplatformele de intervenţie şi salvare de la înălţime; 

- scările manuale din dotare; 

- mijloacele specializate din dotare (tub extensibil de salvare, perna 

pneumatică de salvare, cablu de salvare cu scripeţi, etc.) 

Stingerea se organizează pe sectoare de intervenţie, de regulă, pe orizontală 

şi pe nivele. La clădirile înalte, aceste sectoare se pot organiza şi pe verticală, în 
cazul când se dispune de mijloace de acces prin exterior (scări de toate tipurile), la 

fiecare faţadă a construcţiei. 

Sectoarele de intervenţie trebuie organizate astfel : 

- un sector de intervenţie cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului în 

încăperile incendiate, evacuarea fumului şi a bunurilor materiale de valoare 

ameninţate direct de incendiu sau de efectele fumului şi apei ; 

- un sector de intervenţie cu misiunea de supraveghere şi limitare a propagării 
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incendiului la nivelurile superioare, cu dispozitiv etajat, inclusiv la acoperiş; 

- un sector de intervenţie cu misiunea de supraveghere şi limitare a propagării 

incendiului la etajele inferioare, prin intermediul golurilor scărilor rulante sau al 

altor instalaţii de legătură între etaje, cum sunt casele lifturilor. Acestui sector i se 

va încredinţa şi misiunea de evacuare a apei ce se acumulează pe timpul ducerii 

acţiunilor de stingere în scopul protejării cabinelor instalaţiilor electrice de iluminat, 

forţă, ventilaţie, cât şi a mărfurilor depozitate în aceste subsoluri; 

- un sector de intervenţie pentru protecţia clădirilor vecine alipite magazinului 

incendiat sau situate în apropierea acestuia. 

 În sectorul principal de lichidare a focarului comandantul intervenţiei trebuie 
să acorde, de la început, o atenţie deosebită protecţiei elementelor portante ale 

construcţiei, destinând în mod special ţevi, care vor refula apă de sus în jos, pe 

întreaga suprafaţă a acestora. 

Pentru limitarea propagării incendiului prin golurile scărilor rulante sau ale 

altor instalaţii, spre etajele superioare, se vor destina ţevi cu misiunea de răcire a 

uşilor sau trapelor acestor deschideri sau de protejare a golurilor, folosindu-se 

acţiunea jeturilor pulverizate. 

Concomitent cu acţiunea de stingere, se execută şi evacuarea mărfurilor 

neincendiate, dar periclitate de incendiu, sub îndrumarea personalului din 

conducerea obiectivului, care va stabili şi dirija modul de transport şi de depozitare 

a mărfurilor, pentru a se evita degradarea lor. 
Întrucât pe timpul dezvoltării incendiului se degajă mari cantităţi de fum şi 

gaze toxice, care pot afecta starea sănătăţii personalului care acţionează la incendiu, 

dar şi crea pericolul explodării unor bidoane cu vopsele, a unor butelii, flacoane cu 

spray-uri sau poate avea loc prăbuşirea elementelor de construcţie, comandantul 

intervenţiei va lua măsuri speciale de protecţie a servanţilor prin: 

- echiparea servanţilor şefi de ţeavă cu costume de protecţie anticalorică şi aparate 

de respirat cu aer comprimat; 

- realizarea rezervei de butelii de aer comprimat; 

- amplasarea servanţilor înapoia stâlpilor, a pereţilor sau a altor elemente de 

construcţie, care să-i ferească de efectul exploziilor ; 

- interzicerea amplasării, concentrării sau deplasării inutil a unui număr mare de 

servanţi în zonele centrale ale încăperilor sau în cele cu pericol de explozie. 
După lichidarea incendiului, comandantului intervenţiei va lăsa în obiectiv 

forţe  şi mijloace, cu misiunea de supraveghere  şi prevenire a reizbucnirii 

incendiilor în zonele cu rafturi şi mărfuri prăbuşite, cât şi de lichidare rapidă a 

focarelor nou apărute. 

ATENŢIE: 

Principala preocupare a comandantului intervenţiei este salvarea vieţii 

oamenilor din clădire. Aceasta se poate realiza prin: limitarea propagării 

incendiului pe căile de evacuare, ventilarea dirijată, reducerea panicii şi 

îndrumarea evacuării, realizarea dispozitivului de stingere pe alte căi decât 

cele de evacuare, până la terminarea acestei operaţiuni. 
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STINGEREA INCENDIILOR LA SĂLI 

AGLOMERATE 
 

 

 

 

 

 

 

Din categoria sălilor aglomerate fac parte teatrele dramatice şi muzicale, 

sălile de spectacole, circuri, muzee, cinematografe, săli de concert, săli de sport, etc. 

Conform normativelor în vigoare o sală aglomerată (categorie distinctă a 

încăperilor cu aglomerări de persoane) este definită ca încăpere sau grup de încăperi 

care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care 
suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 4m

2 
şi în care se pot întruni 

simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi 

pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci, etc.).  

Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 

200 de persoane. Încăperile cu aglomerări de persoane sunt încăperi în care se pot 

afla simultan cel puţin de 50 de persoane, fiecăreia din acestea revenindu-i o arie de 

pardoseală mai mică de 4 m2. 

Astfel, asemenea construcţii cuprind în principal o sală sau mai multe săli de 

spectacole, scene, cabine pentru artişti, depozite pentru decoruri şi recuzită, spaţii 

pentru deservirea publicului (foaiere, bufete, garderobe, etc.), ateliere (tâmplărie, 

butaforie, croitorie, pictură, etc.), săli de repetiţie, săli de conferinţă, săli de dans şi 

altele. 
Deşi aceste edificii au majoritatea elementelor de construcţie din materiale 

incombustibile există totuşi şi o mare cantitate de materiale combustibile astfel: 

- lemn, în principal la planşeul scenei, pereţii 

interiori, decoruri, scaune şi mobilier, loje şi 

balcoane, parchete, etc.; 

- textile pentru capitonaje, decoraţiuni 

interioare, mobilier, draperii, cortine, decoruri, 

recuzită, etc.; 

- materiale plastice pentru izolări fonice şi 

acustice sau decoraţiuni interioare; 

- carton asfaltat, bitum. 
Caracteristicile constructive la cinematografe sunt asemănătoare cu cele ale 

teatrelor, pericolul de incendiu şi modul de propagare a acestuia depinzând de 

mărimea şi de gradul de combustibilitate al construcţiei, precum şi de dotările 

cinematografului. 

Specific acestor categorii de instituţii este existenţa cabinei de proiecţie, care 

constituie un loc important de izbucnire a incendiilor. 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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În sălile cu aglomerări de persoane, incendiile izbucnesc cel mai frecvent în 

următoarele locuri: 

- casa scenei (pe scenă, în buzunarele acesteia şi sub scenă); 

- sala de spectacole; 

- podul şi acoperişul sălii de spectacole; 

- cabinele de proiecţie ale cinematografelor. 

 

 

 

 Recunoaşterea  

Recunoaşterea începe cu stabilirea situaţiei incendiului după indicii exteriori 

(fum, flacără, etc.), precum şi pe baza informaţiilor obţinute de la personalul 

instituţiei sau a datelor furnizate de martori oculari. 

În raport de locul de izbucnire a incendiului, recunoaşterea se execută astfel: 

- dacă incendiul a izbucnit pe scenă, recunoaşterea se execută dinspre sală spre 

scenă; 

- dacă incendiul a izbucnit în sală, recunoaşterea începe dinspre scenă spre sală; 

- dacă incendiul a izbucnit la acoperiş, recunoaşterea se execută din sală spre pod 

şi acoperiş şi din exterior. 

Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenţiei va stabili următoarele: 
- prezenţa persoanelor aflate în pericol, locul unde se găsesc, căile şi mijloacele de 

evacuare şi salvare; 

- locul, mărimea, posibilităţile şi direcţiile de propagare a incendiului; 

- dacă a fost sau nu coborâtă cortina de siguranţă (se va acţiona pentru coborârea 

ei chiar pe timpul recunoaşterii); 

- dacă au fost deconectate şi scoase de sub tensiune instalaţiile de forţă, 

iluminatul, ventilaţia şi dacă s-a întrerupt alimentarea cu gaz sau lichide 

combustibile a sistemului de încălzire; 

- dacă a fost pus în funcţie iluminatul de siguranţă; 

- dacă s-au acţionat instalaţiile interioare de alimentare cu apă şi instalaţiile 

speciale de stins incendiul; 

- dacă au fost deschise trapele de şi ce măsuri s-au luat în vederea limitării 
propagării incendiului, a împiedicării formării tirajului şi a efectuării schimbului de 

gaze; 

- dacă au fost coborâte pe scenă decorurile suspendate; 

- căile pe unde se vor introduce în clădire dispozitivele de intervenţie; 

- măsurile de securitate pentru personalul intervenţie. 

La incendiile izbucnite la cinematografe se va urmări în mod deosebit dacă 

au fost evacuaţi spectatorii şi operatorii, dacă din cabinele de proiecţie eu fost 

Caracteristicile incendiilor  

 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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scoase rolele ce peliculele de film şi aparatele de proiecţie, iar din sală au fost 

evacuate aparatura de sonorizare şi mobilierul. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

Întrucât realizarea dispozitivelor preliminare şi a celor de intervenţie se 

execută concomitent cu operaţiunile de evacuare şi salvare a spectatorilor, actorilor 

şi a personalului de deservire, se impune necesitatea ca, iniţial, acestea să fie 

realizate spre şi prin intrările secundare, scările de serviciu şi de incendiu. 

Căile principale de acces vor fi folosite numai pentru salvări de oameni şi 

salvări de bunuri materiale. 
Direcţiile principale de atac se aleg în raport cu locul de izbucnire a 

incendiului şi de direcţiile de propagare a acestuia, astfel: 

- în situaţia unui incendiu izbucnit pe scenă, unde nu există cortină metalică sau 

aceasta nu a fost coborâtă, direcţia principală de atac se alege dinspre sală spre 

scenă, asigurându-se, astfel, protecţia sălii. După ce cortina metalică a fost coborâtă, 

se destină ţevi pentru răcirea ei în permanenţă, iar cu majoritatea forţelor se atacă 

incendiul, circular, prin deschiderile existente, limitându-se propagarea acestuia la 

sală, sub scenă, la buzunare, pasarele şi grătare; 

- dacă incendiul a izbucnit în sală, direcţia principală de atac se alege dinspre scenă 

spre sală, asigurându-se, astfel, protecţia scenei; 

- când incendiul a izbucnit la acoperiş, direcţia hotărâtoare de acţiune se alege 
dinspre sală spre acoperiş, urmărindu-se în mod deosebit, protejarea elementelor de 

susţinere ale acoperişului şi candelabrelor. 

În toate situaţiile, în raport de sursele de apa exterioare şi de forţele şi 

mijloacele de care dispune, comandantul intervenţiei trebuie să realizeze atacul 

circular al incendiului, organizând acţiunea de stingere pe sectoare de intervenţie.  

ATENŢIE:  
În timpul dezvoltării incendiului pe scenă, se formează o temperatură 

mare, care ajunge până la 1000-12000 C. Din această cauză se pot deforma 

sau distruge elementele de metal ale construcţiilor. În funcţie de viteza şi 

intensitatea procesului de ardere, precum şi de felul de construcţie, 

prăbuşirea planşeului scenei poate să aibă loc în timp de 20-25 minute de la 

izbucnire incendiului. În urma prăbuşirii diferitelor elemente de construcţie, 

viteza de propagare a incendiului creşte. 

 

DE REŢINUT:  

Incendiu la un teatru şi în special pe scenă, trebuie localizat în 5-10 

minute, în caz contrar dezvoltarea sa rapidă este inevitabilă. Specificul 

incendiilor izbucnite la teatre sau mai ales pe scenă impune o acţiune 

energică şi cât mai rapidă, deoarece fiecare minut de întârziere poate produce 

victime şi însemnate pierderi materiale, poate compromite întreaga acţiune de 

stingere. 
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 STINGEREA INCENDIILOR ÎN 

INDUSTRIA UŞOARĂ 

 

Stingerea incendiilor la filaturi şi intreprinderi textile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicile constructive ale depozitelor de bumbac sunt aceleaşi ca cele 

de la depozitele normale de materiale combustibile solide. 

Întreprinderile textile cuprind mai multe secţii de producţie, cele mai 
importante fiind filaturile, ţesătoriile, secţiile de finisare şi de confecţie. La astfel de 

întreprinderi există depozite cu cantităţi însemnate de materii prime şi produse 

finite. 

 

 

 

 

 

În filaturi, bumbacul se găseşte sub formă de baloturi desfăcute, sub formă 

de pătură, panglică, fire mai groase şi mai subţiri pe ţevi din lemn sau material 

plastic. 
Incendiul se transmite cu repeziciune datorită: 

- scamelor depuse pe maşini şi utilaje; 

- bumbacului în stare afânată; 

- fibrelor de bumbac în suspensie; 

- existenţa deschiderilor în pereţii despărţitori şi acoperiş; 

- sistemul de ventilaţie şi de transport pneumatic; 

- volumul mare al secţiilor; 

- existenţa unor materiale combustibile în alcătuirea construcţiilor şi utilajelor. 

În funcţie de cantitatea de bumbac ce se găseşte în utilaje sau în apropierea 

acestora, intensitatea de ardere este mai mare sau mai mică. Din această cauză nici 

arderea nu este uniformă pe întreaga secţie incendiată (apar „cuiburi de foc” mai 

mult sau mai puţin intense). Această manifestare a arderii ne atrage atenţia şi asupra 
locului de izbucnire a incendiului, în sensul că nu se ia întotdeauna drept loc de 

izbucnire a incendiului, locul cu cea mai intensă ardere.  

Datorită factorilor care contribuie la dezvoltarea incendiului acesta se poate 

propaga de la o secţie la alta pe căi ascunse sau prin golurile dintre secţii datorită 

scânteilor ce pot fi transportate de curenţii ce se formează. Prin canalele de aspirare 

Caracteristicile incendiilor  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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a prafului şi scamelor de bumbac, care se găsesc sub nivelul pardoselii, incendiul se 

transmite la camera filtrelor sau la alte încăperi. 

Temperatura pe timpul arderii este de 800-10000 C. 

Pentru stingere se foloseşte apa, iar în cazul incendiilor la maşini (începuturi 

de incendii) CO2. 

 

 

 

 Recunoaşterea 

 
Se execută de 1-2 echipe de recunoaştere. 

Se va urmări: 

- existenta obstacolelor contra incendiilor; 

- posibilitatea propagării incendiilor prin canalele de ventilaţie şi de transport 

pneumatic, benzi transportoare etc.; 

- dacă au fost cuprinse de incendiu maşinile şi utilajele; 

- personalul şi utilajele necesare pentru evacuare; 

- aliniamentul până unde se poate propaga incendiul ca urmare a procesului 

tehnologic. 

 

 Locaizarea şi lichidarea incendiilor 
 

Degajarea produşilor de ardere (fum în cantitate mare şi gaze toxice) impune 

luarea unor măsuri severe de protecţie: 

- folosirea mijloacelor de protecţie individuală din dotare; 

- evacuarea fumului; 

- ventilarea dirijată a produselor arderii; 

- înlăturarea pericolului de prăbuşire a baloturilor şi elementelor de construcţii; 

- rularea periodică a servanţilor care lucrează în sectoare solicitante; 

- legătura permanentă între servanţi şi şefii de sectoare; 

Organizarea stingerii se face, în principiu, pe următoarele sectoare de 

intervenţie: 

- sectoare pe etaje; 
- sectoare pe secţii; 

- sectoare la depozitul de bumbac. 

Misiunile fiecărui sector de intervenţie, în parte, sunt: 

- localizarea incendiului; 

- lichidarea incendiului; 

- protejarea deschiderilor, maşinilor, stivelor, utilajelor şi căilor de evacuare; 

- evacuarea produselor arderii; 

- evacuarea, desfacerea baloturilor şi a bumbacului de pe suporţi (tamburi) şi 

lichidarea completă a arderii (la sectorul unde s-a evacuat bumbacul care trebuie să 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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Stingerea incendiilor la depozitele de bumbac 

 

cuprindă spaţiul necesar desfacerii baloturilor). 

Pentru stingerea incendiului la bumbacul în baloturi şi cel desfăcut (secţia 

bataj) se folosesc jeturi compacte de apă cu debit mare, iar la celelalte secţii – ţevi 

de refulare cu jet pulverizat.  

Se va ţine seama ca ţevile să aibă misiunea de lichidare, dar şi de protejare a 

suprafeţelor sau secţiilor neincendiate, dar vecine cu cea incendiată, unde incendiul 

se poate propaga prin intermediul scânteilor, canalelor de ventilaţie sau a instalaţilor 

din procesul tehnologic. Pentru aceasta este necesară echiparea cu ţevi cu ajutaje 

pulverizatoare.  

Se vor supraveghea cu ţevi canalele tehnologice. După caz, pentru stingere 
se pot folosi şi pulberile. 

Liniile de furtun se introduc prin deschiderile uşilor, golurilor pentru 

ferestre, casele de scări, scările exterioare pentru intervenţie, astfel încât să nu 

stânjenească operaţiunile de salvare şi evacuare. 

La apariţia incendiului în canalele de ventilaţie care comunică cu podul 

(dacă există) concomitent cu echiparea ţevilor pentru lichidarea arderii, se impune 

să se introducă ţevi în pod, la etajele superioare ale clădiri precum şi în canalele 

verticale de ventilaţie. 

Dacă incendiul s-a propagat la acoperiş se acţionează cu ţevi cu debite mari, 

la nevoie executându-se izolări prin tăiere, desfacere sau demolări pentru limitarea 

propagări incendiului. 
După lichidare, se lasă 1-2 autospeciale de intervenţie, cu dispozitivul 

desfăşurat, pentru înlăturarea pericolului de reaprindere a incendiului. 

 

 

DE REŢINUT: 

Incendiile izbucnite la depozitele, filaturile, ţesătoriile şi 

întreprinderile textile se propagă în timp scurt la întreaga secţie (stive), ceea 

ce impune o intervenţie rapidă cu accent pe localizare şi apoi de lichidare.  

Astfel de incendii necesită forţe şi mijloace numeroase pentru 

evacuarea baloturilor cât şi pentru lichidarea completă a arderii, în special la 

stivele de bumbac şi de textile. 

 

 

 
 

 

 

 

Bumbacul este o substanţă fibroasă, de origine vegetală, care se aprinde la 

temperaturi de 210 – 2500C, iar în contact cu uleiuri sau grăsimi se autoaprinde.  

Datorită combustibilităţii şi dimensiunilor lui, întârzierea la aprindere e 

mică, iar propagarea incendiului este rapidă pe suprafaţa balotului sau stivei.  

Caracteristicile incendiilor  
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Pătrunderea în interiorul balotului se face cu greutate. În stivele nebalotate, 

aprinderea lor are loc rapid atât la suprafaţă cât şi interiorul masei de bumbac.  

Ca urmare a folosirii apei asupra baloturilor de bumbac incendiaţi, aceasta 

pătrunde în interior, determină umflarea baloturilor şi ruperea sistemelor de legături 

care le menţin în stare presată. Ca urmare, balotul se destinde şi arderea pătrunde cu 

mai multă uşurinţă în interiorul lui. 

În interiorul baloturilor arderea poate dura mai multe ore sau chiar zile şi se 

pot dezvolta temperaturi în jur de 10000C care afectează elementele de construcţie 

ale depozitelor. 

 
 

 

 

 Recunoaşterea  

 

La recunoaşterea incendiilor izbucnite la depozitele de bumbac este necesar 

să se stabilească: 

- tipul depozitului: închis sau deschis; 

- cantitatea de bumbac şi suprafaţa stivelor cuprinsă de incendiu, modul de 

stivuire şi pericolul de prăbuşire; 

- starea şi eficienţa funcţionării instalaţiilor de stingere sprinkler; 
- pericolul de prăbuşire a planşeelor şi  a altor elemente de construcţie; 

- necesarul de forţe şi mijloace mecanizate pentru evacuarea baloturilor de 

bumbac; 

- căile posibile şi locurile de evacuare a baloturilor; 

- necesitatea desfacerii baloturilor evacuaţi pentru lichidarea focarelor interioare 

de ardere şi de realizare  a dispozitivelor special destinate; 

- pericolul de intoxicare a personalului şi măsurile ce se impun. 

 

 

DE REŢINUT:  

La executarea recunoaşterii în interiorul depozitului trebuie să se 

ia toate măsurile pentru ca echipa de recunoaştere să fie echipată cu 

aparate de respirat cu aer comprimat, cordiţe şi mijloace de transmisiuni. 

 
 

În unele situaţii se impune organizarea şi executarea recunoaşterii pe mai  

multe direcţii. 

 

 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 

Misiunea principală a comandantului intervenţiei este să lichideze rapid 

flăcările, după care să organizeze evacuarea, desfacerea baloturilor şi lichidarea 

completă a arderii. 

Scoaterea baloturilor din stivă se face în prezenţa ţevilor  cu jet pulverizat 

pentru a acţiona la lichidarea flăcărilor ce apar. 

Ţevile vor fi introduse pentru a executa atacul circular  şi pe direcţii care să 

nu împiedice evacuarea pe cât posibil la partea superioară a stivelor. În caz de 

necesitate se vor executa deschideri în pereţii laterali, în planşee, fără a slăbi 
rezistenţa construcţiei. 

În stivele aflate în aer liber se va acţiona de pe alte stive sau de jos. Vor fi 

repartizate ţevi în adâncime în stivele vecine. 

Atacul incendiului se va executa contra direcţiei vântului şi din lateral, 

urmărindu-se cuprinderea şi acoperirea întregii zone incendiate cu jeturi de apă, iar 

dispozitivul să ofere posibilitatea manevrei forţelor şi mijloacelor. 

Dacă dispozitivul este mare se vor organiza păturile şi vânătorii de scântei 

care să lichideze eventualele focare ce pot apare în alte zone, având în vedere că 

bumbacul se poate aprinde de la o scânteie care zboară până la 150 m de la locul 

incendiului. 

În cazul depozitelor cu mai multe caturi se va acţiona pentru răcirea intensă a 
planşeului supus temperaturii. Uşile metalice dintre compartimente nu se vor 

deschide şi se vor răci cu apă. 

Scoaterea baloturilor din depozit se va face folosind cârlige metalice de mare 

rezistenţă, acţionate de la distanţă şi apoi se transportă folosind electrostivuitoare, 

gredere, tractoare şi alte mijloace.  

Sectoarele de intervenţie se organizează în funcţie de situaţia concretă a 

incendiului, pe stive sau grupuri de stive (în cazul depozitelor deschise) sau pe 

tronsoane şi caturi (în cazul depozitelor închise). 

La depozitele deschise, o mare eficacitate o au autotunurile care se pot 

apropia mult de focare şi pot acţiona rapid din toate direcţiile. 

Se va avea în vedere asigurarea securităţii servanţilor prin echiparea cu 

aparate de respirat cu aer comprimat şi amplasarea lor în locuri ferite de pericolul 
prăbuşirii baloturilor din stive.  

 

 

DE REŢINUT: 

Existenţa unor elemente de compartimentare, atacul circular al 

incendiului şi evacuarea cu operativitate a baloturilor, capacitatea de a 

rezista la efort îndelungat a personalului, favorizează reuşita acţiunii de 

intervenţie; 

- pregătirea din timp a intervenţiei prin planuri unice şi executarea de aplicaţii 

asigură un cadru operativ şi o eficienţă mai mare a intervenţiei. 
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STINGEREA INCENDIILOR ÎN INDUSTRIA 

ALIMENTARĂ 
 

Stingerea incendiilor la silozurile de cereale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prin siloz se înţelege un depozit în care cerealele sunt depozitate pe verticală, 

în celule de diferite tipuri şi dimensiuni. Silozurile sunt construcţii avansate din 

punct de vedere tehnologic, ele asigurând o mecanizare completă a operaţiunilor de 

încărcare – descărcare şi de precurăţire a cerealelor. 

Constructiv, silozurile se împart în trei grupe în funcţie de materialul din 

care se construite:  

- silozuri de lemn, cu capacităţi reduse şi caracter de folosire pe timp limitat; 

- silozuri metalice – construcţii care durează o perioadă lungă de timp şi se pot 

construi pe o înălţime de depozitare de 20 – 30m; 

- silozuri din beton armat – cele mai utilizate. 

Silozurile din beton armat pot face corp comun cu moara sau pot fi separate. 
În afara celulelor de depozitare, silozurile sunt prevăzute cu un turn al maşinilor, cu 

mai multe etaje, în care sunt amplasate utilajele de transport, condiţionare, uscare şi 

dezinsectizare a produselor. 

Materialele care se pot aprinde şi ard la un siloz sunt: cereale, prafuri de 

cereale, benzile transportoare şi piesele combustibile din componenţa unor maşini, 

unele elemente de construcţie realizate din materiale combustibile. 

 

 

 

În condiţii normale, cerealele se aprind relativ greu, ard de regulă mocnit, iar 

în cazul conţinerii unor impurităţi combustibile, propagarea incendiului se face cu 

repeziciune. 
În cazul izbucnirii unui incendiu, praful depus pe elementele de construcţie 

ale clădirii, pe utilaje, se aprinde uşor, iar acestea ard la suprafaţă. Dacă din cauza 

curenţilor de aer sau din alte motive praful de cereale se ridică în aer, acesta poate 

Caracteristicile incendiilor  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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forma amestecuri explozive deosebit de periculoase. În silozuri, praful se găseşte în 

concentraţii explozive chiar şi în condiţii normale de lucru. 

Propagarea incendiilor într-un siloz este favorizată de poziţia verticală a 

construcţiilor, de golurile dintre celule, transportoarele verticale şi cele orizontale şi 

de deschiderile construcţiei. 

Cele mai frecvente incendii izbucnesc: 

- la încăperile de deasupra silozurilor, de unde este posibilă propagarea rapidă a 

incendiului către interiorul silozului, urmat de o mare degajare de fum; 

- în încăperile de sub siloz, de unde incendiul se propagă pe verticală către celule; 

- la benzile transportoare prin intermediul cărora incendiul se poate propaga la 
nivelurile superioare, care totodată se inundă cu fum des.  

Principala substanţă stingătoare care se foloseşte este apa.  

 

 

 

 

 Recunoaşterea 

Recunoaşterea se efectuează simultan pe mai multe direcţii împreună cu 

specialiştii obiectivului. În cadrul recunoaşterii se urmăresc următoarele: 

- pericolul pentru oameni, în special pentru cei aflaţi la etajele superioare, căi, 

tehnici de salvare; 
- încăperile care fac legătura cu moara şi posibilităţile de propagare a incendiului 

spre aceasta; 

- particularităţile constructive ale instalaţiilor de transport vertical şi orizontal şi 

dacă acestea au fost scoase din funcţiune; 

- căile posibile de propagare a incendiului şi măsurile ce se impun pentru 

limitarea propagării la întreaga construcţie şi vecinătăţi; 

- intensitatea de ardere, gradul de inundare cu fum; 

- existenţa căilor de acces pentru realizarea dispozitivelor de intervenţie; 

- existenţa şi modul de funcţionare a instalaţiilor sprinkler în încăperile afectate de 

incendiu şi cele neafectate; 

- posibilităţile şi locurile de evacuare a materialelor. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 

Organizarea şi desfăşurarea acţiunii de stingere se face pe sectoare de 

intervenţie stabilite în funcţie de dezvoltarea incendiului şi caracteristicile 

constructive: 

- sector de intervenţie principal, organizat în zona incendiului, cu misiunea de 

localizare şi lichidare.  

- sector de intervenţie cu misiuni de limitare şi oprire a propagării incendiului pe 

verticală, la nivelul inferior şi la cel superior şi pe orizontală, cât şi către clădirile 

învecinate.  

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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Stingerea incendiilor la mori 
 

- sector de intervenţie cu misiuni de evacuare a fumului şi umezire a prafului de 

cereale, pentru a evita formarea amestecurilor explozive.  

În cazul izbucnirii incendiului la încăperile existente deasupra silozului, 

liniile de furtun se vor întinde pe scările exterioare, folosindu-se la nevoie şi 

autospecialele de intervenţie şi salvare de la înălţime. 

Ţevile vor fi orientate către focar prin deschiderile ferestrelor şi prin 

acoperiş. 

Pe timpul acţiunii, deasupra silozului, se vor închide gurile acestora pentru a 

se asigura securitatea servanţilor, evitându-se totodată pătrunderea apei în interior. 

La un incendiu produs la încăperile de sub siloz, ţevile se dispun la intrările 
în spaţiul inferior sau se introduc prin ferestrele existente. 

La silozurile care au legătură prin elementele de construcţie cu morile se vor 

lua toate măsurile ca incendiul să nu se propage la acestea, în care scop se dispun 

ţevi pe galeriile de trecere, tuneluri. 

Pentru lichidarea incendiilor din silozurile de seminţe oleaginoase, în toate 

cazurile, se va acţiona cu spumă prin capacele şi orificiile celulelor situate în partea 

superioară a acestora. Servanţii trebuie să refuleze spuma pe pereţii interiori ai 

celulei. Prin prelingerea acesteia pe pereţi se formează o peliculă protectoare cu 

grosimea capabilă să oprească accesul oxigenului în zona de ardere, fapt ce va duce 

la micşorarea intensităţii arderii şi a încetării ei. 

ATENŢIE: 

Pe timpul acţiunilor de intervenţie se vor lua toate măsurile de 
asigurare a securităţii servanţilor. Ei trebuie să acţioneze în siguranţă la 

partea superioară a silozului, să nu cadă şi să nu se înfunde în cereale prin 

asigurarea cu cordiţe şi lucrul în echipe. 

Este interzisă deschiderea uşilor, trapelor, gurilor de vizitare de la 

partea inferioară a silozurilor pentru a se evita aportul de oxigen şi 

favorizarea apariţiei amestecurilor explozive în interiorul silozului. 

 

 

 

 

 

 

Morile sunt realizate în construcţii cu un cat sau cu parter şi 4-5 niveluri. 

Pereţii sunt din cărămidă sau beton, planşeele, în majoritatea lor sunt 

realizate din beton sau lemn. În toate situaţiile întâlnim demisoluri sau subsoluri 

destinate instalaţiilor de transmisie şi utilajelor de acţionare. 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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Planşeele sunt prevăzute cu multe goluri necesare procesului tehnologic sau 

sunt străbătute de canale de ventilaţie, transport pneumatic şi alte instalaţii (în 

special curele de transmisie). 

La morile moderne planşeele sunt realizate din beton armat, dar şi acestea 

sunt străbătute de canale, instalaţii, tobogane, curele de transmisie. 

Instalaţiile tehnologice sunt variate, unele cu greutăţi mari şi pot avea în 

componenţa lor elemente combustibile: site, filtre, etc. În toate instalaţiile se 

vehiculează şi prelucrează substanţe combustibile de granulaţie mică pornind de la 

cereale şi până la praful de tărâţe şi făină.  

 

 
 

În unele sectoare ale morii întâlnim făină şi tărâţe în vrac şi în saci. De 

asemenea, se găseşte mult praf şi făină în suspensie sau depuse pe instalaţii şi 

elementele de construcţie care generează un accentuat pericol de explozie. 

Alături de moară se găsesc şi alte construcţii destinate sălii maşinilor, 

depozitării cerealelor, făinii sau pentru ateliere. 

 

 

 

 
Pericolul de propagare a incendiilor este deosebit de mare şi este generat de: 

- prezenţa marilor cantităţi de praf de cereale în curăţătorie şi a prafului de făină în 

secţiile de fabricaţie, care favorizează formarea amestecurilor explozive şi 

producerea exploziilor; 

- posibilitatea formării tirajului pe verticală şi a transmiterii incendiului de la un 

etaj la altul prin intermediul diferitelor deschideri şi goluri existente în pereţi şi 

planşee; 

- prezenţa instalaţiilor de ventilaţie şi transport pneumatic în funcţiune; 

- prezenţa unor elemente combustibile în componenţa utilajelor din moară. 

Propagarea se face atât în plan vertical cât şi pe orizontală. 

Pe timpul arderii, elementele de susţinere a agregatelor îşi pot pierde 
capacitatea portantă şi apare pericolul prăbuşii acestora.  

Caracteristicile incendiilor  
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Incendiile se pot transmite prin căi ascunse prin intermediul canalelor până 

la pod şi acoperiş. 

Exploziile de praf de praf de făină-aer se produc în trepte. Iniţial se produce 

o aprindere cu caracter de răbufnire care iniţiază o a doua explozie mult mai 

puternică, urmată de efecte mecanice. În unele cazuri se poate produce şi o a treia 

explozie. 

Pericolul de explozie depinde de: 

- mărirea intervalului de explozie; 

- temperatura de inflamabilitate a pulberii de făină; 

- perioada de inducţie (timpul scurs de la contactul sursei de aprindere cu 
amestecul exploziv până la declanşarea exploziei). 

Intervalul de explozie nu are o valoare constantă, limitele inferioare şi 

superioare modificându-se în funcţie de: 

- temperatura mediului ambiant; 

- compoziţia la un moment dat a pulberii; 

- umiditatea atmosferei; 

- granulaţia pulberii; 

- capacitatea particulelor de pulbere de oxidare; 

- grosimea stratului de pulbere depus; 

- presiunea la care este supus amestecul. 

Pentru lichidarea incendiilor izbucnite la mori se va folosi ca substanţă 
stingătoare apa refulată sub formă de jet compact şi pulverizat – în secţiile în care se 

găseşte praf de cereale sau de făină în suspensie sau făină în vrac, precum şi la 

caturile unde nu s-a propagat incendiul. 

 

 

 

 

 Recunoaşterea 

 

În raport de mărimea obiectivului se execută de una sau mai multe echipe, 

având în componenţa lor personal de specialitate din partea obiectivului.  

La recunoaştere se vor stabili: 
- persoanele aflate în pericol şi modul de evacuare a acestora; 

- dacă instalaţia electrică a fost scoasă de sub tensiune; 

- locul izbucnirii incendiului şi proporţiile acestuia; 

- natura construcţiilor, vecinătăţi aflate în pericol; 

- pericolul de propagare a incendiilor în plan vertical şi orizontal, căile de 

propagare; 

- gradul de rezistenţă la foc a planşeelor între etaje şi a podului; 

- starea elementelor de susţinere a diferitelor instalaţii şi utilaje, pericolul prăbuşirii 

acestora ca urmare a pierderii capacităţii portante; 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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- prezenţa pericolului de explozie datorită existenţei prafului combustibil de făină, 

cereale sau tărâţe, în suspensie, şi măsurile ce trebuiesc luate pentru înlăturarea 

acestuia; 

- existenţa căilor de acces ce se pot folosi pentru realizarea dispozitivelor; 

- existenţa instalaţiilor automate de stingere şi dacă acestea au intrat în funcţiune; 

- necesitatea evacuării bunurilor materiale, căi şi mijloacele ce se vor folosi. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 

Pentru lichidarea incendiului se stabilesc mai multe sectoare de intervenţie la 
etajul sau secţia unde a izbucnit incendiul, la etajele superioare până la acoperiş şi la 

nivelele inferioare. 

La etajul sau secţia incendiată se destină ţevi de refulare cu debite mari. 

La etajele superioare şi imediat inferioare locului incendiului se destină un 

număr de ţevi în raport de suprafaţa incendiată, ce vor acţiona cu jet compact.  

În încăperile în care există praf de făină, depus pe elementele de construcţie 

şi utilaje, se acţionează la început cu jeturi pulverizate până la umezirea completă a 

acestuia, după care se pot folosi jeturile compacte. Se va evita orientarea ţevilor 

către grămezile de făină şi sacii cu făină. 

Concomitent cu operaţiunile de stingere a incendiului se va organiza 

acţiunea de evacuare a sacilor cu făină şi a cerealelor existente în secţii.  
 

ATENŢIE: 

Pe tot tipul acţiunii de stingere, se vor lua toate măsurile de asigurare 

a securităţii servanţilor, astfel:  

- interzicerea deplasării peste planşeele afectate şi asigurarea cu cordiţe; 

- folosirea obligatorie a aparatelor de respirat cu aer comprimat. 

 

 

DE REŢINUT:  
Se vor executa desfaceri şi tăieri la canalele de legături pe verticală şi 

orizontală şi se vor folosi toate posibilităţile pentru evacuarea fumului şi 

umectarea prafului. 

Pentru protecţie se vor destina ţevi la toate nivelurile morii, indiferent 

de locul unde a izbucnit incendiul. 
După lichidarea incendiului se vor lăsa forţe în supraveghere (1-2 

autospeciale) până când există garanţia că incendiul nu mai poate reizbucni. 
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Stingerea incendiilor la fabricile de ulei 

comestibil 
 

 

 

 

 
Uleiul comestibil se extrage din seminţe de floarea-soarelui, dovleac, soia şi 

germeni de porumb, din măsline, palmier, susan etc. Materia primă se depozitează 

în silozuri sau în depozite sub formă de vrac, după care este introdusă în instalaţii 

de curăţire şi apoi la fabricarea uleiului. Pe lângă seminţe, în procesul tehnologic se 

folosesc şi alte substanţe printre care: benzina de extracţie şi hidrogenul. 

În aceste obiective se găsesc mari cantităţi de substanţe combustibile, care în 
cazul aprinderii acestora dau naştere la incendii de proporţii iar, în unele situaţii, 

sunt generate  explozii, sau acestea pot avea loc pe timpul incendiului care duc la 

deteriorarea instalaţiilor şi alimentarea zonei de ardere cu noi produse. 

 

 

 

 

 

Fabricile de ulei comestibil sunt amplasate în construcţii cu gradul I sau II 

rezistenţă la foc. 

Secţiile de extracţie se amplasează în construcţii separate, întrucât ele 

prezintă mare pericol de incendiu şi explozie. De asemenea, secţiile de hidrogenare 
(solidificare) se construiesc separat, întrucât ele prezintă mare pericol de explozie, 

datorită prezenţei hidrogenului-gaz, capabil să formeze amestecuri explozive cu 

aerul, în limite foarte largi. 

Folosirea acidului sulfuric, acidului clorhidric şi a reactivilor speciali fac 

secţiile de fabricaţie şi mai periculoase în caz de incendiu, întrucât concură la 

accentuarea caracterului toxic al mediului în care acţionează servanţii. 

Incendiile din fabricile de ulei comestibil izbucnesc, de regulă, în secţiile de 

extracţie şi hidrogenare (solidificare). Ambele secţii sunt caracterizate de 

posibilitatea producerii unor puternice explozii, datorită: 

- prezenţei vaporilor de benzină în secţiile de extracţie şi rafinare; 

- scăpărilor de hidrogen din secţiile de hidrogenare, lucru ce facilitează formarea 
amestecurilor explozive care, în prezenţa surselor de foc deschis, declanşează 

explozii.  

Incendiile izbucnite în aceste secţii se pot propaga prin intermediul fisurilor 

şi golurilor provocate de explozii, a canalelor şi şnecurilor de alimentare-evacuare, 

precum şi prin intermediul instalaţiilor de ventilare. 

Caracteristicile incendiilor  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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În secţiile în care se execută hidrogenarea uleiului, pericolul de explozie şi 

de incendiu sunt mai mari. Hidrogenul scăpat prin neetanşeităţi se poate aprinde de 

la orice sursă.  

Autoaprinderea hidrogenului la temperaturi de peste 581 oC, de asemenea, 

duce la explozia vasului de reacţie şi împrăştierea uleiului fierbinte în secţie dând 

naştere la noi incendii. 

Nu trebuie neglijate, însă, nici incendiile izbucnite la secţiile de decojire, 

unde concentraţia prafului combustibil poate atinge limitele de explozie. În acest 

caz incendiul cuprinde praful combustibil şi cojile de seminţe, în a căror compoziţie 

substanţa lignofibroasă este preponderentă. În timpul incendiului are loc o creştere a 
intensităţii arderii datorită aprinderii miezului seminţelor cu un ridicat conţinut de 

ulei vegetal. 

La arderea seminţelor oleaginoase se degajă fum în cantităţi foarte mari 

însoţit de oxid şi dioxid de carbon. Se dezvoltă temperaturi până la 900-1000oC. 

Produsele arderii incomplete (monoxidul şi dioxidul de carbon şi dioxidul de sulf) 

răspândite în secţii, în special în cea de extracţie, cu temperaturi capabile să aprindă 

vaporii de benzină de extracţie rezultaţi din scăpările produse la îmbinările 

instalaţiilor tehnologice, favorizând dezvoltarea rapidă a incendiului în întreaga 

secţie de extracţie precum şi la vecinătăţi. 

 

 
 

 

  

 Substanţe stingătoare 

 

În acţiunea de stingere se recomandă folosirea substanţelor stingătoare, după 

cum urmează: 

- vaporii de apă (abur prin instalaţiile fixe) – la începuturile de incendiu din 

secţiile: prese, extracţie şi rafinare; 

- pulberile stingătoare – pentru limitarea arderilor de miscelă, benzină, ulei 

revărsat în secţie precum şi pentru lichidarea arderilor lichidelor combustibile 

revărsate; 
- spuma – pentru lichidarea incendiilor în secţiile de extracţie, rafinare şi 

hidrogenare şi la depozitele de benzină de extracţie, de ulei şi de broken; 

- apa – se foloseşte pentru lichidarea incendiilor la elementele combustibile ale 

construcţiilor, la şrotul uscat cât şi pentru răcirea instalaţiilor şi rezervoarelor de 

ulei, incendiate sau neincendiate. Se recomandă folosirea apei sub forma jetului 

pulverizat pentru lichidarea incendiilor în secţiile de cojire, în depozitele de seminţe 

sau a uleiului revărsat în strat subţire. 

 

 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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 Recunoaşterea 

 

Pe timpul executării recunoaşterii, comandantul intervenţiei trebuie să 

stabilească: 

- prezenţa oamenilor în pericol, surprinşi de incendiu sau explozii, în secţii, căile, 

tehnicile de evacuare şi necesitatea acordării primului ajutor medical; 

- locul incendiului, proporţiile acestuia şi direcţiile de propagare; 

- starea instalaţiilor şi necesitatea întreruperii complete a procesului tehnologic în 

raport de pericolul ce-l prezintă incendiul pentru secţiile de producţie; 

- prezenţa şi eficienţa instalaţiilor speciale, automate de detecţie şi stingere; 
- numărul şi starea benzilor transportoare mobile, a redlerelor, maşinilor şi 

utilajelor de transport ce pot fi folosite în operaţiunea de evacuare; 

 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 

Pentru localizarea şi lichidarea incendiilor în fabricile de ulei comestibil, 

comandantul intervenţiei trebuie să organizeze acţiunea pe sectoare de intervenţie, 

astfel: 

- un sector cu misiunea de lichidare a incendiului la extractoare sau recipiente şi 

răcirea acestora. Atât pentru lichidare, cât şi pentru răcire se va lucra cu spumă, în 
cazul când nu se dispune de autospeciale de lucru cu pulberi; 

- un sector cu misiunea de supraveghere şi localizare a incendiului la extractoarele 

neincendiate şi secţiile vecine. Se va lucra cu apă, avându-se în vedere ca pe tot 

timpul lucrului să nu se refuleze apa peste stratul de spumă realizat în sectorul de 

stingere, pentru a nu o degrada. 

În cazul exploziilor care au drept urmare deteriorarea extractoarelor şi 

scurgerea miscelei în secţie, pentru limitarea propagării incendiului, comandantul 

intervenţiei trebuie să ia măsuri de realizare a unor diguri pentru limitarea 

scurgerilor şi, apoi, să organizeze stingerea în perimetrul îndiguit. 
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STINGEREA INCENDIILOR ÎN INDUSTRIA 

PRELUCRĂRII LEMNULUI 

Stingerea incendiilor în depozitele de buşteni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea unei fabrici de cherestea se desfăşoară în următoarele sectoare de 

producţie: 

- depozitul de buşteni; 

- hala de fabricaţie; 

- depozitul de cherestea; 

- secţii anexe; 

În depozitele de buşteni se execută următoarele activităţi: descărcarea 

materiei prime din mijlocele de transport, apoi retezarea, sortarea şi depozitarea 

buştenilor după dimensiuni şi calităţi. Tot în depozitul de buşteni se execută, după 
caz, conservarea şi spălarea buştenilor în vederea debitării lor, tăierea nodurilor, 

cojirea, etc. 

În vederea executării acestor operaţiuni se folosesc o serie de utilaje cum ar 

fi: poduri rulante, macarale portal, automacarale, fierăstraie mecanice sau electrice, 

elevatoare, autoîncărcătoare cu furci frontale, transportoare longitudinale cu lanţ, 

etc.  

 

 

 

 

Incendiile izbucnite la depozitele de buşteni se dezvoltă lent. Din cauza 
cantităţii mari de apă pe care o conţin, a grosimii şi a dimensiunilor mari, buştenii 

ard în general cu viteză redusă. Dacă buştenii sunt uscaţi, viteza de ardere este mai 

mare. 

Propagarea arderii are loc în special la suprafaţa buştenilor unde arde coaja 

acestora. Pătrunderea arderii în masa lemnoasă este superficială aceasta depinzând 

de gradul de umiditate precum şi de esenţa lemnului.  

 

 

Caracteristicile incendiilor  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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DE REŢINUT:  
La lemnul de esenţă moale: pin, brad, molid, anin, plop, etc., focul 

pătrunde mai uşor pe când la cel de esenţă tare pătrunde mult mai greu 

(stejar, fag, carpen, etc.).  

La răşinoase propagarea arderii este mai rapidă şi datorită răşinii 

conţinute de acestea în masa de material lemnos. 

 

Incendiul se poate propaga de la o stivă de buşteni la alta prin intermediul 

materialului lemnos (coji de copac, deşeuri de lemn) care se pot găsi în cantităţi 

mari sau mai mici în spaţiile dintre acestea precum şi halele de gatere prin 

intermediul sistemelor de transport a materialului lemnos către acestea. 

O deosebită influenţă la propagarea incendiului o au şi curenţii de aer.  
 

 

 

  

 Substanţe stingătoare  

 

Pentru stingerea incendiilor din depozitele de buşteni se foloseşte apă în 

cantităţi mari refulată cu ajutorul tunurilor fixe de apă, tunurilor din dotarea 

autospecialelor şi ţevi de refulare cu debite mari. 

De asemenea se pot folosi şi masele pulverulente atunci când se dispune de 

personalul necesar şi mijloacele adecvate. 

 

 Recunoaşterea 
Recunoaşterea se poate executa pe una sau mai multe direcţii cu una sau mai 

multe echipe de recunoaştere. 

La recunoaştere, comandantul intervenţiei va stabili: 

- locul incendiului, numărul de stive de buşteni incendiate, pericolul de propagare 

la stivele vecine sau la secţiile de prelucrare; 

- modul de stivuire a buştenilor şi dimensiunile stivelor; 

- pericolul de rostogolire a buştenilor din stive ca urmare a pierderii capacităţii 

portante a elementelor de susţinere a acestora; 

- locul de amplasare a servanţilor şi măsurile de securitate pentru evitarea 

accidentării acestora; 

- starea căilor de acces şi posibilităţii folosirii acestora în vederea realizării 
dispozitivului de intervenţie;  

- existenţa bazinelor cu apă care se folosesc pentru spălarea şi dezgheţarea 

buştenilor şi posibilitatea folosirii acestora pentru alimentarea cu apă a 

autospecialelor de intervenţie. 

 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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Stingerea incendiilor în halele de gatere ale  fabricilor de 

cherestea 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 

Stingerea se organizează pe sectoare de intervenţie.  

Pentru stingerea acestor incendii sunt necesare cantităţi mari de apă obţinute 

cu ajutorul tunurilor de apă sau ţevilor cu jeturi compacte. Ţevile se amplasează 

frontal, jeturile de apă dirijându-se la început de jos în sus, apoi deplasează de-a 

lungul stivei, această operaţie repetându-se de mai multe ori până la lichidarea 

arderii. 

În cazul când au fost cuprinse de incendiu două sau mai multe stive, se vor 

folosi la început jeturile tunurilor de apă îndreptate spre intervalul dintre stive 
pentru limitarea propagării acestuia. 

De asemenea dacă acoperişul halei de gatere este combustibil se vor amplasa 

pe acesta vânători de scântei. Amplasarea acestora se va face şi în depozitul de 

cherestea, dacă situaţia impune. 

O măsură de limitare a propagării incendiului o constituie şi organizarea pe 

echipaje de patrulare care să descopere şi să lichideze focarele de incendiu nou 

apărute ca urmare a transportării de către vânt a scânteilor pe întreg teritoriul 

depozitului. 

Concomitent cu acţiunea de stingere, se va executa desfacerea stivelor de 

buşteni şi evacuarea acestora în afara zonei de ardere, în  locuri ferite de pericol.  

 

DE REŢINUT:  
           Comandantul intervenţiei va rula după necesităţi servanţii din 

sectoarele de intervenţie şi va lua măsuri de prevenire a accidentelor ţinând 

seama de faptul că buştenii se pot rostogoli din stive.  

          În acest scop, comandantul intervenţiei şi şefii de sectoare trebuie să 

stabilească precis locul servanţilor, să interzică deplasarea printre stivele 

incendiate sau amplasarea acestora în imediata apropiere. Amplasarea cea 

mai bună este pe stivele vecine şi neincendiate servanţii găsindu-se astfel la 

acelaşi nivel cu focarele sau chiar mai sus. 

 

 

 

 

 

Halele de gatere sunt, de regulă, construite pe două nivele, parter şi subsol 

sau etaj şi parter, corespunzătoare construcţiei etajate a gaterului.  

La catul superior are loc debitarea propriu-zisă a buştenilor în cherestea, aici 

fiind amplasate utilaje ajutătoare de prelucrare a cherestelei: fierăstraiele circulare 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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de tivit şi de retezat, fierăstraie-panglică de spintecat precum şi transportoarele care 

asigură transportul pieselor între maşini.  

La catul inferior este amplasată fundaţia gaterului, grupul lui de acţionare, 

precum şi transportoarele şi utilajele care asigură colectarea şi prelucrarea 

deşeurilor rezultate în urma debitării buştenilor în cherestea. 

Între cele două nivele se construiesc scări de acces pentru a permite 

circularea personalului halei de gatere, scări ce se pot folosi, dacă nu sunt afectate 

de incendiu, pentru realizarea dispozitivului de intervenţie. 

Spaţiile destinate halelor de gatere ocupă volume şi suprafeţe mari, sunt 

necompartimentate şi au număr mare de deschideri de dimensiuni apreciabile 
impuse de necesitatea fluxului tehnologic. 

Caracteristic, din punct de vedere constructiv, este faptul că majoritatea 

elementelor de construcţie ale halelor de gatere sunt din lemn (stâlpi, pereţi 

despărţitori, planşee, suportul învelitorii, elementele de construcţie ale acoperişului, 

etc.).  

În interiorul halelor de gatere şi a secţiilor de fabricaţie se găseşte permanent 

o mare cantitate de material lemnos sub forma buştenilor, cherestelei, deşeurilor 

lemnoase, rumeguş, praf de lemn care măresc considerabil pericolul de incendiu şi 

favorizează propagarea acestuia. 

De asemenea, în subsolul acestora pe lângă diferitele agregate şi instalaţii 

pentru acţionarea gaterelor, colectarea şi transportul deşeurilor lemnoase se găseşte 
şi o mare cantitate de rumeguş, praf de lemn, talaş şi alte deşeuri lemnoase care 

contribuie la creşterea intensităţii arderii şi propagării acestuia chiar în afara halei. 

 

 

 

 

 

Incendiile izbucnite la halele de gatere se propagă cu repeziciune atât pe 

verticală cât şi pe orizontală, viteza de propagarea depinzând de natura materialelor 

lemnoase, volumul, umiditatea acestora, curenţii de aer, raportul dintre suprafaţă şi 

volum, etc.  

În urma arderii are loc descompunerea lemnului degajându-se puternic 
vapori de gaze combustibile, fum şi uneori substanţe toxice. 

Factorii care contribuie la propagarea incendiilor într-o hală de gatere sunt 

următorii: 

- cantitatea mare de material lemnos aflată la un moment dat în hală; 

- natura construcţiilor (volumul şi cantitatea mare de material lemnos şi a altor 

materiale combustibile din compunerea acestora); 

- prezenţa rumeguşului, talaşului şi a altor deşeuri de lemn în hală, în subsolul 

acesteia cât şi în buncărele şi cicloanele de depozitare; 

- formarea curenţilor de aer, a unor puternice tiraje care au ca efect intensificarea 

Caracteristicile incendiilor  
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schimbului de gaze şi propagarea incendiului pe verticală; 

- existenţa pericolului prăbuşirii acoperişului şi a structurii de rezistenţă a halei; 

- existenţa pericolului de explozie a amestecului format din praful de lemn aflat în 

suspensie în concentraţii de 16-65 g/m.c. 

Ca urmare a acţiunii acestor factori arderile se manifestă violent, temperatura 

ajungând până la 800-1000˚C, degajându-se cantităţi mari de fum şi gaze toxice. 

Incendiile izbucnite în hala de gatere se pot transmite la subsolul acesteia 

prin intermediul sistemelor de transport a deşeurilor lemnoase cât şi prin 

intermediul planşeelor care în multe situaţii sunt din lemn, iar de aici mai departe la 

locurile de depozitare a deşeurilor. 
De asemenea, incendiile din hală se pot transmite şi la acoperiş, ducând, în 

multe situaţii, la prăbuşirea acestuia în hală ceea ce are drept consecinţă 

manifestarea incendiului în exterior. 

Incendiile izbucnite în subsol se propagă prin intermediul canalelor de 

transport a deşeurilor de lemn, a golurilor practicate în planşeu şi prin alte 

deschideri la hala de gatere sau în exteriorul acesteia. 

Curenţii de convecţie şi căldura de radiaţie încălzesc materialele din lemn 

până la temperatura de aprindere, după ce flăcările au cuprins aproximativ 50% din 

suprafaţa halei. În acest moment practic încăperea este cuprinsă de incendiu în 

câteva minute.  

În cazul incendiilor ce se manifestă şi la exterior pericolul propagării 
incendiului la construcţiile vecine creşte îndeosebi datorită curenţilor de aer 

ascensionali care se formează precum şi în condiţiile unui vânt puternic când 

scânteile şi bucăţi de material lemnos aprins sunt transportate uneori la mari 

distanţe. 

 

 

 

 

  

 Substanţe stingătoare 

 

Substanţa stingătoare cel mai des folosită şi eficace este apa refulată cu 
tunuri sau ţevi cu debit mare. 

Pentru incendii de mici proporţii sau începuturi de incendiu se foloseşte cu 

bune rezultate apa pulverizată. 

 

 Recunoaşterea 

 

Pe timpul recunoaşterii se urmăresc următoarele elemente: 

- dacă au fost scoase de sub tensiune instalaţiile electrice de iluminat şi forţă; 

- existenţa sistemelor de transport a deşeurilor şi dacă acestea au fost scoase din 

funcţiune; 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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- locul incendiului, proporţiile acestuia şi direcţia de propagare; 

- starea elementelor de construcţie din compunerea halei, rezistenţa elementelor de 

susţinere, pericolul de prăbuşire al agregatelor în subsol sau al acoperişului în hală; 

- pericolul de propagare a incendiului la vecinătăţi, necesitatea amplasării 

vânătorilor de scântei precum şi necesităţii protejării acestor vecinătăţi împotriva 

incendiului; 

- dacă există pericolul de transmitere a incendiului prin canalele de transport la 

colectorul de deşeuri sau în alte încăperi; 

- prezenţa obstacolelor contra incendiilor ce vor fi folosite ca aliniamente de atac 

asupra incendiului, existenţa şi amplasarea scărilor fixe de incendiu ce vor fi 
folosite pentru realizarea dispozitivelor de intervenţie; 

- necesitatea şi posibilitatea evacuării agregatelor şi materialelor aflate în hală şi 

posibilităţile de protejare a acestora; 

- personalul şi mijloacele necesare pentru tăieri, desfaceri şi demolări, şi stabilirea 

locurilor unde se vor executa acestea; 

- identificarea mijloacelor mecanizate şi a personalului ce va fi folosit pentru 

evacuarea şi protecţia agregatelor şi materialelor. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 

Intervenţia se organizează pe sectoare. În principiu, sectoarele se 
organizează astfel: 

- când acoperişul halei îşi menţine rezistenţa portantă sectoarele se organizează de 

regulă în interiorul halei, la subsol şi la acoperiş; Misiunea sectoarelor este de a 

localiza şi lichida incendiul în interiorul halei şi de protecţie la acoperiş; 

- în cazul prăbuşirii parţiale a acoperişului sectoarele de stingere se organizează 

astfel: 

 la acoperiş (sau pe acoperiş, dacă învelitoarea este combustibilă),  pentru a 

împiedica propagarea incendiului la porţiunile vecine rămase intacte; 

 în hală, pentru  a se împiedica propagarea incendiului la restul halei, pentru a 

lichida arderea la elementele prăbuşite şi pentru a proteja pe cele de susţinere; 

 în subsolul halei (dacă există) pentru a împiedica propagarea incendiului la 
acestea; 

- dacă acoperişul halei s-a prăbuşit complet, sectoarele de intervenţie se vor 

organiza pentru lichidarea arderii materialelor prăbuşite şi pentru supravegherea 

construcţiilor vecine, depozitului de buşteni, de cherestea, etc. 

Pe timpul acţiunii de stingere se va supraveghea rezistenţa materialelor de 

construcţie ale acoperişului şi în permanenţă se va acţiona pentru protecţia lor 

împotriva focului. În cazul când există pericolul de prăbuşire, comandantul 

intervenţiei va trebui să ia măsuri de evacuare a personalului şi protecţie a utilajelor 

din hală, prin executarea manevrei de forţe şi mijloace adecvate adoptând o tactică 

defensivă. 
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Stingerea incendiilor în depozitele de 

cherestea 
 

Dacă suprafaţa incendiată este mare în raport cu forţele care s-au deplasat la 

incendiu, acţiunea se poate axa iniţial pe localizare, trecându-se la lichidare numai 

după ce au sosit forţele chemate în sprijin. 

O sarcină deosebită a comandantului intervenţiei, mai ales pe timp de vânt 

puternic, este de a asigura limitarea propagării incendiului la construcţiile vecine 

precum şi la depozitele de buşteni şi cherestea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Depozitele de cherestea se amplasează în imediata apropiere a reţelei de căi 
ferate normale şi drumuri publice pentru a facilita aprovizionarea cu materiale care 

se folosesc şi pentru accesul tehnicii de intervenţie. 

În mod obişnuit, depozitele de cherestea au forma unui dreptunghi cu latura 

mare orientată pe direcţia vânturilor dominante, ceea ce constituie un indiciu pentru 

orientarea direcţiei principale de atac în caz de incendiu. 

 

 

 

 

 

 
Incendiile izbucnite la depozitele de cherestea în aer liber, iau proporţii mari 

şi au o viteză mare de propagare, care este determinată de existenţa unor însemnate 

cantităţi de cherestea depozitate şi de prezenţa deşeurilor rezultate din procesul 

tehnologic (talaş, rumeguş, coajă, etc.) depozitate pe spaţiile libere din depozit. 

Într-o stivă de cherestea incendiul se propagă cu repeziciune datorită 

intervalelor dintre scânduri prin care circulă aerul, aceasta putând fi cuprinsă în 

întregime de flăcări în mai puţin de 5-7 minute. După 10 minute de la izbucnirea 

incendiului, acestea pot să cuprindă 3-5 stive, iar uneori şi mai mult. 

Propagarea incendiului are loc pe suprafeţele stivelor în special pe verticală 

de jos în sus şi se manifestă diferit funcţie de esenţa materialului lemnos şi de 

sensul de mişcare al curenţilor de aer. 

Pe timpul arderi, datorită consumului mare de oxigen în zona incendiată, are 
loc fenomenul de absorbţie al aerului din zonele învecinate, fenomen uşor 

Caracteristicile incendiilor  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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observabil prin aceea că spre incendiu sunt transportate materiale combustibile 

uşoare, talaş, deşeuri lemnoase de mici dimensiuni etc. Datorită vârtejului şi 

curenţilor turbionari ce se formează, acestea sunt ridicate în aer odată cu scânteile şi 

sunt transportate la distanţe mari generând noi focare în locurile unde cad, dacă în 

această zonă există materiale combustibile. 

 

ATENŢIE: 

Pe măsura pătrunderii focului în masa lemnoasă şi în interiorul 

stivelor, apare pericolul prăbuşirii stivelor incendiate, blocarea cailor de 

acces, accidentarea servanţilor aflaţi în apropiere şi deteriorarea 

dispozitivelor de intervenţie, fapt ce îngreunează atât acţiunile de stingere cât 
şi operaţiunile de evacuare. 

 

 

DE REŢINUT: 

Incendiile izbucnite la depozitele cherestea se caracterizează prin: 

- viteză de propagare a incendiului la suprafaţă; 

- radiaţie termică intensă pe suprafaţă apreciabilă; 

- propagarea incendiului la distanţe mari datorită scânteilor şi bucăţilor de 

material lemnos aprins; 

- formarea tirajelor şi a curenţilor de aer turbionari. 

 

 

 

 
 

  

 Substanţe stingătoare 
 

Substanţa stingătoare cea mai eficientă este apa refulată cu ţevi cu debit 

mare sau tunurile de apă. 

Deasemenea pot fi folosite şi apa îmbunătăţită chimic sau chiar cu spumele 

mai ales atunci când incendiul nu a luat proporţii. Spumele pot fi folosite pentru 

protecţia stivelor neincendiate. 

 

 Recunoaşterea 

 

Se execută cu una sau mai mult echipe de recunoaştere, funcţie de proporţiile 
incendiului şi mărimea obiectivului. 

La recunoaştere comandantul intervenţiei trebuie să stabilească următoarele: 

- locul incendiului, caracterul acestuia şi proporţiile atinse în momentul 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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recunoaşterii, numărul de stive incendiate şi direcţiile de propagare funcţie de 

cantitatea de material lemnos depozitat în apropierea zonei incendiate, de direcţia şi 

viteza curenţilor de aer; 

- modul de stivuire, dimensiunile stivelor şi intervalelor dintre ele, pericolul 

propagării incendiului la acestea; 

- necesitatea desfacerii stivelor incendiate şi a evacuării materialelor incendiate, 

precum şi a evacuării stivelor ameninţate de incendiu, căi de evacuare, forţe şi 

mijloace mecanizate necesare executării acestei operaţiuni, locul unde vor fi 

depozitate materialele evacuate; 

- căile pe care se vor realiza dispozitivele de intervenţie şi poziţiile de lucru ale 
servanţilor; 

- necesitatea amplasării vânătorilor de scântei pe direcţia de deplasare a curenţilor 

de aer şi patrularea pe teritoriul întregului depozit. 

 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 

Stingerea incendiului se organizează pe sectoare de intervenţie. Fiecărui 

sector, de regulă, i se repartizează câte o grupă de stive. Atunci când incendiul este 

de proporţii mari, unui sector i se repartizează mai multe grupe de stive. 

Sectoarele vor primi misiuni de stingere a stivelor incendiate, de protecţie a 
celor neincendiate dar ameninţate şi de supraveghere a sectoarelor vecine. 

În caz de incendiu la grămezile de rumeguş, talaş, deşeuri lemnoase, 

procesul de ardere se întrerupe prin folosirea jeturilor de apă pulverizată, 

concomitent cu desfacerea grămezii respective. În final, pentru lichidarea arderii, se 

recomandă să se folosească pulberile stingătoare sau spumele. 

Pentru sporirea eficienţei acţiunii de stingere a incendiului şefii de ţeavă 

trebuie să se apropie cât mai mult de focar, să se amplaseze pe poziţii dominante. 

Din punct de vedere tactic, pentru stingerea unei stive dintr-o grupă sunt 

necesare cel puţin două ţevi. În cazul în care arde o grupă de stive, este necesară  în 

medie câte o ţeavă cu posibilităţi mari de manevrare pentru fiecare stivă.  

Fiecare ţeavă trebuie să fie manevrată cât mai mult , adică să atingă stiva 

aprinsă din toate părţile şi să răcească  în acelaşi timp două-trei stive neincendiate, 
udând laturile aflate pe direcţia incendiului. 

În primă fază se vor stinge flăcările de la suprafaţa stivei, apoi se vor 

îndrepta jeturile de apă compactă spre interiorul stivei, pe la marginea scândurilor 

începând cu capetele frontale, pentru a se umezi stiva pe o adâncime cât mai mare.  

Atunci când trebuie să fie răcită o stivă care nu arde, se vor stropi suprafeţele 

laterale supuse acţiunii căldurii şi partea de sus. Pe timp de vânt ţevile se vor 

îndrepta contrar direcţiei de deplasare a curenţilor de aer. 

Concomitent cu acţiunea de stingere, comandantul intervenţiei este obligat 

să organizeze şi să desfăşoare cu maximul de rapiditate evacuarea materialelor din 

zona de ardere. 
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Stingerea incendiilor la fabricile de mobilă 
 

Pentru limitarea propagări incendiului la stivele vecine comandantul 

intervenţiei este obligat să realizeze ziduri sau perdele de apă în intervalele dintre 

stive, folosind tunuri de apă şi autotunuri de intervenţie sau încrucişarea a cel puţin 

două jeturi compacte. 

Este necesar, de asemenea, să se realizeze un dispozitiv de intervenţie 

eşalonat în adâncime cu ţevi cu jet încrucişat cu misiunea de răcire a unor suprafeţe 

cât mai mari din stivele periclitate şi lichidarea noilor focare generate de scânteile 

purtate de vânt. 

 

ATENŢIE:  
Comandantul intervenţiei trebuie să acorde o atenţie deosebită 

respectării de către întregul personal a regulilor şi măsurilor de securitate 

dintre care cele mai importante sunt:  

- respectarea poziţiilor de lucru ordonate; 

- folosirea scuturilor pentru protecţia împotriva căldurii radiate şi udarea 

şefilor de ţeavă care lucrează în apropierea focarelor, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele operaţii de pregătire şi prelucrare a materialelor lemnoase 

folosite în fabricarea mobilei şi a celorlalte produse finite din lemn, potrivit fiecărui 

produs sunt:  

- operaţii de prelucrare mecanică: secţionare, tivire, spintecare, îndreptare, 

rindeluire la grosime, frezare, burghiere, scobire, şlefuire; 

- operaţii de tratare şi modelare: plastifiere, curbare, mulare, presare; 

- operaţii de acoperire şi finisare: furniruire cu furnire din lemn sau cu înlocuitori 

de furnire, colorare, grunduire, şpăcluire, vopsire, texturare, lăcuire, etc.; 

- operaţii de asamblare: aplicarea de organe de asamblare, aplicarea de piese sau 

elemente de asamblare, realizarea de subansamble şi asamblarea acestora în 
produsul finit. 

De remarcat este faptul că fabricile de mobilă sunt prevăzute cu sisteme de 

ventilaţie şi transport pneumatic al deşeurilor provenite din prelucrarea lemnului, 

care contribuie foarte mult la propagarea incendiilor.  

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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Finisarea mobilei cu materiale periculoase constă în pregătirea suprafeţei 

lemnoase prin şlefuire şi desprăfuire, aplicarea materialului în unul sau mai multe 

straturi, uscarea, şlefuirea şi lustruirea finală, în funcţie de tipul de finisare ales. 

Această operaţie se desfăşoară în instalaţii specializate amplasate în încăperi 

independente sau înglobate, în acest ultim caz luându-se măsurile de protecţie 

corespunzătoare legate de prezenţa prafului de lemn, a solvenţilor, lacurilor şi 

vopselelor. 

 

 

 
Incendiile în secţiile fabricilor de mobilă se caracterizează prin propagare 

rapidă în plan orizontal şi vertical, degajare mare de căldură, fum şi gaze toxice. 

Produsele arderii umplu încăperile, pătrund în sistemul de ventilaţie iar prin 

intermediul acestuia pot inunda spaţii foarte mari. 

La arderea P.F.L. se degajă vapori de apă, dioxid de carbon, oxid de carbon, 

produse de ardere ale materialelor plastice utilizate ca adezivi la pregătirea masei de 

fibre de lemn şi cantităţi însemnate de fum. 

Arderea P.F.L. este mai violentă decât arderea lemnului. În timpul arderii 

temperatura gazelor creşte brusc, depăşind după 5-10 minute de la aprindere 360°C, 

spre deosebire de arderea bradului şi fagului unde mărimea temperaturii gazelor are 

loc treptat pe măsura arderii acestora. 
Caracteristic, de asemenea, fabricilor de mobilă este pericolul de explozie a 

amestecurilor de praf de lemn cu aerul, cât şi amestecurilor de vapori de solvenţi, 

nitrolacuri, alcooli, cu aerul existent permanent în secţiile de şpriţuit, lăcuit şi 

lustruit. 

 

ATENŢIE: 

La aceste secţii apare pericolul formării amestecurilor explozive de 

praf cu aer mai ales când se acţionează cu jet compact care ridică praful 

depus pe maşini şi elementele de construcţie mărind considerabil 

concentraţia pe metru cub până la limitele de explozie. 

În fabricile de mobilă cât şi în depozitele de materie primă ale 

acestora, în afară de lemn se mai găsesc şi alte materiale combustibile ca: 

hârtie, carton de ambalaj, melacart, melamină, textile, poliuretan, mase 
plastice, cauciuc expandat, materiale care ard cu viteză sporită şi contribuie 

substanţial la propagarea rapidă a incendiului. 

 

Propagarea incendiilor în fabricile de mobilă  se face cu repeziciune datorită 

următorilor factori: 

- existenţa unor mari cantităţi de substanţe inflamabile în secţiile de şpriţuit, lăcuit 

şi lustruit; 

- prezenţa prafului de lemn, a talaşului, rumeguşului şi a altor deşeuri lemnoase în 

secţiile croit, rindeluit, şlefuit etc.; 

Caracteristicile incendiilor  
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- existenţa în secţiile de fabricaţie a unor mari cantităţi de material lemnos sub 

diferite forme în curs de prelucrare; 

- existenţa instalaţiilor de ventilaţie şi transport pneumatic, a cicloanelor şi 

camerelor de praf; 

- formarea tirajului în marile hale necompartimentate ca urmare a numărului mare 

de deschideri din elementele de construcţie; 

- existenţa pericolului de explozie a amestecurilor de vapori de lichide 

combustibile cu aerul precum şi a amestecurilor de praf de lemn cu aerul. 

 

 
 

  

 Substanţe stingătoare 
Pentru stingerea incendiilor izbucnite la fabricile de mobilă în raport cu 

secţia unde a izbucnit incendiul şi substanţele combustibile supuse arderii se 

folosesc următoarele substanţe stingătoare: 

- apa, în faza iniţială trebuie refulată totdeauna sub forma jetului pulverizat iar 

ulterior sub forma jetului compact în secţiile croit, rindeluit, şlefuit precum şi în 

toate încăperile unde sunt depuse cantităţi de praf pe elementele de construcţie şi 

utilaje; 

- spumele şi pulberile stingătoare în secţiile de şpriţuit, lăcuit şi depozitul de 
lacuri, vopsele, solvenţi. 

Refularea apei trebuie să se facă cu ajutorul ţevilor cu diametre mici cu 

robinet şi cu ajutaje pulverizatoare, fapt ce permite servanţilor să folosească raţional 

apa, să se mărească substanţial efectul de stingere a acesteia şi să nu deterioreze 

produsele finite. 

 

 Recunoaşterea 

Pe timpul recunoaşterii, este necesar ca aceasta să se organizeze minuţios nu 

numai în spaţiile în care are loc procesul de ardere ci şi în cele vecine, precum şi la 

estacade şi la galerii. De asemenea se va controla întreaga instalaţie de exhaustare, 

cicloanele şi buncărele colectoare. 

Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenţiei trebuie să stabilească: 
- secţia unde a izbucnit incendiul şi amplasarea acesteia în cadrul obiectivului; 

- locul, proporţiile incendiului, cantitatea de materiale combustibile aflate în secţie, 

natura lor şi modul cum influenţează dezvoltarea arderii; 

- necesitatea evacuării, stabilirea priorităţilor precum şi metodele de protecţie a 

utilajelor ce se pot evacua; 

- starea instalaţiilor de ventilaţie şi necesitatea scoaterii din funcţiune; 

- existenţa pericolului de explozie, a pericolului de intoxicare şi ce măsuri trebuie 

luate pentru înlăturarea acestora cât şi pentru asigurarea securităţii servanţilor; 

- existenţa obstacolelor contra incendiilor şi modul cum pot fi folosite acestea 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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pentru protecţia servanţilor ; 

- existenţa scărilor şi a altor căi de acces ce pot fi folosite pentru realizarea 

dispozitivelor de intervenţie şi evacuarea materialelor; 

- posibilităţile de propagare a incendiului şi pericolul ce-l prezintă acesta pentru 

vecinătăţi; 

- personalul şi mijloacele de transport mecanice şi manuale ce pot fi folosite pentru 

evacuare. 

 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 
Intervenţia pentru stingerea incendiilor la fabricile de mobilă se organizează 

pe sectoare de intervenţie în funcţie de proporţiile incendiului şi direcţiile de 

propagare, pe orizontală şi verticală, la subsol, la acoperiş, la secţiile incendiate şi 

neincendiate, în exteriorul construcţiilor, la estacade, galerii, cicloane. 

Încă de pe timpul recunoaşterii trebuie luate măsuri pentru oprirea 

instalaţiilor de ventilaţie, transport pneumatic, iar pe timpul acţiunii de stingere se 

destină ţevi de apă pentru protecţia, supravegherea acestora şi împiedicarea 

propagării incendiului prin intermediul acestora. 

Un principiu de bază se referă la faptul că acţiunea de stingere trebuie 

începută cu localizarea incendiului şi limitarea propagării acestuia la secţiile vecine 

celor incendiate. 
În toate situaţiile, comandantul intervenţiei, concomitent cu acţiunea de 

localizare şi lichidare a incendiului trebuie să organizeze: 

- ventilarea secţiilor prin deschiderea uşilor şi ferestrelor; 

- executarea de deschideri în planşee, manevrarea luminatoarelor  sau a trapelor de 

aerisire toate cu condiţia ca aceste operaţiuni să se execute în prezenţa ţevilor, 

ştiindu-se că deschiderea uşilor şi ferestrelor şi în general realizarea ventilării în 

timpul incendiului duce la creşterea intensităţii şi propagarea rapidă a incendiului 

datorită creşterii procentului de oxigen în zona de ardere şi formării tirajelor. 

Comandantul intervenţiei trebuie să aibă în mod deosebit în vedere existenţa 

pericolului formării amestecurilor explozive de praf de lemn cu aer sau vapori 

inflamabili cu aer în prezenţa surselor deschise de căldură.  

 

DE REŢINUT:  
Şefii de ţeavă pătrunzând în zonele cu asemenea pericole sunt obligaţi 

să folosească jetul pulverizat pentru umectarea prafului depus şi precipitarea 

acestuia pentru diluarea mediului înconjurător şi reducerea procentului de 

vapori din atmosfera secţiilor periclitate. 

 

După umectarea mediului, şefii de ţeavă, în raport de secţia unde a izbucnit 

incendiul, acţionează cu jet compact din departe spre aproape acordând o atenţie 

deosebită protecţiei elementelor portante ale construcţiei asupra cărora vor dirija 

jetul compact de jos în sus.  
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Stingerea incendiilor la fabricare a celulozei şi hârtiei 

 

În situaţia incendiilor în secţiile de şpriţuit, turnat lac, lustruit şi depozitele 

de nitrolacuri, solvenţi şi vopsele, concomitent intervenţiei trebuie să acorde atenţie 

securităţii servanţilor împotriva temperaturilor ridicate prin echiparea acestora cu 

costume anticalorice, împotriva efectelor iritante şi toxice ale fumului prin folosirea 

aparatelor de respirat cu aer comprimat şi prin stabilirea poziţiilor de lucru a şefilor 

de ţeavă în aşa fel încât să fie protejaţi împotriva efectelor exploziilor. 

Comandantul intervenţiei, concomitent cu acţiunea de stingere a incendiului, 

va lua măsuri pentru evacuarea mobilei din secţiile de asamblare, retuş, ambalat sau 

a elementelor de mobilă prelucrate şi adăpostirea lor în locuri ferite de efectele 

focului, fumului sau apei.  
 

DE REŢINUT:  

Dispozitivele de intervenţie şi atacul incendiilor se face pe cât 

posibil circular, de la frontul incendiului către interior pentru a 

împiedica propagarea incendiului din interior la depozitele de cherestea 

şi buşteni şi invers. În acest scop se impune o conducere fermă a 

acţiunilor, comandantul intervenţiei trebuie să prevadă în timp evoluţia 

incendiului, să ia hotărâri oportune şi să introducă la timp forţele pe 

direcţia principală de propagare a incendiului. 

De asemenea, având în vedere posibilitatea reizbucnirii 

incendiului, este strict necesar ca la locul incendiului să fie lăsate forţe în 

supraveghere un timp suficient de mare. 
Asigurarea rezervei de apă pentru incendii are o importanţă 

covârşitoare atât pentru continuarea intervenţiei, cât şi pentru eficienţa 

stingerii incendiului în timp scurt şi cu pagube minime. 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricile de celuloză şi hârtie sunt obiective specializate în prelucrarea 

lemnului, a maculaturii, paielor şi stufului, pe care le supun unor tratamente 

mecanice, chimice şi termice prin intermediul cărora se realizează produsele finite, 

celuloza, hârtia, cartonul, celofibra, vâscoza, etc.  

În afara construcţiilor care adăpostesc instalaţiile necesare desfăşurării 

procesului tehnologic, sunt amenajate depozite pentru materia primă folosită în 
procesul de fabricaţie cât şi pentru materialele auxiliare utilizate: amidon, 

colofoniu, uleiuri, coloranţi, negru de fum, acid clorhidric, acid sulfuric, clor, etc. 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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 Incendiile la depozitele de paie  

 

Incendiile izbucnite la depozitele de paie se propagă cu repeziciune în 

special la suprafaţa şirelor, cuprinzând în timp scurt suprafeţe mari.  

Viteza de propagare este condiţionată de starea de umiditate a paielor. Paiele 

îmbalotate ard la suprafaţă iar arderea pătrunde mai greu în masa de paie, pe când la 

cele în vrac propagarea atât la suprafaţă cât şi în interior este mult mai puternică.  

Partea arsă a paiului se desprinde cu uşurinţă de partea nearsă, curenţii de aer 

ascendenţi şi vântul poartă cu uşurinţă scânteile rezultate şi acolo unde acestea cad 
dau naştere la noi focare. 

Ca substanţă de stingere pentru incendiile izbucnite la depozitele de paie, se 

foloseşte apa sub formă pulverizată. 

 

 

 Incendiile la depozitele de stuf 

 

Indiferent de modul în care se află depozitul, toate sursele de aprindere pot 

constitui cauze sigure de incendiu.  

Datorită compoziţiei chimice şi existenţei golurilor de aer în tulpinile de stuf, 

incendiul se dezvoltă cu mare intensitate şi rapiditate la suprafaţa stivei şi apoi este 
influenţată de modul în care se află îmbalotat stuful (mecanic sau manual); 

intensitatea vântului şi de conţinutul de umiditate a stufului. 

În timpul arderii stivelor de stuf se produc mari mişcări ale maselor de aer, 

vârtejuri, care ridică bucăţi de stuf incandescent în aer, transportându-le pe direcţia 

vântului la mari distanţe. 

Un factor care contribuie la propagarea cu repeziciune a incendiului îl 

constituie deşeurile ce rezultă în urma manipulării repetate a unor mari cantităţi de 

stuf.  

Cei mai eficienţi agenţi stingători sunt în ordine: spuma aeromecanică, apa 

îmbunătăţită chimic, sub forma jetului compact, apa sub forma jetului pulverizat. 

 

 

 Incendiile la secţiile de fabricaţie 

 

Incendiile din secţia maşini de tras hârtie se caracterizează prin: 

- aprinderea unei suprafeţe mari de celuloză sau hârtie în timp foarte scurt; 

- incendiul se dezvoltă de regulă la suprafaţa exterioară a baloţilor de celuloză şi 

hârtie şi pătrunde cu greutate în masa acestora; 

- transmiterea incendiului se face cu uşurinţă de la un balot la altul, mai ales când 

aceştia sunt depozitaţi în stive; 

Caracteristicile incendiilor  
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- hârtia şi celuloza în vrac ard repede cu flacăra, cu degajare de fum şi gaze 

toxice, partea arsă desprinzându-se cu uşurinţă de cea nearsă. prin intermediul 

produşilor arderii incendiul se poate propaga cu uşurinţă în întreaga secţie. 

Pentru stingerea incendiului se recomandă apă refulată în jet pulverizat. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei la depozitele de paie 

 

 Recunoaşterea 

Pe timpul recunoaşterii comandantul intervenţiei trebuie să stabilească: 

- locului incendiului, numărul de şire incendiate; 

- direcţia şi intensitatea vântului, numărul de şire aflate pe direcţia vântului; 
- prezenţa oamenilor, uneltelor şi utilajelor necesare desfacerii şirelor incendiate şi 

locul unde vor fi depozitate paiele scoase din şire şi stinse; 

- existenţa surselor de apă, căilor de acces şi a posibilităţilor de folosire a acestora 

pentru amplasarea maşinilor şi realizarea dispozitivelor; 

- necesitatea instalării vânătorilor de scântei, protecţiei cu jeturi de apă a şirelor 

învecinate. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

În primă fază trebuie realizată localizarea şi lichidarea incendiului la 

suprafaţa şirelor incendiate cu jeturi de apă pulverizată, organizând în acelaşi timp 

şi protecţia şirelor vecine prin realizarea perdelelor de apă, precum şi instalarea 
echipelor de vânători de scântei pe direcţia de propagare a incendiului. 

După lichidarea incendiului de la suprafaţa şirei se trece la executarea 

desfacerii şirei şi lichidarea incendiului pătruns în masa de paie. Desfacerea şirelor 

se face de la vârf spre bază, servanţii lucrând pală cu pală la stingerea focarelor.  

 

ATENŢIE: 

Este necesar să se acorde o atenţie deosebită asigurării securităţii 

servanţilor pe timpul lucrului la incendiu, interzicând adunarea mai multor 

servanţi pe şirele incendiate, asigurându-i pe şefii de ţeavă cu corzi şi cordiţe 

pentru a împiedica prăbuşirea lor în craterele formate ca urmare a arderii 

îndelungate a paielor. 

 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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În situaţia în care incendiul are loc în interiorul stivei se recomandă ca 

procedeu de stingere injectarea apei în masa de paie cu ajutorul unor ţevi prevăzute 

cu ajutaje. 

În cazul în care avem şire de paie îmbalotate se lichidează incendiul de la 

suprafaţă, se desface şira, balot cu balot, începând de la vârf spre bază, baloţii 

aprinşi se transportă pe un teren stabilit, separat de cei neaprinşi, se desfac în 

prezenţa ţevilor şi se lichidează incendiul pătruns în masa lor. 

 

 Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei la depozite de stuf 

  

Recunoaşterea 

Pe timpul recunoaşterii se va urmării: 

- locul incendiului în cadrul depozitului, proporţiile incendiului şi direcţiile de 

propagare; 

- condiţiile meteo locale; 

- modul de depozitare a stufului (baloţi sau vrac); 

- numărul stivelor incendiate, distanţa dintre stive; 

- dimensiunile platformei depozitului şi spaţiile libere ce pot fi folosite pentru 

depozitarea baloţilor neincendiaţi; 

- pericolul de propagare a incendiului la construcţiile fabricii; 

- existenţa mijloacelor organizate de evacuare (benzi rulante, tractoare cu 
platformă, furci, căngi, camioane, precum şi forţa de muncă necesară desfacerii 

stivelor şi a evacuării stufului). 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

Operaţiunea de stingere începe cu localizarea care se realizează între stiva 

incendiată şi cele învecinate sau în cadrul aceleiaşi stive, folosindu-se spuma 

aeromecanică sau apa sub formă de jet compact. 

Localizarea incendiului se asigură cu jeturi de apă care vor fi amplasate 

perpendicular pe direcţia de propagare a incendiului, pe cele două laturi ale stivei. 

Jeturile de apă vor fi pendulate astfel încât să taie stiva în două şi să nu permită 

transmiterea căldurii şi a bucăţilor de material incandescent în partea neincendiată.  

Pentru lichidare se va ataca incendiul circular, iniţial acţionându-se pentru 
reducerea temperaturii şi lichidarea incendiului la suprafaţă după care ţevile vor fi 

orientate asupra spaţiilor dintre snopi, unde se formează de obicei focare puternice. 

Acţiunea va fi întreprinsă atât în părţile laterale ale stivei cât şi pe stivă. 

Concomitent se va organiza desfacerea stivei, evacuarea baloţilor pe locurile 

stabilite dinainte, desfacerea şi stingerea lor. 

Pentru protecţie se va realiza un dispozitiv eşalonat în adâncime, pe mai 

multe aliniamente. 
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 Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei la secţiile de fabricaţie 

 Recunoaşterea 

Pe timpul recunoaşterii se va stabili: 

- locul şi proporţiile incendiului, pericolul pentru maşini şi instalaţii; 

- prezenţa instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă, de ventilaţie şi dacă au fost 

scoase de sub presiune; 

- dacă a fost oprit transportul pneumatic sau pe bandă al paielor tocate, lemnului; 

- prezenţa sulurilor de hârtie sau a baloţilor şi necesitatea evacuării lor; 

- pericolul pentru secţiile vecine şi necesitatea protejării lor împotriva incendiilor. 

  
La depozite de celuloză şi hârtie se va stabili: 

- gradul de combustibilitate a depozitului şi modul de depozitare a celulozei şi 

hârtiei, distanţele dintre stive; 

- locul incendiului, proporţiile acestuia şi posibilităţile de propagare la 

construcţiile vecine sau la secţiile de fabricaţie; 

- necesitatea evacuării baloţilor; 

- prezenţa personalului şi mijloacelor mecanizate pentru a fi folosite în 

operaţiunea de evacuare a balotului; 

- locul pe care se evacuează baloturile şi rolurile neincendiuate precum şi locurile 

unde se va executa desfacerea baloturilor incendiate şi lichidarea incendiilor 

pătrunse în masa de celuloză sau hârtie. 
 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

Pentru localizare şi lichidare se folosesc ţevi cu jet pulverizat. După 

stingerea flăcărilor, baloturile incendiate vor fi evacuate, desfăcute şi stinse focarele 

din interiorul lor. 

Dacă incendiul a izbucnit la elementele de construcţie combustibile ale 

secţiei sau depozitului, se va acţiona cu jeturi compacte protejându-se în special 

elementele portabile ale construcţiei. 
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STINGEREA INCENDIILOR  ÎN 

INDUSTRIA ENERGETICĂ 

 

 
 

 

 
 

  

 Centrale electrice 

Centrala electrică  este un obiectiv complex ce foloseşte ca materie  primă o 

resursă energetică primară, având ca  produs finit energia electrică.  

În anumite cazuri, pe lângă energia electrică, aceasta mai furnizează  

căldură, sub formă de apă caldă sau abur. 

În raport de sursele energetice primare utilizate, centralele electrice se 

clasifică în: 
- centrale termoelectrice – care utilizează energia aburului produs prin combustia 

un combustibil (cărbune, gaz metan, lichide combustibile); 

- centrale eoliene – care utilizează energia vântului pentru producerea energiei 

electrice; 

- centrale hidroelectrice – care transformă energia dinamică a apei în energie 

electrică; 

- centrale atomoelectrice – care folosesc energia nucleară pentru obţinerea 

energiei electrice; 

În componenţa unei termocentrale intră următoarele sectoare principale: 

- gospodăria de combustibil, care cuprinde depozitul de combustibil, utilaje şi 

agregate pentru transportarea şi pregătirea combustibilului (benzi transportoare, 
conducte pentru lichide combustibile, pompe, mori de cărbune, ciururi, etc.) 

- sala cazanelor, în care se găsesc agregatele de cazane, dispozitive  şi mecanisme 

necesare alimentării cu combustibil, instalaţii de ardere, supraîncălzitoare, pompe, 

camere de comanda;   

- sala maşinilor, în care se găsesc turbinele cu abur, generatoarele de curent 

electric, maşini de excitaţie, instalaţii de răcire a agregatelor, cu ulei, aer sau 

hidrogen, condensatorii turbinelor, etc. 

- instalaţii de alimentare cu apă şi de preparare a apei, care cuprind dispozitive şi 

utilaje necesare alimentării şi preparării apei (dedurizare, recirculare şi recuperare); 

- instalaţii de distribuţie a energiei electrice, care cuprind camere de comandă, 

staţii de conexiuni, gospodării de cabluri, transformatoare; 

- instalaţii de alimentare cu apă şi de preparare a apei, care cuprind dispozitive şi 
utilaje necesare alimentări şi preparări apei (dedurizare, recirculare şi recuperare); 

- instalaţii de evacuare a zgurii şi cenuşii; 

- instalaţii şi clădiri anexe şi social-administrative (birouri, ateliere, depozite de 

materiale, etc.). 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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Depozitele  de combustibil solid (cărbuni) sunt depozite deschise, iar cele de 

combustibil lichid (păcură şi motorină) sunt depozite cu rezervoare de diferite tipuri 

şi dimensiuni.  

În cea ce priveşte combustibilul gazos, este necesară precizarea că, 

conductele de transport gaze trec printr-o staţie de distribuţie. Aceste spaţii se 

amenajează în clădiri separate realizate din materiale incombustibile şi care trebuie 

să îndeplinească măsuri specifice. 

Cazanele sunt de diferite tipuri  şi se clasifică după presiunea de funcţionare, 

modul de construcţie, după utilizare, etc. 

Pereţii sălii cazanelor se realizează din materiale incombustibile (cărămidă 
sau beton), iar acoperişul din materiale uşoare cu învelitoare din tablă ondulată sau 

alte materiale pe ferme din oţel sau beton armat. 

Ferestrele se construiesc din cadre metalice sau prefabricate din beton armat 

şi sunt în număr suficient pentru a se realiza un dispozitiv de intervenţie 

corespunzător. 

Sala maşinilor are aceleaşi caracteristici constructive ca sala cazanelor, 

remarcându-se însă prezenţa unor rezervoare cu ulei de răcire şi conducte de 

hidrogen. 

Staţiile electrice cuprind o serie de aparate şi dispozitive, care conţin în 

majoritatea lor substanţe combustibile. 

Centralele nuclearo-electrice folosesc ca sursă primară energia termică 
degajată în reacţiile de fisiune nucleară a combustibililor nucleari. 

Din punct de vedere funcţional, instalaţiile unei centrale nucleare sunt 

grupate intr-un sistem nuclear (reactor, circuit primar, instalaţii anexe) şi un sistem 

convenţional (grup electrogen, pompe, schimbătoare de căldură, etc.).  

Principalul utilaj din sistemul nuclear este reactorul. Acesta este construit 

dintr-un vas de presiune etanş, din oţel sau beton precomprimat în interiorul căruia 

se află zona activă cu bazele de combustibil.  

Pericolul de incendiu specific este determinat de utilizarea drept combustibil 

nuclear a uraniului care se poate descompune prin explozie spontană chiar la 

temperatura obişnuită, iar prin ardere degajă hidrogen .  

Pe lângă pericolul deosebit de incendiu şi explozii apare şi pericolul de 

contaminare radioactivă care impune măsuri speciale de protecţie a personalului de 
intervenţie. 

 

  Gospodării de cabluri 

Gospodăria de cabluri este un ansamblu de reţele de cabluri, cu accesorii, 

instalaţii de montaj, instalaţii aferente de iluminat, ventilaţie, şi stingerea 

incendiilor, care deserveşte un obiectiv.  

Construcţiile pentru cabluri sunt: nivelul (pod, subsol, etc.), puţul, canalul, 

podeţul, etc. 
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Cel mai mare pericol de incendiu îl reprezintă natura combustibilă a 

învelişurilor izolante şi de protecţie ale cablurilor.  

În instalaţiile electrice există următoarele categorii de cabluri, din punct de 

vedere al pericolului de incendiu şi de propagare: 

- cabluri fără întârziere la propagarea flăcării – aceste cabluri sunt combustibile, 

astfel încât încercate flăcării ele continuă să ardă şi după îndepărtarea acesteia până 

la consumarea completă a materialelor combustibile sau până la o intervenţie 

eficientă de stingere; 

- cabluri cu întârziere la propagarea flăcării – aceste cabluri  prezintă proprietatea 

că încercate individual la acţiunea flăcării acestea se sting singure după un anumit 
timp determinat, iar porţiunea arsă  nu depăşeşte  o anumită lungime considerată din 

locul expunerii la acţiunea flăcării; 

- cabluri cu întârziere mărită la propagarea flăcării – aceste cabluri prezintă 

proprietatea că încercate în grup (în fluxuri verticale sau orizontale ) acestea se sting 

singure după un anumit timp determinat, iar porţiunea arsă nu depăşeşte o anumită 

lungime considerată din locul expunerii la acţiunea flăcării; 

- cabluri rezistente la foc – aceste cabluri funcţionează normal, continuu, în 

timpul şi după un  incendiu prelungit. 

Din punct de vedere constructiv, numărul de intrări în tunelurile de cabluri 

este limitat, cea ce îngreunează accesul şi realizarea dispozitivelor de intervenţie. 

Gurile de vizitare au latura mică de 700 mm cea ce îngreunează accesul servanţilor  
spre interior .  

De asemenea, subsolurile şi canalele au gabarite reduse (0,8 – 1,00 m), 

trasee întortocheate, uneori cu denivelări şi multe ramificaţii, astfel încât intervenţia 

ridică probleme deosebite în ceea ce priveşte accesul servanţilor. 

O altă caracteristică se referă la faptul că tunelurile de cabluri au lungimi 

mari, cablurile electrice sunt de diferite dimensiuni şi destinaţii existând mereu 

pericolul de electrocutare. 

Un incendiu izbucnit la aceste cabluri se poate propaga cu repeziciune, atât 

în întreaga gospodărie de cabluri, cât şi la diferite instalaţii tehnologice din 

vecinătate. 

 

 
 

Incendiile izbucnite la centralele electrice şi tunelurile de cabluri se numesc 

incendii de natură electrică şi fac parte din categoria incendiilor speciale, pentru a 

căror stingere se impun măsuri speciale în ceea ce priveşte folosirea mijloacelor şi 

tehnicilor de stingere şi protecţie a servanţilor.  

Întregul complex al unei centrale electrice sau al unei secţii de conexiuni, 

inclusiv partea de construcţie, poarta denumirea de staţie electrică de exploatare. 

Stingerea incendiilor izbucnite în staţiile electrice de exploatare este 

condiţionata de mărimea tensiunii de exploatare. Din acest punct de vedere  

instalaţiile se clasifică în: 

Caracteristicile incendiilor  
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- instalaţii de joasă tensiune, cu tensiuni nominale sub 1000 v (instalaţii 

generatoare de curent, de distribuţie, reţele locale, instalaţii pentru uz casnic, etc.).  

- instalaţii de medie tensiune, cu tensiuni nominale până la 35 kv ; 

- instalaţii de înaltă tensiune, cu tensiuni nominale până la 220 KV; 

Incendiile din centralele electrice au o serie de caracteristici specifice. În 

cadrul acestor obiective se găsesc cantităţi mari de combustibil solid sau lichid 

folosit pentru producerea energiei, multe aparate umplute cu ulei, canaluri şi 

tuneluri de cabluri care au legătură cu diferite încăperi adiacente unde incendiul se 

poate propaga cu repeziciune. 

În sala cazanelor, în cazul scurgerii combustibilului, incendiul poate 
cuprinde în timp scurt suprafeţe mari, influenţând rezistenţa stâlpilor neprotejaţi ai 

clădirii şi ai scheletului de susţinere a instalaţiilor tehnologice care se pot deforma 

în numai 10 – 15 minute. 

Ca urmare a acţiunii căldurii elementele portante ale acoperişului se pot 

prăbuşi în scurt timp. 

Pericolul de incendiu este cauzat de posibilitatea producerii de scurtcircuite 

între spiralele bobinajelor generatoarelor electrice ca urmare a străpungerii 

izolaţiilor. La generatoarele răcite cu hidrogen există pericolul scăpării acestuia prin 

neetanşeităţi, aprinderii şi exploziei amestecurilor. 

În canalele şi tunelurile de cabluri se pot produce incendii, ca urmare a 

scurtcircuitelor sau a supraîncălzirii cablurilor. 
Principala caracteristică a incendiilor izbucnite la transformatoare costă în 

faptul că majoritatea produc distrugerea totală sau parţială a cuvei transformatorului 

şi a cablurilor de înaltă tensiune. Uleiul de transformator care se scurge poate 

provoca propagarea incendiului foarte rapid pe suprafeţe întinse.  

 

DE REŢINUT:  
În majoritatea incendiilor produse la centralele electrice are loc o 

inundare cu fum a încăperilor în care acestea au izbucnit, precum şi a 

încăperilor învecinate.  

Din această cauză locul focarului se stabileşte cu mare dificultate, de 

asemenea şi direcţia de propagare, creând mari probleme de asigurare a 

securităţii personalului la intervenţie.  

La toate acestea se adaugă pericolul de electrocutare datorită folosiri 
jeturilor de apă sau a spumei în zona incendiului în cazul în care aparatele nu 

au fost scoase de sub tensiune.  

 

ATENŢIE: 

Acţiunea de stingere se va începe numai după ce se confirmă de 

personal specializat că în zonă s-a întrerupt curentul electric. 
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 Substanţe stingătoare       

Alegerea substanţelor de stingere ce vor fi utilizate se va face în fiecare caz  

în parte în funcţie de locul unde a izbucnit incendiul şi de caracteristicile fizico-

chimice ale materialelor care ard, de împrejurările care ar favoriza propagarea 

incendiului, şi de cerinţele de protecţie ale servanţilor. 

Astfel, pentru incendiile izbucnite la gospodăriile de combustibil lichid sau 

solid se foloseşte apa sau spuma aeromecanică.  
Pulberile stingătoare se pot utiliza cu succes la stingerea instalaţiilor aflate 

sub tensiune având bune însuşiri dielectrice.  

În faza iniţială, la generatoarele de curent, incendiile se sting cu dioxid de 

carbon sau apă pulverizată prin intermediul instalaţiilor automate cu care sunt 

prevăzute acestea. De asemenea, mai pot fi utilizate pentru stingere şi hidrocarburile 

organohalogenate. 

În general, intervenţiile în cazul incendiilor la aceste obiective sunt grele şi 

periculoase deoarece instalaţiile şi aparatura se află sub tensiune şi există pericolul 

de electrocutare, explozie, şi intoxicare a personalului care acţionează la stingere. 

 Recunoaşterea 

Se execută împreună cu personalul tehnic de specialitate care furnizează 
comandantului intervenţiei datele necesare luării hotărâri. 

La recunoaştere se stabileşte: 

- aparatul, maşina, instalaţia incendiată, caracterul avariei; 

- dacă uleiul din instalaţie sa scurs ca urmare a urmare a exploziei rezervorului de 

lichid combustibil sau a deteriorări instalaţiei de ungere; 
 

DE REŢINUT:  

În cazul incendiilor la aceste instalaţii, o pompă de ungere a 

lagărelor se lasă în funcţiune. 
 

- pericolul pe care îl prezintă pentru celelalte instalaţii uleiul care se scurge prin 

canale sau podea; 
- dacă instalaţia a fost scoasă de sub tensiune şi dacă s-a oprit funcţionarea 

turbinelor, generatoarelor sau a altor agregate din zona incendiului; 

- agenţii de stingere ce vor fi folosiţi şi modul lor de utilizare; 

- existenţa pericolului de explozie; 

- dacă instalaţia automată a fost pusă în funcţiune; 

- ce măsuri de protecţie a personalului  se vor adopta; 

- posibilităţile de realizare a dispozitivelor de intervenţie; 

- zonele periculoase şi delimitarea acestora prin marcaje; 

- căile de acces şi de pătrundere în încăperile cu cabluri; 

- necesitatea realizării unor  îndiguiri sau închideri pe canale; 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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- oportunitatea închiderii hidrogenului din instalaţii; 

- pericolul pe care-l prezintă prăbuşirea acoperişului; 

- dacă instalaţiile la care se acţionează au fost legate la pământ. 
 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

Acţiunea de intervenţie se organizează şi se desfăşoară pe sectoare, cărora li 

se stabilesc următoarele misiuni: 

- localizarea şi lichidarea incendiului la instalaţia incendiată; 

- protecţia instalaţiilor învecinate; 

- protecţia elementelor de construcţie. 

Având în vedere pericolele existente de electrocutare, de prăbuşire a 

elementelor de construcţie, de intoxicare, comandantul intervenţiei trebuie să ia 

toate măsurile pentru asigurarea securităţii personalului de intervenţie.  

ATENŢIE: Şefii de ţeavă se vor amplasa în zone ferite de pericolul 

prăbuşirii elementelor de construcţie şi vor fi echipaţi cu costume de 
protecţie anticalorice, cizme şi mănuşi de cauciuc, aparate de respirat cu aer 

comprimat.  

Nu va fi permis accesul în zonă decât persoanelor care au 

responsabilităţi pe linia intervenţiei. 

 

 

DE REŢINUT: 
Intervenţia pentru stingerea incendiilor la centralele electrice se 

desfăşoară în condiţii deosebite, necesitând luarea unor măsuri speciale 

privitoare la securitatea servanţilor şi colaborarea cu organele tehnice de 

specialitate ale obiectivului. Nu se va adopta tactica ofensivă de intervenţie 

decât în condiţii de siguranţă. 
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STINGEREA INCENDIILOR ÎN 

EXTRACŢIA ŞI PRELUCRAREA 

PETROLULUI 
 

Stingerea incendiilor la sonde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Incendiile izbucnite la sondele scăpate în erupţie liberă fac parte din 

categoria de incendii la care intervenţia pentru stingere şi pentru "omorârea sondei" 

necesită forţe şi mijloace numeroase precum şi timp îndelungat. Ele prezintă 

următoarele caracteristici: 

- scăpările de sondă în erupţie liberă se manifestă fie sub forma unei erupţii de 

gaze, de ţiţei, fie sub forma unei erupţii de gaze şi ţiţei în acelaşi timp; 

- uneori jetul de gaze sau ţiţei poate pătrunde în spatele coloanei; 

- la incendiile de erupţii de gaze şi ţiţei, întreaga cantitate de ţiţei arde în aer, în 
timp ce la erupţiile de ţiţei numai o parte din acesta arde, restul se împrăştie în jur şi 

continuă să ardă pe suprafaţa terenului, degajându-se nori de fum negru şi gros; 

- în timpul incendiului temperatura depăşeşte 1000°C îngreunând operaţiile de 

stingere şi „omorâre” a sondei, iar flăcările depăşesc 1300°C; 

- incendiul poate periclita sondele şi construcţiile vecine, prin împrăştierea pe o 

suprafaţă mare în jurul sondei a ţiţeiului; 

- erupţia este însoţită de un zgomot puternic, care nu dă posibilitatea să se audă 

nimic. Zona de pierdere a audibilităţii se, întinde uneori până la distanţe de 500 m şi 

chiar mai mult; 

- pe timpul erupţiei de gaze, roci dure de diferite mărimi pot fi aruncate la distanţe 

mari, periclitând securitatea efectivelor angajate în intervenţie; 

- gazele degajate în timpul erupţiei sau rezultate din ardere pot provoca 
intoxicarea celor ce lucrează în apropiere; 

- presiunile mari pot arunca afară prăjinile de foraj, pot dărâma turlele şi smulge 

burlanele de tubaj; 

- intensitatea şi caracterul erupţiei nu sunt în permanenţă aceleaşi, ele 

modificându-se de la o zi la alta în funcţie de presiunea şi compoziţia amestecului 

ce  erupe; 

- după un timp, la gura puţului se formează cratere care pot atinge diametru de 40-

80 m şi o adâncime între 50-100 m; 

- din cauza temperaturii ridicate, turlele se prăbuşesc, iar restul instalaţiei se 

degradează. 

Caracteristicile incendiilor  
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Stingerea incendiilor la depozitele de produse petroliere 
 

 

 

 

Stingerea incendiilor la sondele scăpate în erupţie liberă comportă o acţiune 

complexă prin varietatea măsurilor ce trebuiesc luate, concentrarea de forţe şi 

mijloace numeroase, acţiuni de durată şi condiţii grele de lucru, volum mare de 

lucrări şi eforturi deosebite. 

Operaţiunile de stingere a incendiilor la sondele scăpate în erupţie vor fi 

coordonate de echipe de specialişti din cadrul exploatării petroliere. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

Principalele tehnici de stingere a unei sonde incendiate sunt următoarele: 

- stingerea prin închiderea vanelor instalaţiei 

de prevenire a incendiilor de la gura sondei; 

- oprirea erupţiei prin inundarea puţului 

sondei cu apă sau soluţii de barită; 

- stingerea incendiilor de sondă în erupţie cu 

jeturi compacte de apă; 

- stingerea incendiilor de erupţie de ţiţei şi 

gaze cu explozivi; 

- stingerea incendiilor cu autospeciale cu jet 
de gaze;  

- stingerea incendiilor la erupţii de ţiţei şi gaze prin forarea unor sonde înclinate. 

 

  Operaţiuni de oprire a erupţiei - omorârea sondei 

După lichidarea arderii, folosind unul din procedeele prezentate anterior se 

va trece la oprirea erupţiei (omorârea sondei). Acest lucru se realizează folosind 

diferite instalaţii construite special şi adecvate situaţiei de la locul avariei. Aceasta 

se face de către specialiştii schelei petroliere. 

 

 

 

 
 

 

 

Arderea lichidelor combustibile este un proces fizico-chimic complex, de al 

cărui caracter şi intensitate depind de o serie întreagă de factori.  

Arderea unui lichid combustibil se caracterizează prin două fenomene 

independente şi anume: evaporarea şi arderea amestecului de vapori cu aer deasupra 

suprafeţei combustibilului. Evaporarea are un rol extrem de mare, deoarece, în 

ultima instanţă, ea determină intensitatea arderii.  

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 

Caracteristicile de ardere a lichidelor combustibile 
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În funcţie de locul unde se află lichidul combustibil se disting trei feluri de 

arderi : 

- arderea în rezervoare ; 

- arderea lichidului vărsat pe suprafaţa unui material de altă natură; 

- arderea combustibilului sub formă de jet (torţa). 

 În cazuri reale, la un incendiu se pot întâlni două sau trei cazuri de arderi. 

Temperatura părţii luminoase a flăcării, în funcţie de natura lichidului 

combustibil, variază în limitele de la 100 la 13000C.  

 

 Viteza de ardere 
Un parametru caracteristic cu privire la procesul de ardere în cazul 

incendiului de rezervoare este viteza ascensională a curentului de vapori care se 

formează în interiorul rezervorului, respectiv, viteza de consum prin arderea 

lichidului combustibil exprimată în m/s, ea reprezentând de fapt viteza de scădere a 

nivelului de lichid în rezervor, datorită evaporării. 

 

 Repartiţia temperaturii în lichid 

După un anumit timp, la suprafaţa lichidului se stabileşte o temperatură care 

este aproximativ egală cu temperatura de fierbere a lichidului respectiv. În straturile 

superioare temperatura este întotdeauna mai mare decât în profunzime. Cu timpul, 

temperatura lichidului creşte, variaţia cea mai rapidă constatându-se în perioada 
iniţială. 

Caracterul variaţiei depinde de felul lichidului şi de condiţiile de ardere.  

Temperatura cea mai ridicată este în stratul de lichid de la suprafaţă. 

Temperatura pe suprafaţa liberă la arderea lichidelor este apropiată de temperatura 

de fierbere. 

Temperatura nu este egală în toate punctele suprafeţei. În apropierea 

pereţilor rezervorului temperatura este mai ridicată decât la centru. 

Distribuţia temperaturii este egală de influenţa pereţilor  rezervorului a căror 

temperatură este mai ridicată decât a lichidului combustibil. 

 

 Fenomene care pot însoţi arderea  

 
 Fierberea 

Fenomenul de fierbere este strâns legat de existenţa apei în ţiţei în structuri 

(masa lichidului) şi la  fundul rezervorului, sub formă de pernă de apă. Apariţia 

fenomenului de fierbere este determinată de caracterul special al încălzirii ţiţeiului 

şi păcurii cu urme de apă şi de procesul de fierbere a apei supraîncălzite. 

La o ardere de lungă durată, ţiţeiul şi păcura cu conţinut de apă se încălzesc 

în profunzime, formând pe suprafaţa lichidului imediat un strat de lichid în fierbere, 

a cărui grosime creşte în timp. Încălzirea continuă a produsului, în profunzime  are 

loc cu o viteză care depăşeşte de 2-4 ori viteza de ardere. 

Procesul de fierbere în rezervor se caracterizează prin formarea vaporilor în 
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toată masa lichidului. Pentru fierbere este caracteristică prezenţa unui mare număr 

de bule de vapori, care, de regulă, apar pe peretele şi fundul rezervorului unde are 

loc acest fenomen. Apariţia bulelor determină formarea unor centre de vapori care 

stau la baza începerii distilării, care în anumite condiţii poate avea un caracter 

exploziv. Centrele de formare a vaporilor apar în special când lichidul este impur. 

Dacă lichidul nu conţine impurităţi, centrele de formare a vaporilor se repartizează 

mai ales pe peretele rezervorului. 

Trebuie reţinut faptul că fierberea poate avea loc şi în cazul refulării apei sau 

spumei pe suprafaţa lichidului aprins. 

 
 Erupţia 

Fenomenele de fierbere şi erupţie nu se produc la arderea produselor 

rezultate de la prelucrarea ţiţeiului cum sunt benzina, petrolul lampant, 

combustibilul pentru motoare Diesel etc. Fierberea şi erupţia se produc numai la 

arderea în rezervoare a ţiţeiului şi păcurii 

Erupţia se produce numai după fierbere sau pe timpul acesteia şi constă în 

aruncarea (proiectarea) peste peretele rezervorului a unei mari cantităţi de lichid 

aprins, care, răspândindu-se în apropierea focarului de ardere, complică mult 

situaţia creată. În unele cazuri, zeci de tone de ţiţei pot fi aruncate la zeci de metri 

de focarul de ardere. 

 
 Explozia rezervorului 

Incendiile în rezervoarele cu produse petroliere albe sau la cele negre 

încălzite, de obicei încep cu explozia amestecului de vapori – aer în spaţiu de gaze 

al rezervorului şi cu smulgerea capacului sau cu o explozie mai slabă a amestecului 

“saturat” vapori – aer, fără smulgerea capacului, ci numai cu spargerea lui în 

locurile mai slabe. 

Forţa exploziei, de regulă, este mai mare la rezervoarele în care sunt 

depozitate lichide combustibile uşor volatile, în care există un spaţiu mare umplut 

cu un amestec de vapori – aer. 

 

 Unda de viitură 

La producerea exploziei unui rezervor sau mai multe, unul dintre cele mai 
mari pericole îl constituie unda de viitură.  

 

 Încălzirea rezervoarelor învecinate 

Sub influenţa fluxului de radiaţie de la rezervorul care arde, iar pe timp de 

vânt, a acţiunii directe a flăcării se vor încălzi pereţii, capacele, supapele de 

respiraţie şi alte instalaţii ale rezervoarelor din apropiere. 

Încălzirea supapelor de respiraţie duce la deteriorarea opritoarelor de flacără, 

astfel că acestea nu-şi mai îndeplinesc rolul, adică nu mai pot opri pătrunderea 

flăcării în interiorul rezervorului. 
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De asemenea, încălzirea mantalelor şi capacelor rezervoarelor vecine, cu cel 

incendiat duce la creşterea intensităţii evaporării lichidului combustibil din acestea. 

 

 Categoriile de incendii de produse petroliere 

La rezervoarele cu produse petroliere se pot produce incendii diferite în 

funcţie de cauza, natura şi cantitatea produsului, felul rezervorului şi de condiţiile 

meteorologice. Intensitatea  şi mărimea incendiului depind şi de timpul de 

intervenţie şi eficacitatea acţiunii de stingere. 

 

 Incendii care se  manifestă sub formă de torţă 
Acest fel de incendiu se caracterizează prin arderea vaporilor  de lichide 

combustibile ieşite din spaţiul de gaze al rezervorului şi aparatelor, prin 

neetanşeităţi sau prin supapele de respiraţie sau alte deschideri. 

 

 Incendii la jeturile de lichide combustibile ieşite din rezervoare sau 

conducte 

Acest fel de incendiu se caracterizează, de regulă prin arderea continuă a 

suprafeţei cuprinse de incendiu. În timpul incendiului se creează pericolul de 

propagare a arderii în reţeaua de canalizare, dacă nu s-au închis vanele sau acestea 

sunt defecte, cuve de retenţie, precum şi în alte locuri acoperite sau descoperite. 

Jeturile de lichide aprinse constituie un mare pericol pentru oameni. 
La umplerea excesivă a rezervorului cu lichid combustibil, este posibilă 

scurgerea acestuia prin neetanşeităţi şi apoi pe peretele rezervorului, produsul 

putându-se aprinde dintr-o anumită cauză. 

Experienţa a arătat că arderea lichidului combustibil pe peretele rezervorului 

nu se extinde imediat pe suprafaţa oglinzii din interiorul. La început se inflamează 

numai vaporii ieşiţi prin supapa de respiraţie. În acest caz, dacă nu se reuşeşte 

stingerea de la început, produsul petrolier se revarsă în cuva de retenţie. 

 

 

 Incendii la suprafaţa liberă a lichidului din rezervor 

Un astfel de incendiu se caracterizează  prin cuprinderea întregii suprafeţe a 

lichidului dintr-un rezervor cu capac fix sau din cel cu capac flotant scufundat, prin 
flăcări luminoase cu înălţimi egale cu 1,5 până la 2 x diametrul rezervorului, 

temperaturi ridicate până la 1300 oC şi o durată mai mare de ardere.  
 

 Incendii în cuva de retenţie 
Acesta se produce când au loc scurgeri de lichid din rezervor sau conducte şi 

la spargerea rezervorului.  

În raport de situaţie, este posibil să se producă un incendiu la un rezervor şi 

cuva de retenţie respectivă sau să cuprindă mai multe rezervoare, mai multe cuve de 

retenţie şi în cazul cel mai grav să avem de-a face cu un incendiu generalizat la 

întregul depozit sau numai la o parte din acesta. 
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Incendiile de rezervoare cu produse petroliere se caracterizează prin 

următoarele fenomene fizico-chimice: 

- transmiterea energiei calorice prin radiaţia de la rezervorul incendiat către 

rezervoarele vecine, respectiv către obiectele aflate în apropierea rezervorului 

învecinat; 

- transmiterea particulelor de funingine incandescente datorită curenţilor de aer; 

- transmiterea vaporilor de lichide combustibile de la rezervorul care nu arde către 
rezervorul incendiat; 

- posibilitatea de propagare a arderii în reţeaua de canalizare sau în alte spaţii 

deschise folosite pentru captarea lichidelor combustibile; 

- degajarea de mari cantităţi de fum, produse ale arderii incomplete şi temperaturi 

de până la 1300oC; 

- arderea violentă a lichidelor combustibile când acestea se produc la suprafaţa 

oglinzii (suprafaţă liberă); 

- deformarea şi distrugerea legăturilor de conducte supraterane ale rezervoarelor 

din care se scurge o cantitate apreciabilă de lichid. 
 

 

 
 

Având în vedere caracteristicile incendiilor la marile rezervoare de lichide 

combustibile, pentru asigurarea gradului înalt de securitate cerut acestor importante 

şi vulnerabile obiective, este necesar un sistem complex de protecţie contra 

incendiilor, care să asigure, după caz, următoarele funcţiuni principale: 

- detectarea concentraţiilor periculoase de vapori inflamabili în aer, ce se 

formează în caz de avarie în zona parcului de rezervoare sau perimetrul acestei 

zone; 

- limitarea posibilităţilor de răspândire a lichidelor combustibile revărsate în caz 
de avarie la rezervoarele sau conductele de produse; 

- vehicularea produselor din/sau în rezervoare, în funcţie de necesităţile 

intervenţiei, folosind la maximum posibilităţile instalaţiilor tehnologice sau 

instalând dispozitive provizorii în acest scop; 

- stingerea produselor incendiate; 

- răcirea construcţiilor incendiate şi a celor învecinate expuse acţiunii căldurii. 
 

 Recunoaşterea  

În caz de incendiu, comandantul intervenţiei trebuie să stabilească printr-o 

operativă recunoaştere şi consultare cu specialiştii obiectivului, mai ales dacă 

instalaţiile de stingere nu sunt în funcţiune, următoarele: 

- natura, cantitatea, nivelul lichidelor, combustibile aflate în rezervoarele 

Caracteristicile incendiilor  

 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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incendiate, şi în cele învecinate, starea rezervoarelor; 

- posibilitatea producerii exploziilor în rezervoarele învecinate şi în cele 

incendiate; 

- existenţa şi starea digurilor în jurul rezervoarelor de producţie şi de avarie; 

- necesitatea şi posibilitatea de transvazare a lichidelor combustibile din 

rezervoarele incendiate şi din bazinele de reţinere; 

- posibilitatea fierberii şi deversări produselor negre (ţiţei, păcură); timpul în care 

se va produce fenomenul, caracteristicile terenului şi căile posibile de scurgere a 

lichidului incendiat; 

- pericol pentru vecinătăţi, ţinând seama şi de direcţia vântului şi de influenţa 
acestuia asupra incendiului; 

- proporţiile incendiului şi dacă forţele şi mijloacele prevăzute în planul unic de 

intervenţie pentru varianta respectivă, au sosit la faţa locului, precum şi necesarul 

de noi forţe suplimentare; 

- posibilităţile reale de alimentare cu apă; 

- starea şi eficienţa instalaţiilor fixe (semifixe) de stingere şi răcire, precum şi 

cantitatea de substanţe de spumant existente în obiectiv şi posibilitatea aducerii lor 

rapide de la obiectivele vecine sau din alte depozite. 

Pentru o bună reuşită a intervenţiilor la stingerea incendiilor izbucnite la 

rezervoarele de mare capacitate este necesar să se ţină seama de o serie de principii 

tactice, printre care: 
- punerea în funcţiune a instalaţiilor de stingere şi răcire şi urmărirea eficacităţii 

acestora; 

- începerea atacului cu spumă se va face numai după asigurarea forţelor şi 

mijloacelor (calculate şi de rezervă) necesare, realizându-se continuitatea acţiunii cu 

spumă de bună calitate până la lichidarea completă a arderii precum şi un anumit 

timp după aceea, pentru prevenirea reaprinderii produselor; 

- la incendierea mai multor rezervoare se stinge mai întâi rezervorul situat în 

direcţia vântului; în acelaşi timp se vor lua măsuri pentru  oprirea propagării 

incendiului; 

- în cazul incendierii concomitente a rezervorului şi a cuvei de retenţie se stinge 

mai întâi lichidul din cuva de retenţie; 

- asigurarea alimentării cu apă şi cu alte substanţe de stingere, refularea acestora 
la debitare şi presiuni, în raport de natura lichidelor combustibile care ard; 

- evacuarea din rezervoare a apei, acolo unde există, cu ajutorul instalaţiilor 

tehnologice şi a canalizării industriale; 

- începerea operaţiunilor de pompare a lichidului din rezervorul incendiat şi 

rezervoarele vecine, se va evacua numai după anunţarea comandantului intervenţiei. 

Evacuarea ţiţeiului şi a tuturor produselor petroliere cu punctul de inflamabilitate 

mai mic de 28oC, din rezervoarele neincendiate, de regulă, se interzice, deoarece în 

cursul acestei operaţii se produce diluarea cu aer a amestecului de vapori din 

interiorul rezervorului, sub limita superioară de explozie; 

- asigurarea condiţiilor optime de lucru grupei operative, legăturilor şi informării 
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operative pe tot timpul intervenţiei; 

- organizarea, simultan cu efectuarea recunoaşterii, a răcirii, cu numărul necesar 

de jeturi, a rezervorului incendiat şi a celor învecinate. De fapt, aceasta trebuie să 

fie prima acţiune în cadrul intervenţiei pentru stingerea incendiului.  

Pentru răcirea rezervoarelor se folosesc ţevi cu ajutaje mari, sau tunuri cu 

apă, spre a se asigura bătaia şi debitul necesar. Rezervoarele se răcesc continuu, 

inclusiv pe timpul atacului cu spumă şi, după aceea, la răcirea completă a 

produsului. Protecţia rezervoarelor vecine prin răcire este nevoie să se asigure pe o 

distanţă echivalentă cu diametrul a două rezervoare. 

La răcirea rezervoarelor incendiate şi a celor vecine se va urmări, pe cât 
posibil, ca răcirea să se facă uniform. La început, la rezervoarele care nu au 

instalaţii fixe sau acestea nu funcţionează, este indicat ca jetul compact să nu atingă 

punctiform tabla foarte încălzită a rezervoarelor, deoarece este posibil să se producă 

tensiuni, motiv pentru care se recomandă jetul dispersat; la nevoie se vor proteja 

armăturile rezervoarelor neincendiate (supape de respiraţie, guri de luat probe etc.), 

cu jeturi de apă pulverizată sau cu pături umede şi de azbest etc. 

Organizarea stingerii incendiului pe sectoare cu misiuni de răcire a 

rezervoarelor, protejarea rezervoarelor supuse acţiunii radiaţiei de căldură, 

pregătirea şi executarea atacului; 

Stabilirea celor mai adecvate procedee şi substanţe de stingere, în raport de 

forţele la dispoziţie, căile de atac ale incendiului, natura produselor care ard şi 
mijloacele de protecţie a personalului; 

Incendiile de benzină se sting cu spumă grea, de ţiţei cu spumă grea şi spumă 

medie, iar cele de motorină cu spumă sau apă pulverizată. Se poate folosi şi apa 

uşoară de tip light-water. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 
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Stingerea incendiilor la rafinăriile de prelucrare a 

produselor petroliere 

 

 

Atacul cu spumă pentru stingerea incendiului se execută numai la ordinul şi 

sub conducerea comandantului intervenţiei, pentru aceasta fiind necesare:  

- concentrarea la locul incendiului şi pregătirea pentru acţiune a mijloacelor, 

substanţelor de stingere şi a rezervei stabilite prin calcul; 

- numirea comandanţilor de sectoare şi personalului care participă la executarea 

atacului cu spumă; 

- stabilirea şi aducerea la cunoştinţa personalului de intervenţie, a semnalelor de 

începere şi oprire a debitării spumei şi de restrângere în caz de pericol; 

- efectuarea atacului pe direcţia vântului, concomitent cu toate mijloacele, 
neîntrerupt şi la intensitatea de refulare care să asigure lichidarea incendiului; 

spuma se va debita în rezervorul incendiat dinspre partea expusă la vânt.  

 În caz că nu este posibil să se amplaseze generatoare lângă peretele  

rezervorului sau să se folosească tunuri de spumă, debitarea spumei se realizează cu 

ajutorul ţevilor prelungitoare. Trebuie reţinut faptul că la rezervoarele de peste  

20.000 m3, acţiunea cu ajutorul  ţevilor prelungitoare de spumă (deversoare 

telescopice), manevrate manual, nu este în general posibilă. Pentru aceasta este 

nevoie, deci, de utilaje cu ţevi prelungitoare de spumă, acţionate mecanic, de 

fabricaţie specială, de ex. montate pe şasiuri cu şenile. 

 

DE REŢINUT:  
Succesul unui atac cu spumă depinde într-o mare măsură de 

asigurarea continuităţii spumei, deci a necesarului de spumant, apă şi 

maşini, de bina pregătire a şoferilor şi a întregului personal de intervenţie. 

 

 

 

 

 

 

 
Marea majoritate a proceselor tehnologice de prelucrare a ţiţeiului se 

desfăşoară la temperaturi şi presiuni ridicate sau în vid. 

Principalele procese de prelucrare primară a ţiţeiului în instalaţiile unei 

rafinării sunt încălzirea ţiţeiului sau păcurei, evaporarea acestora, separarea şi 

condensarea vaporilor în diferite utilaje, procese care creează în cazul unor avarii 

urmate de incendiu, greutăţi în acţiunea de intervenţie. 

Diversitatea foarte mare de utilaje şi 

instalaţii (coloane, compresoare, 

schimbătoare de căldură, pompe, cuptoare 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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etc.) precum şi modul lor de amplasare în teren fac ca intervenţia să se facă în mod 

diferenţiat funcţie de caracteristicile constructive şi tehnologice ale acestora.  

Instalaţiile de prelucrare a produselor petroliere sunt amplasate, în 

majoritate, în aer liber pe platforme special amenajate cu excepţia camerelor de 

comandă şi caselor de pompe. 

De asemenea, o caracteristică constructivă este şi aceea că unele din 

instalaţii cum sunt coloanele de distilare atmosferică şi în vid au înălţimi mari, 

variind între 20 şi 60 m. 

Marea majoritate a instalaţiilor sunt confecţionate din oţeluri speciale care se 

pot încălzi suficient de mult pentru a radia căldură în mediul înconjurător, capabile 
să aprindă anumite materiale combustibile şi de aceea este necesară răcirea intensă 

a acestora. De asemenea, structura de rezistenţă a instalaţiilor este metalică. 

Instalaţiile sunt prevăzute cu dispozitive de golire rapidă şi cu sisteme de 

inundare cu abur.  

Teritoriul unei rafinării este străbătut de o multitudine de canale tehnologice 

şi conducte.  

 

 

 

 Caracteristicile incendiilor la cuptoare 

 

Incendiile  la cuptoare se produc, de regulă, datorită deteriorării 

serpentinelor şi apariţiei scurgerilor de produse la coturi ca urmare a coroziunii, 
fisurării, smulgerii ţevilor etc. 

Ca urmare, spargerea ţevilor duce la formarea unor fante longitudinale de 

diferite dimensiuni care fac ca produsul să se scurgă în camera cuptorului. Produsul 

care se scurge de obicei nu arde în întregime în camera cuptorului pentru că o bună 

parte pătrunde în canalul principal de gaze de ardere puternică a jeturilor de lichid 

ce iese prin fisurile conductelor precum şi a straturilor colectat pe vatra cuptorului.  

Incendiul se manifestă în exterior prin apariţia flăcărilor care pot acţiona 

asupra elementelor de construcţie exterioare şi mai ales asupra celor metalice 

(pasarele, estacade, carcasa cuptorului etc.) slăbindu-le rezistenţa mecanică. La o 

acţiune prelungită a incendiului aceste elemente metalice pot deveni chiar 

incandescente, deformându-se, chiar fisurându-se, contribuind astfel la propagarea 
incendiului. 

Ca urmare a unor greşeli ce se pot comite pe timpul operaţiunilor de pornire 

a cuptoarelor apar concentraţii explozive în camera acestora care produc explozii ce 

au drept urmare distrugerea parţială sau totală a construcţiilor cuptorului şi deci 

propagarea incendiului la instalaţiile învecinate  

Coşul metalic de fum poate conduce la propagarea incendiilor deoarece 

acesta se poate încălzi intens pe întreaga înălţime, mai ales la partea de jos şi de 

Caracteristicile incendiilor  
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mijloc, devenind, după 5-10 minute, de culoare roşu-închis apoi roşu-violet (700-

900 ºC) ceea ce creează condiţii pentru deformarea lui. 

Cel mai periculos moment apare atunci când la dilatarea coşului pe înălţime 

se pot rupe tiranţii fapt ce duce la prăbuşirea acestuia şi, implicit, la deteriorarea 

unor instalaţii şi chiar la apariţia de noi focare de ardere.  

Arderi pot avea loc şi la coturile de întoarcere ca urmare a fisurilor care pot 

apare la conducte în camera returbenţilor. 

 

 Caracteristicile incendiilor  la staţiile de pompare 

 

Incendiile la staţiile de pompare sunt precedate, de regulă, de defecţiuni în 
funcţionarea pompelor, urmate de scurgerea lichidelor şi apoi aprinderea sau 

explozia vaporilor acestora. 

Lichidul combustibil se revarsă în cantităţi mari, iese din clădirea în care se 

găsesc pompele şi se împrăştie pe terenul înconjurător, punând în pericol instalaţiile 

existente în zonă.  

Exploziile sunt însoţite de cele mai multe ori de distrugerea parţială sau 

totală a elementelor de construcţie ale 

clădirii pompelor, a conductelor şi 

instalaţiilor din imediata apropiere 

apărând noi focare de incendiu. 

În interiorul clădirii în care se 

găsesc pompele, flăcările inundă 
întreaga încăpere, manifestându-se şi 

în exterior ajungând la înălţimi 

apreciabile, aceasta în funcţie şi de 

lichidul combustibil care arde.  

Violenţa deosebită a incendiului are în cele mai dese cazuri, drept urmare 

prăbuşirea acoperişului clădirii în care se găsesc pompele  

Incendiul se poate propaga în exterior şi prin canalele conductelor care pot fi 

inundate cu produs arzând. 

Un deosebit pericol apare în situaţia când, datorită distrugerii instalaţiilor de 

golire, produsele nu mai pot fi evacuate şi care se pot scurge pe terenul 

înconjurător, contribuind la apariţia de noi focare.  
În interiorul casei pompelor, temperatura poate ajunge după 20-25 min de la 

izbucnirea incendiului la 900-1000 oC, iar după aproximativ 40 min încep să se 

distrugă elementele de construcţie. 
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 Caracteristicile incendiilor  la condensatoare şi răcitoare 

 

Incendiile pot izbucni la acest gen de utilaje datorită faptului că acestea 

utilizează ca lichide de condensare, lichide inflamabile, insolubile în apă, ca de 

exemplu: benzină, benzen, toluen, motorină etc. şi care pot să se scurgă în exterior 

ca urmare a neetanşeităţilor care apar la legăturile conductelor. 

Flăcările care apar au acţiune distructivă asupra conductelor din interiorul 

utilajelor sau a celor din exterior, producând fisurarea acestora şi scurgeri de 

produse care conduc la propagarea şi creşterea intensităţii incendiului. De 

asemenea, sunt serios afectate construcţiile metalice învecinate, vanele şi instalaţiile 

fixe de stingere şi răcire.  
Incendiul se poate propaga prin intermediul elementelor metalice încălzite şi 

supraîncălzite, a canalelor tehnologice, precum şi numeroaselor conducte de 

vehiculare a produselor petroliere.  

La condensatoarele şi răcitoarele care folosesc apa ard produsele gazoase 

care ies în exterior, precum şi condensul, incendiul cuprinzând întreaga instalaţie de 

condensatoare şi răcitoare. 

 

 

 

 

 Recunoaşterea  

La recunoaştere se vor stabili: 
- locurile în care se manifestă arderea şi caracteristicile acesteia; 

- particularităţile constructive ale instalaţiilor incendiate şi celor vecine; 

- starea instalaţiilor fixe de stingere şi dacă au fost puse în funcţiune; 

- starea elementelor componente ale instalaţiilor învecinate (coşul de evacuare a 

produselor arderii, estacade de conducte, canale tehnologice, elementele de 

susţinere ale staţiilor de pompare etc.); 

- pericolul pentru instalaţiile vecine şi posibilităţile de propagare ale incendiului; 

- dacă s-a executat golirea de produse a instalaţiilor incendiate şi a celor vecine 

sau care sunt în legătură directă cu cele incendiate; 

- pericolul de explozie şi modalităţi de înlăturare a acestuia; 

- prezenţa vaporilor şi a gazelor toxice. 
 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor la cuptoare 

Intervenţia pentru stingerea incendiilor la cuptoare trebuie să fie concentrată 

asupra următoarelor obiective principale: 

- stingerea produsului, care arde în cuptor şi în canalele orizontale; 

- protejarea şi răcirea intensă a elementelor de construcţie mai ales cele metalice 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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(pasarele de serviciu, coşul de evacuare a produselor arderii, fermele şi acoperişul 

cuptorului etc.) pentru a nu se deforma în urma în urma efectului caloric al arderii şi 

gazelor fierbinţi şi pentru a nu-şi pierde rezistenţa mecanică. 

Pentru stingerea incendiilor din interiorul cuptorului nu poate fi folosită apa 

sub formă de jet compact deoarece s-ar putea deteriora construcţia cuptorului. Dacă 

nu există posibilitatea de stingere cu abur sau azot produsul din cuptor se lasă să 

ardă în întregime, dar sub o atentă supraveghere. 

Pe tot timpul operaţiunii de intervenţie se realizează o răcire intensă a 

construcţiilor metalice până la încetarea arderii produsului revărsat în camera 

cuptorului şi se continuă şi după aceea până în momentul în care posibilitatea 
reaprinderii este exclusă. 

Revărsările incendiate din jurul cuptorului se sting cu pulberi stingătoare sau 

spumă.  

Coşurile pentru evacuarea produselor de ardere se pot răci cu 2-4 jeturi de 

apă refulată din direcţii diametral opuse. Răcirea unilaterală provoacă deformarea 

coşului în direcţia în care se acţionează cu jetul de apă (ca urmare a dilatării 

inegale) aceasta putându-se prăbuşi. De aceea este necesar ca acţiunea cu ţevile să 

înceapă simultan de la partea superioară a coşului (mai puţin fierbinte) spre parte 

inferioară prin deplasarea progresivă şi în acelaşi plan a acestora.  

Dacă elementele de construcţie ale cuptorului (pasarelele de serviciu, carcasa 

şi acoperişul cuptorului) în momentului refulării substanţei stingătoare nu depăşesc 
600-700 oC, acestea se pot răci cu apă pulverizată. La temperaturi mai ridicate de 

800-900 oC, acţiunea de răcire se începe cu spumă şi se continuă cu apă pulverizată 

deoarece la temperaturi ridicate aceasta se evaporă intens. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor la staţii de pompare 

În caz de incendiu la o staţie de pompare iniţial se deconectează circuitele 

electrice de forţă, care alimentează agregatele de pompare. 

Marea majoritate a staţiilor de pompare fiind dotate cu instalaţii de stingere 

cu abur sau cu spumă, acestea vor fi puse imediat în funcţiune. Dacă instalaţiile s-au 

deteriorat sau nu dau randamentul necesar se trece imediat la stingerea incendiului 

cu mijloacele mobile de intervenţie. Refularea spumei trebuie să se facă la 

intensitatea corespunzătoare produsului care arde. 
Concomitent cu refularea spumei pentru stingerea incendiului se va acţiona 

şi la răcirea construcţiilor şi elementelor de construcţii din apropiere cu spumă sau 

cu apă pulverizată, funcţie de locul de refulare. 

Răcirea trebuie să continue şi după lichidarea completă a arderii, până în 

momentul în care orice posibilitate de reaprindere este exclusă. 

Dacă după ce s-a folosit spuma şi incendiul a scăzut în intensitate se poate 

folosi cu bune rezultate pulberea stingătoare refulată în cantităţi suficiente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

T
ac

ti
ca

 s
ti

n
g
er

ii
 i

n
ce

n
d

ii
lo

r 
Stingerea incendiilor la instalaţiile tehnologice înalte  

(coloane de distilare, fracţionare şi rectificare) 
 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor la condensatoare şi răcitoare 

Pentru stingerea unui astfel de incendiu trebuie să execute următoarele 

operaţiuni: 

- oprirea funcţionării întregii aparaturi (întreruperea alimentării cu produse ); 

- intervenţia cu ţevi pentru stingere şi pentru răcire manevrând ţevile, progresiv pe 

verticală sau pe orizontală funcţie de poziţia condensatoarelor şi răcitoarelor. 

În cazul în care incendiul a cuprins condensatorul sau răcitorul precum şi 

lichidul care se scurge în canalele tehnologice se va acţiona mai întâi pentru 

stingerea incendiului din sistemul de canalizare, după care se va interveni la 

aparatele incendiate. 
În sistemul de canalizare ţevile vor fi manevrate în direcţia opusă curentului 

de curgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DE REŢINUT:  

Răcirea intensă este şi în acest caz un principiu de intervenţie care 

trebuie să stea permanent în atenţia personalului care intervine pentru 

stingere. 

 

 

 

 

 

 

Pericolul principal constă în scurgerea lichidelor şi gazelor combustibile, 

prin unele neetanşeităţi sau chiar a exploziei coloanei pe instalaţii şi pe terenul 

înconjurător şi aprinderea acestora. 

Din cauza amplasării apropiate a instalaţiilor, incendiul se propagă cu 

uşurinţă de la o instalaţie la alta, cuprinzând în scurt timp suprafeţe apreciabile cu 

Caracteristicile incendiilor  
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un număr mare de instalaţii şi aparate. 

Sub efectul caloric, provenit de la flăcări, utilajul tehnologic împreună cu 

fluidele combustibile din interior se încălzesc foarte repede ceea ce are drept 

consecinţă creşterea presiunii şi deci deformarea, fisurarea sau chiar explozia. 

În ceea ce privesc coloanele de distilare, acestea se încălzesc repede ducând 

la spargerea corpului coloanei sau chiar explozia acesteia ca urmare a creşterii 

presiunii din interior şi trecerii produselor din faza lichidă în cea de vapori. În 

cazurile în care coloanele sunt izolate termic, diferite porţiuni de izolaţie se desfac 

şi cad, producându-se fisuri unde arderea vaporilor se manifestă sub formă de torţă. 

La astfel de coloane mai poate să apară şi cazul în care izolaţia termică 
îmbibată puternic de produs se poate aprinde. Într-o asemenea situaţie, întreaga 

suprafaţă a coloanei este cuprinsă de incendiu prezentând un mare pericol pentru 

coloanele şi instalaţiile învecinate, deoarece temperatura se ridică la 900-1000 oC, 

iar în cazul unei densităţi mărite a instalaţiilor, acestea se pot deforma sau degrada 

grav, în mai puţin de 20 minute. 

Ca urmare a exploziilor coloanelor cantităţi mari de produs precum şi 

fragmente metalice din acestea sunt împrăştiate pe suprafeţe uneori destul de întinse 

contribuind la propagarea arderii sau la deteriorarea gravă a instalaţiilor şi utilajelor 

tehnologice cu care vin în contact. Astfel, apare un deosebit pericol de accidentare a 

personalului care acţionează pentru stingerea incendiului. 

La oprirea prin avarie a procesului tehnologic pot să apară gradienţi mari de 
presiune şi şocuri hidraulice, ceea ce favorizează extinderea avariei şi dezvoltarea 

mai intensă a incendiului. 

În ceea ce priveşte coloanele de distilare în vid, se apreciază că în interiorul 

acestora nu este posibil să se producă un proces de ardere. În aceste coloane, este 

posibil ca în interiorul lor să se producă o explozie atunci când apar neetanşeităţi în 

pereţii şi armăturile coloanelor respective şi există surse de foc în apropiere.  

 

 

 

 

 Recunoaşterea  

 
Comandantul intervenţiei, ajutat de specialiştii din obiectiv, va desfăşura o 

recunoaştere amănunţită în cadrul căreia se va stabili: 

- starea coloanei incendiate şi a celor vecine, precum şi modul de manifestare a 

arderii; 

- prezenţa pericolului de explozie şi consecinţele unei eventuale explozii; 

- dacă a fost întreruptă alimentarea cu produse a coloanelor; 

- dacă au fost puse în funcţiune instalaţiile fixe de stingere, precum şi starea 

acestora; 

- existenţa şi starea sistemului de canalizare de pe teritoriul rafinăriei, 

posibilităţilor de propagare, oprire şi stingere a incendiului; 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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- prezenţa pericolului de intoxicare cu gaze sau vapori de lichide toxice; 

- pericolul propagării incendiului la coloanele şi instalaţiile vecine; 

- posibilitatea stingerii şi împrăştierii produselor şi cantitatea acestora; 

- posibilităţile de amplasare a ţevilor la înălţime; 

- necesitatea golirii coloanelor şi posibilităţile inundării lor cu abur. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 

În condiţiile unui incendiu dezvoltat, când procesul de ardere are loc pe 

întreaga coloană, stingerea se realizează cu ajutorul unor jeturi puternice de apă sau 
spumă asupra coloanei respective, precum şi pentru răcirea cu apă pulverizată a 

instalaţiilor învecinate. De asemenea, se umple coloana cu abur şi se decuplează din 

schema tehnologică a instalaţiei. 

Pe timpul acţiunii de stingere a focarelor locale pe coloane, în mod normal, 

procesul tehnologic nu se întrerupe, ci numai în situaţia unor incendii de mari 

proporţii când instalaţia, aşa cum s-a mai arătat, se opreşte, se trece la golirea rapidă 

a coloanei şi la umplerea ei cu abur. 

Pentru lichidarea flăcărilor de la exteriorul coloanelor se folosesc jeturi 

compacte cu apă, refulate din tunuri fixe sau din tunurile autospecialelor şi ţevi 

montate pe autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, amplasate cât mai 

aproape de coloane, spre a folosi corespunzător forţa de şoc a jeturilor. 
Pentru reuşita acţiunii de stingere, ţevile se dispun astfel încât lichidarea 

incendiului să se realizeze simultan pe întreaga circumferinţă a coloanei, pe 

pasarele sau alte construcţii, fără a periclita securitatea servanţilor. 

Dacă se produc revărsări mari de lichid, este necesar să se amenajeze diguri, 

şanţuri sau bazine de captare prevăzute cu închideri hidraulice. Alegerea direcţiei de 

atac se face astfel încât jeturile să fie concentrate către locurile unde flăcările se 

desprind de lichid, realizându-se rezerva de furtun necesară pentru manevrarea 

rapidă a ţevilor. 

Incendiile din interiorul coloanelor unde de regulă au rămăşiţe de cocs se pot 

lichida cu instalaţiile fixe de stingere cu abur. În acest caz, aburul se introduce în 

coloană, în principiu timp de cel puţin 6 ore, după care se începe răcirea părţii 

interioare a coloanei cu apă sau abur. 
Sectoarele de intervenţie se vor organiza în funcţie de suprafaţa, misiunea 

încredinţată, posibilităţile de conducere pe perimetru, pe instalaţii etc. 

Se vor asigura cu ţevi canalele conductelor şi a celor de scurgere a 

reziduurilor şi, de asemenea, locurile de golire a instalaţiilor. Pentru protecţia 

instalaţiilor se pot folosi zidurile de apă. 

DE REŢINUT:  

Importantă este asigurarea securităţii servanţilor, prin folosirea 

costumelor anticalorice şi amplasarea servanţilor în locuri ferite de eventuale 

explozii, asigurarea celor care lucrează la înălţimi. 
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Stingerea incendiilor la fabricarea lacurilor şi vopselelor 
 

 

Principiile tactice de intervenţie care se au în vedere pentru stingerea unui 

incendiu la coloane sunt următoarele: 

- închiderea ventilelor şi conductelor de transport a produselor petroliere; 

- punerea în funcţiune a tuturor mijloacelor de stingere din dotarea instalaţiei; 

- lichidarea cu spumă, pulberi, abur sau apă a incendiului; 

- evacuarea instalaţiilor de produse petroliere folosind abur; 

- răcirea intensă a elementelor de susţinere a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice 

incendiate şi vecine; 

- asigurarea intervenţiei cu substanţe adecvate de stingere şi rezervă de accesorii 
necesare. 

Pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o coloană este necesar să se 

execute următoarele operaţiuni: 

- stingerea incendiului izbucnit la coloană; 

- răcirea coloanei incendiate; 

- răcirea coloanei vecine; 

- stingerea revărsărilor cu pulbere şi spumă; 

- stingerea torţelor şi arderilor locale de pe coloană; 

- răcirea instalaţiilor vecine. 

 

 
 

 

 

 

 

Fabricile de lacuri şi vopsele – prezintă pericol din punct de vedere al 

dezvoltării şi propagării incendiilor, ca urmare a caracteristicilor substanţelor 

folosite în procesul tehnologic, ridicând în faţa comandantului intervenţiei probleme 
deosebite în organizarea şi conducerea intervenţiei. 

Datorită procesului tehnologic, planşeele nu sunt construite pe întreaga 

suprafaţă, ci numai pe o parte (mai multe părţi) a clădirii cu destule goluri practicate 

pentru instalaţii sau sub formă de grătar (planşee tehnice). 

 

 

 

La fabricarea lacurilor şi vopselelor se folosesc ca materie primă şi 

semifabricate următoarele substanţe: 

- substanţe peliculogene (uleiurile şi răşinile); 

- dizolvanţi (benzine, white spirit, benzen, toluen, xilen, etc); 

Caracteristicile incendiilor  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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- plastifianţi ; 

- sicativi (naftenaţi, rezinaţi, oleaţi.); 

- pigmenţi (oxizi, negru de fum, etc); 

- materiale de umplutură (cretă, barită, gips, etc.) şi auxiliare. 

Majoritatea acestor substanţe au punctul de inflamabilitate relativ scăzut 

(mai puţin uleiurile), sunt mai uşoare decât apa, nu sunt miscibile cu aceasta, iar 

unele pot forma amestecuri explozive. În general, produsele finite prezintă aceleaşi 

caracteristici ca şi substanţele care intră în procesul tehnologic.  

Solvenţii şi vopselele din ambalaje (butoaie, bidoane, etc.) fac explozie 

împrăştiind conţinutul la distanţe mari, creând noi focare care uneori se pot contopi, 
dând naştere la incendii pe mari suprafeţe. 

La depozitele de pigmenţi, la secţia frecat vopsele şi secţia de preparat 

lacurile de nitroceluloză există posibilitatea formării amestecurilor explozive. 

Incendiul se propagă la întregul volum al încăperii cu rapiditate, deoarece viteza de 

ardere a acestora este mare. Un pericol mare îl prezintă nitroceluloza umectată. 

Reactoarele, conductele şi alte instalaţii cedează din cauza temperaturilor sau 

a undei de şoc (în urma exploziei) producând revărsarea conţinutului şi deci 

propagarea şi intensificarea incendiului.  

Pentru stingere se folosesc următoarele substanţe stingătoare: 

- spumele (chimice şi mecanice); 

- apa sub formă pulverizată sau jet compact; 
- dioxidul de carbon; 

- pulberile stingătoare; 

- nisip, pământ; 

- aburul. 

 

 

 

În cazul incendiilor la obiectivele de fabricare a lacurilor şi vopselurilor se 

vor aloca forţe şi mijloace suficiente şi în special se vor avea în vedere nevoile de 

substanţe stingătoare pentru producerea spumei cât şi a cantităţilor mari de apă 

necesare.  

 

 Recunoaşterea 

La depozitele de solvenţi, de negru de fum, şi secţiile în care se lucrează pe 

bază de nitro, recunoaşterea trebuie făcută atent pentru a nu fi surprinşi de 

eventualele explozii.  

Se vor urmări următoarele aspecte: 

- modul de aducere a semifabricatelor dintr-o secţie în alta;  

- dacă a fost pusă în funcţiune instalaţia de stingere; 

- măsurile luate de conducerea obiectivului şi serviciul privat pentru situaţii de 

urgenţă până la sosirea subunităţii de profesionişti; 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 
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- pericolul de spumare a autoclavelor sau a reactoarelor; 

- pericolul de explozie a reactoarelor sau substanţelor folosite în procesul 

tehnologic; 

- ermetizarea utilajelor şi încăperilor în scopul introducerii gazelor inerte; 

- necesitatea protejării utilajelor şi aparatelor tehnologice; 

- dacă există pericolul revărsării lichidelor aflate în procesul de fabricaţie; 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor  

Sectoarele de intervenţie se vor stabili pe etaje, pe tronsoane, pe perimetrul 

clădirilor . 
Se vor realiza dispozitive circulare pentru atacul incendiului, răcirea 

continuă a instalaţiilor şi construcţiilor cu jeturi de apă. 

Butoaiele din vecinătatea incendiului se vor răci cu jeturi de apă pentru a 

preveni aruncarea capacelor şi răspândirea conţinutului . 

Stingerea incendiului la cazane şi reactoare se face cu ajutorul spumei. 

Pentru lichidarea arderii lichidelor revărsate se poate folosi nisipul sau pământul . 

Se va opri funcţionarea secţiei se vor închide ventilele pe conductele de 

transport a solvenţilor şi a altor lichide. 

 

 

 Stingerea incendiilor izbucnite la secţia de preparat vopsele 
 

La secţiile de preparat vopsele incendiile pot izbucni de la cazane, valţuri sau 

amestecătoare. 

Pentru lichidarea incendiilor se foloseşte apa pulverizată sau spuma. Atunci 

când secţia dispune de instalaţii de inundare cu abur sau gaze inerte se folosesc 

acestea asigurându-se, pe cât posibil, etanşeitatea spaţiilor în care se acţionează. 

 

 Stingerea incendiilor izbucnite la secţia de preparare a lacurilor şi 

răşinilor 

 

În aceste secţii incendiul poate izbucni la reactoare sau dizolvatoare. 

Stingerea se bazează pe acoperirea aparatelor şi oprirea accesului oxigenului 
în zona arderii, folosind în acest scop spumele. 

După caz, pentru unele instalaţii sau materiale, se vor folosi stingătoarele cu 

pulbere şi instalaţiile de stingere cu gaze inerte. 

Pentru stingerea lacurilor de nitroceluloză, revărsate, se va folosi pământul 

sau nisipul, spumele sau pulberile stingătoare.  

Acolo unde se folosesc instalaţiile speciale de stingere cu gaze inerte este 

necesar să se asigure închiderea ermetică a încăperilor. 

La folosirea substanţelor stingătoare, nu se vor folosi concomitent şi apa şi 

spuma asupra aceleiaşi instalaţii (separat) pentru ca aceasta din urmă să nu fie 

degradată. 
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Stingerea incendiilor la prelucrarea maselor plastice 

Între reactoarele şi dizolvatoarele incendiate (sau din zona cuprinsă de 

incendiu) şi restul reactoarelor se vor crea perdele de apă şi se vor lua măsuri pentru 

răcirea acestora. 

Atacul focarului, pe cât va fi posibil, se va face numai concentric.  

Acolo unde s-a folosit spuma pentru lichidare, aceasta va continua să fie 

refulată două-trei minute şi după încetarea arderii flăcărilor. 

 

 

 

Obiectivele de prelucrare a maselor plastice – prezintă pericol din punct de 

vedere al dezvoltării şi propagării incendiilor, ca urmare a caracteristicilor 
materialelor folosite în procesul de prelucrare, ridicând în faţa comandantului 

intervenţiei probleme deosebite în organizarea şi conducerea intervenţiei. 

Caracteristicile constructive ale acestor obiective fac ca incendiul să se poată 

propaga în plan orizontal şi vertical, în scurt timp pe suprafeţe mari 

Din punct de vedere al comportării la foc se pot distinge următoarele tipuri 

de materiale plastice: 

- materiale cu ardere rapidă şi stingere dificilă (materiale poliacrilice); 

- materiale cu ardere lentă care se autoîntreţin (acetatul de celuloză plastifiat cu 

peste 50% plastifianţi normali, polietilenă, polipropilenă, polistiren, poliuretan); 

- materiale cu ardere foarte lentă care se autoîntreţin (acetat de celuloză, PVC 

plastifiat cu întârzieri de flacără, poliamide, poliesterul colorat, răşina de 
melamină); 

- materiale necombustibile, care se carbonizează fără flacără (policarbonaţi, răşini 

fenolice cu adaosuri minerale). 

 

 

 

 

Principala caracteristică a unor astfel de incendii vizează viteza de ardere.  

Viteza de ardere depinde de energia proprie de ardere a materialului plastic. 

Cu cât aceasta este mai mare, cu atât materialul arde mai repede. Datorită atomilor 

de molecule, care nu formează cu oxigenul nici un gaz de ardere, scade energia de 

ardere şi astfel combustibilitatea se micşorează. De exemplu compuşii de azot, fac 
ca materialele plastice să devină rezistente, chiar în cazul flăcărilor deschise. 

Caracteristicile incendiilor  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 

O altă particularitate importantă o constituie producerea fumului şi a 

funinginei. Se ştie că apariţia fumului şi a funinginei constituie un semnal preventiv 

de o mare importanţă pentru faza iniţială a incendiului. 

Fumul degajat în urma arderii materialelor plastice este însoţit de gaze de 

ardere şi produse de disociere care au mari efecte toxice şi iritante. Deci toxicitatea 

produselor de ardere constituie o altă particularitate de care trebuie să se ţină seama. 

Picurarea sau tendinţa de picurare: constituie o altă particularitate de care 

trebuie să se ţină seama pe timpul intervenţiei la incendii de materiale plastice, 

aceea mai ales că particulele topite, sau cele care ard în cădere, pot provoca arsuri. 

Una din proprietăţile negative ale materialelor plastice o constituie şi 
pierderea rezistenţei mecanice sub acţiunea căldurii chiar de la 80oC. Din această 

cauză pe timpul incendiului se produc o serie de deficienţe care îngreunează 

acţiunea de stingere (propagare rapidă a arderii) tendinţa de picurare şi de răbufnire. 

În caz de incendiu, materialele spongioase au nevoie de o mare cantitate de 

căldură pentru a se topi, pentru ca apoi să ardă destul de repede ca hârtia. 

Aşchiile şi praful de materiale plastice, sunt deosebit de periculoase, pot 

avea loc chiar explozii de praf. Praful de materiale plastice se încarcă electrostatic 

foarte repede. 

 

 

 

Intervenţia la incendiile produse la fabricile de prelucrare a maselor plastice 

se desfăşoară în condiţii destul de grele datorită particularităţilor pe care le prezintă 

arderea acestor materiale.  

 

 Recunoaşterea  

Indiferent dacă incendiul a izbucnit intr-una din secţiile depozitele de materii 

prime sau finite a unui obiectiv de prelucrare a maselor plastice, comandantul 

intervenţiei va stabili: 

- natura materialelor plastice şi celor care se găsesc în apropierea zonei indicate; 

- comportarea materialelor plastice la foc (topirea, picurarea etc.) 

- starea în care se găsesc (materie primă, prelucrate, stare finită, sub formă de 
plăci, obiecte cu adaosuri de plastifianţi sau umplutură etc.); 

- dacă unor materiale şi temperatura sunt capabile să întreţină arderea materialelor 

vecine, să le deformeze etc.; 

- posibilităţile de realizare a ventilaţiei secţiei sau încăperii incendiate şi cele 

vecine; 

- pericolul de explozie, sau aruncarea materialelor aprinse (în special la arderea 

celuloidului); 

- substanţa stingătoare cea mai eficace şi procedeul de folosire a acesteia în 

funcţie de materialele care ard. 
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Recunoaşterea se execută împreună cu personalul tehnic al obiectivului, care 

îl va informa pe comandantul intervenţiei asupra caracteristicilor substanţelor care 

ard, modul de comportare la ardere al acestora etc.  

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 

Oprirea procesului de ardere se poate face prin folosirea apei sub formă de 

jet compact, sau pulverizat. Rezultate bune la stingere se pot obţine şi prin utilizarea 

apei îmbunătăţite chimic (apă în care se adaugă umectanţi) eficienţa cea mai mare 

se obţine cu apă pulverizată.  

Din materialele plastice, celuloidul se stinge cel mai greu. Apa pulverizată 
este agentul cel mai eficace. Picăturile de apă trebuie să aibă o viteză ca să poată 

traversa zona de ardere şi a fumului.  

De cele mai multe ori, în special la folosirea apei sub formă de jeturi 

puternice, se obţine numai o acţiune de lichidare a flăcărilor, celuloidul continuând 

să se descompună până la completa lui dispariţie. 

Concomitent cu stingerea, se vor lua măsuri de evacuare a bunurilor 

ameninţate, cât şi a celora care datorită temperaturilor ridicate se pot deteriora, până 

la evacuarea lor se vor stropi în permanenţă cu apă. 

În afară de apă şi spumă pentru stingerea incendiilor la materiale plastice se 

mai pot folosi şi pulbere stingătoare. Acţiunea de stingere a pulberilor stingătoare 

este destul de eficientă mai ales că o parte din materialele plastice ard mai încet, 

fără flacără prea mare, chiar şi în stare incandescentă sau carbonizare. 
De asemenea se poate folosi CO2 la incendii incipiente şi care nu pot fi 

stinse cu apă (instalaţii electrice, agregate de valori). 

Pentru precipitarea fumului şi funinginei, se vor folosi jeturile pulverizate. 

Ventilarea puternică a încăperilor este obligatorie, datorită pericolului de 

explozie creat de gazele rezultate din descompunerea şi arderea celuloidului, iar 

atunci când situaţia permite acestea se vor evacua în timpul operaţiunilor de 

stingere. 
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STINGEREA INCENDIILOR ÎN 

TRANSPORTURI 
 

Stingerea incendiilor la ateliere, garaje şi mijloace de 

transport auto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garajele sunt construcţii special amenajate, destinate adăpostirii 

autovehiculelor, întreţinerii şi reparării acestora. 

Garajele sunt construcţii sub forma unor hale mari, de regulă, fără pod, cu 

acoperiş pe ferme metalice sau beton armat, ocupând volume şi suprafeţe mari şi 

foarte mari şi prevăzute cu un număr mare de deschideri. 
Garajele de autovehicule sunt prevăzute cu sisteme de ventilaţie şi aerisire 

naturală sau mecanică pentru evacuarea vaporilor de benzină şi a gazelor de ardere, 

instalaţii electrice de încălzire, alimentare cu apă etc. 

În afara spaţiilor propriu-zise de garare, constructiile garajelor mai dispun de 

o serie de spaţii destinate pentru deservirea şi întreţinerea tehnică,cât şi pentru 

repararea autovehiculelor cum sunt atelierele de sudură, forje, tâmplărie vopsitorie, 

electrice, staţii de încărcare a acumulatorilor, tapiţerie vulcanizare, etc. 

De asemenea, garajele şi atelierele auto sunt prevăzute cu depozite de piese 

de schimb şi staţii de carburanţi şi lubrifianţi. 

Atelierele de reparaţii şi întreţinere sunt prevăzute cu gropi sau şanţuri de 

întreţinere şi canalizare în care se pot acumula lichide combustibile. 

 
 

 

 

 

În garaje incendiile pot izbucni la: 

- autovehiculele garate sau aflate în procesul de întreţinere-reparare, ca urmare a 

materialelor combustibile din componenţa acestora (carburanţi, lemn, textile, mase 

plastice, cauciuc, etc.); 

- garajul propriuzis (elementele de construcţie ale acestuia, combustibilii şi 

lubrifianţii revărsaţi pe sol şi acumulaţi în şanţurile şi gropile de întreţinere); 

Caracteristicile incendiilor  

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 

- atelierele de întreţinere şi de reparaţii ale autovehiculelor aferente garajului; 

- depozitele de piese de schimb de carburanţi şi lubrifianţi; 

 Incendiile izbucnite la garaje şi ateliere de reparaţii pot devenii în scurt timp 

incendii de mari proporţii, violente şi care se propagă cu uşurinţă datorită 

următorilor factori: 

- existenţa unui număr mare de autovehicule garate pe suprafeţe mici precum şi a 

carburanţilor din rezervoare şi materialelor combustibile din construcţia 

autovehiculelor; 

- volumul mare al garajului, lipsa compartimentelor şi existenţa acoperişurilor 

combustibile; 
- existenţa unui număr mare de deschideri care favorizează formarea tirajului şi 

alimentarea cu oxigen a focarelor de ardere ; 

- existenţa pericolului de explozie a rezervoarelor de benzină care împreună cu 

aerul formează amestecuri explozive; 

- existenţa în ateliere a buteliilor de oxigen, a generatoarelor de acetilenă, a 

solvenţilor şi vopselelor care prezintă un pericol accentuat de explozie; 

- existenţa autovehiculelor demontate pentru reparaţii, fără motoare sau roţi care 

nu pot fi evacuate cu rapiditate. 

 

 

 

 Substanţe stingătoare 

Pentru incendiile de mici proporţii la autovehiculele la care nu s-au aprins 

rezervoarele de carburant se recomandă folosirea apei sub forma jetului pulverizat 

sau a pulberilor. 

Pentru lichidarea incendiilor propagate la acoperişurile combustibile şi 

pentru protecţia elementelor de susţinere ale acestora se foloseşte apa sub formă de 

jet compact. 

Pentru stingerea incendiilor la maşini cu motoarele în funcţiune se 

recomandă fol,osirea pulberii stingătoare şi dioxidul de carbon, întrucât folosirea 

apei duce la deteriorarea blocului motor supraîncălzit şi a instalaţiilor acestuia. 
 

 Recunoaşterea 

Principalele probleme ce se urmăresc de comandantul intervenţiei sunt: 

- existenţa oamenilor rămaşi în încăperile incendiate a căror evacuare trebuie 

făcută chiar pe timpul recunoaşterii; 

- starea autovehiculelor, numărul de maşini incendiate, numărul de maşini care 

sunt ameninţate de incendiu, numărul de maşini în reparaţie, existenţa ieşirilor şi 

posibilitatea evacuării, maşini şi tractoare de serviciu, şoferi de serviciu; 

- starea căilor de acces din interiorul şi exteriorul garajului şi posibilitatea folosirii 
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personalului pentru evacuarea maşinilor necuprinse de incendiu cât şi pentru 

realizarea dispozitivelor de intervenţie; 

- pericolul de prăbuşire a acoperişului datorită degradării elementelor de susţinere 

a acestora; 

- pericolul de intoxicare şi explozie; 

- existenţa în încăperi a bureliilor de oxigen, a agregatelor de sudură sub tensiune, 

a butoaielor de carbid, a cuvelor de spălare a pieselor cu petrol şi benzină-care ar 

putea provoca accidente şi ar contribui la propagarea incendiului; 

- existenţa sub tensiune a circuitelor electrice de iluminat şi forţă şi a instalaţiilor 

de gaze naturale şi dacă acestea au fost scoase din funcţiune; 
- prezenţa personalului tehnic ce va fi folosit pentru evacuarea maşinilor 

neincendiate din garaj, cele  în stare de funcţionare şi cele aflate în reparaţie; 

- ordinea şi metoda evacuării autovehiculelor şi locul unde acestea vor fi parcate; 

- substanţe stingătoare ce vor fi folosite pentru lichidarea incendiului. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

Când incendiul este de mari proporţii, stingerea se organizează pe sectoare 

de intervenţie, astfel: 

- un sector de intervenţie la acoperiş cu misiunea să păstreze capacitatea portantă 

a elementelor de construcţii ale acoperişului; 

- un sector de intervenţie la parterul garajului, pentru protecţia maşinilor ce se 
evacuează şi a celor ce nu se pot evacua din diferite motive.  

Când incendiul ameninţă acoperişul sau alte elemente combustibile ale 

construcţiei, incendiul se va stinge cu apă sub formă pulverizată. Dacă s-a revărsat 

benzina din rezervoarele maşinilor, se vor folosi pentru stingere pulberea 

stingătoareşi, ulterior, spuma. Şi în acest caz, acoperişul va fi protejat cu jeturi 

compacte de apă. 

Când incendiul a 

cuprins atât maşinile cât şi 

acoperişul, pentru stingere 

se vor folosi apa 

pulverizată sau pulberea 

stingătoare combinate cu 
spumă pentru lichidarea 

arderii la maşini şi jeturi 

compacte refulate la ţevi 

cu jet compact la acoperiş, 

acordându-se prioritate 

protecţiei elementelor 

portante. 

Dacă sunt ameninţate construcţiile vecine sau autovehiculele garate pe 

platforme, lângă construcţia incendiată, comandantul intervenţiei va destina ţevi 

pentru protecţia acestora. 
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Stingerea incendiilor la depourile de cale ferata  şi 

garniturile de tren 
 

În toate situaţiile analizate mai sus, maşinile ameninţate de incendiu se 

evacuează sub protecţia jeturilor de apă pulverizată. Numai în cazuri extreme, 

maşinile în starea de nefuncţionare şi fără roţi se pot evacua prin tractare. 

 

DE REŢINUT:  

Comandantul intervenţiei este obligat să acorde o mare atenţie 

asigurării securităţii servanţilor împotriva exploziilor, intoxicărilor sau 

prăbuşirii unor elemente combustibile care şi-au pierdut capacitatea portantă 

prin echiparea acestora cu costume de protecţie anticalorică şi aparate de 

respirat cu aer comprimat.  

 

Pentru stingerea unui autovehicul se procedează astfel: 
- se opreşte motorul (dacă era în funcţiune) şi se închide benzina; 

- se închide capota; 

- se stinge incendiul cu stingătoare de praf şi CO2, ori cu nisip, pământ sau alte 

mase pulverulente. 

Dacă s-a scurs benzina din rezervor, se va îndepărta autovehiculul din acel 

loc, iar când acest lucru nu este posibil, se va lichida arderea benzinei revărsate, 

folosindu-se pulberea stingătoare combinată cu spumă. Numai după efectuarea 

acestei activităţi, se va acţiona pentru stingerea motorului. 

În situaţia în care arde întreg autovehiculul, se va acţiona cu pulberi 

stingătoare şi spumă pentru stingerea incendiului de benzină, lichidându-se mai 

întâi flacăra din jurul rezervorului.  
Caroseria autovehiculului şi diferitele materiale depozitate în aceasta, vor fi 

evacuate sub protecţia jeturilor de apă sau, dacă sunt aprinse, se va acţiona mai întâi 

pentru lichidarea incendiului şi apoi vor fi îndepărtate. 

 

 

Liniile ferate se pot clasifica din mai multe puncte de vedere:  

- după ecartamentul căii; 

- după numărul de linii dintre două staţii; 

- după importanţa economică pe care o prezintă; 

- după relieful terenului; 

- după felul traficului; 

- după felul de transmitere a forţei de tracţiune. 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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Pentru transportul călătorilor şi mărfurilor pe calea ferată se folosesc vagoane care 

se clasifică în: 

- vagoane pentru transportul călătorilor; 

- vagoane pentru transportul mărfurilor; 

- vagoane pentru nevoile administraţiei.   

În ţara noastră se utilizeză următoarele tipuri de locomotive: 

- diesel-electrice; 

- diesel-hidraulice; 

- electrice. 

 
 Caracteristici constructive ale depourilor de locomotive 

Depourile de locomotive sunt, de regulă, spaţii înalte cu acoperişuri fără pod, 

cu suprafaţă mare, având suportul învelitorii fixat pe ferme metalice.  

Aceste depouri cuprind spaţii pentru mişcarea locomotivelor precum şi 

diferitelor ateliere şi magazii de materiale necesare pentru întreţinerea şi repararea 

locomotivelor. 
Caracteristic spaţiilor pentru mişcarea locomotivelor  este faptul că fiecare 

linie de locomotivă dispune de un canal pentru lucru, în care se acumulează cantităţi 

însemnate de carburanţi şi lubrifianţi, ce se pot aprinde de la orice sursă de foc 

deschis. 

Numărul mare de deschideri favorizează formarea tirajului şi accesul aerului 

în interiorul halei de reparaţii. 

Anexele depoului sunt următoarele: 

- ateliere de vopsitorie; 

- ateliere de distribuţie electrică; 

- depozite de materiale şi piese de schimb; 

- ateliere termice; 

- ateliere pneumatice. 
 După configuraţia clădirilor şi felul de amplasare a locurilor de remizare şi a 

atelierelor, se deosebesc următoarele tipuri de depouri: 

- depouri tip pavilion; 

- depouri tip în trepte; 

- depouri tip siberian; 

- depouri tip evantai fără placă de întoarcere; 

- depouri tip evantai cu placă de întoarcere. 

 

  Caracteristici constructive la locomotive 

Locomotivele Diesel-hidraulice sunt echipate cu motoare Diesel, transmisii 

hidraulică şi echipament electric de comandă şi iluminat. 
Punctele cele mai periculoase la incendiu sunt: 

- zona atacurilor de osie de pe toate roţile, unde uleiul scurs de la agregatele 

hidraulice, din cauza neetanşeităţilor se poate aprinde datorită supraîncălzirii 

saboţilor de frână care produc jerbe de scântei; 
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- tobe de eşapament a gazelor arse de la motoare, care fiind deteriorate permit 

accesul gazelor pe suprafeţele acoperite cu ulei rezultat din scurgerile normale de la 

îmbinările şi flanşele conductelor generând aprinderea acestora; 

- schimbătorul de căldură (în care se execută răcirea uleiului folosit în acţionările 

hidraulice) la care prin spargerea tuburilor de legătură „Argus” dintre transmisia 

hidraulică şi schimbătorul de căldură, uleiul se scurge pe părţile supraîncălzite ale 

motorului şi se poate aprinde; 

- dynastarterul (dispozitivul de pornire a motorului Diesel şi de încărcare a 

bateriei) care prin scurtcircuitare, poate provoca incendiul. 

 Locomotivele Diesel-electrice sunt echipate cu motoare Diesel-generator şi 
motoare cu tracţiune electrică. Generatorul electric principal se află pe axul comun 

cu motorul Diesel şi funcţionează ca electromotor pentru pornirea motorului Diesel 

după care îndeplineşte funcţia de generator, alimentând cu energie electrică 

motoarele de tracţiune care pun în mişcare locomotiva.  

 La aceste locomotive pot izbucni incendii în următoarele locuri: 

- blocuri de aparate, generatorul de curent şi motoarele electrice de tractare care 

pot produce scântei de la contactele slabe şi în contact cu vapori de substanţe 

combustibile pot produce scântei; 

- scurgerea motorinei din conductele de alimentare pe părţile supraîncălzite ale 

motorului şi autoaprinderea acesteia; 

 Locomotivele electrice sunt cele mai importante din categoria mijloacelor 
de tracţiune feroviare. Sunt echipate cu transformator de înaltă tensiune, alimentat 

la reţeaua de înaltă tensiune de 27 de kV pe care o transformă în curent pulsativ 

necesar pentru comanda şi punerea în funcţiune a agregatelor, instalaţiilor şi 

motoarelor de tracţiune care acţionează individual fiecare osie. 

 Aceste utilaje au caracteristici tehnice deosebite, folosesc energie electrică 

pentru acţionarea motoarelor de tracţiune, dezvoltând puteri de 4500 – 7000 C.P..  

 Pe acest tip de locomotivă pot izbucni incendii la:  

- blocurile de redresare, ca urmare a unor scurtcircuite; 

- blocurile de aparate, ca urmare a deteriorării camerelor ceramice de stingere 

însoţite de împroşcarea cu metal topit, care poate cuprinde izolaţia conductorilor; 

- transformatorii cu ulei, ca urmare a conturnării izolatoarelor de trecere sau 

străpungerii înfăşurărilor acestora; 
- la motoarele electrice. 

 

 Caracteristici constructive la vagoane 

 Vagoane de călători 

Părţile componente ale unui vagon de călători sunt următoarele: 

- şasiul;  

- aparatul de tracţiune; 

- aparatul de legare; 

- aparatul de ciocnire; 
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- frâna de mână; 

- frâna automată; 

- carcasa; 

- planşeul; 

- intercomunicaţiile; 

- uşile ferestrele; 

- amenajările interioare. 

La vagoanele de călători pot izbucni incendii la: 

- panourile instalaţiilor electrice de iluminat şi de încălzire; 

- în compartimentele cu sobe de la vagoanele de poştă sau de la vagoanele 
restaurante. 

 

 Vagoane de marfă  

Părţile componente ale unui vagon de marfă sunt următoarele: 

- şasiul; 

- aparatul de tracţiune; 

- aparatul de legare; 

- aparatul de ciocnire; 

- frâna de mână; 

- frâna automată; 

- carcasa. 
La vagoanele de mărfuri, incendiile pot izbucni de cele mai multe ori din 

cauza accidentelor sau din cauza intrării în reacţie a diferitelor substanţe care 

reacţionează între ele. 

La vagoanele cisternă pentru lichide combustibile sau gaze lichefiate ca 

urmare a exploziilor care se produc, se distruge o mare parte din vagoane şi sunt 

scoase de pe calea de rulare îngreunând circulaţia şi pe celelalte linii de circulaţie. 

 

 

 

 La depourile de locomotive 

Incendiile izbucnite la depourile de locomotive, la canalele de lucru sau la 

locomotivele la care se execută întreţineri şi reparaţii, se propagă cu repeziciune atât 
la maşinile vecine cât şi la elementele acoperişului datorită: 

- existenţei unei mari cantităţi de material combustibil (ferme, grinzi, astereală cu 

un grad ridicat de umiditate); 

- formării tirajului datorită deschiderilor mari şi numeroase ale depoului; 

- bucăţilor de jăratec căzute pe rampele de curăţare a locomotivelor şi la zonele de 

reparare unde se găsesc importante cantităţi de lichide combustibile revărsate; 

- pericolul de prăbuşire a elementelor de construcţie ale acoperişului generat de 

temperaturile mari degajate pe timpul incendiului, care favorizează pierderea 

capacităţii portante a acestora, flambarea şi prăbuşirea lor în interiorul depoului, 

fapt ce va duce la creşterea intensităţii arderii şi la propagarea incendiului la 

Caracteristicile incendiilor  

 



 

 

 

 

 

T
ac

ti
ca

 s
ti

n
g
er

ii
 i

n
ce

n
d

ii
lo

r 

locomotivele ce nu pot fi evacuate. 

 

DE REŢINUT: 

Pe timpul intervenţiei, pentru stingerea incendiilor în depouri apare 

pericolul intoxicării servanţilor, datorită acumulării unor mari cantităţi de 

fum şi gaze toxice, în care oxidul şi dioxidul de carbon ocupă locul 

preponderent. 

În aceeaşi măsură apare şi pericolul electrocutării datorită 

conductorilor electrici neizolaţi căzuţi din cauza temperaturilor ridicate, a 

prăbuşirii elementelor de susţinere ale acoperişului ori a proiectării jeturilor 

de apă pe reţeaua electrică sub tensiune. 

 
 La garniturile de tren aflate în tuneluri de cale ferată 

Incendiile izbucnite la garniturile de tren în tunelurile de cale ferată au 

următoarele caracteristici: 

- se manifestă violent în zonele de avarie; 

- produsele lichide se scurg prin domuri (guri de vizitare, vane de umplere şi 

golire) sau prin spărturile şi fisurile create în mantaua rezervorului; 

- lichidele combustibile aprinse se scurg prin şanţurile de colectare a apelor, 

contribuind la propagarea incendiului la cisternele sau vagoanele ce transportă 

diferite mărfuri; 

- au loc degajări mari de cantităţi de fum şi gaze toxice fierbinţi; 

- temperatura degajată este foarte ridicată (1800 – 2000 oC); 
- se produce aprinderea traverselor şi solului îmbibat cu lichide combustibile, 

precum şi contorsionarea şinelor de cale ferată, fenomene care împiedică 

desfăşurarea acţiunii de decuplare şi scoatere a vagoanelor şi cisternelor 

nedeteriorate din zonă; 

- fumul şi flăcările se preling de-a lungul pereţilor tunelului şi datorită tirajului 

care se formează ies prin cele două guri ale acestuia ca dintr-un coş, ameninţând cu 

incendierea substanţele şi materialele combustibile din zonă, pădurile, complicând 

foarte mult intervenţia; 

- pericolul de explozie al sistemelor neavariate, dar afectate de incendiu este 

iminent, iar producerea acestuia va intensifica şi mai mult arderea în tunel; 

- lipsa unor canale de aerare va determina propagarea incendiului pe orizontală, 

care ar fi fost în mod normal mai puţin rapidă dacă flăcările erau dirijate în sus prin 
ventilaţie naturală; 

- temperaturile ridicate şi căldura puternică determină prăbuşirea pereţilor şi a 

tavanului, deformarea şinelor de cale ferată, a vagoanelor şi a cisternelor; 

- transportul mijloacelor tehnice, accesul şi deplasarea echipelor operative prin 

tunel sunt dificile; 

- legăturile telefonice şi radio necesare conducerii operaţiunilor se realizează 

foarte greu, deoarece radiotelefoanele portabile nu se pot utiliza în interior decât 
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până la distanţe de maxim 200m, iar comunicarea este posibilă doar între cele două 

sectoare de la capătul tunelului şi punctul de comandă. 

 

 La garniturile de tren aflate în mers 

Incendiile izbucnite la 

garniturile de tren cu vagoane de 

mărfuri, cisterne cu produse petroliere, 

substanţe chimice, izbucnesc din cauza 

accidentelor. 

Dacă nu sunt localizate la timp 
capătă mari proporţii şi de cele mai 

multe ori sunt însoţite de victime. 

Incendiile pot izbucni pe timpul 

deplasării, caz în care, se poate propaga 

cu repeziciune de la un vagon la altul datorită tirajului format crescând pericolul 

declanşării exploziilor şi propagării incendiului la întreaga garnitură, dacă nu este 

observat şi nu se iau măsuri necesare de decuplare a vagoanelor incendiate de 

celelalte vagoane în timp scurt.  

În cazul accidentelor incendiile sunt precedate, de regulă, de explozii ce 

deteriorează vagoanele cisternă împrăştiind lichidele combustibile pe suprafeţe 

mari, ducând la incendierea celorlalte vagoane şi a construcţiilor din apropierea 
focarului  

Datorită temperaturii ridicate (1000 – 1200 oC) scade rezistenţa cisternelor, 

creşte presiunea în interiorul acestora, iar dacă sunt fisuri, apare şi pericolul 

exploziei. Scurgerea lichidelor din cisternele avariate duce la propagarea 

incendiului pe suprafeţe mari îngreunând acţiunea de stingere.  

Un deosebit pericol îl prezintă incendiile la vagoane de mărfuri datorită 

faptului ca vagoanele transportă substanţe combustibile şi inflamabile cu 

caracteristici de ardere şi comportări la foc diferite.  

Incendiile izbucnite la mijloacele de transport feroviar pot avea consecinţe 

imprevizibile în cazul existenţei unor factori nefavorabili ca: 

- locul unde apare incendiul; 

- accesul greoi al echipelor de intervenţie; 
- plasarea în imediata apropiere a unor obiective publice şi a diferitor instalaţii 

(conducte de gaze, linii electrice); 

- prezenţa unor condiţii climaterice defavorabile (vânt, ceaţă, căldură mare, 

zăpadă). 

În cazul nescoaterii de sub tensiune a curentului electric se va circula prin 

apropiere numai cu paşi mărunţi prevăzător, pentru evitarea tensiunii de pas. 

ATENŢIE:  

O caracteristică a incendiului la vagoanele cisternă ce transportă 

G.P.L. este aceea că în urma exploziei fundurilor cisternei, bucăţi de metal 

sunt proiectate la distanţe foarte mari (250 – 300 m).  



 

 

 

 

 

T
ac

ti
ca

 s
ti

n
g
er

ii
 i

n
ce

n
d

ii
lo

r 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 

 

 Substanţe stingătoare 

 Substanţe stingătoare folosite la incendii izbucnite la depouri de 

locomotive 

Pentru stingerea incendiilor la rampele de reparaţii a locomotivelor şi la 

gropile de lucru în care sunt acumulate mari cantităţi de combustibil se va acţiona 

combinat cu pulbere stingătoare şi cu spumă. 

Protecţia elementelor metalice ale acoperişului şi ale locomotivelor 

imposibil de evacuat se va face cu jeturi de  apă refulată cu ţevi cu jet pulverizat. 

Pentru stingerea incendiilor izbucnite la acoperişul depoului de locomotive 

se va folosi apă refulată sub forma jetului compact. 
 

 Substanţe stingătoare folosite la incendii de locomotive 

Pentru stingerea incendiilor izbucnite la locomotivele diesel-hidraulice se 

folosesc substanţe pulverizate, spumă aeromecanică şi apă pulverizată. 

Pentru stingerea incendiilor izbucnite la locomotivele diesel-electrice şi 

electrice se utilizează dioxidul de carbon şi pulberile stingătoare, în cazul când 

locomotiva este sub linia de înaltă tensiune şi nu e întrerupt curentul electric. 

După scoaterea locomotivei de sub linia de înaltă tensiune sau întreruperea 

curentului electric şi montarea scurtcircuitoarelor în zona în care se acţionează 

pentru stingerea incendiilor se poate folosi apa pulverizată. 

 
Substanţe stingătoare folosite la stingerea incendiilor de vagoane 

În raport cu materialele supuse arderii se folosesc următoarele substanţe 

stingătoare: 

- pentru vagoanele de transport mărfuri generale se foloseşte apă refulată prin ţevi 

cu jet compact pentru desprinderea părţii arse de partea nearsă şi apă refulată prin 

ţevi cu jet pulverizat pentru răcire şi protecţie a vagoanelor care sunt în pericol de a 

fi incendiate; 

- pentru stingerea incendiilor la vagoanele cisternă se foloseşte spumă  în funcţie 

de natura substanţelor şi lichidelor care ard; 

- pentru răcirea cisternelor neincendiate se foloseşte apă refulată prin ţevi cu jet 

compact  sau pulvarizat; 

- la incendiile de mărfuri generale, unde este necesar, se pot folosi pulberi 
stingătoare; 

- pentru incendiile izbucnite în tuneluri- se foloseşte apă pentru răcirea pereţilor şi 

boltei tunelului, sub formă de jet compact; 

- la vagoanele de călători se foloseşte apă sub forma jetului compact pentru 

ruperea părţii arse de partea nearsă şi apă sub forma jetului pulverizat pentru răcirea 

pereţilor vagoanelor supuse radiaţiilor calorice. 
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 Recunoaşterea  

 Incendii la depouri de locomotive 

Pe timpul recunoaşterii se vor stabili: 

- locul şi proporţiile incendiului, direcţia de propagare a acestuia; 

- pericolul de electrocutare la locomotivele electrice; 

- natura elementelor portante ale acoperişului, gradul de deformare şi pericolul de 

prăbuşire a acestora; 

- numărul locomotivelor aflate în depou, posibilitatea evacuării lor, şi protecţia 

celor ce nu pot fi evacuate; 
- prezenţa locomotivelor de serviciu şi a personalului de deservire pentru 

asigurarea evacuării locomotivelor şi gararea lor pe linii secundare; 

- numărul locomotivelor imposibil de evacuat şi posibilitatea de protejare a 

acestora prin acoperire cu prelate sau udare cu apă; 

- numărul vagoanelor cisternă ce pot fi folosite pentru alimentarea cu apă a 

autospecialelor. 

 

 Incendii la garnituri de tren, de marfă şi călători 

 

La recunoaştere comandantul intervenţiei va stabili: 

- prezenţa personalului accidentat ce trebuie salvat de urgenţă, precum şi 

acordarea primului ajutor; 

- locul, proporţiile, modul de 
manifestare şi posibilităţile de 

propagare a incendiului la tot trenul 

şi vecinătăţi; 

- numărul vagoanelor incendiate şi 

deraiate; 

- numărul vagoanelor neincendiate 

care pot fi scoase din zonă; 

- stabilirea vagoanelor ce au 

încărcătura cea mai periculoasă şi 

înlăturarea pericolului de explozie 

sau incendiu; 
- identificarea vagoanelor cu mărfuri de valoare şi posibilitatea scoaterii lor din 

zona incendiată; 

- căile de acces folosite pentru realizarea dispozitivelor de intervenţie nu trebuie 

sa împiedice circulaţia pe liniile de cale ferată; 

- numărul de locomotive şi de vagoane cisternă cu apă aflate în gările apropiate ce 

pot fi folosite pentru alimentarea autospecialelor de intervenţie; 

- folosirea macaralelor de mare capacitate pentru scoaterea vagoanelor deraiate 

neincendiate din zonă; 
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DE REŢINUT:  

Măsuri specifice de recunoaştere: 

- dacă personalul de transport trebuie salvat şi se găseşte în siguranţă; 

- dacă s-a produs o răspândire de nor de gaz lichefiat şi există pericolul de 

pătrundere în subsoluri, de teren accidentat; 

- dacă măsurile luate de personalul de transport creează condiţii favorabile de 

intervenţie. 

 

Incendii în tuneluri de cale ferată 

 

Persoanele care execută recunoaşterea trebuie să fie echipate cu costume de 

protecţie anticalorice, aparate de respirat şi lămpi portative de iluminat. Deplasarea 
personalului se va face în coloană în apropierea pereţilor laterali ai terenului, ţinând 

legătura radio cu exteriorul.  

Comandantul intervenţiei stabileşte:  

- numărul vagoanelor şi sistemelor neincendiate, ameninţate de incendiu, starea 

lor, posibilitatea decuplării, a scoaterii acestora din tunel cu locomotiva de manevră; 

- locul şi proporţiile incendiului, numărul vagoanelor incendiate şi starea lor; 

- natura substanţelor care ard, pericolul care-l prezintă pentru oameni şi pentru 

vecinătăţi, ce substanţă stingătoare va fi folosită; 

- locul de garare a vagoanelor scoase şi modul de continuare a stingerii; 

- direcţia de scurgere a lichidelor revărsate şi pericolul de deversare în sursele de 

apă naturale, necesitatea realizării unor batale de colectare, a unor baraje flotante pe 

sursa de apă; 
- condiţiile de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi posibilităţile de 

alimentare cu apă a acestora. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 La depourile de locomotive 

Comandantul intervenţiei este obligat:  

- să acţioneze cu apă pulverizată, spume şi pulberi stingătoare; 

- să asigure protecţia prin răcire cu apă pulverizată a vagoanelor aflate în 

vecinătate; 

- să evacueze locomotivele din depou, fără blocarea căilor de acces; 

- să realizeze localizarea şi lichidarea incendiilor la acoperişul depoului cu jeturi 
puternice de apă înlăturând propagarea la locomotivele din interior; 

- la liniile electrice să acţioneze doar după întreruperea curentului electric; 

- să realizeze ventilarea spaţiului în care a izbucnit incendiul. 

Pentru stingere se va acţiona cu ţevi cu jet compact cu servanţi amplasaţi pe 

autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime sau scări culisabile, în interiorul 
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depoului se foloseşte forţa de şoc a jetului pentru desprinderea părţilor arse de cele 

nearse şi pentru răcirea elementelor portante neafectate de incendiu. 

În acelaşi timp, se execută evacuarea locomotivelor din depou de către 

mecanici sau cu ajutorul locomotivelor de manevră sub protecţia apei pulverizate.  

Comandantul intervenţiei va lua următoarele măsuri pentru protecţia 

servanţilor: 

- amplasarea acestora se va face la distanţă de liniile de cale ferată; 

- servanţii care lucrează la înălţime vor fi asiguraţi cu cordiţe sau cârlige de 

siguranţă; 

- şefii de ţeavă ce lucrează de pe sol se amplasează lângă zidurile sau stâlpii 
portanţi; 

- servanţii ce acţionează în interior vor fi echipaţi cu aparate de respirat, iar cei ce 

lucrează în condiţii grele vor fi rulaţi periodic; 

- liniile de furtun vor fi întinse pe sub liniile de cale ferată, săpându-se locaşuri 

printre traverse, sau folosind burlanele de scurgere a apelor pluviale. 

 În cazul incendiilor izbucnite în gropile de lucru sau pe platformele de 

întreţinere stingerea se organizează pe două sectoare de intervenţie: 

- un sector de intervenţie cu misiunea de lichidare a incendiului pe platformele de 

întreţinere şi la gropile de reparaţie, de evacuare a locomotivelor pe roţi cu 

locomotive de manevră; 

-  un sector de intervenţie de limitare a propagării incendiului la acoperiş şi de 
protecţie a elementelor de construcţie, folosind ţevi cu jet compact care vor acţiona 

din interior. 

 În cazul incendiilor la acoperişurile depoului sectoarele vor fi următoarele: 

- unul în interiorul clădirii; 

- celălalt pe acoperiş dacă învelitoarea este combustibilă. 

 La tăieri şi demolări, servanţii trebuie atenţionaţi să urmărească păstrarea 

capacităţii portante a elementelor de susţinere înlăturând prăbuşirile. 

 Dacă acoperişul s-a prăbuşit parţial, sectoarele se organizează astfel: 

- un sector de stingere pe acoperiş pentru limitarea propagării incendiului la 

porţiunile neincendiate; 

- un sector în zona prăbuşirii pentru localizarea şi lichidarea noului focar, folosind 

ţevi cu jet compact şi tunuri de apă acţionate din interior. 

 
La tunelul de cale ferată 

Intervenţia este o operaţiune dificilă care impune o foarte bună pregătire, 

organizare şi desfăşurare a tuturor activităţilor. 

Acţiunea de stingere începe cu deplasarea şi scoaterea din tunel a vagoanelor 

şi cisternelor neincendiate, folosind ţevi cu jet compact. 
La fiecare intrare a tunelului se va organiza:  

- un sector de evacuare a vagoanelor cisternă şi cisternelor neincendiate, precum 

şi stingerea flăcărilor de la ieşirea din tunel; 

- un sector de stingere în tunel. 
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În cazul neevacuării vagoanelor şi cisternelor se va interveni cu o platformă 

care va folosi pentru răcire ciuperca pulverizatoare de la tunul primei maşini. Pentru 

stingerea focarului se va acţiona cu pulbere stingătoare iar apoi cu spumă 

aeromecanică sau cu apă pulverizată.  

Comandantul intervenţiei trebuie să ia toate măsurile necesare pentru 

prevenirea accidentelor rezultate din prăbuşirea boltei tunelului în zona incendiată 

sau a exploziilor vagoanelor cisternă. Servanţii vor acţiona de la o distanţă mai 

mare fiind amplasaţi lângă pereţii laterali ai tunelului, înaintarea făcându-se la 

ordinul comandantului.  

Pentru lucrul în bune condiţii se vor ilumina corespunzător sectoarele de 
stingere folosindu-se proiectoarele de pe maşinile amplasate pe platformele de 

intervenţie.  

Pentru evitarea scurgerilor de produse în şanţurile de colectare a apelor 

pluviale se amenajează diguri de pământ sau nisip de cel puţin 50 de cm, iar zonele 

îndiguite vor fi acoperite cu spumă. Se vor realiza gropi sau bataluri în afara 

tunelului în care se vor colecta produsele revărsate.  

Comandantul intervenţiei trebuie să ia de la început măsuri de organizare a 

rulajului şi odihnei servanţilor şefi de ţeavă în exteriorul tunelului. 

Dacă tunelul este prevăzut cu guri de ventilaţie, comandantul va acţiona de 

sus în jos prin gurile de ventilaţie cu spumă cu coeficient mare de înfoiere pentru 

inundarea tunelului în zona incendiată. 
 

La mijloacele de transport feroviar 

La locomotive 

În cazul incendiilor la locomotive cu abur ce folosesc combustibil lichid, 

comandantul intervenţiei stabileşte dacă robinetul de alimentare a injectoarelor de 

păcură a fost închis şi s-a început operaţiunea de purjare cu abur. 

Dacă arde păcura se acţionează iniţial cu pulbere iar apoi cu spumă chimică 

sau mecanică.   

În cazul scurgerii păcurei şi aprinderii acesteia se va folosi pentru stingere 

apa refulată cu ţevi pulverizat.  

Pentru scurgeri în cantităţi mari se vor realiza diguri de pământ şi se va 

interveni cu jet compact de apă refulat în zig-zag, din aproape spre departe. 
Servanţii vor folosi costumele de protecţie anticalorică evitând locurile 

supraîncălzite care ar putea produce opărirea.  

În cazul incendiilor la locomotive diesel-electrice datorită aprinderii 

reziduurilor de ulei sau motorină sub acţiunea corpurilor incandescente provenite de 

la saboţii de frână comandantul intervenţiei va verifica: 

- dacă s-a oprit motorul diesel; 

- dacă s-a deconectat întrerupătorul principal al bateriei; 

- dacă s-au deconectat siguranţele automate ale curentului de comandă, cele de 

excitaţie a dynastarterului şi ale pompelor de apă pentru încălzire şi recirculare; 
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- dacă s-a închis robinetul de izolare a motorinei sau dacă s-au obturat conductele 

de alimentare prin turtire sau îndoire.  

Pentru stingere se acţionează iniţial cu pulbere apoi cu spumă. În cazul 

scurgerii combustibilului comandantul intervenţiei trebuie să ia măsuri de oprire a 

acesteia prin obturarea cu dopuri de lemn a spărturilor, precum şi interzicerea 

focului deschis în zonă pe timpul intervenţiei.  

Servanţii vor fi echipaţi cu cizme şi mănuşi de cauciuc, costume de protecţie 

anticalorice, aparate de respirat şi vor lucra numai în binom de intervenț ie.  

La incendiile izbucnite la locomotivele electrice, comandantul intervenţiei 

trebuie să verifice: 
- dacă s-a deconectat disjunctorul; 

- dacă s-a coborât pantograful; 

- dacă s-a deconectat circuitul de comandă şi cel al bateriei. 

Se vor folosi aceleaşi metode şi se vor respecta aceleaşi măsuri de securitate 

ca la stingerea incendiilor la instalaţiile electrice de pe locomotivele diesel-electrice. 

 

La garniturile de tren 

Pentru stingerea incendiilor comandantul intervenţiei are următoarele 

obligaţii: 

- să concentreze rapid forţele şi mijloacele necesare pentru salvarea oamenilor şi 

lichidarea incendiului; 
- să asigure cu personalul CFR îndepărtarea materialului rulant avariat sau 

ameninţat de incendiu precum şi oprirea temporară a circulaţiei; 

- să asigure decuplarea vagoanelor neincendiate sub protecţia jeturilor de apă şi 

manevrarea pe linii libere (în funcţie de substanţa transportată); 

- se execută şi răcirea vagoanelor expuse radiaţiei termice cu jeturi compacte de 

apă refulată prin ţevi cu diametru şi presiuni mari; 

- să acţioneze la vagoanele cisternă folosind jeturi puternice de apă refulată de 

tunuri fixe, autotunuri, ţevi cu ajutaje mari (ardere sub formă de torţă). 

 

 La trenurile de călători 

Principala problemă la acest tip de incendiu este salvarea oamenilor. 

Acţiunea de stingere cuprinde o serie de factori ca: 
- lipsa unei surse apropiate de apă; 

- terenul greu accesibil; 

- vântul care poate provoca incendierea întregii garnituri şi propaga incendiul; 

- pentru intervenţia la zone izolate se intervine cu trenul p.s.i.. 

 

 La trenurile de mărfuri generale şi cisterne de lichide combustibile 

inflamabile 

Comandantul intervenţiei trebuie să ia următoarele decizii: 

- concentrarea la faţa locului a forţelor şi mijloacelor necesare salvării oamenilor 

şi stingerii incendiului; 
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- alarmarea tuturor cadrelor şi aducerea la locul intervenţiei; 

- prealarmarea formaţiilor civile de pompieri din apropiere; 

- aducerea la locul incendiului a tuturor materialelor necesare (autostropitori, 

autocisterne, cimentruck-uri). 

Comandantul intervenţiei este obligat să ia măsuri de decuplare a acestor 

vagoane şi de scoatere a lor din zona periclitată. Acesta va lua măsuri în cazul 

cisternelor deraiate pentru prevenirea scurgerii lichidelor transportate prin obturarea 

găurilor cu dopuri de lemn, de ciment şi prin crearea unor gropi de acumulare. 

Acţiunea de stingere se începe cu răcirea cisternelor sau vagoanelor din 

apropierea focarelor până la evacuarea lor.  
În cazul lichidelor revărsate, acţiunea începe cu realizarea digurilor din 

pământ şi lichidarea acestor focare. Se trece apoi la refularea spumei folosind 

autotunul şi ţevile generatoare de 5000l/min. 

Servanţii se amplasează înapoia terasamentelor de cale ferată, acţionând din 

poziţia culcat, fiind echipaţi cu costume anticalorice şi aparate de respirat. 

În cazul incendiului izbucnit la o garnitură de tren aflată sub un pod sau 

pasaj de trecere, trebuie scoasa imediat pentru a nu se produce prăbuşirea acestora. 

 

 La trenurile de vagoane-cisternă pentru GPL 

Se impune ca mijloacele de transport pentru GPL să respecte cu stricteţe 

măsurile de prevenire a incendiilor.  
În cazul izbucnirii incendiului este necesar ca forţele să se concentreze cu 

repeziciune la locul incendiului pentru salvarea oamenilor şi lichidarea incendiului. 

Se va dispune evacuarea persoanelor periclitate de exploziile de gaze, în special din 

gări şi localităţi apropiate. 

Toate materialele combustibile din zonă trebuie protejate, stinse cu atenţie 

pentru ca GPL odată stins să nu se mai poată aprinde. Dacă scurgerile de GPL nu 

pot fi oprite atunci trebuie încercat să se realizeze etanşarea prin alte procedee 

(împănare, astupare, folosind scule ce nu produc scântei). 

După etanşare, împreună cu personalul specializat se va urmări posibilitatea 

transvazării GPL.  

Dacă GPL în stare gazoasă sau lichidă a ajuns în canalizare, se iau 

următoarele măsuri: 
- zona periclitată va fi împărţită în sectoare ce au legături de telecomunicaţii între 

ele, urmărindu-se ca scurgerile să fie ţinute departe de deschiderile de canal, evitând 

posibilităţile de aprindere; 

- înştiinţarea populaţiei, interzicându-se focul deschis şi fumatul; 

- efectuarea unui aeraj artificial creând suprapresiune în jurul vagoanelor 

incendiate; 

- ridicarea măsurilor de siguranţă după confirmarea alimentării cu apă şi 

înlăturarea pericolului pentru populaţie în urma analizării concentraţiei mediului 

înconjurător. 
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Stingerea incendiilor izbucnite la aeroporturi şi aeronave 

 

Pentru stingere se vor folosi autospeciale cu pulbere pentru înăbuşire rapidă 

şi sigură a incendiului. După stingerea flăcărilor se va interveni imediat cu jeturi de 

apă pentru răcire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeroportul – este un ansamblu constituit dintr-un aerodrom, terenul, 

clădirile, amenajările şi instalaţiile necesare atât pentru decolarea, aterizarea, 

manevrarea, întreţinerea şi adăpostirea materialului volant cât şi pentru deservirea 

sau adăpostirea pasagerilor şi a personalului tehnic şi administrativ. 

Aerodromul – este terenul amenajat pentru decolarea şi aterizarea navelor 

aeriene, înzestrat cu construcţiile şi instalaţiile necesare circulaţiei acestora. 

În principal un aeroport cuprinde : 

- clădirea aerogării de pasageri care conţine spaţii destinate fluxului de pasageri, 
săli de aşteptare, zonele pentru control vamal şi de frontieră, restaurante, 

cinematografe, magazine şi alte servicii, birourile agenţiilor internaţionale de 

transport aerian, diviziunile aeroportuare de control, dirijare şi protecţie a navigaţiei 

aeriene, depozite; 

- clădirea aerogării de mărfuri ce conţine în principal spaţii de depozitare a 

mărfurilor şi fluxuri, servicii vamale aferente şi bineînţeles, încăperile destinate 

birourilor personalului ce deserveşte activităţile cargo; 

- hangare pentru repararea avioanelor prevăzute cu anexe (laboratoare pentru 

verificarea aparaturii de bord, ateliere pentru prelucrări mecanice, sudură în mediu 

cu argon, tapiţerie, magazii de piese, vestiare şi birouri); 

- staţii pentru transvazarea oxigenului, azotului sau CO2; 

- staţii de compresoare de aer folosite atât pentru scule sau dispozitive puternice, 
cât şi pentru înmagazinat butelii sub presiune; 

- centrală de distribuţie a energiei electrice; 

- centrală termică; 

- crematoriu pentru gunoi; 

- spaţii de cazare; 

- garaje şi platforme de parcare a autovehiculelor de deservire a aeronavelor, 

pasageri  şi personalul propriu; 

- depozite de carburanţi-lubrifianţi cu rezervoare de mare capacitate, subterane şi 

supraterane, rampe de descărcare a combustibililor din cisterne, rampe de încărcare 

cu combustibil a autoalimentatoarelor pentru aeronave, laboratoare de analiză a 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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produselor petroliere. 

De asemenea, specifice activităţii aeroporturilor sunt pistele de decolare-

aterizare, căile  de  rulare şi platformele de parcare pentru aeronave. 

 

 Caracteristici constructive şi funcţionale ale avioanelor 

Avioanele sunt formate din părţi distincte astfel:. 

- fuselajul - este partea în care se transportă echipajul şi încărcătura utilă (pasageri 

sau marfă); 

- aripa - este componenta specializată pentru furnizarea forţei aerodinamice 

portante şi poate avea în plan o formă dreaptă, în săgeată sau delta; 
- ampenajele orizontale - asigură mărirea şi respectiv micşorarea altitudinii 

avionului pe traiectoria de zbor, stabilitatea şi manevrabilitatea pe direcţie;  

- trenul de aterizare - asigură staţionarea şi rularea avionului la decolare şi la 

aterizare precum şi amortizarea şocurilor la aterizare; 

- grupurile propulsoare – montate în nacele, de obicei sub aripă; 

- rezervoarele de combustibil - montate în general în aripă. 

 

 Caracteristici constructive ale hangarelor 

Hangarele pentru gararea, repararea, revizia motoarelor avioanelor sunt 

construcţii de gradul I-III de rezistenţă la foc având amplasate în acelaşi complex de 

clădiri atelierele mecanice, de electricitate, vopsitorie, vulcanizare, etc. 
Specific hangarelor sunt acoperişurile înalte, fără pod, cu elemente de 

construcţie nesprijinite pe stâlpi interiori. Hangarele sunt prevăzute cu instalaţii de 

ventilaţie, de încălzire (cu apă caldă, cu abur de joasă presiune sau cu aer cald), de 

iluminat şi de forţă. 

 

 

 

  

 La aeroporturi 

În funcţie de locul de izbucnire, caracteristicile incendiilor se aseamănă cu 

cele ale incendiilor izbucnite în construcţiile civile şi industriale, astfel : 

- la clădirea aerogării de pasageri – cu clădirile cu aglomerări de  persoane ; 
- la clădirea aerogării de mărfuri – cu depozitele de materiale diverse. 

 

 La avioane 

Incendiile la avioane pot izbucni în următoarele împrejurări: 

Când avioanele se află pe sol:  

- în timpul reviziilor; 

- în timpul alimentării cu carburanţi; 

- la instalaţiile electrice ;  

- la motoarele;  

Caracteristicile incendiilor  
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- în compartimentele pentru călători şi de mărfuri;  

- la instalaţiile de oxigen ale navei.  

 Pe timpul decolării sau al aterizării nereuşite, urmată de prăbuşirea 

avionului. 

 Ruperea rezervoarelor de carburant în cursul unui accident şi scurgerea 

carburantului extrem de rapid sau a altor lichide inflamabile folosite în aviaţie, 

prezintă un mare risc de aprindere în contact cu părţile metalice supraîncălzite ale 

aeronavei, prin apariţia scânteilor mecanice la frecarea fuselajului cu solul a 

scânteilor electrice sau electrostatice datorate unor scurtcircuite sau scurgerii 

carburantului şi frecarea acestuia cu aerul.  
 

DE REŢINUT: 

În privinţa gazelor toxice rezultate din arderea maselor plastice 

trebuie să se ţină seama de următoarele : 

- la cele care conţin carbon, oxigen şi hidrogen, numai monoxidul de carbon 

prezintă pericol deosebit pentru intoxicare; 

- la cele care conţin azot, acidul din compoziţia acestor materiale prezintă 

mare pericol, chiar mai mare decât monoxidul de carbon; 

- masele plastice care conţin halogeni (clor, fluor, brom prin ardere, în urma 

pirolizei, degajă halogenuri de hidrogen, care sunt considerate mai toxice 

decât monoxidul de carbon. 

 

În timpul incendiului fuselajul este supus acţiunii flăcărilor. În special la 
avioanele subsonice, construite din aliaj de aluminiu are loc topirea anumitor puncte 

din fuselaj, chiar după două minute de la izbucnirea incendiului. 

 

 La hangare 

În general, incendiile izbucnite la hangare au caracteristici şi manifestări 

asemănătoare cu cele izbucnite la garaje, însă de proporţii şi cu consecinţe mult mai 

grave. 

Incendiile izbucnite la hangare se propagă cu repeziciune datorită : 

- marilor cantităţi de lichide combustibile aflate în rezervoarele avioanelor; 

- materialului combustibil din compunerea elementelor de construcţie ale 

acoperişului; 

- tirajului ce se formează prin deschiderea uşilor de evacuare a avioanelor; 
- exploziilor produse ca urmare a degajărilor de vapori a lichidelor combustibile. 

 

DE REŢINUT: 

În aceste încăperi există pericolul prăbuşirii acoperişului, generat de 

pierderea capacităţii portante a elementelor metalice de construcţie ale 

acestuia, precum şi pericolul formării amestecurilor explozive şi al 

amorsării acestora în prezenţa oricărei surse de foc deschis, dacă nu s-au 

luat măsuri de ventilare a întregului spaţiu afectat. 
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Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 

 

 

 

Substanţe stingătoare 
Pentru stingerea incendiilor izbucnite la avioane se folosesc următoarele 

substanţe stingătoare : 

- substanţe stingătoare principale : apa uşoară (light water), spumele proteinice, 

spumele fluoroproteinice; 

- substanţe stingătoare complementare : dioxid de carbon, pulberi stingătoare, 

haloni. 

În unele cazuri de urgenţă (mai ales la aterizările cu trenurile de aterizare 

blocate sau la aterizările defectuoase) care se pot produce pe aeroport, este necesar 

sa se aplice pe pista de aterizare un covor de spumă capabil să reducă amploarea 

distrugerilor şi posibilitatea izbucnirii unui incendiu după impactul cu solul. 

 

 

 Organizarea  şi desfăşurarea intervenţiei la aeroporturi  

Se execută, respectând aceleaşi tehnici şi tactici ca la clădirile cu 

aglomerări de persoane, punându-se accent deosebit pe problemele privind 

salvarea persoanelor aflate în diferite încăperi. 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor la aeroporturi 

Intervenţia pentru stingerea incendiului la avioanele mari ridică probleme 

deosebite, determinate de numărul mare de oameni aflaţi în pericol în aeronavă, 

marile cantităţi de carburanţi aflate în rezervoarele planurilor şi sub fuselaj, uneori 

scurse pe pistă în timpul impactului cu solul, gata în orice moment să se aprindă, 

sau deja incendiate. 
În cazul incendiilor produse la motoarele turboreactoare când toate sistemele 

de stingere nu sunt eficace, după oprirea motorului afectat se poate interveni, 

folosind pentru stingere anhidridă carbonică sau pulberi. Se mai poate utiliza spumă 

sau apă pulverizată pentru a evita încălzirea structurilor adiacente ale aeronavei. Nu 

trebuie aplicată spuma la priza de aer sau la gura de evacuare, decât în cazurile în 

care alte substanţe stingătoare nu reuşesc să controleze incendiul care ameninţă să 

se dezvolte. 

 

ATENŢIE: 

Servanţii nu trebuie să se apropie la mai puţin de 7,5 m de priza de aer 

sau 45 m de gura de evacuare, pentru a nu fi afectaţi de efectul de sucţiune 

sau suflul motorului. 
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Majoritatea motoarelor actuale au 

în componenţa lor piese din titan. În cazul 

în care, datorită unui incendiu de motor 

acestea se aprind, stingerea nu se poate 

executa cu substanţe clasice.  

Dacă incendiul se manifestă în 

interiorul turbomotorului, este posibil ca 

piesa să fie lăsate să ardă, fără ca aeronava 

să fie afectată, dar cu condiţia să nu existe amestecuri de vapori inflamabili la 

suprafaţa  motorului şi să se  protejeze integritatea motorului şi a structurilor vecine. 
Frecvenţa aliajelor pe bază de magneziu în structurile aeronavelor pun 

probleme deosebite atunci când piesele având în componenţă acest metal sunt 

afectate. 

 Piesele de magneziu care ard pot fi atacate în fazele iniţiale, cu  substanţe 

stingătoare special concepute pentru incendiile de metale piroforice. 

Atunci când ard mari cantităţi de magneziu aplicarea unor jeturi compacte de 

apă este inoportună. Aplicarea masivă de spumă este recomandată în cursul 

perioadelor critice, atunci când scurgerea carburantului constituie pericolul 

principal.  

Odată terminate operaţiunile de salvare şi recuperare, se aplică jeturi mari de 

apă către piesele de magneziu încă în combustie, chiar dacă rezultatul imediat 
indică o intensificare localizată a flăcărilor şi jerbe de scântei. 

De asemenea, combustia şi carbonizarea materialelor din interiorul cabinei 

pot produce gaze toxice periculoase: CO, HC1, Cl, acid cianhidric.  

 

Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei la hangare 

 

 Recunoaşterea 

Pe timpul recunoaşterii, comandantul intervenţiei trebuie să stabilească 

următoarele: 

Când în hangare ard avioane: 

- numărul de avioane incendiate, locul de izbucnire, proporţiile şi modul de 

manifestare ale incendiului; 
- numărul avioanelor neincendiate, dar aflate în pericol şi necesitatea protejării lor 

până la evacuare; 

- poziţia avioanelor incendiate faţă de vecinătăţi, căile mijloacele şi ordinea de 

evacuare rapidă a acestora, pericolul propagării incendiului de la avion la 

elementele de construcţie; 

- locul unde se va asigura stingerea avionului incendiat. 

Când ard elementele de construcţie ale hangarului: 

- tipul construcţiei hangarului, starea elementelor de construcţie ale acestuia, 

existenţa pericolului de prăbuşire şi zona unde este posibil să se producă, avioanele 

sau utilaje de valoare ce pot fi afectate de prăbuşire şi măsurile ce se impun pentru 
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scoaterea rapidă a acestora din zona periclitată; 

- suprafaţa incendiată, direcţiile de propagare a incendiului şi necesitatea 

executării unor tăieri în scopul limitării acestei propagări, pericolul incendierii 

avioanelor sau altor materiale ca urmare a căderii jăratecului sau a unor părţi 

aprinse din astereală; 

- numărul avioanelor din hangar aflate în pericol de incendiere sau de distrugere, 

ca urmare a prăbuşirii acoperişului, măsurile ca trebuiesc luate pentru menţinerea 

capacităţii portante a elementelor de susţinere a acestuia şi pentru protejarea 

avioanelor până la scoaterea lor din zona periclitată, căile şi mijloacele ce vor fi 

folosite în această operaţiune. 
 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor  

În situaţia producerii incendiului în interiorul unui hangar comandantul 

intervenţiei este obligat să organizeze acţiunea de stingere pe două sectoare de 

intervenţie, şi anume: 

- un sector de intervenţie cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului la 

avioanele incendiate şi de protejare a avioanelor vecine aflate în pericol, până la 

organizarea evacuării acestora în afara hangarului incendiat. Se vor folosi, de 

regulă, ţevi de apă, cu excepţia cazurilor când ard carburanţi, când se va acţiona cu 

spumă. 

- un sector de intervenţie cu misiunea de localizare şi lichidare a incendiului 
izbucnit la acoperiş şi de păstrare a capacităţii portante a elementelor metalice de 

construcţie ale acestuia destinându-se ţevi cu jet compact care vor acţiona în 

interiorul hangarului de pe scări culisabile fixate pe pereţii hangarului, cât mai 

aproape de elementele pe care urmează să le protejeze sau să le stingă. 

 

ATENŢIE: 

Servanţii care acţionează în interiorul hangarului se vor amplasa cât 

mai aproape de pereţii portanţi ai acestuia şi vor acţiona echipaţi cu 

costumele de protecţie anticalorice şi aparatele de respirat cu aer 

comprimat. 
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Stingerea incendiilor la navele maritime şi fluviale 

 

 

 

 

 

La navele de transport indiferent de varietatea lor, incendiile pot izbucni la: 

- compartimentele navelor petroliere; 

- calele navelor pentru transportul mărfurilor generale; 
- încăperile pentru personal şi administraţie, postul de comandă; 

- sala cazanelor şi maşinilor. 

 

 Caracteristicile incendiilor din compartimentul navelor petroliere  

Produsele petroliere, transportate cu navele petroliere se află în 

compartimentele longitudinale şi transversale ale navelor. Cantitatea mare de 

produse petroliere, favorizează dezvoltarea rapidă a incendiilor; 

 

 Caracteristicile incendiilor din calele navelor pentru transportul mărfurilor 

generale 

Cu ajutorul navelor, se pot variate materiale combustibile (bumbac, cereale, 
cărbuni, produse alimentare, cherestea, produse chimice etc.).  

La asemenea incendii ard materialele combustibile care se transportă şi 

elementele constructive din lemn ale vasului.  

În prima fază incendiul nu ia proporţii mari, datorită încărcăturii compacte a 

mărfurilor (spaţiu liber din cală este 10-15%). Arderea se dezvoltă treptat, putând 

da naştere la un incendiu de mare proporţie. 

Incendiul se propagă pe orizontală şi verticală prin materialele depozitate sau 

a elementelor combustibile din alcătuirea navei.  

Fumul se degajă în cantităţi mari, iar concentraţia gazelor sporeşte treptat cu 

degajări mari de CO şi alte gaze. 

Acumularea continuă a căldurii, duce la ridicarea temperaturii din cală în 

special zonele apropiate de locul arderii, unde poate ajunge la 9000C. Aceasta duce 
la aprinderea elementelor de construcţie din lemn, iar cele metalice ajung în stare de 

incandescenţă.  

Propagarea rapidă a incendiului are loc  şi prin sistemul de ventilaţie. 

 

 Caracteristicile incendiilor în încăperile de serviciu şi de locuit ale vasului 

Incendiul izbucnit într-o încăpere, se propagă la elementele constructive din 

lemn, precum şi asupra mobilierului. 

Fumul şi flăcările ies pe uşi sau ferestre, fapt ce poate duce la propagarea 

incendiului în coridoare, părţi laterale ale încăperii şi cele superioare la punţi şi 

suprastructura navei. 

Caracteristicile incendiilor  
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Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 

Schimbul de gaze contribuie la propagarea incendiului.  

Pereţii despărţiţi fiind din material combustibil, incendiul se propagă de la o 

încăpere la alta. De asemenea, se mai poate propaga prin intermediul pereţilor 

vasului care sunt căptuşiţi cu plută. Pluta se aplică pe pereţi cu ajutorul unei soluţii 

inflamabile denumite „nitrogliftalică”, care contribuie foarte mult la propagarea 

incendiului şi degajarea unei mari cantităţi de fum toxic. 

Căile de acces la nivelul punţilor superioare (suprastructura navei) sunt 

reduse. De asemenea, uneori legătura dintre navă şi mal nu se face prin intermediul 

pontoanelor ci cu ajutorul bărcilor ceea ce îngreunează şi mai mult intervenţia. În 

unele situaţii uşile cabinelor sunt incendiate şi deci pătrunderea şefilor de ţeavă la 
focare se face cu greutate. 

Pe timp de iarnă apare pericolul de alunecare a servanţilor şi în toate 

situaţiile pericolul căderii în mare de pe punţile superioare. 

  

 Caracteristicile incendiilor din sălile de cazane şi maşini ale navelor 

Materialele care ard în aceste încăperi, sunt lichidele combustibile, cărbunii, 

cârpele îmbibate în ulei, etc. 

În prima fază a incendiului apare fum la deflectoare şi canalele de ventilaţie; 

fumul cuprinde întreaga încăpere precum şi coridoarele şi suprastructura navei. 

Incendiul poate izbucni şi ca urmare a exploziei tancurilor de combustibil 

sau aceasta se poate produce pe timpul incendiului, acestea având drept consecinţe 
împrăştierea lichidului care se găseşte în cantităţi destul de mari. 

Incendiul se poate propaga la tancurile de combustibil, camera de comandă, 

suprastructura navei, precum şi la navele aflate în apropiere. 

 

 

Stingerea incendiului se va face colaborând cu comandantul vasului şi 
căpitănia portului, iar echipajul vasului va fi folosit pentru îndeplinirea diferitelor 

misiuni. 

 

ATENŢIE:  

Pe timpul intervenţiei pentru stingerea incendiului, se vor respecta 

regulile de securitate a servanţilor indicate de echipajul vasului. Se vor 

prevedea şi nave destinate pentru salvarea persoanelor căzute în mare şi 

colaci de salvare. 

 

 Recunoaşterea 

Pe timpul recunoaşterii se va urmări: 

- tipul navei şi locul incendiului (în cală, sala maşinii, încăperi de serviciu, etc.); 
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- existenţa pasagerilor la bord şi necesitatea evacuării lor, căile de evacuare şi 

acces la ei; 

- felul încărcăturii, în special cele din zona incendiului şi cele apropiate de această 

zonă; 

- despărţiturile etanşe şi despărţiturile contra incendiului; 

- starea punţilor; 

- poziţia navei faţă de vânt, de mal, faţă de navele apropiate şi dacă acestea sunt 

ameninţate; 

- existenţa instalaţiilor fixe pentru stingere; 

- stabilitatea navei. 
Recunoaşterea se va executa împreună cu personalul vasului.  

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor  

  În compartimentele navelor petroliere 

În prima fază, incendiul se poate stinge prin închiderea orificiului 

compartimentului (rezervorului), iar jeturile de apă să se folosească la îndepărtarea 

flăcării şi la răcire. 

Această tehnică se aplică atunci când are loc arderea torţei de vapori. 

Spuma mecanică şi pulberile constituie mijlocul principal pentru lichidarea 

incendiilor. 

Se vor utiliza ţevi cu spumă pentru eventualele scurgeri de lichid combustibil 
în mare precum şi ţevi şi tunuri de apă pentru navele vecine. 

Atacul dinspre mare se va executa cu nave care dispun de instalaţii de 

stingere, iar dinspre mal folosind mijloacele mobile. De asemenea, se vor folosi 

tunurile fixe cu spumă şi apă de pe mal. 

În multe situaţii incendiile izbucnesc ca urmare a exploziilor care împrăştie 

lichidul pe mal sau în mare. Pentru aceasta atacul va fi dirijat pentru lichidarea 

arderii la lichidul împrăştiat sau scurs şi apoi se va închide către navă cu ţevi cu 

pulberi, spumă şi apă pentru lichidare şi răcirea navei. 

DE REŢINUT:  

Se vor lua măsuri de evacuare a navelor petroliere din apropiere, sub 

protecţia jetului de apă, şi apoi închiderea acvatoriului pentru a nu permite 

scurgerea lichidului, către porţi sau alte dane. De asemenea se vor lua măsuri 

de protecţie a instalaţiilor de pe mal, din apropierea navei incendiate. 

 
 În cala navelor care transportă mărfuri generale 

Stingerea cea mai sigură se realizează cu ajutorul aburului sau CO2, folosind 

instalaţiile fixe de stingere. Dacă acestea lipsesc, se pot folosi navele din apropiere 

de la care se vor trage conducte. 

După stingere materialele vor fi evacuate din cală, iar focarele ce ar putea să 

apară pe timpul descărcărilor, se vor stinge cu jeturi de apă. Se vor supraveghea în 

permanenţă calele vecine şi „castelul”, punţile navei şi alte încăperi şi în funcţie de 

situaţie, vor fi răcite cu apă. 
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 În încăperile de locuit şi cele de serviciu 

Pentru stingere, mijlocul cel mai eficace îl constituie apa. În afară de ţevile 

pentru lichidare, se vor asigura şi ţevi pentru protecţie şi răcire în încăperile vecine, 

coridoare, suprastructura navei. În funcţie de locul incendiului se pot folosi 

instalaţiile cu CO2. 

DE REŢINUT:  

O atenţie sporită se va acorda salvării şi evacuării oamenilor, 

folosind în acest scop diferite căi, ca luminătoare şi alte deschideri prin 

executarea tăierilor în elementele de construcţie.  

 

În cazul în care incendiul se manifestă şi în exteriorul vasului, se vor folosi 
tunurile de apă şi ţevile cu jet compact, evitându-se excesul apei în interior.  

Pentru lichidarea incendiului în interiorul încăperilor (cabinelor) se 

recomandă ţevile cu jet pulverizat , iar pentru răcirea punţilor interiorul navei şi 

navele vecine, ţevile cu jet compact, tunurile fixe şi mobile de pe mal sau amplasare 

la diferite nivele de pe autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime.  

Se vor executa desfaceri în pereţi şi chiar în cala navei (dinspre interior) în 

prezenţa ţevilor ţinând seama că acestea constituie căi ascunse de propagare a 

incendiului. 

 

 În sala maşinilor şi la cazane 

La incendiile de proporţii se vor 
folosi instalaţiile fixe de stingere, cât şi alte 

mijloace ale navei inclusiv nave de stins 

incendii. 

Pe timpul stingerii, se vor 

supraveghea despărţiturile precum şi 

încăperile vecine, care se vor proteja cu 

jeturi de apă.  

Efectul de stingere în interiorul sălii 

maşinilor îl are spuma, iar pentru răcirea pereţilor, calei, a navei, apa. În acelaşi 

timp se va realiza protecţia camerei de comandă şi suprastructura navei. 

 

DE REŢINUT:   
În funcţie de situaţia existentă, de locul incendiului şi materialele de pe 

navă – comandantul intervenţiei, în colaborare cu şeful portului şi comandantul 

navei va hotărî modul de intervenţie, stabilind tactica şi tehnicile 

corespunzătoare, mijloacele şi efectivele necesare, punerea în funcţiune a unor 

instalaţii şi decuplarea acelora care necesită acest lucru, asigurarea controlului 

asupra stabilităţii navei, posibilitatea de manevră a navei incendiate cât şi a 

celor care execută stingerea. 
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Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei la bordul navelor acostate în porturi 

 

 Recunoaşterea  

Recunoaşterea constă în 

identificarea căilor de acces – 

rapide şi uşor practicabile – pentru 

găsirea persoanelor ce trebuie 

salvate şi identificarea focarelor de 

incendiu.  
Accesul este dificil, prin 

culoare înguste, pe scări verticale, 

adeseori prin locuri saturate de fum. 

Stingerea incendiilor la bordul navelor se diferenţiază în mod vădit de cea 

aplicată în cazul incendiilor de orice tip. Diferenţierea este determinată de principiul 

constructiv respectiv şi de instabilitatea unui corp plutitor. 

 

ATENŢIE:  
Orice deplasare a centrului de greutate în coca unei nave, determinată 

de apa folosită la stingerea unui incendiu, poate cauza răsturnarea navei. 

 

În general, focarul de incendiu este situat în compartimentele cu aerare 

defectuoasă în care se acumulează fumul, căldura şi gazele toxice.  
 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

Atacarea focarelor de incendiu se face în mod obişnuit cu ţevi, unde aceasta 

este posibil şi cu instalaţiile fixe cu apă pulverizată sau cu spumă, cu gaze inerte sau 

aburi în sălile de maşini, cală şi compartimente, în depozitele de combustibil. 

Protecţia constă în răcirea intensivă şi prelungită a despărţiturilor de 

compartimentare, a punţilor etc., cu ajutorul jeturilor compacte.  

Ventilaţia spaţiilor incendiate este o operaţie importantă şi destul de dificilă. 

Arderea este incompletă şi dezvoltă importante cantităţi de fum dens şi gaze 

toxice odată cu o importantă acumulare de căldură.  

 

DE REŢINUT:  
Pentru a uşura munca depusă de personal şi a mări eficienţa lor în 

stingerea incendiului, este necesar să se dispună de ventilatoare mobile care 

să asigure evacuarea fumului şi gazelor.  

 

Navele comerciale nu posedă în general decât mijloace fixe, respectiv, 

pompe de circulaţie sau centrifuge, precum şi ejectoare de tipul cu trompă. 

O altă problemă legată de stingerea incendiilor la bordul navelor, este şi cea 

a descărcării mărfurilor care pot fi cuprinse de flăcări sau inundate cu apa folosită la 
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stingere. După stingerea incendiului, este obligatoriu ca la bordul navei să rămână o 

echipă de supraveghere pentru a veghea ca acesta să nu se reaprindă de la un focar 

neidentificat sau insuficient stins. 

La incendiile care apar în cabinele şi sălile navelor de pasageri, atacul 

focarului se va face direct cu mijloace fixe sau mobile disponibile. Dacă atacul 

focarelor nu poate fi executat prin culoare, din cauza fumului sau a căldurii intense, 

se vor sparge hublourile, acţionând din exterior, fie de pe puntea-promenadă, fie 

folosind chiar ambarcaţiunile de salvare amplasate de exemplu pe puntea de 

îmbarcare. De asemenea, se pot folosi scări metalice de pe chei.  

 

DE REŢINUT:  
Concomitent, trebuie supravegheată evacuarea apei, pentru a nu 

forma pături masive de apă în zona superioară a navei, periclitându-i 

stabilitatea. 

 

În cazurile în care accesul direct în cala vasului nu este posibil, se vor folosi 

instalaţiile fixe de pe bord (abur sau gaze inerte), închizând deschiderile şi lăsând 

agentul de stingere să aibă timpul să acţioneze.  

 

 

DE REŢINUT:  
O verificare a temperaturii din compartimente permite să se constate 

evoluţia incendiului. Însă, după un anumit timp, cala trebuie deschisă şi 

ventilată pentru eliminarea anhidridei carbonice şi a oxidului de carbon care 
au saturat mediul, dacă s-a utilizat ca agent stingător CO2 sau pentru răcirea 

mediului, dacă s-a folosit abur. 

 

Stingerea incendiului din cală, respectiv magaziile de mărfuri ale vasului, se 

poate executa şi prin utilizarea stingătoarelor mari sau mici cu spumă. 

În cazul incendiilor în compartimentele de propulsie, atacul focarului se face 

cu ţevi cu jeturi pulverizate şi dirijate atât pe podea, cât şi sub podeaua unde a 

izbucnit focul. 

În cazul în care accesul în compartimentul respectiv nu este posibil, se 

recurge la stingătoarele cu spumă prin deschiderile maşinii sau culoare adiacente. În 

general, navele sunt prevăzute cu instalaţii fixe adecvate (cu apă pulverizată sau 

spumă), iar navele moderne automatizate, sunt dotate cu instalaţii de spumă cu grad 
mare de înfoiere sau instalaţii de stingere cu gaze inerte.  

În cazul navelor transportoare de autovehicule (Ferry-boat-uri) incendiile la 

bord sunt deosebit de periculoase din cauza rezervoarelor cu benzină ale 

autovehiculelor. Şi în acest caz apa pulverizată prin instalaţiile fixe sau spuma 

dispersată puternic sunt mijloace utile de stingere.  
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La navele petroliere sau tancurile transportoare de gaze lichefiate, incendiile 

sunt grave şi sunt necesare acţionări rapide ale unor mijloace puternice de stingere 

atât cu apă cât şi cu spumă, pulbere şi gaze inerte. În astfel de situaţii, mijloacele 

folosite trebuie să aibă debite mari şi puternice. Propagarea se poate evita numai 

printr-o acţiune energică de saturare cu abur, cu spumă, cu CO2 sau gaze inerte, 

astfel încât mediul să devină impropriu propagării arderii.  

În cazul navelor transportoare de gaze lichefiate, pericolul de explozie este şi 

mai mare. Apa trebuie folosită sub formă de perdele de apă, pentru stropitul 

cisternelor, a canalizărilor şi a tuturor tablelor.  

 

DE REŢINUT:  
Responsabilul fiecărei echipe de ajutor, sprijină pe căpitanul sau 

proprietarul vasului şi pune la dispoziţie personalul şi materialul de care 

dispune, conform indicaţiilor căpitanului navei. 

Căpitanul portului hotărăşte măsurile ce trebuie luate pentru a limita 

extinderea dezastrului precum şi oportunitatea îndepărtării vasului sinistrat 

sau a altor vase sau mărfuri, din vecinătatea vasului sinistrat.  

Căpitanul portului arbitrează orice litigiu ce poate surveni între 

căpitanul navei şi responsabilul unei echipe de salvare cu respectarea 

atribuţiunilor fiecăruia. 
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STINGEREA INCENDIILOR LA 

ŞANTIERELE DE CONSTRUCŢII 
 

 

 

 

 

 

 

Şantierele sunt teritorii care cuprind lucrări complexe, a căror mărime şi 

importanţă depind în mare măsură de mărimea şi natura obiectivului care se 

construieşte. 

 
 Şantierele cuprind două sectoare de bază: 

 Lucrări de organizare de şantier: 

Acestea sunt lucrări provizorii şi au rol de deservire a activităţilor de 

execuţie a lucrărilor definitive, după care vor fi dezafectate sau pot deveni 

definitive, dându-li-se anumite destinaţii în cadrul obiectivului realizat. 

Lucrările de organizare în şantier se compun din : 

- lucrări  pentru amenajarea terenurilor destinate organizării de şantier prin 

sistematizarea verticală a terenului cum ar fi amenajări diverse ca: îndiguiri, 

consolidări, ziduri de sprijin, devieri de reţele de utilităţi şi telecomunicaţii; 

- ”baza de producţie” care cuprinde mijloacele specifice destinate producţiei şi 

asigurării condiţiilor de muncă în activitatea auxiliară; 

- lucrări pentru asigurarea surselor de utilităţi: apă, gaze, energie electrică, etc; 
- lucrări de acces pe şantier: drumuri, rampe c.f., poduri, pasaje etc; 

- lucrări pentru asigurarea condiţiilor de muncă şi de viaţă a muncitorilor 

(dormitoare, cantine, birouri, vestiare, cluburi, dispensar de şantier, spaţii 

comerciale). 

 

 Lucrări definitive (de bază): 

Sunt lucrări care au caracter permanent şi se mai numesc şi lucrări de bază. 

Acestea se pot afla în mai multe stadii: 

- urmează a fi executate; 

- sunt în curs de execuţie; 

- au fost executate. 
Lucrările de organizare de şantier se caracterizează, din punct de vedere 

constructiv,  prin aceea că majoritatea obiectivelor care le compun au întrebuinţări 

din cele mai diferite, sunt de tip baracament, realizate din materiale combustibile 

(panouri fabricate din scândură, din stufit sau P.F.L.), unele protejate, parţial, prin 

tencuieli din mortar de var, numai în interiorul compartimentărilor (birouri, cantine, 

magazii, dormitoare, etc.). 

 

Caracteristici constructive şi funcţionale 
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Specific acestor lucrări mai sunt: 

- prezenţa unor depozite de materiale de diverse tipuri, cu proprietăţi fizico-

chimice, diferite, cu caracteristici de ardere şi comportare la foc variate, dispuse în 

aer liber sau adăpostite în spaţii acoperite, deschise sau închise, cum ar fi: vopsele, 

carbid, butelii de gaze comprimate, uleiuri, lacuri, carton asfaltat, binale, lichide 

combustibile, etc.; 

- existenţa diferitelor ateliere de deservire (de confecţii metalice, cofraje de lemn, 

prelucrare mecanică a lemnului, reparaţii auto şi utilaje, lucrări izolaţii), care dispun 

de instalaţii de iluminat, forţă şi încălzire cu caracter de provizorat; 

- prezenţa unui numeros parc de maşini (autocamioane, autobasculante, tractoare, 
cimentruckuri etc.). 

Căile de acces spre aceste lucrări au, iniţial, caracter de provizorat şi, de cele 

mai multe ori, datorită deplasării a numeroase mijloace de transport, devin greu 

accesibile, sau chiar impracticabile, şi de aceea, uneori inaccesibile autospecialelor 

de intervenţie. 

 

 

 

 

 Sectorul lucrărilor de organizare de şantier 

Incendiile izbucnite în acest sector au aceleaşi caracteristici şi se propagă 
asemenea celor izbucnite în depozitele de mărfuri. În mod deosebit, propagarea 

incendiilor din sectorul organizare de şantier este favorizată de concentrarea unor 

mari cantităţi de materiale combustibile.  

Incendiile izbucnite în sectorul lucrărilor de organizare de şantier se pot 

propaga cu repeziciune la construcţiile vecine, amplasate de regulă la distanţe mici 

unele de altele şi în care se pot afla, de asemenea, mari cantităţi de materiale 

combustibile. Baracamentele folosite pentru magazii, dormitoare etc. (realizate în 

majoritate din materiale combustibile), constituie de asemenea locuri de izbucnire a 

incendiilor şi propagarea acestora la construcţiile de bază. Pereţii dubli din 

construcţia baracamentului favorizează manifestarea unei arderi ascunse, care 

ulterior se transmite în interiorul barăcii. 

Pe timpul incendiului, în acest sector se poate creea pericolul producerii de 
explozii ale buteliilor cu gaze tehnice (tuburi de acetilenă şi oxigen) ale butoaielor 

şi cutiilor cu carbid, lacuri, vopsele şi alte lichide inflamabile care pot contribui în 

mod deosebit la propagarea incendiilor. 

O altă caracteristică a acestor incendii este aceea că se dezvoltă în urma 

procesului de ardere mari cantităţi de fum şi gaze toxice, temperaturi ridicate, fapt 

ce îngreunează considerabil acţiunea de localizare şi lichidare a acestora. 

 

Caracteristicile incendiilor  
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Organizarea şi desfăşurarea intervenţiei 

 Sectorul lucrărilor definitive 

În sectorul lucrărilor de bază, cu toată modernizarea lucrărilor de şantier, a 

înlocuirii în mare parte a lemnului de construcţii, totuşi există cantităţi mari de 

material combustibil.  

În acest sector incendiile pot izbucni în următoarele locuri:  

- la schelele combustibile folosite pentru ridicarea zidurilor construcţiilor, cu 

posibilitatea propagării acestora la materialele depozitate în încăperile clădirilor, 

precum şi la construcţiile improvizate şi depozitele de materiale combustibile din 

exterior.  

- în interiorul clădirii, în faza de şantier, la cofrajele combustibile, schelele 
interioare sau la depozitele improvizate din încăperile construcţiei. 

Boburile, jgheaburile, lifturile contribuie la propagarea incendiului la toate 

caturile, cât şi pe orizontală în cazul construcţiilor. 

Planşeele care nu şi-au făcut priza se prăbuşesc în urma arderii cofrajelor şi 

stâlpilor de susţinere, în cădere antrenând şi alte elemente, rezultând în final 

suprafeţe mari de prăbuşiri, sau prăbuşiri succesive ale mai multor elemente de 

construcţie. 

Panourile din lemn sau din alte materiale combustibile, foliile de polietilenă 

cu care se acoperă iarna golurile existente în elemente de construcţii şi schele, 

contribuie la mărirea cantităţii de material combustibil şi în acelaşi timp împiedică 

pătrunderea în interior a personalului pentru intervenţie şi evacuarea fumului. 
Incendiul se poate transmite din interior spre exterior, cât şi în sens invers 

(schele interioare şi exterioare). 

 

 

 Substanţe stingătoare 

În funcţie de natura materialelor care ard, pentru stingerea incendiilor 

izbucnite pe şantiere se vor folosi următoarele substanţe stingătoare: 

- apa refulată sub formă de jet compact sau autotunuri de intervenţie când ard 

materiale lemnoase. Apa se foloseşte de asemenea pentru răcirea şi protecţia 

materialelor sau construcţiilor învecinate focarului de incendiu, sub forma 

perdelelor de apă; 

- spumele şi pulberile stingătoare, în cazul când s-au aprins şi ard lichide 

combustibile sau inflamabile. Acestea se mai utilizează în cazul izbucnirii unor 
incendii de materiale sau substanţe uşor inflamabile în spaţii închise sau în canale 

tehnologice, subsoluri, poduri de cabluri, în care, accesul servanţilor este limitat şi 

ar periclita în acelaşi timp securitatea lor. 
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 Recunoaşterea  

În raport de dimensiunile şi complexitatea şantierului şi ale obiectivelor care 

ard, recunoaşterea se execută de către una sau mai multe echipe de recunoaştere. 

Dacă în urma recunoaşterii se constată prezenţa unor substanţe care, în 

contact cu apa pot reacţiona  şi forma amestecuri explozive sau, a buteliilor de 

oxigen, vor fi întreprinse acţiuni de evacuare a acestora sau protejare dacă acest 

lucru nu este posibil. 

Recunoaşterea se execută în interiorul şi exteriorul construcţiilor, iar 

comandantul intervenţiei trebuie să stabilească: 

 
 În exterior: 

- prezenţa, natura şi starea schelelor incendiate şi neincendiate, a elementelor de 

susţinere ale cofrajelor, rezistenţa lor în urma solicitărilor termice, pericolul de 

prăbuşire a acestora şi măsurile ce trebuiesc luate pentru protecţia servanţilor şi a 

dispozitivelor de intervenţie; 

- prezenţa curentului electric şi dacă acesta a fost întrerupt de la tabloul general; 

- pericolul pentru macarale şi construcţii vecine; 

- necesitatea şi posibilitatea demolării schelelor; 

- posibilitatea propagării incendiului în interior; 

- căile de acces şi direcţiile principale de atac; 

- existenţa surselor de apă şi posibilităţile practice de folosire a lor pentru 
alimentarea autospecialelor. 

 În interior: 

- dacă sunt persoane surprinse de incendiu sau dacă există victime  şi posibilităţile 

de salvare a acestora; 

- pericolul de electrocutare a servanţilor, datorită prezenţei numeroaselor instalaţii 

electrice şi măsurile de deconectare şi scoaterea lor de sub tensiune; 

- locul incendiului, proporţiile acestuia, posibilităţile de propagare, natura 

substanţelor care ard ori care se găsesc depozitate în construcţiile apropiate de 

incendiu şi sunt ameninţate de acestea, precum şi modalităţile de evacuare sau 

protecţie a acestora; 

- starea scărilor interioare, posibilitatea folosirii lor pentru realizarea 

dispozitivelor de intervenţie; 
- prezenţa şi marcarea golurilor neprotejate, eliminarea pericolului ce-l prezintă 

acestea pentru personal precum ș i pentru propagarea incendiului; 

- posibilitatea propagării incendiului către exterior la schele şi către construcţiile 

învecinate; 

- existenţa şi starea planşeelor şi a altor elemente de construcţie; 

- existenţa substanţelor care, în contact cu apa pot reacț iona ș i genera 

amestecuri explozive, numărul şi starea buteliilor de oxigen aflate în pericol de 

explozie, posibilitatea evacuării sau protejării lor. 

 La baracamente: – se urmăresc în mod special următoarele: 

- dacă există persoane surprinse de incendiu în interiorul barăcilor; 
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- caracteristicile constructive ale barăcii; 

- destinaţia barăcii, materiale depozitate, necesitatea evacuării sau protejării lor; 

- posibilitatea propagării incendiilor pe căi ascunse, existenţa unor focare ascunse 

în pereţii barăcii; 

- posibilitatea pătrunderii incendiului în podul barăcii; 

- necesitatea executării unor desfaceri sau deschideri, tăieri şi demolări. 

 

 

 Localizarea şi lichidarea incendiilor 

 

Intervenţia se organizează pe sectoare de 
stingere, de regulă în interiorul şi la exteriorul 

construcţiei, funcţie de locul şi modul de 

manifestare a incendiului. 

În situaţia când ard numai schelele, este 

indicat ca dispozitivele de stingere să se 

realizeze în principal prin interiorul construcţiei 

şi să se acţioneze din acestea spre exterior, la 

toate caturile, limitându-se astfel propagarea 

incendiului în interiorul construcţiei. 

O mare atenţie trebuie acordată construcţiilor vecine, lăsându-se măsuri ca 

dispozitivul să se realizeze pe cât posibil circular, evitând propagarea incendiului la 

acestea. 
 

DE REŢINUT: 

Se va acţiona de aşa natură încât, prin impactul jeturilor compacte de 

apă cu elementele de construcţie care au o stabilitate slabă să nu fie dislocate 

şi deci să nu se pericliteze securitatea servanţilor ce lucrează în interior sau în 

imediata apropiere a construcţiei. 

 

La exteriorul construcţiilor 

Pentru stingere se va acţiona cu ţevi de refulare şi autotunuri de intervenţie, 

folosindu-se jetul compact.  

 

DE REŢINUT:  
O grijă deosebită va fi acordată securităţii lucrului servanţilor şi 

asigurării elementelor de dispozitiv ce acţionează la înălţimi, luându-se 
măsuri încă din primele clipe ale intervenţiei de asigurare a servanţilor şi a 

dispozitivelor de intervenţie.  

Se va evita concentrarea unui număr mare de servanţi şi elemente de 

dispozitiv pe suprafeţe ce nu prezintă stabilitate. 
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 La interiorul  construcţiei 

La izbucnirea unor incendii în interiorul construcţiilor, dispozitivele de 

intervenţie se vor realiza atât în interior cât şi în exterior. 

Se va acţiona cu ţevi cu jet pulverizat, supraveghind, pentru a nu se slăbi 

capacitatea portantă a elementelor de construcţie nefinisate (planşee, stâlpi).  

Pe timpul desfăşurării operaţiunilor de stingere, comandantul intervenţiei va 

acorda o atenţie deosebită asigurării securităţii servanţilor, luând măsuri pentru 

acoperirea golurilor între etaje şi marcarea acestora, asigurarea cu cordiţe a 

servanţilor şefi de ţeavă şi a liniilor de furtun, în vederea evitării prăbuşirii lor şi 
implicit a servanţilor la sol.  

Dispozitivul se eşalonează pe verticală la fiecare nivel, dată fiind prezenţa 

numeroaselor deschideri neprotejate. 

 

 La baracamente 

Aceste incendii se manifestă violent datorită unei cantităţi mari de material 

combustibil existente atât în compunerea elementelor de construcţie a 

baracamentelor, cât şi depozitate în interior. 

 

DE REŢINUT: 

Cunoscându-se că distanţele dintre aceste construcţii sunt în general 

reduse, în toate cazurile, comandantul intervenţiei trebuie să acorde o 
atenţie deosebită construcţiilor vecine, în special celor provizorii, care 

adăpostesc materiale, apărându-le împotriva propagării incendiilor prin 

destinarea unor ţevi cu jet pulverizat şi instalarea echipelor de vânători de 

scântei. 

 

Acţiunea ţevilor de refulare va fi conjugată cu lucrări de desfacere sau 

deschideri de către servanţi în elementele de construcţie a barăcilor, pentru 

lichidarea unor focare ascunse şi a împiedica astfel propagarea incendiului. 
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TEHNICI ŞI SUBSTANŢE DE STINGERE A 

INCENDIILOR 

 

TEHNICI DE STINGERE A 

INCENDIILOR 
 

Stratificarea fumului şi radiaţia iniţială 

 

1

1 

Răcirea zonei de ardere 

 

Înlăturarea materialelor  

combustibile din zona de ardere 

 

Izolarea substanţelor 

combustibile  

de oxigenul din aer 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stingerea unui incendiu necesită oprirea procesului de ardere printr-o anumită 

tehnică. 

Prin tehnică de stingere se înţelege activitatea specifică desfăşurată pentru 

înlăturarea sau micşorarea acţiunii sau a influenţei factorilor ce determină arderea  

(materiale combustibile, oxigen, sursa de aprindere), astfel: 

 

 

 

Se realizează prin introducerea în zona respectivă a unor substanţe capabile să 

preia o parte din cantitatea de căldură necesară continuării arderii. Pentru răcire se 

folosesc substanţe cu proprietăţi certe de absorbţie a căldurii de pe suprafeţe 

incendiate sau puternic încălzite. 

 

 

 

 

 

Propagarea incendiilor poate fi oprită dacă se îndepărtează substanţele 

combustibile din zona de ardere prin evacuarea acestora sau prin crearea unor 

intervale de protecţie. Aceasta se poate realiza în cazul incendiilor de substanţe 

combustibile solide, de exemplu prin desfacerea stivelor şi îndepărtarea materialelor 

prin crearea unor intervale de protecţie la incendiile de acoperiş, la păduri, lanuri 

etc. 

 

 

 

 

Constă în izolarea zonei de ardere de mediul înconjurător. În încăperi, acest 

procedeu se bazează pe închiderea tuturor golurilor (uşi, ferestre etc.) pentru a se 
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Reducerea conţinutului minim 

de oxigen 

 

împiedica accesul de aer proaspăt din exterior. După un timp oarecare, procentul de 

oxigen scade şi arderea devine incompletă, până când încetează. În activitatea 

practică acest procedeu este aplicat în cazul unor incendii izbucnite în încăperi mici, 

cu un număr redus de goluri, ce pot fi închise ermetic, cu elemente de construcţie 

care nu prezintă pericol de distrugere, iar substanţele combustibile aprinse nu conţin 

aer care să întreţină arderea în lipsa oxigenului. În unele situaţii incendiul poate fi 

lichidat şi prin inundarea zonelor de ardere cu apă, cu spumă cu coeficient mare de 

înfoiere sau cu gaze inerte. La inundarea cu apă se poate recurge numai în cazul 

când nu există posibilitatea ca apa să se scurgă în cantităţi mari din încăperea 

respectivă, obiectele aprinse nu plutesc sau nu intră în reacţie cu apa. 

 

 

 

În substanţele gazoase, în amestecul de vapori-aer sau în aerul care participă la 

ardere se introduc substanţe care nu întreţin arderea. Drept consecinţă viteza reacţiei 

se micşorează şi procesul de ardere se întrerupe, ca urmare firească a încetării 

degajării de caldură. 

Diluarea conţinutului de aer se poate realiza cu eficacitate numai în încăperi  

relativ închise (magazii de nave, camere de uscare etc.) şi la arderea unor lichide 

combustibile pe o suprafaţă redusă în cazul accesului liber al aerului. 

Procesul de ardere încetează ca urmare a micşorării conţinutului de oxigen în 

aer, în zona de ardere. La un conţinut în jur de 15% oxigen în aer arderea încetează. 

Diluarea concentraţiei produselor gazoase de ardere existente în zona de 

ardere, duce la micşorarea vitezei de reacţie, la mărimea volumului zonei de 

oxidare, scăderea intensităţii de ardere a substanţelor  combustibile pe unitatea de 

suprafaţă a incendiului şi scăderea temperaturii de ardere. 

Reducerea vitezei de ardere este influenţată apreciabil de căldura specifică şi 

de conductibilitatea termică a mijloacelor de diluare. Cu cât este mai mare căldura 

lor specifică şi mai redusă conductibilitatea termică, cu atât este mai redusă 

concentraţia necesară pentru stingere. 

Prin concentraţia de stingere se înţelege conţinutul în procente la volum de 

substanţă stingătoare  introdusa în spaţiul cu aer, necesar pentru intreruperea 

procesului de ardere. 

Mijloacele de diluare cele mai întrebuinţate  sunt:  

- bioxidul de carbon; 

- aburul; 

- azotul; 

- apa pulverizată fin. 
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SUBSTANŢE DE STINGERE A 

INCENDIILOR ŞI FOLOSIREA 

ACESTORA 

2 

Apa 

 

 

 

Substanţele stingătoare sunt acele substanţe care în funcţie de proprietăţi, 

utilizate în zona incendiată opresc arderea. Ele pot fi în stare gazoasă, lichidă sau 

solidă precum şi sub formă de amestec. Cele mai răspândite sunt: apa, spumă  

chimică şi mecanică, pulberile, gazele inerte.  

 

 

Este cea mai folosită substanţă de stingere întrucât este foarte răspândită în 

natură, are o mare capacitate de a absorbi căldura şi pătrunde uşor în materialele 

combustibile unde are loc arderea. Este utilizată în diferite moduri, trecând în stare 

de vapori după refularea în zona de ardere, absorbind o importantă cantitate de 

căldură şi, ca urmare, scăzând temperatura în zona de ardere. În acţiunea de stingere 

apa se întrebuinţează sub formă de jet compact, formă de ploaie, de ceaţă sau 

pulverizată. Transformându-se în aburi, gaz saturat, apa crează un strat izolator faţă 

de incendiu şi, în acest fel, conţinutul procentual de oxigen disponibil reacţiei de 

oxidare se reduce. Prin urmare, ea acţionează asupra a două din principalele 

elemente ale procesului de ardere – căldura şi oxigenul. Dacă unul dintre acestea 

este înlăturat, arderea încetează. 

La majoritatea incendiilor apa se foloseşte sub formă pulverizată, deoarece 

eficienţa de stingere este mai ridicată, se consumă o cantitate mai mică, în contact 

cu suprafeţele încinse trece mai uşor de la starea de particule lichide la aceea de 

vapori, formând un strat izolator ce împiedică accesul oxigenului în zona de ardere 

şi absorbind o cantitate mai mare de căldură  într-un timp mai scurt decât dacă ar fi 

folosită sub formă de jet compact, ajută la depunerea particulelor solide aflate în 

suspensie, reducând astfel posibilitatea de propagare a acestora în zonele vecine, 

protejând mai bine participanţii la acţiunea de stingere. 

Jetul pulverizat se obţine cu ajutorul ţevilor şi ajutajelor speciale, ori prin 

închiderea parţială a ajutajelor pentru jeturi compacte. În funcţie de presiune, 

lungimea jetului pulverizat variază între 5 şi 6 m, iar suprafaţa de acţiune a acestuia 

este de aproximativ 20 – 30 m2.  

Pentru folosirea corectă a jetului pulverizat este necesar să se respecte 

următoarele reguli: 
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- să fie dirijat direct asupra materialelor aprinse; 

- pentru reducerea temperaturii şi densităţii fumului, jetul pulverizat să fie 

îndreptat spre focar şi zona din jurul acestuia, prin manevrarea ţevii în scopul 

cuprinderii unui spaţiu cât mai mare din zona de ardere; 

- la încăperile cu mult praf combustibil aflat în suspensie sau depus pe diferite 
elemente, jetul pulverizat se va folosi pentru umectarea acesteia şi împiedicarea 

formării amestecului de praf combustibil şi aer, care poate provoca explozii. 

La stingerea unor incendii de substanţe combustibile apa se refulează şi sub 

formă de jet compact, pentru a se folosi astfel şi forţa să de şoc, cu ajutorul căreia se 

poate realiza dislocarea părţilor carbonizate şi pătrunderea ei în masa materialului 

aprins sau trimiterea la distanţă mai mare şi punct fix a substanţelor de stingere. 

Trebuie să se aibă în vedere şi faptul că folosirea neraţională a jetului compact 

poate provoca şi pagube. De asemenea, dacă se foloseşte o cantitate prea mare de 

apă, aceasta nu are timp să se transforme în vapori şi, prin scurgere, poate duce la 

deteriorarea clădirilor sau crează premise pentru degradarea materialelor şi 

elementelor de construcţie, dincolo de risipa de substanţe de stingere. De aceea, 

stingerea incendiilor cu jet compact se execută prin deplasarea rapidă a acestuia în 

zona de ardere, acţionându-se în partea superioară a substanţei care arde, astfel încât 

apa ce se scurge să contribuie şi ea la stingere.  

Jetul compact se obţine prin folosirea ţevilor manuale obişnuite, şi a tunurilor 

de apă. Lungimea jetului compact depinde de ajutajul ţevii, presiunea cu care se 

refulează apa şi unghiul de refularetare al ei, fiind de 20 – 30 m la ţevile B şi C, 6 – 

7 m la ţeava D şi peste 60 m la tunurile de apă. 

 

Moduri de utilizare a jeturilor 

 

Pentru o acţiune eficace şeful de ţeavă trebuie să optimizeze modul de refulare 

al jetului de apă ţinând cont de raza de acţiune, suprafaţa incendiată şi implicit 

suprafaţa de răcire. Totodată se va urmări întotdeauna protecţia binomului în 

condiţiile apariţiei unei degajări puternice de căldură, a unui flash – over răspândit.  

Cele mai utilizate moduri sunt: 

- jetul prin impuls; 

- jetul pulverizat; 

- jetul compact. 

  

Jetul prin impuls 

Se caracterizează printr-o refulare de scurtă durată a unui volum de apă asupra 

focarului. În acest mod refulareţia prin stratul de fum a jetului de apă are ca rol 

destratificarea fumului şi evitarea extinderii focului. De regulă se foloseşte în spaţii 
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închise sau semideschise în mod special pentru neutralizarea stratului de fum şi 

evitarea unei explozii sau inflamări a fumului prin răcire şi producere de vapori de 

apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetul prin impuls (deschiderea/ închiderea ţevii de refulare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menţinerea stratificării perdelei de fum   

 

 

 

 Destratificarea perdelei de fum 

 

Deschis Închis 
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ATENŢIE! Într-un spaţiu închis sau semideschis refularea nepotrivită a apei în 

stratul de fum în partea înaltă a spaţiului poate perturba stratificarea şi provoca o 

învăluire a gazelor fierbinţi ce ar surprinde binomul şi împiedica deplasarea spre 

focar. 

 

DE REŢINUT! Metoda prin impuls de regulă diminuează pagubele făcute de apă 

şi permite observarea acţiunii apei asupra focarului.  

 Se recomandă utilizarea îndeosebi în situaţiile în care nu avem certitudinea 

întreruperii curentului electric. 

 

 

Jetul pulverizat 

Jetul pulverizat este jetul de apă compus din picături prin care se realizează o 

suprafaţă maximă de perdea de apă cu rol de absorbţie a maximului de căldură. 

Permite încetinirea fenomenului de piroliză şi produce vapori ce acţionează prin 

înăbuşire (reduce cantitatea de oxigen liber).  

Se utilizează în mod deosebit pentru răcirea zonelor incendiate şi protecţia 

materialelor sau structurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectul de antrenare al aerului din 

spatele şefului de ţeavă spre faţă, 

permiţând intrarea aerului curat 

Ecran de protectie 

Absorbtie de caldura 

Caracteristicile şi modul de aplicare în spaţiu a jetului pulverizat 
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DE REŢINUT! Se impune identificarea substanţelor peste care se va refulaapa şi 

adaptarea debitului pentru protecţia elementelor din vecinătate în scopul 

prevenirii propagării incendiului. 

 

Jetul pulverizat se va folosi de regulă în situaţiile în care: 

- în încăperi există praf combustibil; 

- se evită deteriorarea obiectelor sau materialelor în contactul cu apa; 

- se impune un consum minim de apă (rezerva de apă insuficientă); 
Se foloseşte de regulă la stingerea incendiilor de lemn, cărbuni, ţesături, pentru 

prevenirea ridicării prafului combustibil sau pentru cel aflat în suspensie. 

DE REŢINUT! Binomul de intervenţie se va amplasa cât mai aproape de zona 

de ardere deoarece jeturile pulverizate nu pot atinge puncte îndepărtate. 

 

Jetul compact 

Se caracterizează prin refulare neîntreruptă a substanţei de stingere cu o 

însemnată forţă de şoc pe o suprafaţă mică şi după caz, la o distanţă mare. 

Se utilizează de regulă la stingerea incendiilor de substanţe solide şi în 

anumite cazuri de lichide şi gazoase. 

Se poate utiliza pentru: 

- stingerea jeturilor de gaze din conducte, erupţii etc.; 

- stingerea incendiilor de lichide combustibile izolate care plutesc pe apă în 
„ochiuri” şi cu grosimea stratului de până la 5 cm; 

- stingerea incendiilor izbucnite la rezervoare cu produse vâscoase; 

- stingerea incendiilor în spaţii închise şi care necesită cantităţi mari de apă; 

- stingerea incendiilor de solvenţi polari (metanol, etanol, butanol). Stingerea se 
bazează pe reducerea prin diluare a presiunii substanţei aprinse, precum şi pe 

modificarea proprietăţilor acestora care prin răcire şi diluare îsi pierd capacitatea de 

ardere. 

DE REŢINUT! Jetul compact va fi folosit pentru dislocarea şi întreruperea 

fenomenului de ardere (separarea zonei de ardere de zona înconjurătoare în care 

se află oxigen), pentru oprirea sau dirijarea jetului de gaz (separarea flăcării de 

jetul de gaz la o oarecare înălţime de locul de evacuare ale acestora). 

 

ATENŢIE! Se interzice folosirea jetului compact de apă pentru stingerea 

incendiilor la aparatură electronică sau la articole de sticlărie expuse în 

laboratoare, magazine şi depozite, întrucât forţa de şoc poate produce pagube mai 

mari chiar decât incendiul. 

  



 

 

 

 

 

 

T
eh

n
ic

i 
şi

 s
u
b
st

an
ţe

 d
e 

st
in

g
er

e 
a 

in
ce

n
d

ii
lo

r 

P
ag

e1
9

0
 

Tehnica de refulare 

în „8” 

 Aplicarea în spaţiu a jetului compact 

Utilizarea jetului compact funcţie de situaţia întâlnită are ca rol măturarea unei 

suprafeţe mari în zona de ardere, o acţiune combinată pentru izolarea flăcării şi 

fumului. Şeful de ţeavă poate efectua o măturare orizontală sau verticală, o mişcare 

în cerc, în opt sau folosind metoda literelor. 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Direcţii  de acţiune ale jetului 

 

 

 

ATENŢIE! La refularea apei pe suprafeţe orizontale şi verticale se va avea în 

vedere următorul principiu: refularea apei pe orizontală se va face din depărtare 

în apropiere iar pe suprafeţe verticale de sus în jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeful de ţeavă manipulează ţeava făcând „opturi”, începând cu tavanul clădirii. 

Acestă tehnică permite o maturare globală a volumului continuu. 
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Şeful de ţeavă poate realiza un „creionaj” marcând una din literele T, Z, O, 

punctul de plecare al realizării literei fiind partea de sus. Şeful de ţeavă trasează 

litera şi închide ţeava. 

Trasarea literei are ca obiectiv dirijarea jetului în spaţiu într-un mod dinamic 

în funcţie de configuraţia locurilor şi trasarea fiecărei litere. Spre exemplu, T poate 

fi folosită într-un culoar, Z într-o locaţie medie, cu o „măturare” centrală asupra 

focului şi permiţând  măturarea focului, fumului şi pereţilor. 

Închiderea ţevii după trasare permite evaluarea debitului de refulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnica literelor: T, Z, O 

 

 

ATENŢIE! În locaţiile închise sau semideschise, din cauza efectului jetului, 

tehnicile de refulare a apei pot duce după sine o destratificare a fumului. 

 

 

DE REŢINUT! Jetul compact, având rază mare de acţiune şi o bună penetrare, 

are ca şi inconvenient o răcire slabă şi o suprafaţă de contact redusă în zona de 

ardere. Se impune a fi bine reglat la plecarea din ţeavă pentru a ajunge sub formă 

compactă asupra focarului. 

 

ATENŢIE! Jetul compact favorizează trecerea uşoară a electricităţii. Jetul 

compact provoacă un efect de recul ce poate destabiliza servantul şef de ţeavă. 
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SUBSTANŢE STINGĂTOARE PRIN IZOLARE 

 

Spuma  

 

 

 

 

 

 

O parte din incendii nu pot fi stinse au apa, fie din cauza naturii materialului 

incendiat, fie din cauza reactiilor chimice care se produc în prezenţa apei. Pentru 

stingerea unor astfel de incendii se foloseşte spumă . 

Pe suprafeţele incendiate spumă  acţionează prin pătura izolatoare care se 

formează între materia incendiată şi mediul carburant, precum şi prin efectul de 

răcire ce se produce datorită apei pe care o conţine. 

Din punct de vedere al modului de producere spumă  poate fi de două feluri: 

- spumă chimică; 

- spumă mecanică. 

La rândul ei spumă  mecanică este de mai multe feluri: 

- spuma mecanică grea; 

- spuma mecanică cu coeficient de înfoiere mediu; 

- spuma mecanică cu coeficient mare de înfoiere (spuma usoară); 

- apa usoară (light water). 

Spuma reprezintă agentul principal de stingere a lichidelor combustibile mai 

uşoare decât apa depozitate în rezervoare sau scurse şi acumulate în strat, în caz de 

avarie la depozite şi instalaţii tehnologice. 

Spuma nu poate fi folosită acolo unde este interzisă prezenţa apei. 

Se acţionează cu spumă în special la: 

- stingerea lichidelor combustibile şi inflamabile; 

- stingerea materialelor solide care nu reacţionează cu soluţiile apoase ale 
spumelor şi sărurilor; 

- protecţia materialelor elementelor de construcţie împotriva căldurii radiante; 

- împiedicarea răspândirii în atmosfera a gazelor de combustie şi a vaporilor; 

- împiedicarea excesului de oxigen în zona de ardere. 
Pentru a asigura o eficacitate maximă, spumă  trebuie să indeplineasca 

următoarele condiţii: 

- să aibă densitate mică, între 0,1 şi 0,15, care îi dă posibilitatea să plutească pe 
suprafaţa lichidelor combustibile; 

- să fie compactă, adică stratul de spumă să nu aibă spaţii goale; 

- sa fie omogenă (bulele de aer sau gaze să aibă aceeasi mărime); 

- să fie persistentă: să reziste minimum 30 minute fără să se degradeze; 

- să fie aderentă astfel încât refulată pe materiale în plan vertical să se menţină pe 

suprafeţe verticale; 
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- să nu producă coroziune; 

- să fie fluidă; 

- să aibă un coeficient de înfoiere corespunzator; 

- timp de stingere minim. 

 

Spuma chimică 

Este formată dintr-o masa de bule de dimensiuni reduse, fiecare bulă fiind 

învelită într-o menbrană lichidă umplută cu dioxid de carbon, care se formează pe 

cale chimică în urma reacţiei dintre substanţele care generează spumă  (substanţa A 

şi substanţa B). Substanţa A este formată, de obicei, din sulfatul de aluminiu, iar 

substanţa B din bicarbonat de sodiu sau de potasiu. 

Efectul de izolare pe care-l are spumă  chimică se datorează conductivităţii ei 

termice reduse şi din aceasta este impiedicată reaprinderea substanţelor şi 

materialelor combustibile, precum şi reîncălzirea lichidelor combustibile, sub 

influenţa corpurilor solide incandescente din apropiere. 

Spuma chimică exercită asupra incendiului şi efecte de răcire şi înabuşire. 

 

Spuma mecanică grea 

Acest gen de spumă se obtine prin amestecarea unei substanţe generatoare de 

spumă cu apă şi aerul, folosind în acest scop dispozitive speciale. Ca spumant se 

foloseşte SPUMOGENUL, care poate fi lichid sau praf. 

Spuma mecanică acţionează asupra focarului, ca şi spumă chimică prin efecte 

de izolare, răcire  datorită apei pe care o conţine şi înabuşirea în urma formării 

vaporilor de apă. 

Spuma cu coeficient mediu şi mare de înfoiere 

Pentru producerea spumei usoare se foloseşte un spumant special, ceea ce 

constituie un dezavantaj deoarece practic şi economic ar fi fost să se folosească  

acelaşi spumă nt pentru toate categoriile de spumă. spumă  usoară exercită asupra 

focarului de incendiu o acţiune complexă de înăbuşire, izolare şi răcire. 

Efectul de înăbuşire a spumei uşoare poate fi mărit prin adaosul unei mici 

cantităţi de dioxid de carbon în curentul de aer al generatorului de spumă, o astfel 

de spumă putând stinge incendii de alcool, acetona, etc. 

Spuma cu coeficient mare de infoiere execută un efect de răcire prin preluarea 

unei cantităţi de caldură şi unul de izolare a substanţelor combustibile faţă de 

radiatia termică. Folosirea spumei uşoare este recomandată în deosebi în spaţii 

închise, şi mai puţin în aer liber, întrucât, datorită greutăţii ei specifice mici, curenţii 

de aer o împrăştie uşor.  



 

 

 

 

 

 

T
eh

n
ic

i 
şi

 s
u
b
st

an
ţe

 d
e 

st
in

g
er

e 
a 

in
ce

n
d

ii
lo

r 

P
ag

e1
9

4
 

Spuma uşoară se obţine în generatoare care funcţionează pe pricipiul ejecţiei şi 

prin folosirea unui ventilator. 

Folosirea spumei uşoare prezintă următoarele avantaje: 

- utilizarea unei cantităţi minime de apa (1-2 litri) pentru aproximativ 1000 de 

litri de spumă; 

- stingerea rapidă a incendiului şi împiedicarea reaprinderii; 

- lipsa acţiunii corozive (spre deosebire de spumă  chimică); 

- pătrunderea ei în locuri greu accesibile (tunele, canale, coridoare, pivniţe); 

- lipsa unor efecte nocive asupra organismului uman. 

Dezavantajele spumei uşoare sunt următoarele: 

- greutate redusă şi deci instabilitate atunci când bate vântul; 

- preţ de cost relativ ridicat; 

- dificultăţi la îndepărtarea ei după stingerea incendiilor (unele tipuri de spumă 

înfundă canalizările); 

- distanţa de acţiune a generatoarelor relativ limitată. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE REŢINUT! Pentru a asigura o eficacitate maximă, spuma  

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să fie compactă (adică stratul de spumă să nu aibă spaţii goale); 

- să fie etanşă şi elastică, pentru a nu se rupe la mişcările ondulatorii 

ale lichidului pe care a fost refulată; 

- să fie omogenă; 

- să fie rezistentă la caldură (sa nu-şi piardă calităţile la acţiunea 

căldurii ridicate); 

- să fie persistentă (adică să reziste minim 30 de min. fără să se 

degradeze); 

- să fie aderentă, astfel încât să se menţină pe suprafeţele  verticale; 
- să aibă un efect coroziv cât mai redus.  

 

ATENŢIE! La stingerea incendiilor cu spumă este necesar să se 

respecte următoarele reguli: 

- jetul de spumă va fi îndreptat asupra suprafeţei de ardere numai atunci 

când s-a realizat o spumă de bună calitate; 

- să se dirijeze astfel jetul de spumă, încât contactul cu suprafaţa lichidului 

combustibil aprins să se facă fără şoc, urmărindu-se formarea unui strat 

uniform şi continuu; 

- refularea spumei se va face fără întrerupere; 

- poziţia de luptă să permită şefului de ţeavă să acţioneze cu curenţi de aer 
din spate sau lateral; 

- să nu se folosească  în acelaşi  loc jeturi de spumă şi jeturi de apa; 

- când se acţionează asupra substanţelor combustibile lichide revarsate pe 

sol, jetul de spumă  trebuie astfel dirijat încât să nu împrăştie lichidul. 
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SUBSTANŢE FOLOSITE PENTRU 

REDUCEREA 

CONŢINUTULUI DE OXIGEN DIN ZONA 

DE ARDERE 
 

Aburul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arderea se desfăşoară normal până la un conţinut minim de 14-17% oxigen. 

Prin folosirea substanţelor care reduc concentraţia de oxigen, se micşorează viteza 

de degajare a căldurii şi scade temperatura de ardere. 

Metoda constă în diluarea substanţelor  gazoase combustibile, a amestecurilor 

de vapori - aer sau a aerului care participă la ardere, cu substanţe care nu întreţin 

arderea. 

Substanţele de diluare cele mai întrebuinţate sunt: 

- apa sub formă de abur sau fin pulverizată; 

- gazele inerte: bioxidul de carbon, azotul şi gazele de ardere preparate special în 

acest scop (gazul inert). 

 

 

 

 

Pe unele nave petroliere, aburul aste folosit la camera pompelor şi pentru 

inundarea tancurilor de marfă. 

Efectul de stingere al aburului se bazează pe reducerea concentraţiei de oxigen 

în zona de ardere până la o limită la care continuarea arderii devine imposibilă. 

Costul scăzut al aburului, în raport cu alţi agenţi de stingere, investiţiile reduse 

ATENŢIE! Este interzisă folosirea spumei pentru stingerea 

incendiilor la echipamentul electric şi la conductori nedeconectaţi de sub 

tensiune. De asemenea, este interzis să se acţioneze cu spumă  asupra 

sodiului, potasiului, carbidului şi a altor substanţe care reacţioneaza cu 

spumă .  
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Apa fin pulverizată 

 

Bioxidul de carbon 

 

necesare realizării instalaţilor, simplitatea lor, fac ca şi în prezent acest sistem de 

protecţie să fie utilizat pentru: 

-  stingerea unor anumite incendii de produse gazoase, lichide sau solide cu 
jeturi, pe suprafeţe mici sau inundarea în spaţii închise, cu volum mai mic de 500 

mc.; 

-  limitarea posibilităţii de propagare a incendiilor prin perdele de abur în 

special la instalaţiile tehnologice care funcţionează la temperaturi ridicate; 

-  prevenirea incendiilor sau exploziilor prin reducerea concentraţiei în zonele 

cu scăpări accidentale de gaze, sau lichide inflamabile, în caz de avarie. 

 

 

La o pulverizare fină a apei în zona de ardere, aceasta se transformă în abur 

(vapori de apă) diluând substanţele care participă la ardere. 

 

 

 

 

 

Bioxidul de carbon este un gaz incolor şi inodor care nu arde şi nu întreţine 

arderea. 

Bioxidul de carbon, ca substanţă stingătoare,  are următoarele proprietăţi: 

- pătrunde în orificiile obiectului aprins, fiind mai greu decât aerul; 

- este slab conducător de electricitate; 

- nu se depreciază pe timp de conservare îndelungată; 

- nu este sensibil la acţiunea temperaturilor scăzute; 
La nave, bioxidul de carbon se foloseşte mult ca substanţă stingătoare refulată 

prin intermediul instalaţiilor fixe de stingere, stingătoarele cu zăpadă carbonică şi ca 

agent de vehiculare a pulberilor stingătoare  din stingătoarele cu praf şi CO2. 

Bioxidul de carbon are un larg domeniu de utilizare fiind indicat a se folosi la: 

- depozite, magazii cu suprafaţă mică şi în care nu se poate face un control 

permanent; 

- maşini şi instalaţii electrice amplasate în încăperi  închise; 

- transformatoare şi generatoare electrice, tablouri de distribuţie; 

- centrale telefonice automate; 

- încăperi de producţie fără supravegherea continuă a producţiei; 

- instalaţii sau utilaje de mare valoare care au un rol important economic; 

- instalaţii şi utilaje cu pericol de incendiu şi care constituie un pericol pentru 

restul instalaţiilor; 
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Azotul 

 

Halonii 

 

SUBSTANŢE STINGĂTOARE PRIN 

INHIBIŢIE CHIMICĂ 

- tancuri recipiente cu lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a 

vaporilor scăzută ,având un volum maxim de 500 metri cubi; 

- compartiment maşini, baleaj, magazii marfă, magazii pituri. 

 

 

 

 

Azotul poate fi folosit la stingerea incendiilor izbucnite la instalaţii 

tehnologice fiind refulat din instalaţiile fixe de stingere sau ca agent de vehiculare a 

pulberilor stingătoare din maşini speciale de stins incendii. 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre mijloacele de stingere prin inhibiţie chimică fac parte hidrocarburile  

halogenate.  

Stingerea incendiilor cu hidrocarburi halogenate se poate face cu jet compact,  

jet  pulverizat şi sub forma de aerosoli. 

Procesul de întrerupere a arderii se datoreşte: 

- vaporizării picăturilor de substanţe stingătoare ; 

- amestecării vaporilor substanţei stingătoare ; 

- interacţiunii fizico-chimice între vaporii de haloni vaporii de combustibili. 
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Poziţia binomului în picioare 

de aceeaşi parte a furtunului 

 

Poziţia binomului în genunchi 

de aceeaţi parte a furtunului 

 

TEHNICI DE LUCRU ALE 

BINOMULUI DE INTERVENŢIE 
 

 

 
 

 

 

Poziţii de lucru ale binomului de intervenţie 

Poziţia cea mai stabilă şi comodă este poziţia în picioare, pentru că permite o 

progresie rapidă şi un mai bun control de orientare a aşezării. Membrii binomului se 

pot poziţiona atât de o parte şi de alta a furtunului cât şi de aceaşi parte a furtunului. 

 

 

 

 

 

Pozitia binomului în picioare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

Pentru a facilita o acţiune ofensivă, pentru pătrunderea în spaţiul afectat, şeful 

de ţeavă poate adopta o poziţie în picioare, cu furtunul pe umăr, ajutat de celălat 

membru al binomului, care poziţionează el însuşi furtunul în pozitia cea mai bună. 
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Într-o locaţie închisă sau semi-deschisă, în prezenţa fumului înaintarea se va 

face în poziţie ghemuită sau în genunchi, dacă starea solului o permite (lipsa 

materialelor căzute, obiecte tăioase), pentru a rămâne sub stratul de fum, la nivelul 

termic cel mai scăzut. Pentru o mai bună stabilitate, binomul poate adopta poziţia în 

genunchi, mai sigură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

În caz de nevoie (întoarcerea flăcării, flux termic, reizbucnirea focului, 

fenomen termic), binomul poate lua o poziţie culcat-ghemuit, în acest sens 

protejându-se sub acţiunea jetului ţevii de refulare, împrăştiat la debit maxim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitia culcat – ghemuit sub protecţia ţevii 

Planul focarului 

Pozitia ghemuită cu 

ţeava de refulare 

Poziţie de deplasare în  

genunchi cu ţeava de 

refulare 
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 Modalităţi de amplasare ale binomului de intervenţie în funcţie de 

situaţia şi locaţia incendiului 

Întotdeauna, binomul de intervenţie va acţiona asupra focarul principal iar 

deplasarea spre acesta, se va realiza în progresie, urmărindu-se protecţia împotriva 

căderii, dislocării materialelor şi a elementelor de construcţie, exploziilor etc.  

În aer liber şi în măsura posibilitătilor, binomul de intervenţie se poziţionează 

pentru a realiza refularea, la nivelul planului focului sau lejer deasupra, în afară 

fumului şi radiatiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binomul utilizează mijloacele de protectie şi acoperire existente (părţi stabile 

ale unei construcţii, după un perete), pentru a securiza acţiunea sa. 

Binomul încearcă să efectueze acţiunea din partea neafectată (neatinsă de foc 

sau de fum) pentru a lucra în cele mai bune condiţii posibile şi a împiedica orice 

propagare. În aer liber, acţiunea trebuie condusă,  dacă este posibil, în direcţia 

vântului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplasarea binomului de intervenţie 

NU 

DA 

vânt 

Planul focarului 

NU 
DA 

Amplasarea binomului funcţie de curenţii de aer 
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După aplicarea tehnicii  iniţiale, binomul de intervenţie se poate apropia de 

focar şi  va aplica un jet pulverizat, succesiv, de scurtă durată, astfel antrenând 

substanţele de ardere şi fumul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dacă este necesar, binomul 

opreşte propagarea focului, între 

o zonă cu foc şi o zonă neatinsă, 

având un ecran de apă. 

 

 

 

 

 

 

 

Înainte de a evalua eficacitatea acţiunii sale, şeful de ţeavă întrerupe 

momentan refularea apei pentru a permite vaporilor să se disipeze. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeturi succesive de 

scurtă durată 

Acţiune 

asupra 

fumului 

Acţiune 

asupra 

flăcării 

Oprirea propagării 

 

oprirea 

difuzării apei 

împrăştierea 

vaporilor 

focul nu mai 

este vizibil 

Oprirea refulării apei 

Acţiune finală cu jet pulverizat 
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Şeful de  ţeavă refulează numai apa necesară pentru a limita producerea de  

pagube. 

În cazul unei scurgeri de gaze, şeful de ţeavă are grijă să nu stingă flacăra, 

acumularea de gaze putând provoca o explozie. 

Acţiunea şefului de ţeavă va consta în protejarea, dacă este posibil, a 

elementele ameninţate de foc. 

În prezenţa fumului care limitează vizibilitatea, o flacără care emite un sunet 

ascuţit, constituie un semnal de alarmă pentru binomul de intervenţie, semnalând  

scurgeri de gaz. 

 

Analiza situaţiei la locul intervenţiei 

În afară de cunoaşterea regulilor de acţiune, refulării apei asupra focarului şi 

folosirii jetului ţevii de refulare, binomul de intervenţie trebuie să dea dovadă şi de 

un comportament adecvat şi adaptat în funcţie de situaţia cu care se confruntă. 

 

ATENŢIE! Binomul de intervenţie nu trebuie să acţioneze într-o manieră 

independentă ci să analizeze situaţia să acţioneze într-o manieră adaptată, atât 

pentru protecţia sa cât şi pentru eficacitatea intervenţiei sale după principiul: 

  IDENTIFICĂ         EVALUEAZĂ        ACŢIONEAZĂ 

În cazul unei acţiuni asupra mediului său, binomul de intervenţie evaluează 

rezultatul şi acţionează în consecinţă. 

ACŢIONEAZĂ        EVALUEAZĂ        REACŢIONEAZĂ    

Binomul de intervenţie, poate să adopte, în funcţie de elementele furnizate de 

natura intervenţiei şi de mediu sau de ordinele primite, o tactică defensivă sau 

ofensivă în timpul acţiunii. 

 

DE REŢINUT! Dacă siguranţa sa este grav ameninţată, binomul de intervenţie 

trebuie să-şi asigure în mod prioritar salvarea. 

   

Binomul de intervenţie acţionează, luând în considerare următorii factori: 

- distanţa, în raport cu focarul; 

- configuraţia locului, (ex.: protecţia după perete, poziţia sub tocurile uşilor etc.); 

- cunoaşterea unui itinerar de întoarcere; 

- acţiunea de întoarcere sub protecţia jetului; 

- poziţionarea în aer liber sub protecţia structurii etc. 

 



 

 

 

 

 

 

T
eh

n
ic

i 
şi

 s
u
b
st

a
ţe

 d
e 

st
in

g
er

e 
a 

in
ce

n
d

ii
lo

r 

TEHNICI DE PĂTRUNDERE ŞI DE 

REFULARE A APEI 

3 

DE REŢINUT! Binomul de intervenţie trebuie să dea dovadă de o vigilenţă 

extremă şi să treacă la acţiune, având în considerare riscul evaluării impactului 

asupra siguranţei sale. 

 

Când orice pericol este respins, binomul de intervenţie poate să treacă la 

tactica ofensivă. 

Tactica ofensivă constă în trecerea la acţiune aplicând tehnici specifice, 

binomul seplasându-se spe focarc, după analizarea tuturor factorilor prezenţi la 

locul intervenţiei. 

Acţiunea trebuie condusă rapid şi eficace, pentru a putea efectua o eventuală 

salvare, pentru a lichida focarul sau pentru a evita propagarea incendiului. 

Totuşi, binomul de intervenţie trebuie să fie pregătit să adopte o tactică 

defensivă în caz de pericol. 

El poate fi susţinut în acţiunea sa de măsuri coordonate, cum ar fi: ventilaţia 

zonei acţiunii, crearea spaţiilor de acces, protecţia personalului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oricare ar fi tehnica utilizată, obiectivul principal este stingerea incendiului, 

fără a produce mai multe pagube, în mod special cele legate de utilizarea apei, pe 

care nu le-a produs focul însuşi. 

Acest rezultat poate fi obţinut de şeful de ţeavă printr-o utilizare raţională a 

jeturilor şi debitelor, dar în mod egal şi prin punerea în practică a tehnicilor adaptate 

Tactică ofensivă 
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situaţiilor ivite, cu care poate fi confruntat (foc localizat, foc invizibil sau spaţiu 

total închis). 

ATENŢIE! Alegerea tehnicii de stingere trebuie să ia în considerare, în primă 

fază, localizarea incendiului, pentru a exploata cât mai bine mediul (foc în aer 

liber sau spaţiu închis sau semi-deschis). 

Şeful de ţeavă adoptă tehnicile de refulare a apei, în funcţie de situaţie: 

- răcirea atmosferei pentru a diminua activitatea termică şi a îmbunătăţi mediul 

său de atac; 

- neutralizarea spaţiului producând vapori în manieră eficace şi raţională; 

- atacul în inima focarului utilizând raza de acţiune şi forţa jetului; 

- utilizarea pereţilor despărţitori pentru a devia un jet sau pentru a produce 

vapori,etc. 

Şeful de ţeavă trebuie, ca prin intermediul apei refulate, "să controleze" focul 

şi fumul pentru a obţine o stingere rapidă şi sigură, stopând propagările şi limitând 

pagubele. 

El trece la acţiune următoare, observând rezultatele acţiunii anterioare,se  

repoziţionează şi schimbă tehnica, dacă este necesar. Dacă siguranta lui este 

ameninţată, binomul de intervenţie se îndepărtează, protejându-se eventual cu jetul 

ţevii, sau părăseşte spaţiul, în cazul focului în spaţiul închis sau semi-deschis. 

ATENŢIE! Acţiunea sefului de ţeavă nu se limitează la realizarea atacului, în 

manieră statică, ci consistă în punerea în aplicare a tehnicilor de refulare, prin 

intermediul ţevii, permitându-i să acţioneze eficace asupra spaţiului incendiat. 

Tehnici de acţiune pe timpul refulării substanţelor de stingere 

Tehnicile de acţiune, de bază, utilizabile, indiferent de locaţiile incendiate din 

aer liber sau din spatiile închise sau semi-deschise, sunt: 

- acţiunea directă; 

- acţiunea  la înăltime; 

- acţiunea indirectă; 

- acţiunea combinată. 

Acţiunea directă din acelaşi plan 

DE REŢINUT! Atacul direct rezidă în refularea apei în jet pulverizat sau în jet 

compact asupra focarului localizat şi vizibil. 

Apa trebuie să fie refulată, în jeturi de scurtă durată, direct, asupra 

materialelor incendiate până ce atmosfera din jurul focarului se răceşte. 
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Asupra focarelor importante sau de mare anvergură în aer liber se poate 

utiliza jetul compact şi continuu, dacă este necesar . 

Jetul compact este folosit mai ales în atacul direct asupra focurilor în aer liber, 

dar poate fi folosit în egală măsură în timpul propagării focurilor vizibile în spaţii 

închise  sau semideschise, dacă circumstanţele o cer (ex.: intensitatea incendiului, 

depărtarea de focar  etc.).  

ATENŢIE! În spaţiul închis sau semi-deschis, atacul direct trebuie să fie condus 

corect, pentru a nu perturba stratificarea fumului prin acţiunea ţevii şi producerea 

exagerată de vapori de apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jet divizat spre focarul localizat şi vizibil, de scurtă 

durată sau  continuu cu sau fără efect de mătură 

 

Refularea apei în jet 

pulverizat şi vizibil sau în 

jet compact 

 

Acţiunea  directă  

 

Binom de intervenţie 

îndepărtat de focar 

(intensitate, penetrare 

imposibilă) 

Proiecţia apei prin jet 

compact sau 

pulverizat atac 

Jetul dirijat spre 

focarul vizibil 

Necesitatea 

conservării 

stratificării 

fumului 

Acţiunea directă în spatiul închis  sau semi-deschis 

asupra unui focar vizibil 
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Pentru a ataca focarul din exterior, printr-o deschidere a clădirii, comandantul 

intervenţiei poate ordona punerea în funcţiune a unei ţevi de la înălţime  

Şeful de ţeavă va folosi jetul compact sau jetul pulverizat, în funcţie de 

distanţa până la focar. 

În cazul utilizării unei scări manuale, şeful de ţeavă, va avea grijă să nu 

manevreze ţeava pe plan orizontal, pentru a nu antrena o reacţie a scării. Totuşi 

această manevră este posibilă pentru anumite autoscări. Este convenabil atunci să se 

facă ţinând seama de recomandarea de utilizare a constructorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a evita orice fel de 

accident, şeful de ţeavă şi furtunul 

de alimentare trebuie să fie 

ancoraţi. 

O scară manuală poate fi 

folosită în caz de necesitate (ex.: 

acces unic, atacul pe deasupra 

peretelui, protecţia unei operatiuni 

de salvare, etc.), pentru a trece la 

acţiune de la o înălţime mică sau 

din exterior, printr-o deschizătură 

situată la înălţime. 

Stabilitatea scării trebuie să 

fie asigurată (perete de sprijin 

stabil, sol stabil) în special prin 

ancorare. 

 

Acţiunea pe o scară  

NU 

NU 

DA 

DA 

Acţiunea  pe o scară manuală 

 

Punct de 

ancorare 
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DE REŢINUT! Este necesară legarea scării şi furtunului de scară, pentru a evita 

orice risc de cădere a şefului de teavă, în special în caz de reacţie a ţevii. Şeful de 

ţeavă poate să le lege el însuşi de scară, dacă o consideră necesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguli  aplicabile în spaţiile închise sau semi-deschise 

Intervenţia binomului de intervenţie în spaţiu închis sau semi-deschis trebuie 

să ia în considerare elementele construcţiei (pereţi, deschizături), pentru a utiliza 

mai bine posibilităţile de punere în aplicare a tehnicilor cunoscute. Trebuie, de 

asemenea, să se  protejeze de eventuale accidente care pot surveni în aceste spatii, 

printr-o apreciere precisă a situaţiei existente şi pericolelor potenţiale (risc de 

scântei, explozii, ambianţă termică ridicată). 

Elemente favorabile acţiunii binomului de intervenţie: 

- temperatura interioară a spaţiului; 

- prezenţa pereţilor care pot servi la devierea jeturilor; 

- prezenţa unei deschizături, pentru  o eventuală ventilaţie; 

- Posibilitatea de a izola atmosfera utilizând producerea vaporilor de apă; 

- prezenţa stratificării fumului în partea înaltă a spaţiului. 

 

Elemente defavorabile acţiunii binomului de intervenţie: 

- riscurile de explozie şi scântei; 

- vizibilitatea redusă, cauzată de prezenţa fumului, care încetineşte progresia şi 

face dificilă identificarea elementelor din spaţiul respectiv; 

- temperatura ridicată în spaţiul interior; 

- riscuri de prăbuşire sau de cădere a materialelor; 

- riscul electrocutării prin prezenţa conductorilor sub tensiune; 

- ieşirea fumului spre exterior, prin deschizături, cu risc să încălzească 

vecinătăţile; 

- riscul de “deviere” a focului sau a fumului spre un spaţiu adiacent; 

- riscul de producere excesivă de vapori de apă; 

- pagubele produse de apă, printr-o aplicare excesivă sau inadaptată a jetului. 

 

ATENŢIE! În timp ce şeful de ţeavă iniţiază o acţiune la înălţime într-o 

clădire, printr-o deschidere, el va avea grijă să nu : 

- rănească servanţii aflaţi în acţiune, la nivel inferior; 

- devieze  focul; 

- obtureze, prin acţiunea să, ieşirea fumului şi gazelor fierbinţi. 
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Acţiunea  indirectă 

Metoda 1 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această tehnică este folosită atunci când binomul nu vede focarul şi nu poate 

intra în spaţiul respectiv, sau, din cauza intensităţii incendiului, există risc de 

prăbuşire a structurii sau risc de surprindere.  

Ea vizează răcirea părţii înalte a spaţiului şi iniţierea stingerii prin încetinirea 

activităţii focarului. În plus, scăderea temperaturii antrenează o contracţie a stratului 

de fum care îi limitează propagarea. 

 

ATENŢIE! Acţiunea  indirectă  trebuie să fie controlată  pentru a nu destructura 

stratul de fum, fără a perturba echilibrul termic al volumului. 

 

Într-un spaţiu standard (cameră, apartament ), şeful de ţeavă trebuie să ia în 

vizor stratul de fum de la nivelul tavanului  pentru a realiza un unghi de aproximativ 

45º cu podeaua. 

Odată ce atmosfera se răceşte şi spaţiul este ventilat, binomul de intervenţie 

poate intra şi iniţia o acţiune directă asupra focarului. 

 

 

ATENŢIE! Acţiunea indirectă  constă în refularea apei spre acoperişul 

spaţiului, în jet pulverizat, începând de la exteriorul spaţiului în foc 

printr-o uşă sau o fereastră. Apa trebuie să fie refulată cu jeturi de 

scurtă durată. 

Focar intens şi non 

vizibil 

Refularea apei spre tavanul 

spatiului, în jet pulverizat de 

scurtă durată 

Acces   

imposibil

,  

Acţiune indirectă 
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Metoda 2 

 

Într-un spaţiu total închis, acţiunea indirectă poate, de asemenea, să consiste în 

producerea unei mari cantităţi de vapori, dirijând jetul asupra ansamblului de 

suprafeţe calde (pereţi şi tavan) concomitent şi asupra flăcărilor. 

Vaporii de apă produşi prin refulare asupra focarului sau asupra pereţilor calzi, 

permite izolarea atmosferei şi ventilează,  prin deschiderile existente, gazul de 

combustie, spre exterior. O concentraţie de 10 la 35% de vapori în interiorul 

spaţiului este necesar pentru obţinerea unei stingeri eficace. În funcţie de 

temperatura interioară, producere vaporilor ca urmare a refulării apei, poate fi foarte 

rapidă. În plus, răcirea graduală a temperaturii, antrenează o condensare a vaporilor, 

creând o depresiune, care antrenează intrarea aerului curat, facilitând acţiunea 

binomului şi stabilirea unui curent propice evacuării fumului. 

Acţiunea trebuie condusă din exteriorul spaţiului, şi în absenţa persoanelor din 

interiorul spaţiului în cauză sau spaţiilor adiacente, ţinând cont de producerea 

vaporilor fierbinţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acţiune indirectă prin producerea de vapori de apă 

 

 

 

 

 

ATENŢIE! Aceasta metoda prezintă riscul de a devia fumul şi căldura în 

compartimentele adiacente. 

Acţiunea 

condusă din 

exteriorul 

spatiului 

Producerea de vapori 

dirijând jetul asupra 

ansamblului de suprafete 

calde şi cu flăcări 

Evacuarea amestecului de 

gaze – vapori spre exterior, 

printr-o deschizătură prin 

supresie 

spatiu total închis 
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Metoda 3 

O altă tehnică constă în dirijarea unui jet compact direct asupra tavanului, de 

deasupra focarului, apa este astfel fracţionată şi cade sub formă de picături. 

Acţiunea trebuie condusă din exteriorul spaţiului, ţinându-se cont de producerea de 

vapori fierbinţi şi de destratificarea fumului.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingere indirectă cu ajutorul tavanului 

Acţiunea combinată 

ATENŢIE!  Stingerea combinată constă în asocierea atacului direct cu cel 

indirect şi manevrarea ţevii cu jetul pulverizat de atac asupra focului  şi a 

stratului de fum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitia 

binomului de 

stingere 

Directia 

jetului 

indirect 
Directia 

jetului direct 

Jetul pulverizat, 

tehnica 8-urilor, a 

literelor sau a 

jetului compact 

 

Producerea 

vaporilor de 

apa 

 

Împrăştierea 

fumului 

 

Risc major de 

destratificare a 

fumului 

Refularea 

apei  asupra 

incendiului 

Acţiunea  combinată 

Stingerea 

focarului 
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Acţiunea  combinată 

Efectul scontat, este o acţiune globală, în spaţiul incendiat, acţionând în acelaşi 

timp la răcirea şi la izolarea zonei, cât şi la acţiunea asupra focarului principal cu  

jeturile de apă. 

Această acţiune va genera după sine o cantitate importantă de vapori 

supraîncălziţi, care va sprijini acţiunea ţevii, acţionând prin sufocare şi o scădere a 

presiunii (o acţiune de comprimare asupra gazelor şi vaporilor, particulelor de fum 

ce determină deplasarea masei dintr-o zonă în alta). Este preferabil a realiza acestă 

acţiune din exterior. Acest atac este realizat utilizând tehnica 8-urilor, a literelor sau 

a unui jet pulverizat. 

 

ATENŢIE! Riscul destratificării fumului este major în cazul unui atac combinat, 

ţinând cont de acţiunea verticală şi laterală a jetului, creând mişcarea maselor 

de aer în spaţiul respectiv. 

 

 

Modalităţi de pătrundere a binomului de intervenţie  în spaţiul inchis şi 

semideschis 

   

 

 Reguli generale de pătrundere 

 

1. În timpul intervenţiei asupra focarului, în spaţiu închis sau semideschis, 

binomul de intervenţie trebuie să dispună de o ţeavă care să permită un debit de 

până la  500 l/min, pentru a fi în măsură de a face faţă unui risc de fenomen termic 

(debitul de apă de până la 500 l/min se recomandă pe linia de furtun tip B cu care se 

realizează dispozitivul până la distribuitor). 

2. Binomul de intervenţie va evalua focarul şi va avea grijă să nu manipuleze 

vreo deschizătură (uşă, fereastră) înainte de a fi evaluate temperatura pentru a nu 

provoca un fenomen termic. 
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3. Binomul de intervenţie nu va realiza deschiderea unui spaţiu decât în 

prezenţa apei în ţeava de refulare şi adăpostindu-se în afara unghiului de expansiune 

a flăcărilor, stând de-a lungul peretelui. În măsura posibilă, servanţii vor sta de 

aceeaşi parte a deschizăturii şi de aceeaşi parte a furtunului pentru a putea coordona 

acţiunea lor şi modul de deplasare (atac static, penetrare, întoarcere) şi asigura 

refularea prin intermediul ţevii, dacă va fi necesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea temperaturii înainte de 

intrarea într-un spaţiu  

 

 

ATENŢIE! Această evaluare se va face 

atingând deschizăturile (clădirea, 

panourile, ferestrele, mânerele) cu 

mâna fără mănuşă, dacă este necesar, 

de jos în sus pentru a evalua căldura 

radiantă. În cazul unei uşi, acest lucru 

poate fi realizat prin proiecţia slabă a 

unei cantităţi de apă spre partea de sus 

a uşii, producerea de vapori indicând 

un nivel termic crescut. 

Binom de 

intervenţie în afara 

unghiului de 

expansiune al 

flacarilor 

De-a lungul 

peretelui, de 

aceeasi parte a usii 

şi a furtunului 

Prezenţa apei în 

ţeavă 

Reguli de poziţionare 
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ETAPELE BINOMULUI DE INTERVENŢIE  

ÎN ACŢIUNEA DE PĂTRUNDERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementele de analiza la pătrunderea în încăperi  

surprinse de incendiu 

 

1. Atingerea uşilor şi mânerelor pentru a estima 

căldura radiantă; 

2. Observarea tuturor semnalelor de alarmă 
semnificative care pot anunţa un fenomen 

termic(explozii). 

3. Deschiderea spaţiului, dacă concluziile trase în 

urma celor două acţiuni precedente permit acest lucru 

având grijă la refulare. 

4. Testarea temperaturii fumului din tavan prin 

volumul de apă refulat în jet pulverizat.  

5. Dacă apa cade înapoi sub formă de picături 

temperatura este conventională, iar riscul termic slab. 

6. Daca apa se vaporizează, temperatura este 

ridicată iar riscul mărit: se recomandă răcirea stratului de 

fum în jet pulverizat.  
Dacă cercetarea prealabilă a focarului prezice un 

puternic potenţial termic, în interiorul spaţiului, şeful de 

ţeavă va efectua jeturi de apă prin impulsie spre partea de sus a uşii de la intrare 

înainte de a intra.  

De asemenea, după deschidere, în caz de scurgeri importante de gaze 

supraîncălzite care se degajă spre exterior, şeful de ţeava are grijă să le răcească 

pentru a evita orice aprindere în momentul amestecului lor cu aerul.  

În cazul unei intensităţi termice puternice, binomul nu va intra decât dupa ce 

va întreprinde un test al tavanului, izolarea fumului şi răcirii. 
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TESTUL DE TAVAN 

 

 

 

    

Testul de tavan  constă în evaluarea temperaturii stratului de fum în partea 

înaltă a spaţiului. El este efectuat prin refularea unui volum slab de apă sau jet 

pulverizat în stratul de fum situat în partea înaltă a spaţiului respectiv, fără a atinge 

pereţii. Şeful de ţeavă trebuie să refuleze apa astfel încât să observe căderea ei sub 

formă de picături sau o eventuală vaporizare. Dacă apa refulată se vaporizează, 

binomul de intervenţie trebuie să considere că riscul de explozie este important. Ei 

vor trece în defensivă şi trebuie să acţioneze imediat asupra stratului de fum sau să 

se retragă imediat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENŢIE! În prezenţa unui strat de fum, în partea înaltă a spaţiului, testul cu 

tavanul trebuie să fie efectuat în mod sistematic de către şeful de ţeavă, înainte 

de a intra şi reluat în timpul deplasărilor, pentru a putea garanta siguranţa 

binomului. 

Răcirea fumului se obţine cu ajutorul unei ţevi cu jet pulverizat. astfel: 

- Refulând jetul de apă prin impuls deschis/închis în stratul de fum, în partea 

înaltă, până ce apa nu se mai vaporizează; 

- creionând pentru a acoperi o zonă mai largă, creionajul se poate face urmând 

tehnica literelor. 
Şeful de ţeavă dozează cantitatea de apă refulată, care trebuie să se vaporizeze 

compact în stratul de fum. El va evita de asemenea producerea de vapori de apă 

Strat de fum  

în partea inaltă 

 

Apa în vaporizare = 

 pericol imediat; 

Caderea picaturilor de 

apa = pericol minim 

Proiectia unui volum slab de 

apa în jet difuzat de atac 

Intensitate 

termică 

puternică 

Testul de tavan 
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fierbinţi prin contactul apei cu pereţii calzi, rezultând  căderi de apă ce pot produce 

pagube. El va avea grijă să nu destructureze stratul de fum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El închide apoi robinetul ţevii şi observă situaţia. După răcirea zonei afectate, 

binomul de intervenţie trece în ofensivă şi poate trece la faza de stingere. 

ATENŢIE! În caz de risc iminent de explozie, binomul de intervenţie se 

autoevacuează  imediat sub protecţia ţevii în jet pulverizat  dirijat spre stratul 

de fum . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedestructurarea 

 stratului de fum 

Jetul  

pulverizat  

Cantitatea de apa dozată 

pentru a evita 

producerea de vapori 

fierbinţi 

Refularea apei  

care se 

vaporizează 

complet 

Intensitate 

termica puternică 

DE REŢINUT!  

- Ansamblul acestor operaţiuni trebuie să fie aplicat de către cei aflaţi în 

acţiune, înainte de a intra în orice spaţii şi în timpul deplasării, la un interval 

de timp regulat şi la fiecare schimbare a situaţiei; 

- Progresia binomului trebuie să se faca în etape de 1 – 2 m şi la capătul 

cărora se va  face un nou test de tavan. 
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Amplasarea binomului pentru a permite ventilaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binomul adoptă o poziţie de lucru care  permite aerului să pătrundă în spaţiul 

respectiv sau fumului şi gazului cald să iasă deasupra lui. 

 DE REŢINUT! În timpul deplasării într-un spaţiu, servanţii rămân aproape de 

sol, unde temperatura este mai scăzută. Ei trebuie să verifice rezistenţa 

elementelor de construcţie pe care păşesc şi să evalueze situaţia, deplasându-se, 

de regulă, de-a lungul pereţilor. 

 

Poziţia binomului în deplasare 

Binomul de intervenţie poate să-şi faciliteze pătrunderea, prin ventilarea 

spaţiului, astfel permiţând  diminuarea căldurii ambiante şi o vizibilitate mai bună. 

Această ventilaţie permite, de asemenea evacuarea fumului şi gazelor calde, 

diminuând riscul de explozie. 

În cazul în care binomul trece la acţiune, în aceeaşi direcţie ca şi ventilaţia, 

refularea apei prin ţeavă poate ameliora evacuarea fumului şi gazelor arse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evacuarea gazului   

şi fumului spre exterior 

Ameliorarea evacuării gazelor  şi 

fumului spre exterior prin                                                            

refularea apei în acelaşi sens ca 

şi ventilaţia 

 

Crearea unei 

ventilaţii adaptate 
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Punerea în functiune a unei ventilaţii pentru a facilita acţiunea binomului 

 

În anumite cazuri, binomul de intervenţie poate fi chemat să efectueze o 

acţiune de sprijin (acces unic, salvarea  către o intrare de unde emană fumul şi 

gazele calde). Acţiunea  trebuie să fie rapidă, izolând fumul pentru a suprima orice 

risc de fenomen termic  (dacă este posibil), şi prin montarea, la ordinul 

comandantului de intervenţie, a unui mijloc care permite anihilarea fumului şi 

gazelor calde (ventilaţia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pătrunderea în spaţiu pentru a facilita evacuarea fumului şi a gazelor 

În cadrul incendiilor la subsol, căldura acumulată poate fi foarte mare. Dacă 

accesul se face printr-o scară care dă exact în zona afectată şi dacă accesul 

binomului este necesar, acesta se va proteja printr-un jet difuzat de protecţie. După 

ce regulile de intrare sunt aplicate, binomul de intervenţie adoptă o atitudine 

defensivă. Binomul de intervenţie ia o poziţie adaptată situaţiei pentru a intra în acel 

loc, pentru a preveni orice cădere. Şeful de ţeavă este apărat de coechiperul său. 

Şeful de ţeavă are grijă, deasemenea, să protejeze echipa, de ieşirea gazelor calde 

acumulate în partea înaltă a volumului şi să răcească stratul de fum cu ajutorul 

jetului difuzat de atac. 

ATENŢIE! Pentru a fi eficace şi a acţiona cu siguranţă maximă în timpul 

stingerii unui incendiu, binomul de intervenţie trebuie să aplice planul de 

acţiune stabilit de comandantul intervenţiei într-o maniera coordonată, 

respectând strict principiile generale de punere în funcţiune a unei ţevi (tehnici 

de baza, tactică de acţiune etc. ). 

Izolarea 

fumului 

Evacuarea fumului şi 

a gazelor calde 

Acţiune ofensivă 

rapidă de catre 

binomul de 

intervenţie 

Binom de 

intervenţie 
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TEHNICA LUCRULUI PENTRU 

STINGEREA INCENDIILOR 
 

Stingerea incendiilor de substanţe 

combustibile solide 

 

 

 

 

 

Reguli generale de lucru pentru binomul de intervenţie 

 Pe timpul intevenţiilor pentru stingerea incendiilor, binomul de intervenţie 

va respecta următoarele reguli: 

- se va amplasa astfel încât substanţa stingătoare folosită să aibă eficienţa 
maximă iar poziţia aleasă să le asigure protecţia sau retragerea imediată în cazul 

producerii unor fenomene de natură să le pună viaţa în pericol; 

- va începe acţiunea de stingere pe direcţiile unde sunt persoane în pericol, 

urmărind în primul rând salvarea acestora, apoi pe direcţia în care se propagă 

incendiul; 

- acţiunile vor fi, de regulă, ofensive.  

- va proteja acele părţi ale construcţiei de care depinde integritatea şi rezistenţa 

acesteia, luând toate măsurile pentru a preveni prăbuşirea unor elemente de 

construcţii care să pericliteze viaţa oamenilor, să slăbească rezistenţa clădirii sau să 

determine dezvoltarea incendiului; 

- în interiorul clădirilor, apa va fi folosită, de regulă, în cantităţi strict necesare, 

utilizându-se ţevi cu robinet sau cu ajutaj pulverizator; 

- pentru stabilirea substanţei stingătoare şi a modului ei de folosire precum şi a 

măsurilor şi  mijloacelor de protecţie necesare pe timpul acţiunii, este necesar să se 

cunoască specificul comportării diferitelor materiale în timpul arderii; 

- când arderea are loc pe suprafeţe verticale substanţele stingătoare vor fi 

refulate, de regulă, dinspre partea superioară către cea inferioară;  

- la folosirea pulberilor se va urmări refularea de la o distanţă cât mai mică; 

- la stingerea lichidelor combustibile cu ajutorul spumei nu se va îndrepta jetul 

spre locul arderii decât după obţinerea unei spume de calitate 

 

 

 

 

 

Din această categorie fac parte: lemnul, păioasele, hârtia, cerealele, bumbacul, 

ţesăturile etc.  

Binomul de intervenţie, la astfel de incendii, se impune a se amplasa de regulă 

cât mai aproape de focar, pe acelaşi plan cu acesta sau mai sus şi funcţie de curenţii 

de aer (de regulă, cu faţa la focar şi contrar direcţiei din care bate vântul sau lateral).  
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Stingerea incendiilor de materiale 

lemnoase 

 

Stingerea incendiilor de păioase 

 

 

 

 

 

 

Temperatura de aprindere a lemnului este cuprinsă între 270 – 300 ºC  putând 

dezvolta pe timpul arderii temperaturi de peste 1000 ºC . Datorită numeroaselor 

utilizări şi tratamentelor la care este supus lemnul în elementele de construcţie, 

propagarea arderii  acestuia se realizează în moduri şi viteze diferite şi se degajă 

mari cantităţi de fum şi gaze de ardere. 

Pentru o acţiune eficientă se recomandă a se refula apa asupra zonei de ardere 

de sus în jos şi de departe către aproape. 

De regulă, se utilizează cantităţi însemnate de apă la stingerea incendiilor în 

depozitele de buşteni prin folosirea jeturilor compacte urmărindu-se inclusiv 

dislocarea unor stive. Se va urmări întotdeauna protecţia elementelor de construcţie 

sau a stivelor învecinate prin utilizarea ţevilor cu jet pulverizat şi în mod deosebit se 

va urmări locul de amplasare al binomului de intervenţie pentru evitarea 

surprinderii acestora în condiţiile prăbuşirii halelor, stivelor, elemente de 

construcţie. 

Datorită suprafeţelor mari pe care se intervine, intervenţia va fi sectorizată 

stabilindu-se sectoare de stingere şi sectoare de protecţie. 

Binomul de intervenţie poate sprijini acţiunea de stingere prin crearea unor căi 

de pătrundere şi acces, tăieri ale elementelor de construcţie sau evacuarea 

materialelor neaprinse din zona de ardere. 

La fabricile de mobilă binomul de intervenţie va avea întotdeauna în calcul 

pericolul exploziei datorită prafului combustibil depus sau instalaţiilor din secţii. La 

secţiile de lăcuire sau în locurile în care se află mari cantităţi de substanţe 

combustibile lichide se vor utiliza, de regulă, ţevi generatoare de spumă sau numai 

jeturi pulverizate. Amplasarea servanţilor, şi îndeosebi a binomului de intervenţie, 

se va realiza sub elementele portante ale construcţiilor respectându-se regulile 

stabilite la pătrunderea în spaţii închise. 

 

 

 

 

 O caracteristică aparte a incendiilor de păioase o reprezintă propagarea cu 

repeziciune şi pe suprafeţe mari datorată vântului, gradului de uscare al acestora, 

modului de depozitare etc. Pe timpul incendiului se degajă temperaturi medii şi 
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Stingerea incendiilor de hârtie, 

bumbac, ţesături 

 

Stingerea incendiilor la depozitele de  

cereale 

 

cantităţi însemnate de fum. De regulă, se va urmări, de către binomul de intervenţie 

refularea apei cu jet pulverizat, urmărirea stingerii scânteilor produse şi transportate 

de curenţii de aer, protejarea suprafeţelor învecinate. 

 Se recomandă crearea unor zone de siguranţă, în lanurile de păioase care 

sunt surprinse de incendiu, pentru evitarea propagării pe direcţia vântului. 

 La stingerea stivelor de furaje se poate apela la utilaje pentru răsturnare şi 

desfacere concomitent cu utilizarea jetului de apă pulverizat pentru prevenirea 

aprinderii.  

Pe suprafeţe mari se pot utiliza pentru stingere mături, furci, lopeţi, oprindu-se 

propagarea prin izolarea de aerul atmosferic (baterea păioaselor). 

 

 

 

  

 

 

Binomul de intertvenţie, la acest tip de incendii, va acţiona, de regulă, cu jeturi 

pulverizate, urmărind în mod deosebit protejarea maşinilor şi utilajelor.  

 Respectându-se modalităţile de pătrundere în spaţii închise, după 

identificarea focarului se va urmări protecţia împotriva propagării prin goluri 

(diverse instalaţii, locuri de trecere, uşi, ferestre). 

După caz, stingerea materialelor poate avea loc pe locurile de evacuare, 

ţinându-se cont de faptul că baloţii de bumbac se impun a fi desfăcuţi. 

Incendiile izbucnite la elementele de construcţie ale depozitelor de hârtie, 

bumbac, vor fi stinse prin utilizarea jeturilor de apă compacte, protejându-se 

elementele de susţinere. 

 

 

 

 

 

 

 

 Incendiile produse la cereale degajă temperaturi de până la 1000 ºC, de 

regulă, arderea fiind mocnită şi cu viteze mici de propagare. 

 La aceste incendii se degajă mari cantităţi de fum şi gaze, îndeosebi CO2 şi 

CO, existând în permanenţă riscul producerii exploziilor datorat prafului în 

suspensie. 
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Stingerea incendiilor de mase plastice 

 

De regulă, trebuie urmărite următoarele: 

- la magazii se vor utiliza jeturi pulverizate care vor fi refulate asupra cerealelor 

după stingerea elementelor de construcţie; 

- după caz, se poate executa deplasarea pe suprafaţa cerealelor, utilizându-se 
punţi improvizate; 

- concomitent cu acţiunea de stingere se va urmări în permanenţă evacuarea 

masei de cereale neaprinsă şi învecinată; când nu există posibilitatea evacuării 

cerealelor se vor utiliza prelate umede; 

- se recomandă utilizarea jetului compact pentru stingerea masei de cereale în 
interiorul căreia se desfăşoară arderea; 

- la morile de cereale se va urmări utilizarea jetului pulverizat pentru umezirea 

prafului aflat în suspensie şi evitarea formării de amestecuri explozive; 

 

ATENŢIE! La depozitele de făină se va evita utilizarea apei în cantitate mare 

pentru evitarea formării unei cruste (făină umezită şi transformată în pastă) ce 

împiedică acţiunea apei. 

 

 

 

 

 

 Aceste incendii se caracterizează prin degajări de mari cantităţi de fum şi 

gaze de ardere, cu real pericol pentru binomul de intervenţie. 

 De regulă, au loc propagări rapide datorită revărsărilor de produse încălzite 

şi comportărilor diferite ale maselor plastice pe timpul arderii. Unele dintre acestea, 

ard cu flacără luminoasă şi mari degajări de fum, altele cu flăcără mică şi cu 

degajări slabe de fum. 

 

ATENŢIE! De regulă, la arderea materialelor plastice are loc fenomenul 

topirii şi picurării ce reprezintă un real pericol pentru personal 

 

 Pentru stingere se utilizează jeturi de apă pulverizate sau spumă 

concomitent executându-se protecţia elementelor de construcţie şi a instalaţiilor 

existente. 

 Binomul de intervenţie va acţiona pentru evacuarea materialelor, executarea 

deschiderilor, evacuarea fumului şi gazelor pentru crearea condiţiilor de lucru. 
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Stingerea incendiilor de substanţe 

combustibile lichide şi gazoase 

 

 

 

 

 

 

 Incendiile de substanţe combustibile lichide sunt însoţite de mari degajări 

de temperatură, peste 1000 ºC, fum şi gaze toxice. Arderea acestora poate avea loc 

la diferite instalaţii, rezervoare sau revărsări. De regulă, pentru stingere, se vor 

utiliza combinat jeturi de apă pentru protecţie şi spumă pentru pentru stingere. 

 Întotdeauna, refularea va urmări crearea unui covor de spumă asupra 

stratului de combustibil evitându-se barbotarea acestuia. 

 Reprizele de acţiune pentru stingere cu spumă vor fi conduse simultan de la 

autospeciale la ordinul comandantului intervenţiei pentru buna eficienţă a refulării. 

 În rezervoarele cu produse negre sau ţiţei se interzice introducerea apei 

pentru evitarea producerii fenomenului de fierbere şi deversarea produsului 

incendiat. 

 Pentru stingerea incendiilor de lichide combustibile revărsate, se va urmări 

realizarea unui strat  de spumă, apă pulverizată, nisip sau pământ când stratul de 

lichid nu depăşeşte 5 cm. grosime.  

 Pentru straturi de lichid cu grosimi mai mari de 5 cm se va utiliza 

obligatoriu spumă sau pulbere. Cu toate că în acest caz se utilizează spumă  pentru a 

realiza extincţia unui foc de hidrocarbură, anumite incendii de acest tip de suprafaţa 

redusă, pot fi stinse (in caz de necesitate) prin pulverizarea apei. 

De fapt, apa refulată sub forma de picături, în cantitate suficientă, şi aplicată 

într-o manieră eficace absoarbe căldura degajată, conducând la extincţia suprafeţei 

în flăcări. 

Şeful de ţeavă trebuie  să utilizeze un jet pulverizat la distanţă – adaptat pentru 

a acoperi o suprafaţă mare. El trebuie să deplaseze ţeava lent şi să aibă grijă ca 

poziţia de jos a jetului pulverizat să fie în contact cu suprafaţa pânzei de lichid 

incendiat.  
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ACŢIUNEA  DE PROTECŢIE  

A BINOMULUI DE INTERVENŢIE 

 

 
  

DE REŢINUT! Binomul de intervenţie  nu trebuie să stea lângă revărsările de 

combustibil sau lângă pânzele de apă conţinând combustibil pentru a evita 

riscul unor arsuri în caz de inflamare inopinată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sau mai multe ţevi cu jet pulverizat pot servi drept protecţie în timpul unei 

deplasări spre locul închiderii unei vane (robinet) pe conducta inflamată. În cazul 

unei flăcări puternice, închiderea robinetului pe conducta ce a luat foc poate fi 

efectuată de către un operator protejat, de catre doua binom-uri de intervenţie, cu 

ajutorul a două ţevi cu jet pulverizat. 

Jeturile ţevilor trebuie să se intersecteze pentru a asigura o protecţie maximă. 

Echipamentul de protecţie individuală trebuie să fie optim, iar mişcările celor care 

intervin trebuie să fie lente şi coordonate, pentru a acţiona în sigurantă. Membrii 

binomului trebuie să facă faţă încendiului în orice condiţie. După închiderea 

robinetului, echipele revin la punctul de plecare, retrăgându-se sub protecţia ţevii 

pentru a evita reizbucnirea unui incendiu. 

Jet pulverizat  

în timpul deplasării  

Foc de lichid combustibil pe 

suprafata redusa 

Distanta 

 adaptata 

Partea de jos a jetului 

pulverizat, totdeauna în contact 

cu suprafata panzei de apa 

Stingerea unui incendiu de lichid combustibil revărsat 
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Deplasarea binom-urilor pentru închiderea 

robinetului pe o conductă incendiată 

 

 

 

 

 

 

DILUAREA UNUI NOR DE GAZ 

INFLAMABIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluarea unui nor de gaz 

 

 

 

O ţeava de refulare, în poziţie de jet pulverizat cu cea mai mare deschidere 

posibilă, permite diluarea în aer a unui nor de gaz inflamabil (ex.:scurgerea de gaz).  

Apa trebuie refulată în sensul direcţiei vântului.  

 

CREAREA PERDELELOR DE APĂ 

 

Pentru a proteja un element ameninţat de foc, aflat în apropierea unui incendiu 

de lichide combustibile, sau pentru a stopa o eventuală propagare a incendiului, se 

poate utiliza o perdea de apă cu jet drept sau jet cu deschiderea cea mai mare 

posibilă. Suprafaţa apei interpusă, trebuie să fie suficientă pentru a asigura absorbţia 

căldurii degajate. 

In cazul unei stopări a progresiei unui nor de gaz sau de vapori, şeful de ţeavă 

trebuie să realizeze o perdea de apă, orientând jetul perpendiculat pe direcţia 

vântului. 

Jet difuzat cu  

cea mai mare deschidere 

posibilă 
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Perdea de apă 

 

RĂCIREA UNEI CISTERNE CU CONŢINUT COMBUSTIBIL 

Când rezervoarele sau cisternele cu lichide sau gaze inflamabile sunt expuse 

acţiunii flăcărilor, răcirea se poate asigura printr-un jet drept, utilizat la deschiderea 

maximă. 

ATENŢIE!, Utilizarea ţevilor de apă pentru răcirea rezervoarelor trebuie să 

se limiteze la acţiuni punctuale pentru  o operaţiune specială 

(salvare,evacuare). Trebuie să se ţină cont de riscurile expunerii personalului, 

în acest caz se recomandă ,punerea în lucru a ţevilor de refulare pe suport 

mobil. 

In cazul unui volum nonsferic,  apropierea se face perpendicular pe axa 

conţinutului, niciodată de la extremităţi. De fapt, sub acţiunea căldurii, rezervorul 

riscă să se fisureze, să explodeze şi să se transforme în proiectil. 

Jetul trebuie să fie îndreptat spre partea superioară a rezervorului sau a 

cisternei, pentru ca apa să se scurgă de o parte şi de alta, creând o peliculă de lichid 

pentru răcirea pereţilor rezervorului. 

 

Perdea de 

apa cu jet 

drept 

 

Perdea de 

apa cu jet 

difuzat cu 

cea mai 

mare                                                                                    

deschidere 

posibilă 

 

 

vapori 

lichid 
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Jet dirijabil pe partea superioara, deasupra rezervorului 

În orice situaţie, apa refulată trebuie să fie dirijată, pentru eficacitate, deasupra 

rezervorului. Pe cât posibil, personalul de interventie se va plasa, protejându-se, în 

spatele unor ecrane (alte vehicule, elemente de mobilier, autospeciale, etc). 

Când scăpările de gaze combustibile sunt mari, nu se va acţiona direct la 

stingerea lor, ci se vor lua măsuri de limitare a incendiului prin acoperire, 

îndepărtare sau umezirea materialelor expuse aprinderii. Încetarea arderii se va 

obţine prin oprirea scurgerii gazului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingerea incendiilor de instalaţii electrice (centrale electrice, 

transformatoare) 

 

 

 

 

 

 La centralele electrice este posibilă formarea unor amestecuri explozive de 

hidrogen şi aer în sala turbinelor, incendiul putându-se propaga prin canalele de 

cabluri de la o instalaţie la alta. 

 De regulă, se degajă cantităţi mari de fum şi gaze toxice care purtate de  

curenţii de aer inundă în scurt timp toate încăperile. 

 

 

 

 

 

 

Cele mai multe incendii la centralele electrice izbucnesc în sala turbinelor la 

instalaţiile cu ulei şi la tunelurile cu cabluri.  

 

DE REŢINUT! În cazul aprinderii gazului scăpat din conducte de 

alimentare a localităţilor sau clădirilor se vor respecta următoarele reguli: 

- - se vor evacua persoanele din zonă; 

- - se va opri circulaţia, când există riscul surprinderii de explozie; 

- - se interzice folosirea focului; 

- -se anunţă echipele specializate; 

- -se refulează jet pulverizat pentru protecţia clădirilor şi instalaţiilor. 

 

ATENŢIE! Acţiunea de stingere executată de către binom va începe numai 

după scoaterea de sub tensiune a tuturor instalaţiilor. 

DE REŢINUT! În permanenţă există riscul prăbuşirii elementelor de 

construcţie incendiate. 
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ATENŢIE! Dacă pe timpul intervenţiei apar furnicături pe corp se poate 

deduce că instalaţia se află sub tensiune. 

 

 La transformatoare, incendiile se caracterizează prin : 

- arderea uleiului din cuvă transformatoarelor însoţită de formarea unui fum 
gros; 

- scurgerea uleiului din cuvele transformatoarelor şi pătrunderea incendiului în 

interiorul acestora; 

- formarea de amestecuri explozive ca urmare a disocierii uleiului din 

transformatoare. 
Pentru stingerea incendiilor la transformatoare, se va acţiona cu apă 

pulverizată, spumă, bioxid de carbon, pulberi stingătoare, nisip. 

 

DE REŢINUT! Este interzisă injectarea apei direct în interiorul 

transformatorului pentru a se evita scurgerea uleiului încălzit. 

 

 În scopul localizării incendiului, se va acţiona pentru răcirea cuvei 

transformatorului, utilizându-se jeturi pulverizate de apă, iar pentru lichidarea 

incendiului în cuvă se va utiliza spumă. 

 La tunelurile cu cabluri electrice, dezvoltarea incendiilor este favorizată de 

învelişul din material combustibil al cablurilor electrice, avându-se în vedere 

următoarele: 

- incendiile se dezvoltă relativ încet, pe orizontală, cu degajări de temperatură 

mici, cu fum dens şi iritant; 

- incendiile se propagă cu repeziciune pe verticală (schimb puternic de gaze); 

- se degajă mari cantităţi de oxid de carbon şi acid cianhidric fiind foarte nociv 
pentru personal; 

- în tuneluri când cablurile nu sunt sub tensiune se poate utiliza spumă  sau apa 

pulverizată iar în caz contrar se vor utiliza doar pulberi şi gaze inerte. 
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Stingerea incendiilor la fabrici de lacuri, 

vopsele, cauciuc 
 

 

  

 

 

 

 

Incendiile de produse enumerate mai sus se caracterizează prin iniţiere rapidă, 

viteza mare de propagare, cantitate mare de caldură degajată şi posibilitatea 

producerii unor explozii puternice în spaţii închise, punând în pericol viaţa 

persoanelor prezente în locaţiile respective. 

 

ATENŢIE!: Marea majoritate a pigmenţilor folosiţi în industria lacurilor, 

vopselelor şi coloranţilor, formează amestecuri explozive în suspensie în aer, în 

limite foarte largi. 

 În anumite situaţii, incendiile de lacuri şi vopsele combustibile favorizează 

propagarea rapidă a incendiului pe suprafeţe mari, cu crearea de focare noi şi 

dezvoltare turbionară. Datorită încălzirii excesive a butoaielor cu astfel de produse, 

acestea pot provoca explozii, de cele mai multe ori în serie, devenind adevarate 

„proiectile”.  

 În acţiunea de stingere, se va asigura de la început, ermetizarea spaţiului 

incendiat şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de inundare cu aburi sau gaze inerte. 

Se vor realiza dispozitive circulare pentru atacul incendiului concomitent cu răcirea 

continuă a instalaţiilor şi construcţiilor afectate cu jeturi de apă compacte şi 

pulverizate. 

 Incendiile de lacuri se vor stinge cu apă pulverizată, spumă sau pulberi 

stingătoare. Butoaiele din vecinătatea incendiului se vor răci cu jeturi de apă pentru 

a preveni aruncarea capacelor şi răspândirea conţinutului. Pentru protecţia 

personalului de intervenţie se vor folosi aparate de respiraţie. Incendiile de 

pigmenţi, izbucnite pe o suprafaţă descoperită, se sting cu apă pulverizată sau 

spumă cu coeficient mare de înfoiere.  

 Pentru lichidarea incendiilor de coloranţi, binomul va acţiona cu apă 

pulverizată, spumă chimică sau spumă mecanică. La stingerea incendiilor de lichide 

combustibile se aplică aceleaşi procedee ca la stingerea incendiilor de produse 

petroliere cu excepţia produselor polare, care se sting cu spumă specială, pulberi 

stingătoare adecvate şi gaze inerte. 

 La stingerea incendiilor de anumiţi alcooli, se poate folosi şi apa în cantităţi 

care să asigure diluarea acestora.  
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Stingerea incendiilor la elemente  de construcţie 

 

Stingerea incendiilor la etajele clădirilor 

 

 

 
 

 

 Activitatea de intervenţie a binomului de stingere va urmări întotdeauna 

studiul elementelor de construcţie şi importanţa abordării acestora. Astfel, 

întotdeauna binomul de stingere va urmări prioritar protejarea elementelor portante, 

a celor combustibile astfel încât să existe eficienţă în refularea substanţelor de 

stingere. 

 Materialele de construcţie utilizate au comportări diferite pe timpul 

incendiilor astfel că se impune cunoaşterea caracteristicilor acestora.  

 Pe timpul incendiului, sunt dezvoltate  temperaturi înalte care acţionează 

asupra materialelor ceea ce duce la scăderea rezistenţei lor, astfel că se impune 

protecţia prin răcire în unele situaţii, dar totodată există posibilitatea producerii unor 

efecte negative asupra acestora, dacă substanţele de stingere sunt folosite neraţional. 

 

 

  

 

Propagarea incendiului se realizează de regulă, în plan vertical de jos în sus şi 

în plan orizontal, degajându-se mari cantităţi de fum ce pot inunda încăperile sau 

casa scărilor,în acest caz incendiul se propagă cu repeziciune mai ales când există 

goluri în construcţie. 

 

ATENŢIE! Acţiunea de localizare – lichidare se va realiza după o atentă analiză 

a locaţiei şi a zonei focarului principal pentru evitarea surprinderii. 

DE REŢINUT! Comandantul intervenţiei va stabili sectoare de intervenţie pe 

toate etajele ce pot fi afectate persoanele sau bunurile. 

 Se vor avea în vedere următoarele: 

- binomul de intervenţie se va amplasa cât mai aproape de focar în încăperile 

învecinate sau în exterior pe scările din dotare; 

- de regulă, are loc răcirea sau protecşia elementelor de construcţie pe direcţia de 
propagare; 

- apa va fi utilizată raţional pentru evitarea deteriorării elementelor de 

construcţie; 

- bunurile ce nu pot fi evacuate, vor fi protejate prin jeturi pulverizate sau după 

caz acoperite cu prelate sau alte mijloace; 
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- binomul de intervenţie va acţiona pentru efectuarea unor deschideri în 

elementele de construcţie pentru descoperirea căilor ascunse de propagare a 

incendiului, pentru evacuarea bunurilor. 

O ţeavă de refulare, va fi amplasată în exterior pentru a opri propagarea 

incendiului spre exterior, la etajele superioare ale unui imobil. 

Şeful de ţeavă plasat în afara obiectivului incendiat, are grija să nu dirijeze 

jetul direct în interior, pentru a nu răni personalul  binom-urilor angajate în acţiune, 

să nu devieze focul şi să permită ventilarea spaţiilor. El isi încetează actiunea din 

momentul stopării propagării incendiului. 

In cazul cazul unui atac la inaltime, utilizând scările din dotare, şeful de ţeavă 

nu manevrează ţeava în plan orizontal pentru a nu dezechilibra scara. 

 

 
 

                                Refularea apei folosindu-se: 

                                 Ţeava de la sol               Ţeava de pe o scară 

 

DISPERSAREA FUMULUI ŞI TEMPERATURII PRIN JET DE APĂ  

 

Aceasta este o procedură simplă, deşi limitată, pentru a facilita evacuarea 

căldurii, fumului, gazelor şi  vaporilor din spaţii închise. 

Această tehnică este utilizată pentru a aerisi un spaţiu cu fum, după 

pătrundere, dacă acesta nu este afectat de un incendiu şi de posibilitatea unei 

propagări. 

Dispersarea prin jet de apă constă în refularea în interior a unui volum de apă, 

jet pulverizat printr-o deschidere, care să acopere cel puţin 90% din suprafaţă, 

ajutajul ţevii fiind plasat la circa 0,5m faţă de deschidere . 

Stoparea 

propagării 

Jet nedirijat                                                          

direct în 

interior 
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Aerul aspirat prin jetul pulverizat antrenează şi gazele produse de ardere. 

Principalul dezavantaj al acestei metode constă în riscul de a provoca, în anumite 

cazuri, daune suplimentare prin apa utilizată excesiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispersarea compuşilor de ardere  prin jet de apă 

 

Anihilarea gazelor calde şi a fumului de ardere 

 

Pentru a evita riscul de aprindere a gazelor evacuate printr-o deschidere şi o 

eventuală propagare, ele pot fi annihilate prin intermediul unei ţevi cu jet pulverizat. 

Şeful de ţeavă supraveghează dirijarea jetului lent spre deschidere, niciodată în 

interior, pentru a nu bloca evacuarea fumului şi pentru a facilita ventilarea. 

 

 

 

 

Anihilarea compuşilor de ardere prin jet 

 

 

 

Răcirea sau protecţia unei suprafeţe 

O ţeavă poate fi pusă de pe un plan drept sau o schelă procedând la răcirea sau 

protecţia unei suprafeţe, a unui volum sau a radiaţiei. Şeful de ţeavă poate efectua o 

„măturare” pentru a acoperi toată suprafaţa de răcit. 
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Răcirea unei suprafeţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ţeavă sub presiune poate fi situată în apropiere pentru a securiza acţiunea.  

Şeful acesteia, trebuie să rămână atent, în apropiere, pentru a interveni în caz de 

pericol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecţia unui 

servant sau a unui 

binom care execută 

deschideri pentru 

ventilare 
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Stingerea incendiilor la podurile clădirilor 
 

 

 

  

 

Aceste incendii se caracterizează prin propagare rapidă, favorizată de 

combustibilitatea elementelor de construcţie ale acoperişului, prin mari degajări de 

fum, care pot pătrunde şi la etajele inferioare sau casa scării. 

 De regulă, binomul de intervenţie va utiliza jeturi pulverizate asupra 

elementelor şi materialelor combustibile şi jeturi compacte pentru desprinderea celor 

arse de cele nearse. 

 Se vor avea în vedere următoarele: 

- se va acţiona din acelaşi plan sau pe un plan superior celui afectat de focarul 

principal; 

- se va executa desfacerea acoperişului pentru evacuarea fumului, pătrunderea 

servanţilor sau după caz întreruperea continuităţii arderii; 

- se va crea o fâşie de siguranţă pe direcţia opusă propagării prin amplasări de 

ţevi şi evacuări de materiale; 

- se recomandă acţiunea binomului de intervenţie pe scări şi autoscări pentru 

protecţia acestuia; 

- se va evita refularea apei în cantităţi mari pentru reducerea daunelor colaterale; 

- se va urmări lichidarea tuturor focarelor, urmărindu-se îndeosebi locurile de 

îmbinare ale elementelor de construcţie; 

- se va urmări protecţia tuturor elementelor de construcţie prin utilizarea jeturilor 

pulverizate. 

 

ATENŢIE! Binomul de intervenţie va fi întotdeauna predispus căderii,  datorită 

planşeelor şi tavanelor false ce se realizează în clădiri.  

 

Binomul de intervenţie va realiza deschideri pentru evacuarea fumului, 

evacuarea persoanelor şi supravegherea elementelor de construcţie.  
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Stingerea incendiilor din subsoluri 
 

 

 

 

 

 
Incendiile la subsoluri se caracterizează prin posibilitatea propagării 

incendiului la parter şi etaje, ventilaţie redusă, prin degajarea unor mari cantităţi de 

fum şi gaze toxice şi prin creşterea rapidă a temperaturii, uneori peste 1000ºC. 

 Binomul de intervenţie va urmări întotdeauna să se amplaseze cât mai 

aproape de focarul principal şi va avea în vedere următoarele: 

- daca accesul se face printr-o scară care dă exact în zona afectata şi dacă e 

necesar pătrunderea în aceasta, în cazul pătrunderii binomul  va fi  protejat printr-un 
jet pulverizat; 

- binomul ia o poziţie de lucru  care să îi asigure protecţia în cazul căderii  

elementelor de construcţie; 

- binomul se protejează de acţiunea gazelor calde acumulate în partea inaltă a 

volumului şiva acţiona cu jet pulverizat pentru răcirea stratului de fum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenţial  

mare de gaze 

 şi fum 

Protecţia binomului 

impotriva acţiunii gazelor 

calde;   Izolarea stratului 

de fum printr-un jet 

pulverizat 

Poziţia de coborâre 

adaptată;  

Protectia în timpul 

coborarii şi intrării 

în spatiul respectiv, 

printr-un jet 

pulverizat. 

 

Elemente de analiză la pătrunderea în 

subsol a binomului de intervenţie 
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Binomul de intervenţie va executa şi următoarele acţiuni: 

- va supraveghea permanent zona unde acţionează; 

- va urmări închiderea tuturor robinetelor, conducte de gaze, lichide din zonă; 

- va asigura iluminarea subsolului; 

- va executa demolări, tăieri, demontări de elemente de    construcţie pentru 

evacuarea fumului; 

- va proteja elementele de construcţie; 

- după stingere, va evacua apa din subsol. 
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 “În timp ce toată lumea se îndepărtează de o clădire 

în flăcări, pompierii intră în interiorul acesteia. Ei au un 

puternic sentiment al angajamentului faţă de semeni şi 

voinţa de a-şi risca propria viaţă pentru salvarea altora, 

punând nevoile acestora mai presus de propriile nevoi. 

Pompierii nu înţeleg curajul ca absenţă a fricii, ci mai 

degrabă îl percep ca fiind conştiinţa faptului că există ceva 

mai important decât frica.” 

 (Ambrose Redmoon)  

 

 

                                                                           

     

 

 


